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Глава 1. Схема водоснабжения
В целях реализации государственной политики в сфере водоснабжения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения, повышение энергетической эффективности путём экономного потребления воды, обеспечение доступности водоснабжения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности организаций, предоставляющих услуги по водоснабжению потребителей (далее - Предприятие), обеспечение развития централизованных систем холодного водоснабжения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоснабжения.

Проектирование систем водоснабжения представляет собой комплексную задачу, от правильного решения которой во многом зависят масштабы необходимых капитальных вложений в эти системы. Прогноз спроса на услуги по водоснабжению основан на прогнозировании развития населенного пункта, в первую очередь его градостроительной деятельности, определённой Генеральным планом Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области (далее – Сусанинское сельское поселение, сельское поселение).

Рассмотрение проблемы начинается на стадии разработки Генеральных планов в самом общем виде совместно с другими вопросами инфраструктуры, и такие решения носят предварительный характер.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоснабжению с учётом перспективного развития, структуры баланса водопотребления региона, оценки существующего состояния головных водозаборных сооружений, насосных станций, а также водопроводных сетей и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоснабжения осуществляется на основании технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоснабжения в целом и отдельных их частей путём оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

Основанием для разработки и реализации схемы водоснабжения и водоотведения является Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения, а также Генеральный план Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
1.1. Технико-экономическое состояние централизованных систем водоснабжения сельского поселения
1.1.1. Описание системы и структуры водоснабжения сельского поселения деление территории на эксплуатационные зоны
В состав территории Сусанинского сельского поселения входят 9 населенных пунктов: 3 поселка, 5 деревень и 1 посёлок при железнодорожной станции:

- дер. Виркино;
- п.ст. Владимирская;

- дер. Заборье;

- пос. Кобралово;

- дер. Ковшово;

- дер. Красницы;

- дер. Мыза;

- пос. Семрино;

- пос. Сусанино.

Снабжение холодной водой жителей сельского поселения осуществляет ОАО«Коммунальные системы Гатчинского района».
Водоснабжение пос. Сусанино осуществляется водой от 4-х артезианских скважин. Водоснабжение пос. Семрино осуществляется водой от 5-х артезианских скважин. Водоснабжение пос. Кобралово осуществляется водой от 3-х артезианских скважин.
ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района» осуществляет деятельность по подъему, транспортировке и реализации воды конечным потребителям.

Также в пос. Кобралово свою деятельность по оказанию услуг водоснабжения осуществляет Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» (далее – ОАО «РЖД»).

Перечень источников водоснабжения (подземные скважины) представлен в таблице 1.
Структурный состав потребителей от сети водоснабжения составляет:

· население, в том числе и частный сектор;

· социальные и коммунально-бытовые организации.
Таблица 1 -  Перечень источников водоснабжения (скважин)
	№ п/п
	Наименование источника
	Класс источника
	Год бурения
	Место расположения водозабора, населенный пункт
	Состояние

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Артскважина № 2784
	1
	1969
	Сусанино, у школы
	В работе

	2
	Артскважина № 33393
	1
	1973
	Сусанино, 7-я линия
	Резерв

	3
	Артскважина № 33409
	1
	2011
	Сусанино, 7-я линия
	В работе

	4
	Артскважина № 18043
	1
	1969
	Сусанино, 5-я линия
	Консервация

	5
	Артскважина № 1
	1
	1994
	Семрино, ж/д станция
	Резерв

	6
	Артскважина № 4/62
	1
	1972
	Семрино, угол ул.Железнодорожная и 1-й линии
	Резерв

	7
	Артскважина № 1054
	1
	1958
	Семрино, 46 км, около клуба
	Резерв

	8
	Артскважина № 49876
	1
	1979
	Семрино, 46 км, около клуба
	В работе

	9
	Артскважина Новая скважина
	1
	2013
	Семрино
	В работе

	10
	Артскважина № 3126
	1
	1975
	Кобралово, за посёлком
	Резерв

	11
	Артскважина № 3107
	1
	1975
	Кобралово, за посёлком
	Резерв

	12
	Артскважина № 2742
	1
	1968
	Кобралово
	В работе

	13
	Скважина Насосная станция № 1 4/77а-77 г. инв.024344
	-
	1977
	Пос. Кобралово
	Резерв


1.1.2. Описание территорий сельского поселения, не охваченных централизованными системами водоснабжения
Частично территории сельского поселения охвачена централизованной системой водоснабжения.
На рисунке 1 графически отображена территория сельского поселения, охваченная централизованной системой водоснабжения.
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Территория сельского поселения, охваченная централизованной системой водоснабжения
1.1.3. Описание технологических зон водоснабжения, зон централизованного и нецентрализованного водоснабжения и перечень централизованных систем водоснабжения
Эксплуатационными зонами водоснабжения являются отдельные населенные пункты МО.

1.1.4. Описание результатов технического обследования централизованных систем водоснабжения
Источники водоснабжения

Дер. Виркино, дер. Мыза, дер. Ковшово, дер. Красницы, дер. Заборье
В данных деревнях Сусанинского сельского поселения централизованное водоснабжение отсутствует

Население пользуется децентрализованными источниками водоснабжения – индивидуальными скважинами (колодцы).
Данные по количеству индивидуальных колодцев для питьевого водоснабжения отсутствуют. Обслуживаются владельцами самостоятельно.

Пос. Кобралово (от ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района»)
В пос. Кобралово имеется централизованная система водоснабжения от подземных источников (скважины), которая охватывает только малую часть поселка. В неохваченной части поселка население пользуется децентрализованными источниками водоснабжения.

Количество установленных скважин – 3. На сети установлено 3 водоразборные колонки.

Скважина, рег. № 2742, введена в эксплуатацию в 1968 г., имеет санитарную зону охраны. Глубина заложения скважины 40 м. Погружной насос ЭЦВ6-10-80 установлен на глубине 27 м. Обсадная труба диаметром 250 мм, водоподъёмная труба ПНД Ду 63 мм. Включение и отключение скважинного насосного агрегата не автоматизировано. Помещение обогревается электронагревателями с терморегуляторами.
Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины.

Узел учета воды ультразвуковой расходомер «Взлет» и ПРЭМ размещены в помещении скважины.

Скважина, рег. № 3126, введена в эксплуатацию в 1975 г. Скважина имеет санитарную зону охраны. Глубина заложения скважины 41 м. Погружной насос ЭЦВ 8-25-100 установлен на глубине 28 м. Обсадная труба диаметром 250-200 мм, водоподъёмная стальная труба Ду 76 мм переходит в магистральный трубопровод ПЭ Ду 225 мм. Включение и отключение скважинного насосного агрегата автоматизировано (станция управления СУЗ 40).
Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины.
Узел учета воды ультразвуковой расходомер «Взлет» и ПРЭМ, размещены в помещении скважины. Передача данных с приборов учета воды на ЦДП не осуществляется. Данные фиксируются  ежемесячно. Помещение обогревается электронагревателями с терморегулятором.
Скважина, рег. № 3107, введена в эксплуатацию в 1975 г. Скважина имеет санитарную зону охраны, однако на её территории отмечено частное строение в 30 м от скважины. Глубина заложения скважины 41 м. Погружной насос ЭЦВ 6-6,5-85 установлен на глубине 27 м. Обсадная труба диаметром 250-200 мм, водоподъёмная стальная труба Ду 57 мм, которая переходит в стальную трубу и далее в магистральный трубопровод ПЭ Ду 110 мм.
Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины.
Узел учета воды ультразвуковой расходомер «Взлет» и ПРЭМ, размещены в помещении скважины. Передача данных с приборов учета воды на ЦДП не осуществляется. Данные фиксируются ежемесячно. На подающей линии в водоразборную поселковую сеть установлен ЭКМ, регламентирующий работу насосного агрегата по установленному перепаду давления соответствующего максимальному и минимальному уровням воды в водонапорной башне. Помещение обогревается электронагревателями с терморегулятором.
Система подачи воды потребителям
Потребителями системы водоснабжения являются 1, 2-х, 3-х и 5-ти этажные жилые дома, средняя школа, магазины.

Вода из артезианских скважин подается в водонапорную башню и далее в водораспределительную сеть к потребителям.

В поселке всего три водонапорных башни и только одна из них в рабочем состоянии. Высота действующей водонапорной башни 37 м, объём бака 300 м3.

Схема водоснабжения предполагает подъем воды из скважин в систему централизованного водопровода вдоль улиц до вводов в здания и водоразборных колонок
.

Пос. Кобралово (от ОАО «РЖД»)

На территории поселка снабжение холодной водой собственных потребителей осуществляет предприятие ОАО «РЖД».
Источником водоснабжения является скважина 4/77а инв. № 024344, введена в эксплуатацию в 1977 г. Глубина заложения скважины 25 м. Погружной насос ЭЦВ-6-10-80 установлен на глубине 20 м. Включение и отключение скважинного насосного агрегата не автоматизировано.
Пос. Семрино

В пос. Семрино имеется централизованная система водоснабжения от подземных источников (скважины), которая охватывает центральную часть населенного пункта.

В неохваченной части поселка население пользуется децентрализованными источниками водоснабжения.

Количество установленных скважин – 5.

Скважина №1

Глубина заложения скважины 60 м. Погружной насос ЭЦВ6-6,5-140 установлен на глубине 59,8 м. Водоподъёмная стальная труба Ду 89 мм, переходит в чугунную трубу Ду 50 мм  и далее в трубу Ду 150 мм. Включение и отключение скважинного насосного агрегата осуществляется по установленному давлению на ЭКМ, которое соответствует минимальному и максимальному уровню воды в баке водонапорной башни.
Узлы учета воды (ПРЭМ) - размещен в помещении скважины.

Узел учет электроэнергии находится в помещении скважины.

Скважина №2 (№ 4/62)
Глубина заложения скважины 60 м (находится в резерве). Погружной насос ЭЦВ8-25-100 установлен на глубине 27-30 м. Автоматика отсутствует.
Узлы учета электроэнергии и воды отсутствуют.
Новая скважина

На скважине установлено оборудование: насосы ЭЦВ 6-16-90.

Система подачи воды потребителям
Вода из артезианской скважины подается в водонапорную башню и далее поступает самотеком в  водораспределительную сеть.

Водонапорная башня высотой 30 м и объёмом бака 60 м3 находится в рабочем состоянии.

Основные потребители: котельная, детский сад № 39, Семринская начальная общеобразовательная школа, Семринская сельская библиотека, врачебный пункт, почтовое отделение, путевая машинная станция № 83 (ПМС-83), механизированная колонна № 20 (МК-20), ООО «Торговый дом «МК-20», ФГУ комбинат «Заповедник» РосРезерва, хозяйство «Семринское», жилой фонд: шесть 5-и этажных домов, пять 3-х этажных домов, шесть 2-х этажных домов, коттеджи и частный сектор.
Схема водоснабжения предполагает подъем воды из скважин в систему централизованного водопровода вдоль улиц до вводов в здания.

Скважина № 1054 (Заповедник) введена в 1958 г. Глубина заложения скважины 65 м. Установлен насос марки ЭЦВ 8-25-140.
Скважина № 49876 (Заповедник-46 м) введена в 1979 г. Глубина заложения скважины 63 м. Установлен насос марки ЭЦВ 6-6,5-110.

Пос. Сусанино

В пос. Сусанино имеется централизованная система водоснабжения от подземных источников (скважины), которая охватывает большую часть населенного пункта (порядка 70%). В неохваченной системой водоснабжения части поселка население пользуется децентрализованными источниками водоснабжения.

Количество установленных скважин – 4. На сети установлено 2 водонапорные башни и 68 водоразборных колонок.

Скважина № 2784 - пробурена в 1969 г. Имеет огороженную санитарную зону охраны общей площадью 10 соток. Глубина заложения скважины 120 м. Погружной насос ЭЦВ 6-6,5-140 установлен на глубине 20 м. Обсадная труба диаметром 300 мм, водоподъёмная Ду 89 мм. Работа насосного агрегата обеспечивается блоком управления с частотным регулированием.
Узел учета электроэнергии находится в помещении скважины. Узел учета воды отсутствует.

Помещение скважины выполнено из кирпича высотой 2,5 м, размеры в плане: 5 х 5 м. Кирпичная кладка в удовлетворительном состоянии.

Система подачи воды потребителям
Вода из артезианской скважины подается в зональную водоразборную распределительную сеть скважинным насосом, имеющим блок управления с частотным регулированием.

Скважина, рег. № 33409 – пробурена в 2011 г. Имеет огороженную санитарную зону охраны. Глубина заложения скважины 80 м. Погружной насос ЭЦВ 6-6,5-125 установлен на глубине 40 м. Водоподъёмная стальная труба Ду 50 мм, переходит в полиэтиленовую трубу Ду 100 мм и далее в водонапорную башню. Работа насосного агрегата регламентируется по установленному перепаду давления на ЭКМ соответствующего верхнему и нижнему уровню воды в накопительном баке водонапорной башни.
Узел учета воды отсутствует. Узел учета электроэнергии  находится в помещении скважины.

Система подачи воды потребителям
Вода из артезианской скважины подается в водонапорную башню и далее в зональную водоразборную распределительную сеть к потребителям.

Водонапорная башня: построена в 1977 г. Высота башни 19 м, бак емкостью 50 м3 имеет протечки из-за сквозной коррозии в нескольких местах и подлежит замене.

Скважина, рег. № 33393 – пробурена в 1973 г. Имеет огороженную санитарную зону охраны. Глубина заложения скважины 80 м. Погружной насос ЭЦВ 8-25-100 установлен на глубине 40 м. Водоподъёмная стальная труба Ду 57 мм, переходит в Ду 50 мм и долее в трубу Ду 100 мм, выполненную из пластика.  Работа  насосного агрегата обеспечивается блоком управления с частотным регулированием.

Узел учета электроэнергии расположен в водонапорной башне, до которой от скважины расстояние составляет около 80 м.
Узел учета воды отсутствует.

Основные потребители: школа, администрация, детский сад и 1 жилой дом.

Схема водоснабжения предполагает подъем воды из скважин, далее с помощью насосных станций подъем воды в водонапорные башни и оттуда самотеком по системе централизованного водопровода вдоль улиц до вводов в здания и водоразборных колонок.

Скважина № 18043 - пробурена в 1969 г. Глубина заложения скважины 80 м.

Водоподготовка питьевой воды

Пос. Сусанино

Артезианская вода из скважины, рег. № 2784, на основании данных протоколов испытаний проб, по контролируемым показателям не удовлетворяет требованиям установленных нормативов, предъявляемых к качеству питьевой воды:

- по содержанию общего железа: 0,82 - 1,98 мг/дм3 (2,7 – 6,6 ПДК);
- по цветности: 28 - 43 град. (1,4 – 2,15 ПДК);
- по мутности: 2,6 – 10,6 мг/дм3 (1,7 – 7,0 ПДК);
- жесткость воды при этом составляла 8,0 – 6,3 ммоль/дм3.

Скважина рег. № 33393:

- содержание железа на уроне - 0,3 мг/дм3 (1,0 ПДК);
- мутность - 1,24 мг/дм3;
- цветность. – 15 град;
- жесткость – 6,9 ммоль/дм3.
В пробах на входе в котельную отмечены следующие превышения нормативов качества воды по показателям:
по содержанию общего железа:
- максимальное значение – 1,2 мг/дм3 (4,0 ПДК);
- среднее значение – 0,85 мг/дм3 (2,83 ПДК);
- минимальное значение 0,36 мг/дм3 (1,2 ПДК).

по цветности:
- максимальное значение – 46 град. (2,3 ПДК);
- среднее значение – 31,6 град (1,6 ПДК);
- минимальное значение на уровне –16 град. (0,8 ПДК).
по мутности:

- максимальное значение – 4,4 мг/дм3 (2,93 ПДК);
- среднее значение – 2,08 мг/дм3 (1,4 ПДК);
- минимальное значение - 0,62 мг/дм3 (0,4 ПДК).

Жесткость воды находилась в пределах нормативных значений: 6,5- 5,0 ммоль/дм3.

Пос. Семрино

Артезианская вода на основании данных протоколов испытаний проб, по контролируемым показателям не удовлетворяет требованиям установленных нормативов, предъявляемых к качеству питьевой воды:

по содержанию общего железа:

- по среднему значению - 0,98 мг/дм3 (3,3 ПДК);
- по максимальному значению -3,0 мг/дм3 (10 ПДК).

по цветности:
- по среднему значению - 23,6 град. (1,2 ПДК);
- по максимальному значению -56 град. (2,8 ПДК).

Минимальное зафиксированное значение концентрации цветности - 0 град.

по содержанию мутности:
- по среднему значению - 1,54 мг/дм3 (1,03 ПДК);
- по максимальному значению -3,0 мг/дм3 (2,0 ПДК).

Минимальное зафиксированное значение концентрации мутности – 0,31 мг/дм3.
по жесткости воды:

- по среднему значению - 7,64 мг/дм3 (1,1 ПДК);
- по максимальному значению - 9,5 мг/дм3 (1,36 ПДК).

Минимальное зафиксированное значение жесткости –  6,7 ммоль/дм3. 

Пос. Кобралово

В поселке имеется гипохлоритная контейнерного типа.

Назначение - хранение и дозирование в водопроводную сеть привозного концентрированного гипохлорита натрия для обеззараживания воды. В настоящее время не используется в виду удовлетворительного качества воды в водораспределительной сети по санитарным показателям.

Качество воды отличается повышенным содержанием железа и повышенной жесткостью.
Артезианская вода на основании испытаний проб, по контролируемым показателям не удовлетворяет требованиям установленных нормативов, предъявляемых к качеству питьевой воды:

по содержанию общего железа: 1,49 – 1,8 мг/дм3 (5-6 ПДК);
по мутности: 5,1 – 7,1 мг/дм3 (3,4- 4,7 ПДК);
по цветности: 43 – 64 град (2,1 – 3,2 ПДК);
по жесткости: 7,3 – 8,0 моль/дм3 (1,0 – 1,15 ПДК).

Пробы воды из водоразборной колонки также не соответствуют установленным нормативам качества питьевой воды

Протоколы лабораторных исследований питьевой воды представлены в Приложении 9.

Для повышения качества холодной воды в распределительных сетях водоснабжения необходимо выполнять следующие мероприятия:
1. Надзор за состоянием и сохранностью сети, сооружений, устройств и оборудования на ней, техническое содержание сети.
2. Планово-предупредительный и капитальный ремонты сетей, ликвидация аварий.
3. Анализ условий работы сети, подготовка предложений по совершенствованию систем, применение новых типов конструкций труб и арматуры, новых методов восстановления и ремонта трубопроводов.

Необходимое качество питьевой воды по санитарно-химическим показателям не обеспечивается из-за несовершенства технологии очистки, неудовлетворительного санитарно-технического состояния сетей водоснабжения.
Зоны санитарной охраны

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения определяются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

По данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района», в Сусанинском сельском поселении проекты зон санитарной охраны источников водоснабжения не разработаны. Имеются расчетные радиусы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения (таблица 2).

Таблица 2 -  Сведения о водозаборах питьевой воды из подземных источников
	№ п/п
	Наименование источника
	Место расположения водозабора, населенный пункт
	Пояс/ Расчетные радиусы зон санитарной охраны, м

	1
	2
	3
	4

	1
	Артскважина №2784
	Сусанино, у школы
	2/43; 3/289

	2
	Артскважина №33393
	Сусанино, 7-я линия
	1/50; 2/66; 3/316

	3
	Артскважина №33409
	Сусанино, 7-я линия
	-

	4
	Артскважина №18043
	Сусанино, 5-я линия
	2/48; 3/227

	5
	Артскважина №1
	Семрино, ж/д станция
	-

	6
	Артскважина №4/62 
	Семрино, угол ул.Железнодорожная и 1-й линии
	1/50; 2/95; 3/455

	7
	Артскважина №1054
	Семрино, 46 км, около клуба
	1/50; 2/67; 3/319

	8
	Артскважина №49876
	Семрино, 46 км, около клуба
	-

	9
	Артскважина № 3126
	Кобралово, за посёлком
	1/50; 2/98; 3/696

	10
	Артскважина № 3107
	Кобралово, за посёлком
	1/50; 2/95; 3/674

	11
	Артскважина № 2742 
	Кобралово
	1/50; 2/60; 3/420


В целях предохранения источников водоснабжения от возможного загрязнения в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02 водозаборы должны иметь зоны санитарной охраны в составе трех поясов:

1-й пояс – устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора – при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м – при использовании недостаточно защищенных подземных вод;

2-й и 3-й пояса – положение расчетных границ зон санитарной охраны определяется расчетным путем, соответственно на 400 суток выживаемости бактерий в условиях подземного водозабора и срока амортизации, с учетом времени движения стойкого загрязнения от границы зон санитарной охраны;

На всех водозаборах должны быть проведены мероприятия в соответствии с требованиями выполненного проекта ЗСО и СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны должны быть уточнены специальным проектом, который должен быть заказан в ближайшее время в специализированной организации.

Водопроводные сети

Данные об общей протяженности сетей водоснабжения представлены в Приложении 3. На рисунках 2 – 5 представлены карты-схемы водопроводных сетей системы водоснабжения Сусанинского сельского поселения.
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Схема водопроводных сетей системы водоснабжения пос.Сусанино
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Схема водопроводных сетей системы водоснабжения пос.Семрино
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Продолжение рисунка 3. Схема водопроводных сетей системы водоснабжения пос.Семрино
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Схема водопроводных сетей системы водоснабжения пос.Кобралово
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Общая схема водопроводных сетей системы водоснабжения Сусанинского сельского поселения
Основными проблемами обеспечения населения качественной питьевой водой из подземных источников являются:

· несоответствие качества воды в источнике водоснабжения;

· отсутствие очистных сооружений подземных вод;

· неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей и их износ является причиной вторичного загрязнения питьевой воды.

Неудовлетворительное санитарно-техническое состояние водопроводных сетей помимо физического и морального износа связано с отложениями на внутренних стенках трубопроводов, наносов песка и других отложений, являющихся адсорбентами для вредных веществ и различного рода бактерий.
Основные направления развития системы водоснабжения сельского поселения предусматривают: 

· установку водоочистных сооружений;

· реконструкцию водопроводной сети;

· установка узлов учета у потребителей.

Реализация представленных проектов и мероприятий в сфере водоснабжения позволит:

· повысить надежность систем водоснабжения;

· повысить экологическую безопасность в муниципальном образовании;

· повысить качество питьевой воды в соответствии с установленными нормативами СанПиН;

· снизить уровень потерь воды;

· сократить эксплуатационные расходы на единицу продукции;

· обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.
1.1.5. Описание существующих технических и технологических решений по предотвращению замерзания воды применительно к территории распространения вечномерзлых грунтов
Согласно СНиП 2.05.07-85* Сусанинское сельское поселение находится вне зоны распространения вечномерзлых грунтов.
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Схематическая карта дорожно-климатического районирования зоны вечной мерзлоты

1-1 северный район низкотемпературных вечномерзлотных грунтов (НТВМГ) сплошного распространения; 1-2 – центральный район НТВМГ сплошного распространения; 1-3 – южный район высокотемпературных вечномерзлых грунтов (ВТВМГ) сплошного и островного распространения; 4 - южная граница распространения вечномерзлых грунтов.

Климат поселения - атлантико-континентальный. Морские воздушные массы обусловливают сравнительно мягкую зиму с частыми оттепелями и умеренно-тёплое, иногда прохладное лето. Средняя температура января −8,6 °C, июля +16,7 °C. Годовое количество осадков 650 - 750 мм, в зимний период выпадают преимущественно в виде снега. Преобладают западные и южные ветры. Весной и летом наблюдается явление белых ночей.

Минимальная температура, зарегистрированная в Гатчинском муниципальном районе, составляет −40 °C, максимальная + 34 °C.

Для предотвращения возможного перемерзания участков сетей рекомендуется прокладка трубопроводов с глубиной заложения не менее 5 метров.

1.1.6. Перечень лиц, владеющих на праве собственности или другом законном основании объектами централизованной системы водоснабжения
В настоящее время объекты системы водоснабжения поселения эксплуатируются организацией ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района».
На территории пос. Кобралово деятельность по водоснабжению потребителей осуществляет также ОАО «РЖД».

1.2. Направления развития централизованных систем водоснабжения
Генеральный план является одним из документов территориального планирования Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области и основным документом планирования развития территории поселения, отражающий градостроительную стратегию и условия формирования среды жизнедеятельности.

1.2.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения
Источником водоснабжения населения сельского поселения, учреждений и предприятий на расчетный срок являются артезианские скважины.

Территориальная структура потребления воды не изменяется на рассматриваемый период ввиду следующих факторов:

· принятое территориальное деление при описании существующего положения подразумевает рассмотрение системы водоснабжения как единого целого;

· принятый вариант изменения демографического состояния сельского поселения (по материалам Генерального плана) не подразумевает скачкообразный рост численности населения.

Основными направлениями развития централизованных систем водоснабжения сельского поселения являются:

· повышение показателя обеспеченности населения централизованным ХВС;

· перепрокладка изношенных сетей водоснабжения;

· повышение качества поставляемой хозпитьевой воды.

При этом реализация поставленных задач в сфере водоснабжения должна основываться на следующих принципах:

· охрана здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

· повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды и снижение энергоемкости процесса транспортировки воды;

· снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

· обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение;

· обеспечение развития централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и водоотведения путем развития эффективных форм управления этими системами, привлечения инвестиций и развития кадрового потенциала организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

· приоритетность обеспечения населения питьевой водой, горячей водой и услугами по водоотведению;

· создание условий для привлечения инвестиций в сферу водоснабжения и водоотведения, обеспечение гарантий возврата частных инвестиций;

· достижение и соблюдение баланса экономических интересов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, и их абонентов;

· установление тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения исходя из экономически обоснованных расходов организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, необходимых для осуществления водоснабжения и (или) водоотведения;

· обеспечение стабильных и недискриминационных условий для осуществления предпринимательской деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения;

· обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

· открытость деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления, осуществляющих регулирование в сфере водоснабжения и водоотведения.

· обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

· организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

· внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

· обеспечение водоснабжением максимального водопотребления в сутки объектов нового строительства и реконструируемых объектов, для которых производительности существующих сооружений недостаточно.

К целевым показателям функционирования системы водоснабжения, в соответствии с ФЗ РФ от 7 декабря 2011 г. N 416-ФЗ и Проектом «Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжения и (или) водоотведение» относятся следующие величины:

1. показатели качества воды;

2. показатели надежности и бесперебойности водоснабжения и водоотведения;

3. показатели качества обслуживания абонентов;

4. показатели очистки сточных вод;

5. показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке;

6. соотношение цены и эффективности (улучшения качества воды или качества очистки сточных вод) реализации мероприятий инвестиционной программы.

1.2.2. Сценарии развития централизованных систем водоснабжения в зависимости от различных сценариев развития сельского поселения
Сценарии развития централизованных систем водоснабжения должны определяться, в первую очередь, на основании утвержденных сценариев развития поселений, проработанных в Генеральном плане муниципального образования, так как Генеральный план является документом первого уровня в сфере развития муниципального образования, на основе которого разрабатываются все проекты следующих уровней: документы территориального планирования такие как правила землепользования, проекты схем инженерной инфраструктуры, программы комплексного развития поселений, инвестиционные программы и прочее.

Согласно данным Генерального плана Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области численность населения на первую очередь (2020 год) и на расчетный срок (2035 год) соответственно составит 12,01 тыс. чел. и 17,9 тыс. чел.
В таблице 3 представлена динамика изменения численности населения сельского поселения на период разработки Схемы водоснабжения.

Таблица 3 -  Динамика изменения численности населения сельского поселения
	Численность населения, тыс. чел.
	Период, год

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2024

	
	8,387
	8,991
	9,595
	10,199
	10,802
	11,406
	12,01
	13,581


Перспективные балансы распределения воды и водопотребления являются расчетными данными, основывающимися на прогнозных значениях, в том числе на перспективной численности населения.

1.3. Баланс водоснабжения и потребления горячей, питьевой, технической воды
Снабжение холодной водой жителей Сусанинского сельского поселения осуществляет ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района».
1.3.1. Общий баланс подачи и реализации воды
Общий водный баланс подачи и реализации воды (по предоставленным данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района») представлен в таблице4.

Таблица 4 -  Водный баланс сельского поселения (по данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района»)
	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2009 год
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Поднято воды
	тыс. м3
	354,001
	337,790
	326,291
	318,183
	338,183

	2.
	Собственные нужды
	тыс. м3
	9,460
	9,460
	9,460
	9,460
	9,460

	3.
	Подано воды
	тыс. м3
	344,541
	328,330
	316,831
	308,723
	328,723

	4.
	Потери при транспортировке
	тыс. м3
	64,426
	61,395
	59,245
	57,729
	61,468

	5.
	Реализовано воды, всего
	тыс. м3
	280,114
	266,935
	257,586
	250,994
	267,254

	5.1.
	Внутренний оборот
	тыс. м3
	74,049
	67,595
	63,635
	61,699
	62,833

	5.2.
	Реализовано по потребителям
	тыс. м3
	206,065
	199,340
	193,951
	189,295
	204,421

	5.2.1.
	 - населению
	тыс. м3
	167,331
	162,510
	153,310
	152,092
	159,148

	5.2.2.
	 - бюджетные учреждения
	тыс. м3
	12,831
	5,803
	5,053
	4,685
	5,121

	5.2.3.
	 - ОДН
	тыс. м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,002

	5.2.4.
	 - прочие потребители
	тыс. м3
	25,903
	31,027
	35,588
	32,518
	40,150


За период 2009 – 2013 гг. количество поднятой воды из источников водоснабжения изменилось на 15,818 тыс. м3 (или около 4,5 %).
Количество подаваемой воды в сеть уменьшилось с величины 354,001 тыс. м3 на 2009 год до значения 338,183 тыс. м3 к 2013 году.

На рисунке 7 отображена динамика изменения количества поднятой воды, которая включает подаваемую воду потребителям и воду на потери с утечками и собственные нужды в системе водоснабжения.
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Динамика изменения количества поднятой воды
Водный баланс реализации воды на собственное потребление Предприятием (по предоставленным данным ОАО «РЖД») представлен в таблице 5.

Таблица 5 -  Водный баланс по данным ОАО «РЖД»

	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2011 год
	2012 год
	2013 год

	
	
	
	
	
	

	1.
	Объем реализации (собственным потребителям)
	тыс. м3
	4,692
	3,07
	5,9


1.3.2. Территориальный баланс подачи горячей, питьевой, технической воды по технологическим зонам водоснабжения (годовой и в сутки максимального водопотребления)
Эксплуатационными зонами системы водоснабжения являются отдельные населенные пункты МО.

1.3.3. Структурный баланс реализации горячей, питьевой, технической воды
Структурный водный баланс подачи воды, а также значение среднегодового и максимального суточного водопотребления по видам потребителей представлен в таблицах 6 - 7.

Таблица 6 -  Значения среднегодового и максимального суточного водопотребления

	№ п/п
	Наименование
	Ед. измерения
	2009 год
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год

	
	
	
	
	
	
	
	

	1.
	Реализовано, всего
	тыс. м3
	280,114
	266,935
	257,586
	250,994
	267,254

	1.1.
	Среднесуточное водопотребление
	тыс. м3/сутки
	0,767
	0,731
	0,706
	0,688
	0,732

	1.2.
	Максимальное суточное значение
	тыс. м3/сутки
	0,998
	0,951
	0,917
	0,894
	0,952

	2.
	 - населению
	тыс. м3
	167,331
	162,510
	153,310
	152,092
	159,148

	2.1.
	Среднесуточное водопотребление
	тыс. м3/сутки
	0,458
	0,445
	0,420
	0,417
	0,436

	2.2.
	Максимальное суточное значение
	тыс. м3/сутки
	0,596
	0,579
	0,546
	0,542
	0,567

	3.
	 - бюджетные учреждения
	тыс. м3
	12,831
	5,803
	5,053
	4,685
	5,121

	3.1.
	Среднесуточное водопотребление
	тыс. м3/сутки
	0,035
	0,016
	0,014
	0,013
	0,014

	3.2.
	Максимальное суточное значение
	тыс. м3/сутки
	0,046
	0,021
	0,018
	0,017
	0,018

	4.
	 - ОДН
	тыс. м3
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,002

	4.1.
	Среднесуточное водопотребление
	тыс. м3/сутки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	4.2.
	Максимальное суточное значение
	тыс. м3/сутки
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000
	0,000

	5.
	 - прочие потребители
	тыс. м3
	25,903
	31,027
	35,588
	32,518
	40,150

	5.1.
	Среднесуточное водопотребление
	тыс. м3/сутки
	0,071
	0,085
	0,098
	0,089
	0,110

	5.2.
	Максимальное суточное значение
	тыс. м3/сутки
	0,092
	0,111
	0,127
	0,116
	0,143

	6.
	 - внутренний оборот
	тыс. м3
	74,049
	67,595
	63,635
	61,699
	62,833

	6.1.
	Среднесуточное водопотребление
	тыс. м3/сутки
	0,203
	0,185
	0,174
	0,169
	0,172

	6.2.
	Максимальное суточное значение
	тыс. м3/сутки
	0,264
	0,241
	0,227
	0,220
	0,224


Таблица 7 -  Структурный баланс подачи воды

	Реализация услуг водоснабжения, м3

	2009 год
	Наименование 
	Население
	Бюджет
	ОДН
	Прочие
	ВСЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ
	Внутренний оборот
	ИТОГО

	
	
	Жилой фонд
	ОДН жилой фонд
	ЖСК
	Частный сектор
	ВСЕГО
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	п.Кобралово
	47685,77
	0,00
	0,00
	9706,80
	57392,57
	2526,71
	0,00
	22822,85
	82742,13
	44775,22
	127517,35

	
	п.Семрино
	64355,30
	0,00
	6300,60
	1585,20
	72241,10
	8073,00
	0,00
	2781,50
	83095,60
	23426,57
	106522,17

	
	п.Сусанино
	9473,46
	0,00
	0,00
	28224,00
	37697,46
	2231,40
	0,00
	298,60
	40227,46
	5847,41
	46074,87

	
	Всего
	121514,53
	0,00
	6300,60
	39516,00
	167331,13
	12831,11
	0,00
	25902,95
	206065,19
	74049,20
	280114,39

	2010 год
	п.Кобралово
	47457,63
	0,00
	0,00
	9706,80
	57164,43
	2712,70
	0,00
	27531,32
	87408,45
	43565,98
	130974,43

	
	п.Семрино
	59936,91
	0,00
	6027,90
	1585,20
	67550,01
	1341,70
	0,00
	3234,70
	72126,41
	21583,13
	93709,54

	
	п.Сусанино
	9571,75
	0,00
	0,00
	28224,00
	37795,75
	1749,00
	0,00
	260,50
	39805,25
	2445,72
	42250,97

	
	Всего
	116966,28
	0,00
	6027,90
	39516,00
	162510,18
	5803,40
	0,00
	31026,52
	199340,10
	67594,83
	266934,93

	2011 год
	п.Кобралово
	43266,00
	0,00
	0,00
	9706,80
	52972,80
	2474,42
	0,00
	31664,06
	87111,28
	41551,22
	128662,50

	
	п.Семрино
	52722,55
	0,00
	6061,81
	1585,20
	60369,56
	982,10
	0,00
	3680,60
	65032,26
	19784,65
	84816,91

	
	п.Сусанино
	11744,13
	0,00
	0,00
	28224,00
	39968,13
	1596,46
	0,00
	243,10
	41807,69
	2299,25
	44106,94

	
	Всего
	107732,68
	0,00
	6061,81
	39516,00
	153310,49
	5052,98
	0,00
	35587,76
	193951,23
	63635,12
	257586,35

	2012 год
	п.Кобралово
	43024,99
	0,00
	0,00
	9706,80
	52731,79
	2116,75
	0,00
	28233,37
	83081,91
	41390,01
	124471,92

	
	п.Семрино
	50520,14
	0,00
	5210,54
	1585,20
	57315,88
	980,32
	0,00
	4078,60
	62374,80
	18099,70
	80474,50

	
	п.Сусанино
	13820,52
	0,00
	0,00
	28224,00
	42044,52
	1587,64
	0,00
	206,20
	43838,36
	2209,34
	46047,70

	
	Всего
	107365,65
	0,00
	5210,54
	39516,00
	152092,19
	4684,71
	0,00
	32518,17
	189295,06
	61699,05
	250994,11

	2013 год
	п.Кобралово
	42883,88
	501,87
	0,00
	9706,80
	53092,55
	2423,08
	0,26
	33905,40
	89421,29
	41785,65
	131206,94

	
	п.Семрино
	50882,75
	388,74
	4531,30
	1585,20
	57387,99
	1060,09
	1,66
	5741,20
	64190,95
	18746,60
	82937,55

	
	п.Сусанино
	22221,27
	31,95
	0,00
	26414,18
	48667,40
	1638,12
	0,00
	503,10
	50808,63
	2301,13
	53109,76

	
	Всего
	115987,90
	922,56
	4531,30
	37706,18
	159147,95
	5121,29
	1,92
	40149,70
	204420,86
	62833,38
	267254,24


Из данных таблицы 6 следует вывод, что максимальный объём реализации воды приходится на население и составляет около 60 % от общего объёма реализации воды.
Структура водопотребления проиллюстрирована на рисунке 8.
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Структура водопотребления по сельскому поселению
За рассматриваемый период 2009 - 2013 гг. наблюдается линейное изменение количества водопотребления. Динамика изменения водопотребления по видам потребителей представлена на рисунке 9.
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Динамика изменения водопотребления за период 2009-2013 гг.
Перечень потребителей системы водоснабжения сельского поселения представлен в Приложении 1.

1.3.4. Сведения о фактическом потреблении населением горячей, питьевой, технической воды

В соответствии с Постановлением Правительства ЛО от 11.02.2013 г. № 25 (в редакции Постановления Правительства ЛО от 28.06.2013 г. № 180) нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг по холодному и горячему водоснабжению, водоотведению, в жилых помещениях в многоквартирных домах и жилых домах на территории Ленинградской области при отсутствии приборов учета составляют (таблица 8):

Таблица 8 -  Нормативы потребления жилищно-коммунальных услуг

	Степень благоустройства
	Нормативы

	
	ХВС, м3/чел в мес.
	ГВС, м3/чел в мес.
	Водоотведение, м3/чел в мес.

	1. Дома с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные:

	1.1. ваннами от 1500 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками
	4,9
	4,61
	9,51

	1.2. ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками
	4,83
	4,53
	9,36

	1.3. сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками
	4,77
	4,45
	9,22

	1.4. умывальниками, душами, мойками, без ванны
	4,11
	3,64
	7,75

	1.5. умывальниками, мойками, имеющими ванну без душа
	2,58
	1,76
	4,33

	1.6. умывальниками, мойками, без централизованной канализации
	2,05
	1,11
	3,16*

	2. Дома с водонагревателями, оборудованные:

	2.1.ваннами от 1650 до 1700 мм, умывальниками, душами, мойками
	9,51
	
	9,51

	2.2.ваннами от 1500 до 1550 мм, умывальниками, душами, мойками
	9,36
	
	9,36

	2.3.сидячими ваннами (1200 мм), душами, умывальниками, мойками
	9,22
	
	9,22

	2.4.умывальниками, душами, мойками, без ванны
	7,75
	
	7,75

	3. Дома, оборудованные ваннами, водопроводом, канализацией и водонагревателями  на твёрдом топливе
	6,18
	
	6,18

	4. Дома без ванн, с водопроводом, канализацией и газоснабжением
	5,23
	
	5,23

	5. Дома без ванн, с водопроводом и канализацией
	4,28
	
	4,28

	6. Дома с водопользованием из уличных водоразборных колонок
	1,3
	
	1,3 *

	7. Общежития с общими душевыми
	1,89
	1,75
	3,64

	8. Общежития с душами при всех жилых комнатах
	2,22
	2,06
	4,28


* При наличии в доме внутридомовой системы водоотведения.

1.3.5. Описание существующей системы коммерческого учета горячей, питьевой, технической воды и планов по установке приборов учета
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учёта в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учёта используемых энергетических ресурсов (далее – Порядок заключения договора установки ПУ), утверждён приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149, вступил в силу с 18.07.2010. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ Управляющая организация как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учёта используемых энергетических ресурсов.

С целью повышения эффективности использования энергетических ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями, повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры и сокращение расходов на оплату энергоресурсов, необходимо предусмотреть установку приборов учета холодной воды.

1.3.6. Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей системы водоснабжения сельского поселения
Анализ текущего состояния системы водоснабжения сельского поселения, гидравлический расчет, проведенный по оценочным принятым объемам водопотребления, показал, что:

· дефицит производственных мощностей (производительность водозаборных сооружений) отсутствует;

· пропускная способность существующих трубопроводов позволяет обеспечивать водоснабжение требуемых объемов.

Информация о дебете скважин, имеющихся на территории поселения, представлена в таблице 9, в таблице 10 представлены резервы имеющихся источников водоснабжения.

Таблица 9 -  Дебет объектов водоснабжения

	Название водозабора
	Тип водозабора
	Количество оголовков (скважин)
	Проектная мощность

	
	
	шт.
	тыс. м3/сут.

	Пос. Сусанино
	Подзем.
	4
	1296

	Пос. Семрино
	Подзем.
	4
	1254

	Пос. Кобралово
	Подзем.
	3
	1555

	Пос. Кобралово ОАО «РЖД»
	Подзем.
	1
	3


Таблица 10 -  Резервы источников системы водоснабжения

	Наименование
	Потребление воды
	Дебит скважин
	Резерв(+)/Дефицит (-)

	
	м3/сут
	тыс.м3/год
	м3/час
	м3/сут
	тыс.м3/год
	м3/сут
	тыс.м3/год
	%

	Пос. Сусанино
	145,5
	53,11
	54000
	1296000
	473040
	1295854
	472986,9
	99


	Пос. Семрино
	227,2
	82,94
	52250
	1254000
	457710
	1253773
	457627,1
	99

	Пос. Кобралово
	359,48
	131,21
	64791,7
	1555000
	567575
	1554641
	567443,8
	99

	Пос. Кобралово ОАО «РЖД»
	3,29
	1,2
	125
	3000
	1095
	2996,7
	1093,8
	99

	Все скважины
	735,5
	268,46
	171166,7
	4108000
	1499420
	4107264
	1499152
	99


Согласно предоставленным данным в настоящее время резерв источников водоснабжения составляет более 99 %.
1.3.7. Прогнозные балансы потребления горячей, питьевой, технической воды
Перспективные балансы распределения воды и водопотребления являются расчетными данными, основывающимися на прогнозных значениях, приведенных в Генеральном плане Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, таких как:

·  объемы нового жилого строительства;

·  прогнозы численности населения.
Наравне с вышеуказанными данными используются также сведения о фактическом распределении воды по абонентам и др.

Выделены главные цели Генерального плана:

· обеспечить рациональную планировочную организацию и функциональное зонирование территории, создав условия для проведения градостроительного зонирования с учетом опережающего развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

· определить необходимые исходные условия для развития хозяйственной деятельности за счет оптимальной территориальной организации;

· обеспечить рациональное использование территории с учетом создания благоприятной среды для благоприятного проживания местного населения.

Основными задачами Генерального плана являются:

· выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения и обеспечение их решения;

· определение направления развития функционально-планировочной структуры сельского поселения;

· определение планировочных ограничений в развитии территорий сельского поселения;

· определение особенностей и условий социально-экономического развития сельского поселения;

· определение основных направлений развития производственного комплекса сельского поселения;

· определение основных направлений развития инженерно-транспортной инфраструктуры;

· определение мероприятий по улучшению экологической обстановки в сельском поселении градостроительными средствами;

· формирование комплекса мероприятий по охране окружающей среды;

· сохранение памятников природного и культурного наследия, формирование охранных зон памятников; 

· разработка комплексной оценки территорий сельского поселения;

· определение мер по защите территории сельского поселения от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
1.3.8. Описание централизованной системы горячего водоснабжения с использованием закрытых систем горячего водоснабжения
Согласно п.9 ст. 29 ФЗ-190 «О теплоснабжении», с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Также, в соответствии п. 8 ст. 29 ФЗ-190 «О теплоснабжении», с 1 января 2013 года подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

Это означает, что подключение объектов нового жилого строительства к существующей системе горячего водоснабжения запрещено федеральным законом, а также, к 2022 году необходимо принять ряд мер по переводу существующих потребителей ГВС на закрытую схему.

1.3.9. Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении горячей, питьевой, технической воды (годовое, среднесуточное, максимальное суточное)
Фактическое годовое потребление воды принято по отчётным данным ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района». Ожидаемое потребление воды определено расчётным методом, на основании данных Генерального плана Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области, с поправкой на фактическое потребление воды.

Среднесуточное, минимальное и максимальное суточное водопотребление определено в соответствии со СНиП 2.04.02.-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция, по следующим формулам:

· - среднесуточное потребление воды: Q ср.сут. = Q год / 365;

· - минимальное суточное водопотребление: Q мин = Q ср.сут. * 0,7;

· - максимальное суточное водопотребление: Q макс = Q ср.сут. * 1,3.

Результаты расчётов перспективного потребления воды, в том числе значения максимального и минимального суточного водопотребления, за период 2014-2024 гг. представлены в таблице 11.

Таблица 11 -  Фактическое и ожидаемое потребление воды (годовое, среднесуточное, максимально суточное)

	Наименование
	Период, год

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	к 2024

	Реализованы воды всего, тыс. м3/год
	340,010
	397,629
	455,453
	513,494
	571,760
	630,262
	689,011
	832,907

	Внутренний оборот, тыс. м3/год
	62,833
	65,975
	69,274
	72,737
	76,374
	80,193
	84,203
	88,413

	Потребление воды по потребителям, тыс. м3/год
	204,419
	254,367
	304,365
	354,413
	404,513
	454,668
	504,879
	632,785

	Расход воды на пожаротушение, тыс. м3/год
	9,855
	9,855
	9,855
	9,855
	9,855
	9,855
	9,855
	9,855

	Расход на полив, тыс. м3/год
	62,903
	67,431
	71,960
	76,489
	81,018
	85,546
	90,075
	101,855

	Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сутки
	0,9315
	1,0894
	1,2478
	1,4068
	1,5665
	1,7267
	1,8877
	2,2819

	Максимальное суточное значение, тыс. м3/сутки
	1,2110
	1,4162
	1,6222
	1,8289
	2,0364
	2,2448
	2,4540
	2,9665

	Минимальное суточное значение, тыс. м3/сутки
	0,6521
	0,7626
	0,8735
	0,9848
	1,0965
	1,2087
	1,3214
	1,5974


К расчётному сроку прогнозируемые величины среднесуточного, максимального и минимального суточного водопотребления 2,2819; 2,9665 и 1,5974 тыс. м3/сут. соответственно. Увеличение водопотребления за период 2014 - 2024 гг. связано в первую очередь с увеличением численности населения согласно данным Генерального плана.

1.3.10. Описание территориальной структуры потребления горячей, питьевой, технической воды

Источником водоснабжения населения сельского поселения, учреждений и предприятий на расчетный срок являются артезианские скважины.

Территориальная структура потребления воды не изменится на рассматриваемый период ввиду следующих факторов:

· принятое территориальное деление при описании существующего положения подразумевает рассмотрение системы водоснабжения сельского поселения как единого целого;

· принятый вариант изменения демографического состояния сельского поселения не подразумевает скачкообразный рост численности населения.

1.3.11. Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов
В таблице 12 представлен перспективный баланс водоснабжения по видам абонентов.
Таблица 12 -  Прогноз распределения расходов воды на водоснабжение по типам абонентов
	Наименование
	Период, год

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	к 2024

	Реализованы воды всего, тыс. м3/год
	340,010
	397,629
	455,453
	513,494
	571,760
	630,262
	689,011
	832,907

	Внутренний оборот, тыс. м3/год
	62,833
	65,975
	69,274
	72,737
	76,374
	80,193
	84,203
	88,413

	Потребление воды по потребителям, тыс. м3/год
	204,419
	254,367
	304,365
	354,413
	404,513
	454,668
	504,879
	632,785

	 - населению
	159,148
	207,636
	256,124
	304,611
	353,099
	401,587
	450,075
	576,199

	 - бюджетные учреждения
	5,121
	5,377
	5,646
	5,929
	6,225
	6,536
	6,863
	7,206

	 - прочие потребители
	40,150
	41,354
	42,595
	43,873
	45,189
	46,545
	47,941
	49,379

	Расход воды на пожаротушение, тыс. м3/год
	9,855
	9,855
	9,855
	9,855
	9,855
	9,855
	9,855
	9,855

	Расход на полив, тыс. м3/год
	62,903
	67,431
	71,960
	76,489
	81,018
	85,546
	90,075
	101,855

	Среднесуточное водопотребление, тыс. м3/сутки
	0,9315
	1,0894
	1,2478
	1,4068
	1,5665
	1,7267
	1,8877
	2,2819

	Максимальное суточное значение, тыс. м3/сутки
	1,2110
	1,4162
	1,6222
	1,8289
	2,0364
	2,2448
	2,4540
	2,9665

	Минимальное суточное значение, тыс. м3/сутки
	0,6521
	0,7626
	0,8735
	0,9848
	1,0965
	1,2087
	1,3214
	1,5974


Анализ данных, приведенных в таблице 12, показал, что:

· максимальная суточная подача к расчетному сроку в 2,4 раза;

· среднесуточная подача воды в сеть также увеличится по причине подключения новых потребителей к расчетному сроку.

1.3.12. Сведения о фактических и планируемых потерях горячей, питьевой, технической воды при ее транспортировке (годовые, среднесуточные значения)
Данные о фактических и планируемых потерях питьевой воды приведены в таблице 13.

Таблица 13 -  Планируемые потери воды при ее транспортировке
	Наименование
	Период, год

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	к 2024

	Подано воды, тыс. м3/год
	401,478
	463,900
	518,711
	572,926
	626,906
	680,920
	757,913
	916,198

	Реализованы воды всего, тыс. м3/год
	340,010
	397,629
	455,453
	513,494
	571,760
	630,262
	689,011
	832,907

	Потери при транспортировке, тыс. м3/год
	61,468
	66,271
	63,257
	59,432
	55,147
	50,658
	68,901
	83,291

	Потери при транспортировке, тыс. м3/сутки
	0,1684
	0,1816
	0,1733
	0,1628
	0,1511
	0,1388
	0,1888
	0,2282


Согласно прогнозному расчету потерь питьевой воды при производстве и транспортировке значение потерь к расчетному сроку увеличится на 21,822 тыс. м3/год в натуральных единицах и на 35 % в относительных единицах.

Динамика изменения величины потерь воды за период до 2024 годы графически отображена на рисунке 10.
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Динамика роста величины потерь воды
1.3.13. Перспективные балансы водоснабжения
В таблице 14 представлен полный перспективный баланс водоснабжения на период до расчетного срока Схемы водоснабжения – 2024 год.
Таблица 14 -  Перспективный баланс водоснабжения
	Наименование
	Период, год

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	к 2024

	Поднято воды, тыс. м3/год
	410,938
	473,360
	528,171
	582,386
	636,366
	690,380
	767,372
	925,658

	Собственные нужды, тыс. м3/год
	9,4599
	9,4599
	9,4599
	9,4599
	9,4599
	9,4599
	9,4599
	9,4599

	Подано воды, тыс. м3/год
	401,478
	463,900
	518,711
	572,926
	626,906
	680,920
	757,913
	916,198

	Потери при транспортировке, тыс. м3/год
	61,468
	66,271
	63,257
	59,432
	55,147
	50,658
	68,901
	83,291

	Реализованы воды всего, тыс. м3/год
	340,010
	397,629
	455,453
	513,494
	571,760
	630,262
	689,011
	832,907


Данные таблицы 14 в графическом виде представлены на рисунке 11.
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Перспективный баланс водоснабжения
Общее количество поднятой воды за рассматриваемый период увеличится на 514,72 тыс. м3. Величина потерь воды устанавливается на уровне 9 % от общего количества поданной воды в сеть.
1.3.14. Расчет требуемой мощности водозаборных и очистных сооружений
Согласно лабораторным испытаниям проб воды, которые проводились Лабораторией контроля качества воды (Аттестат аккредитации №РОСС RU.001.518022. действ. до 01.09.2015 г.), вода не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по заявленным показателям.
Исходя из прогноза общего забора воды на расчетный срок до 2024 года, рассчитаны среднесуточные и максимально суточные объемы забора воды.

Величина водопотребления принята согласно п. 1.3.13 настоящего документа.

Потери воды при ее транспортировке приняты согласно п. 1.3.12 настоящего документа.

Предполагается установка блочно-модульных установок очистки воды производительностью:

- пос. Кобралово - 2600 м3/сут;
- пос. Семрино – 1700 м3/сут;
- пос. Сусанино – 1000 м3/сут.
Производительность установок выбиралась в соответствии со среднесуточным расходом воды, также учитываются коэффициенты часовой не равномерности водопотребления. Данные расчеты произведены согласно СНиП 2.04.02.-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция.
1.3.15. Наименование организации, которая наделена статусом гарантирующей организации
В соответствии со статьей 8 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 «О водоснабжении и водоотведении» Правительство Российской Федерации сформировало новые Правила организации водоснабжения, предписывающие организацию единых гарантирующих организаций (ЕГО).

Организация, осуществляющая холодное водоснабжение и (или) водоотведение и эксплуатирующая водопроводные и (или) канализационные сети, наделяется статусом гарантирующей организации, если к водопроводным и (или) канализационным сетям этой организации присоединено наибольшее количество абонентов из всех организаций, осуществляющих холодное водоснабжение и (или) водоотведение.

Органы местного самоуправления поселений для каждой централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения определяют гарантирующую организацию и устанавливают зоны ее деятельности.

На основании выше сказанного статус ЕТО может быть присвоен
ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района».
1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

Предложения по реконструкции и модернизации системы водоснабжения формируются с учетом:

· планов мероприятий по приведению качества воды в соответствие с установленными требованиями;

· п. 10. ФЗ №417 от 07.12.2011 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона "О водоснабжении и водоотведении»:

1. с 1 января 2013 года подключение объектов капитального строительства потребителей к централизованным открытым системам теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается;

2. с 1 января 2022 года использование централизованных открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) для нужд горячего водоснабжения, осуществляемого путем отбора теплоносителя на нужды горячего водоснабжения, не допускается.

· уменьшения числа аварий и утечек на сетях водоснабжения, связанных с износом водовода и магистральных трубопроводов.

1.4.1. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения с разбивкой по годам
Перечень основных мероприятий, предусмотренных в проекте реконструкции и модернизации системы водоснабжения, представлен в таблице 15.

Таблица 15 -  Перечень основных мероприятий, предусмотренных в проекте реконструкции и модернизации системы водоснабжения на период 2014 – 2024 гг.
	Наименования мероприятия
	Год проведения мероприятий

	
	

	Блочно-модульные установки очистки воды
	2015 - 2024

	Реконструкция водопроводной сети в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	2015 - 2024

	Строительство блочно-модульной насосной станции в пос. Сусанино
	2015 - 2016

	Установка узлов учета расхода воды
	2017


1.4.2. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоснабжения

Все мероприятия, направленные на улучшение качества питьевой воды, могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения сельского поселения. Эффект от внедрения данных мероприятий – улучшение здоровья и качества жизни жителей.

Для обеспечения обеззараживания воды водоисточника до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», поступающей в систему водоснабжения, и обеспечения барьерной роли в отношении патогенных микроорганизмов планируется внедрение блочно-модульных установок подготовки воды.
Износ водопроводных сетей способствует высокому уровню потерь воды. Так же состояние сетей влияет на качество реализованной воды.

Реализация мероприятий по реконструкции сетей водоснабжения позволит:

· повысить надежность систем водоснабжения;

· повысить качество питьевой воды;
· снизить уровень потерь воды;

· обеспечить доступность подключения к системе новых потребителей в условиях его роста.

Основанием для реализации мероприятий по оснащению проборами коммерческого учета ХВС является Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261-ФЗ).

Данное мероприятие позволит более точно и качественно контролировать потребление услуг ХВС, локализировать скрытые неисправности системы.

1.4.3. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах системы водоснабжения
Блочно-модульные установки очистки воды

Обеззараживание воды предусмотрено привозным гипохлоритом натрия в ручном режиме в случае ухудшения качества воды по санитарному состоянию. Однако на практике гипохлорит натрия не применяется из-за удовлетворительного качества воды по санитарным показателям. Для улучшения качества подаваемой потребителям воды и доведения её до нормативных показателей проектом предусматривается установка блочно-модульных установок очистки воды.

Назначение блочно-модульной установки очистки воды:

· Установки водоподготовки улучшают органолептические свойства воды: осветление, обесцвечивание, дезодорация.

· Станции водоподготовки обеспечивают эпидемиологическую безопасность: обеззараживание, стерилизация.

· Кондиционирование подземных вод: умягчение, обессоливание и опреснение, дегазация, обезжелезивание и деманганация, фторирование и обесфторивание, стабилизационная обработка, обескремнивание.

· Установки очистки воды улучшают состав газов в воде: удаление сероводорода, кислорода, метана, свободной углекислоты и др.

· Мобильная установка отфильтровывает трудноокисляемую органику (ультрафильтрация, нанофильтрация, обратный осмос).

Общий вид оборудования установленного на блочно-модульной станции водоподготовки, а так же внешний вид станции представлены на рисунках 12 и 13.
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Рисунок 1 -  Блочно-модульная установка очистки воды
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Рисунок 2 -  Внешний вид блочно-модульной станции водоподготовки

Сети водоснабжения

Проблемой организации качественного и надёжного водоснабжения является износ водопроводных сетей. Сети системы водоснабжения исчерпали свой ресурс (физически и морально устарели), в связи, с чем необходимо предусмотреть замену всех участков сети водоснабжения.
Механизм реализации программы реконструкции водопроводных сетей включает в себя организационные мероприятия, разработку проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы. Предлагается перепрокладка водопроводной сети с заменой существующих труб на водопроводные полиэтиленовые трубы. Общий вид полиэтиленовых труб представлен на рисунке 14.

[image: image17.jpg]


[image: image18.jpg]


[image: image19.jpg]


[image: image20.jpg]



Общий вид полиэтиленовых труб

Полиэтиленовые трубы (ПЭ трубы) набирают всё большую популярность на Российском рынке. Это обуславливается тем, что полиэтиленовые трубы обладают значительными преимуществами по сравнению с трубопроводами из традиционных материалов как сталь, чугун, бетон. Хорошая свариваемость является одним из важных факторов, определивших широкое применение ПЭ труб. ПЭ трубы используются как при прокладке новых, так и при реконструкции старых инженерных сетей.

Преимущества использования полиэтиленовых (ПЭ) труб для водоснабжения:

· ПЭ трубы питьевой воды не подвержены коррозии, за счёт этого почти не нуждаются в обслуживании и ремонте;

· санитарно-гигиенические показатели ПЭ водопроводной трубы в несколько раз выше, чем стальных;

· стенки ПЭ труб гладкие, в результате чего пропускная способность трубы увеличивается;

· ПЭ трубы легче в сравнении со стальными трубами, что значительно облегчает монтаж ПЭ труб;

· водопроводные ПЭ трубы легко режутся, это позволяет быстро подгонять трубы по размеру при монтаже;

· напорные ПЭ трубы не засоряются и не дают образоваться накипи – это достигается эластичной структурой внутренних стенок; они не позволяют оседать на стенках разным веществам, которые содержаться в транспортируемой жидкости;

· полиэтилен стоек к химически агрессивным средам, что освобождает от устройства дополнительной специальной защиты;

· трубы ПЭ для водоснабжения не подвержены разрушению блуждающими токами, так как полиэтилен не проводит ток;

· трубы ПЭ устойчивы к перепадам температур.

Реализация мероприятий реконструкции водопроводных сетей позволит:

1. Реализовать мероприятия по развитию и модернизации сетей системы водоснабжения, направленные на снижение аварийности, снизить утечки воды при её транспортировке, снизить уровень эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление коммунальных услуг на территории муниципального образования.

2. Снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах водоснабжения.

3. Обеспечить стабильным и качественным водоснабжением население.

4. Повысить эффективность планирования в части расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности.

Перечень участков сети водоснабжения, для которых предусматривается реконструкция (перепрокладка) представлен в Приложении 7.

Блочно-модульная насосная станция

Данным проектом предусмотрено строительство новой блочно-модульной насосной станции в восточной части пос. Сусанино марки Hydro MPC-E 2 CRE10-3 50/60Hz RUS.
Характеристика станции:
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Монтаж:

- Макс. рабочее давление: 16 бар;

- Максимальное давление в наружном водопроводе: 11,6 бар;

- Впускной коллектор: R 2 ½;

- Выпускной коллектор: R 2 ½;

- Допустимое давление: PN 10/16.

Жидкость:

- Рабочая жидкость: Вода;

- Диапазон температур жидкости: 5 ... 60 °C;

- Температура жидкости: 20 °C;

- Плотность: 998.2 кг/м³;

- Кинематическая вязкость: 1 мм2/с.

Данные электрооборудования:

- Мощность (Р 2) основного насоса: 
2,2 кВт;

- Промышленная частота: 50 Hz;

- Номинальное напряжение: 3 x 380 - 415 V, 50 - 60 Hz, PE;

- Номинальное напряжение основного насоса: 3 x 380 V;

- Способ запуска: электрический;

- Запуск основного насоса: электрический;

- Номинальный ток системы: 7,8 A;

- Класс защиты (IEC 34-5): IP54;

- Размер сетевого кабеля: L1.L2.L3.PE: 4x1,5-2,5 mm2;

- Подавление радиопомех: EMC Certificate - Hydro MPC 1.

Устройства управления:

- Control type: E;

- Регулирование частоты вращения:
 Grundfos MGE, 3-фазный.

Резервуар:

- Объем напорного бака: 24 л;

- Мембранный бак: да.

Другое: Нетто вес: 185 кг;- Полный вес: 240 кг.

Установка приборов учета

Согласно п. 2 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ, расчёты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведённых, переданных, потреблённых, определённых при помощи приборов учёта используемых энергетических ресурсов.

Согласно п. 5 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ, до 01.01.2012 г. собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учёта используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учёта в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учёта используемой воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учёта используемых воды, природного газа, электрической энергии.

Согласно п. 1 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ, производимые, передаваемые, потребляемые энергетические ресурсы подлежат обязательному учёту с применением приборов учёта используемых энергетических ресурсов.

Федеральным законом № 261-ФЗ для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учёта в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Требования настоящей статьи в части организации учёта используемых энергетических ресурсов распространяются на объекты, подключенные к электрическим сетям централизованного электроснабжения, и (или) системам централизованного теплоснабжения, и (или) системам централизованного водоснабжения, и (или) системам централизованного газоснабжения, и (или) иным системам централизованного снабжения энергетическими ресурсами. Если иные требования к местам установки приборов учёта используемых энергетических ресурсов не установлены настоящим Федеральным законом, другими федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, исполнение требований настоящей статьи в части организации учёта используемых энергетических ресурсов применительно к объектам, подключенным к системам централизованного снабжения соответствующим энергетическим ресурсом, должно обеспечивать учёт используемых энергетических ресурсов в местах подключения указанных объектов к таким системам либо применительно к объектам, используемым для передачи энергетических ресурсов, в местах подключения смежных объектов, используемых для передачи энергетических ресурсов и принадлежащих на праве собственности или ином предусмотренном законодательством Российской Федерации основании разным лицам.

Водомерный узел – комплекс устройств, включающий в себя расходомер для воды (счётчик холодной воды) и примыкающие к нему участки трубопроводов с запорной и регулирующей арматурой.

В состав водомерного узла входят счётчики холодной воды, запорно-регулирующая арматура, фильтры очистки воды, чугунные или стальные фасонные изделия (тройники, колена (отводы), переходы), специальные патрубки для соблюдения технических требований по длине прямых участков трубопроводов до и после счётчиков воды.

Для учёта расхода потребляемой воды устанавливают водомеры крыльчатые и турбинные. При небольших расходах воды и диаметрах ввода до 50 мм применяют водомеры с диаметром прохода от 10 до 50 мм. Для учёта больших расходов воды применяют турбинные водомеры с диаметром прохода 50 - 200 мм.

Рабочей частью водомера является ось с вертушкой или турбинкой, которая вращается под давлением струи воды, проходящей через водомер. Вращение крыльчатки или турбинки через систему зубчатых колес передаточного механизма передаётся счётным механизмом стрелкам, которые показывают на циферблате водомера расход воды. Чем быстрее движется вода, тем быстрее вращаются стрелки.

У каждого водомера, расположенного на вводе, устанавливают следующую арматуру: перед водомером – запорный вентиль или задвижку, предназначенные для отключения внутреннего водопровода от ввода; после водомера – тройник со спускным краном, а за тройником – второй вентиль или задвижку. Закрыв оба вентиля или обе задвижки, можно снять водомер для ремонта или замены. Тройник со спускным краном служит для спуска воды из системы внутреннего водопровода и для проверки давления в системе контрольным манометром. Обводную линию устраивают, если водомер не рассчитан на прохождение необходимого количества воды для тушения пожара.

1.4.4. Сведения о развитии систем диспетчеризации, телемеханизации и систем управления режимами водоснабжения на объектах организаций, осуществляющих водоснабжение
Снабжение холодной водой жителей сельского поселения осуществляет ОАО «Коммунальные системы Гатчинского района». Информация по системе диспетчеризации, телемеханизации и управления режимами водоснабжения отсутствует.

Согласно п. 14 СНиП 2.04.02.-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция в целях обеспечения подачи воды потребителям в необходимом количестве и требуемого качества следует, как правило, предусматривать централизованную систему управления водопроводными сооружениями.

Системы управления технологическими процессами включают:

· диспетчерскую – обеспечивающую контроль и поддержание заданных режимов работы водопроводных сооружений на основе использования средств контроля, передачи, преобразования и отображения информации;

· автоматизированную (АСУ ТП) – включающую диспетчерскую систему управления с применением средств вычислительной техники для оценки экономичности, качества работы и расчёта оптимальных режимов эксплуатации сооружений. АСУ ТП должны применяться при условии их окупаемости.

Диспетчерское управление необходимо сочетать с частичной или полной автоматизацией контролируемых сооружений. Объёмы диспетчерского управления должны быть минимальными, но достаточными для исчерпывающей информации о протекании технологического процесса и состоянии технологического оборудования, а также оперативного управления сооружениями.

Пункты управления и отдельные контролируемые сооружения должны также включаться в систему административно-хозяйственной телефонной связи. Пункты управления и контролируемые сооружения должны быть радиофицированы.

В пунктах управления следует предусматривать:

· диспетчерскую – для размещения диспетчерского персонала, щита пульта, мнемосхемы, других средств отображения информации и средств связи;

· аппаратную – для размещения устройств телемеханики, электропитания, коммутации линии связи (кросс) каналообразующей и релейной телефонной аппаратуры;

· комнату отдыха персонала;

· мастерскую текущего ремонта аппаратуры;

· аккумуляторную и зарядную.

Для размещения специальных технических средств АСУ ТП необходимо дополнительно предусматривать:

· машинный зал для ЭВМ;

· помещение подготовки и хранения данных;

· помещение для программистов и операторов.

В зависимости от состава оборудования, предусмотренного для систем управления, отдельные помещения допускается объединять или исключать.

Пункты управления системы водоснабжения следует размещать на площадках водопроводных сооружений в административно-бытовых зданиях, зданиях фильтров или насосных станций (при создании необходимых условий по уровню шума, вибрации и т. п.), а также в здании управления водопроводного хозяйства.

При телемеханизации необходимо предусматривать диспетчерское управление:

· неавтоматизированными насосными агрегатами, для которых необходимо оперативное вмешательство диспетчера;

· автоматизированными насосными агрегатами на станциях, не допускающих перерыва в подаче воды и требующих дублированного управления;

· пожарными насосными агрегатами;

· задвижками на сетях и водоводах для оперативных переключений.

1.4.5. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета воды и их применении при осуществлении расчетов за потребленную воду
Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) для ресурсоснабжающих организаций установлена обязанность выполнения работ по установке приборов учёта в случае обращения к ним лиц, которые согласно закону могут выступать заказчиками по договору. Порядок заключения и существенные условия договора, регулирующего условия установки, замены и (или) эксплуатации приборов учёта используемых энергетических ресурсов (далее – Порядок заключения договора установки ПУ), утверждён приказом Минэнерго России от 07.04.2010 № 149, вступил в силу с 18.07.2010. Согласно п. 9 ст. 13 Федерального закона № 261-ФЗ и п. 3 Порядка заключения договора установки ПУ Управляющая организация как уполномоченное собственниками лицо вправе выступить заказчиком по договору об установке (замене) и (или) эксплуатации коллективных приборов учёта используемых энергетических ресурсов.

В настоящее время не все потребители оснащены приборами учета холодной воды. Потребители, у которых не установлены приборы учета потребляемой воды, производят оплату исходя из расчетных данных.
С целью повышения эффективности использования энергетических ресурсов жилищным фондом, бюджетными учреждениями, повышения энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры и сокращение расходов на оплату энергоресурсов, необходимо предусмотреть установку приборов учета холодной воды.
1.4.6. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения и их обоснование
Варианты прохождения проектируемых трубопроводов подробно представлены в картах-схемах и электронной модели, являющихся неотъемлемой частью настоящего проекта. Предлагаемые варианты трассировки являются предварительными и подлежат уточнению на стадии проектирования конкретных участков. Предварительные трассы определены исходя из технической возможности их прокладки в выбранных местах (отсутствие зданий, строений и объектов капитального строительства, т.е. стационарных сооружений).

1.4.7. Рекомендации о месте размещения насосных станций, резервуаров, водонапорных башен

Данным проектом предусмотрено строительство новой блочно-модульной насосной станции в восточной части пос. Сусанино марки Hydro MPC-E 2 CRE10-3 50/60Hz RUS, так как существующая водонапорная башня высотой 18 м., не обеспечивает требуемый напор в системе водоснабжения.
1.4.8. Карты (схемы) существующего и планируемого размещения объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения

Схема размещения объектов централизованного водоснабжения сельского поселения проиллюстрирована на рисунке 15.
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Схема размещения объектов централизованного водоснабжения
1.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения
1.5.1. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод
Данным проектом предусмотрена установка блочно-модульных установок очистки воды. Обеззараживание воды в современных установках осуществляется путем ультрафиолетового излучения, данный метод обработки воды является безреагентным, в связи с этим мероприятия по предотвращению вредного воздействия на водный бассейн при сбросе (утилизации) промывных вод отсутствуют.
1.5.2. Сведения о мерах по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.)
В настоящее время в системе водоснабжения не предусмотрена водоподготовка питьевой воды. В связи с этим мероприятий по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду посредством использования, хранения и утилизации химических реагентов проектом не предусмотрено.

Данным проектом предусмотрен ввод в эксплуатацию установки подготовки воды, для обеспечения нормативного качества воды.

Использование в качестве обеззараживающего агента ультрафиолета позволяет не только улучшить качество питьевой воды, практически исключив содержание высокотоксичных хлорорганических соединений в питьевой воде, но и повысить безопасность производства до уровня, отвечающего современным требованиям.

1.6. Оценка объемов капитальных вложений в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения
1.6.1. Оценка стоимости основных мероприятий по реализации схем водоснабжения
Блочно-модульные установки очистки воды

Для обеспечения обеззараживания воды водоисточника до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», поступающей в систему водоснабжения и обеспечения барьерной роли в отношении патогенных микроорганизмов планируется внедрение блочно-модульных установок подготовки воды.
Ориентировочная стоимость блочно-модульных станций водоподготовки 76050 тыс. руб.
(цена за шт. - стоимость принята согласно представленным данным на сайте компании ECOS). Оценка затрат, необходимых для капитальных затрат на проведение проектных, строительно-монтажных и пуско-наладочных работ представлена в таблице 16.

Таблица 16 -  Стоимость внедряемых установок водоподготовки
	Наименование 
	Стоимость, тыс. руб

	Блочно-модульная станция очистки воды пос. Кобралово
	33 800

	Стоимость строительных работ по устройству фундамента
	1 417,06

	Стоимость услуг по шефмонтажу
	1 014,00

	Стоимость монтажных работ
	1 954,72

	Стоимость ПНР
	2 366,00

	Итого
	40 551,77

	Блочно-модульная станция очистки воды пос. Семрино
	23 500

	Стоимость строительных работ по устройству фундамента
	985,23

	Стоимость услуг по шефмонтажу
	705,00

	Стоимость монтажных работ
	1 359,05

	Стоимость ПНР
	1 645,00

	Итого
	28 194,28

	Блочно-модульная станция очистки воды пос. Сусанино
	18 750

	Стоимость строительных работ по устройству фундамента
	786,09

	Стоимость услуг по шефмонтажу
	562,50

	Стоимость монтажных работ
	1 084,35

	Стоимость ПНР
	1 312,50

	Итого
	22 495,44


Ориентировочная стоимость блочно-модульных установок водоподготовки на скважинах составляет 91,24 млн. руб.
Сети водоснабжения

Сети системы водоснабжения исчерпали свой ресурс (физически и морально устарели), в связи с чем необходимо предусмотреть замену участков сети водоснабжения.

Стоимость 1 п.м. трубопроводов различных диаметров (полиэтиленовые трубы PPRC 3) представлена в таблице 17.

Таблица 17 -  Стоимость трубопроводов различных диаметров

	Код
	Размер
	* Цена в руб. / м. п.

	
	D, мм
	S, мм
	

	2 110 011 102
	20
	1,9
	19,37

	2 110 011 104
	25
	2,3
	26,16

	2 110 011 106
	32
	2,9
	39,75

	2 110 011 108
	40
	3,7
	66,60

	2 110 011 110
	50
	4,6
	123,00

	2 110 011 112
	63
	5,8
	176,69

	2 110 011 114
	75
	6,8
	260,61

	2 110 011 116
	90
	8,2
	424,38

	2 110 011 118
	110
	10,0
	552,48

	2 110 011 120
	200
	12,0
	645,84

	2 110 011 122
	300
	14,0
	798,23


Перечень участков сети водоснабжения, для которых предусматривается реконструкция – перепрокладка, представлен в Приложении 5.

Стоимость новых трубопроводов составит 21 745,81 тыс. руб., стоимость выполнения работ по реконструкции сетей водоснабжения составляет 2 500 руб. за п.м.
, в том числе проектно-изыскательские работы – 250 руб. за п.м., строительно-монтажные работы - 1500 руб. за п.м.
.

Суммарные затраты на реконструкцию сети водоснабжения составляют 142 223,4 тыс. руб.

Стоимость перепрокладки по участкам сети представлена в Приложении 7.

Блочно-модульная насосная станция

Данным проектом предусмотрено строительство новой блочно-модульной насосной станции в восточной части пос. Сусанино марки Hydro MPC-E 2 CRE10-3 50/60Hz RUS стоимостью 625,814 тыс. руб.

Установка приборов учета

Ниже приведена оценка капиталовложений, необходимых для совершенствования существующего парка приборов коммерческого учета водопотребления во исполнение Федерального закона от 23.11.2009 № 261 - ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (Федеральный закон № 261 - ФЗ).

Согласно п. 2 ст. 13 № 261 - ФЗ, расчеты за энергетические ресурсы должны осуществляться на основании данных о количественном значении энергетических ресурсов, произведенных, переданных, потребленных, определенных при помощи приборов учета используемых энергетических ресурсов.

Согласно п. 5 ст. 13 № 261 - ФЗ, до 1 января 2012 года собственники жилых домов, собственники помещений в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию на день вступления в силу настоящего Федерального закона, обязаны обеспечить оснащение таких домов приборами учета используемых воды, природного газа, тепловой энергии, электрической энергии, а также ввод установленных приборов учета в эксплуатацию. При этом многоквартирные дома в указанный срок должны быть оснащены коллективными (общедомовыми) приборами учета используемых воды, тепловой энергии, электрической энергии, а также индивидуальными и общими (для коммунальной квартиры) приборами учета используемых воды, природного газа, электрической энергии.

Ориентировочная стоимость одного водомерного узла принята в размере 40 тыс. руб.
 Затраты на монтаж водомерных узлов приняты в размере 30% от стоимости оборудования.

Приборы учета потребителей оплачиваются собственниками объектов.

1.6.2. Оценка величины необходимых капитальных вложений в строительство и реконструкцию объектов централизованных систем водоснабжения
Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах 2014 года, с последующим приведением к прогнозным ценам приведена в таблице 18.

Расчёты прогнозных цен выполнены в соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанным Министерством экономического развития РФ, с учётом инфляции.

Таблица 18 -  Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах 2014 года с последующим приведением к прогнозным ценам

	№ п/п
	Наименование
	Описание мероприятий
	Затраты, тыс. руб.
	Период, год

	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021 - 2024

	1.
	Система водоснабжения

	1.1.
	Система водоподготовки
	Блочно-модульные установки подготовки воды 
	91 240,00
	9 124,00
	9 124,00
	9 124,00
	9 124,00
	9 124,00
	9 124,00
	36 496,00

	1.2.
	Сети водоснабжения
	Модернизация сетей системы водоснабжения
	142223,4
	14222,34
	14222,34
	14222,34
	14222,34
	14222,34
	14222,34
	56889,36

	1.3.
	Система водоснабжения
	Строительство блочно-модульной насосной станции в пос. Сусанино
	625,814
	312,907
	312,907
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого
	234 089,21
	23 659,25
	23 659,25
	23 346,34
	23 346,34
	23 346,34
	23 346,34
	93 385,36

	Индекс роста цен, относительные единицы
	-
	1
	1,055
	1,113
	1,174
	1,239
	1,38
	1,38-1,71

	Всего, с учётом прогноза роста цен
	307 437,28
	23659,25
	24960,51
	25984,48
	27408,60
	28926,12
	32217,95
	144280,38


Данные таблицы 18 проиллюстрированы на рисунке 16.
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Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах 2014 года с последующим приведением к прогнозным ценам

Суммарные капиталовложения, необходимые для реализации всех мероприятий, предусмотренных данным проектом схемы водоснабжения, составит к 2024 году порядка 307,437 млн. руб. (с учётом прогнозных цен).

1.7. Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения

Принципами развития централизованной системы водоснабжения сельского поселения являются:

· постоянное улучшение качества предоставления услуг водоснабжения потребителям (абонентам);

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоснабжения новых объектов капитального строительства;

· постоянное совершенствование схемы водоснабжения на основе последовательного планирования развития системы водоснабжения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.
Основными задачами, решаемыми при разработке схемы развития системы водоснабжения, являются:

· реконструкция и модернизация водопроводной сети, с целью обеспечения качества воды, поставляемой потребителям, повышения надежности водоснабжения и снижения аварийности;

· реконструкция водопроводных сетей с устройством отдельных водопроводных вводов (ликвидация «сцепок») с целью обеспечения требований по установке приборов учета воды на каждом объекте;

· установка комплекса водоподготовки для повышения качества питьевой воды.
Целевой показатель качества воды устанавливается в отношении:

1. доли проб питьевой воды после водоподготовки, не соответствующих санитарным нормам и правилам;

2. доли проб питьевой воды в распределительной сети, не соответствующих санитарным нормам и правилам;

3. доли воды, поданной по договорам холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения, не соответствующей санитарным нормам и правилам.

Целевой показатель качества воды устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Доли проб воды, указанные в подпунктах «1» и «2» настоящего пункта определяются по результатам программы производственного контроля качества питьевой и горячей воды.

Доля воды, указанная в подпункте 3 настоящего пункта определяется как соотношение объема воды поданной по договорам холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, единого договора водоснабжения и водоотведения с нарушением установленных требований к общему объему холодной воды, горячей воды, потребленной абонентами.

Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

Безвредность питьевой воды по химическому составу определяется ее соответствием нормативам по нескольким параметром, в том числе по обобщенным показателям и содержанию вредных химических веществ, наиболее часто встречающихся в природных водах на территории Российской Федерации, а также веществ антропогенного происхождения, получивших глобальное распространение. 

Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоснабжения устанавливаются в отношении:

· аварийности централизованных систем водоснабжения;

· продолжительности перерывов водоснабжения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоснабжения определяется как отношение количества аварий на централизованных системах водоснабжения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети.

Целевой показатель продолжительности перерывов водоснабжения определяется исходя из объема воды в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоснабжения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоснабжения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления. 

Согласно п.7.4 СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» централизованные системы водоснабжения по степени обеспеченности подачи воды подразделяются на три категории:

Первая категория. Допускается снижение подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды не более 30% расчетного расхода и на производственные нужды до предела, устанавливаемого аварийным графиком работы предприятий; длительность снижения подачи не должна превышать 3 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов системы (оборудования, арматуры, сооружений, трубопроводов и др.), но не более чем на 10 мин.

Вторая категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 10 сут. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 ч.

Третья категория. Величина допускаемого снижения подачи воды та же, что при первой категории; длительность снижения подачи не должна превышать 15 сут. Перерыв в подаче воды при снижении подачи ниже указанного предела допускается на время не более чем на 24 ч.

Объединенные хозяйственно-питьевые и производственные водопроводы населенных пунктов при численности жителей в них более 50 тыс. чел. следует относить к первой категории; от 5 до 50 тыс. чел. - ко второй категории; менее 5 тыс. чел. - к третьей категории.

Показатели эффективности использования ресурсов

Целевые показатели эффективности использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды (тепловой энергии в составе горячей воды) при транспортировке устанавливается в отношении:

1. уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;

2. доли абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.

Целевой показатель потерь холодной воды, горячей воды определяется исходя из данных регулируемой организации об отпуске (потреблении) воды по приборам учета и устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования. 

Целевые показатели, используемые для оценки развития централизованной системы водоснабжения и их фактические и перспективные значения, представлены в таблице 19.

Таблица 19 -  Целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения

	Показатель
	Ед. изм
	Показатель базового года
	Целевые показатели

	
	
	
	2024 г.

	Показатели качества воды

	Доля проб питьевой воды, соответствующей нормативным требованиям, подаваемой водопроводными станциями в распределительную водопроводную сеть
	%
	 - 
	100

	Доля проб питьевой воды, в водопроводной распределительной сети, соответствующих нормативным требованиям
	%
	 - 
	100

	Показатели надежности и бесперебойности услуг

	Удельное количество повреждений на водопроводной сети
	ед./ км
	н/д
	0,25

	Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене (реновации)
	%
	100
	0

	Показатели энергоэффективности и развития системы учета воды

	Обеспеченности системы водоснабжения коммерческими узлами учета расхода воды
	%
	 - 
	100

	Показатели качества обслуживания абонентов

	Относительное снижение годового количества отключений водоснабжения жилых домов
	%
	н/д
	88


1.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию

Бесхозяйных объектов централизованных систем водоснабжения не выявлено.
Глава 2. Схема водоотведения
В целях реализации государственной политики в сфере водоотведения, направленной на обеспечение охраны здоровья населения и улучшения качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоотведения, снижение негативного воздействия на водные объекты путём повышения качества очистки сточных вод, обеспечение доступности водоотведения для абонентов за счёт повышения эффективности деятельности организации, предоставляющих услуги по водоотведению потребителей, обеспечение развития централизованных систем водоотведения путём развития эффективных форм управления этими системами была разработана настоящая схема водоотведения.

Схемы разрабатываются на основе анализа фактических нагрузок потребителей по водоотведению с учётом перспективного развития, структуры баланса водоотведения, оценки существующего состояния сетей водоотведения и возможности их дальнейшего использования, рассмотрения вопросов надёжности, экономичности. Обоснование решений (рекомендаций) при разработке схемы водоотведения осуществляется на основании технико-экономического сопоставления вариантов развития систем водоотведения в целом и отдельных их частей путём оценки их сравнительной эффективности по критерию минимума суммарных затрат.

Основанием для разработки и реализации схемы водоотведения является Федеральный закон от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», регулирующий всю систему взаимоотношений в водоснабжении и водоотведении и направленный на обеспечение устойчивого и надёжного водоснабжения и водоотведения, а также Генеральный план Сусанинского сельского поселения Гатчинского муниципального района Ленинградской области.
2.1. Существующее положение в сфере водоотведения сельского поселения
В данном разделе приводится описание существующего положения в сфере водоотведения сельского поселения. Также в настоящем разделе будут рассмотрены проблемные места системы сбора, транспортировки и очистки сточных вод для дальнейшего определения перечня конкретных мероприятий, направленных на развитие системы, улучшение экологической обстановки территорий, повышение энергоэффективности, надежности системы водоотведения.

2.1.1. Описание структуры системы сбора, очистки и отведения сточных вод на территории сельского поселения и деление территории на эксплуатационные зоны
Эксплуатационными зонами водоотведения являются отдельные населенные пункты МО.

В настоящее время в Сусанинском сельском поселении централизованная система водоотведения выполнена лишь частично.

В поселках Кобралово, Семрино, Сусанино водоотведение выполнено частично в центральных районах населенных пунктов.

В деревнях Виркино, Заборье, Ковшово, Красницы, Мыза и п.ст.Владимирская централизованная система водоотведения отсутствует. Жители индивидуальной жилой застройки пользуются выгребными ямами, от общественных зданий – слив на рельеф без предварительной очистки.

Дождевые стоки в данный момент собираются в водоотводящие канавы вдоль дорог и без очистки самотеком выводятся на рельеф.

Поселок Кобралово

В пос. Кобралово водоотведение выполнено в большей части поселка.

Система канализации пос. Кобралово - хозяйственно-бытовая. Канализованы 1, 2-х, 3-х и 5-ти этажные жилых дома, средняя школа, магазины.

На сети установлено: одна КНС, одни очистные сооружения.

Стоки с жилых и общественных зон поселка стекаются в КНС самотечным методом сетями хозяйственно-бытовой канализации, поступают в очистные сооружения, где проходят очистку и выпускаются на рельеф за границами населенного пункта.

Контроль качества сточных вод, сбрасываемых в мелиоративную канаву, производится 1 раз в квартал в лаборатории контроля качества воды ОАО«Коммунальные системы Гатчинского района» (выборочные данные по лабораторному контролю за 2011 г. представлены в таблице 20).
Таблица 20 -  Эффективность работы КОС пос. Кобралово
	Загрязняющие
ингредиенты
	Эффективность работы КОС п. Кобралово,%
	Норматив
ПДС, мг/дм3

	
	10.03.2011
	15.06.2011
	25.08.2011
	

	Взвешенные
вещества
	25,7
	68,8
	75,9
	8,6

	БПК5
	80,5
	89,1
	87,2
	4,5

	ХПК
	22,2
	59,9
	62,4
	30

	Фосфор общий
	27,5
	18,4
	11,3
	1,5


Нормативы ПДС не достигаются по девяти ингредиентам: взвешенные вещества, БПК5, ХПК, частично азот нитратов, частично азот нитритов, фосфаты (по Р), фосфор общий, частично железо общее, магний.
Поселок Семрино

Канализованы четыре 3-х этажных жилых дома, шесть 5-ти этажных жилых дома, средняя школа, детский сад, баня, магазины.
Стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов и самотеком поступают в приемный резервуар КНС (внешний вид КНС - рисунок 17). Резервуар оборудован решеткой для задержания крупных включений в сточной воде. Чистка решетки производится вручную. В резервуаре установлены поплавки для автоматического включения насосов.
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Внешний вид здания КНС в пос. Семрино

В пос. Семрино водоотведение выполнено раздельно в юго-западной и восточной частях поселка. На сети установлены одни очистные сооружения. Стоки с восточной части поселка самотечным методом по сетям хозяйственно-бытовой канализации поступают в очистные сооружения, где проходят очистку и выпускаются в ручей.

Стоки с юго-западной части поселка самотечным методом по сетями хозяйственно-бытовой канализации стекаются в выпускной коллектор и выпускаются на рельеф за границами поселка без предварительной очистки.
Контроль качества сточных вод, сбрасываемых в ручей безымянный, производится 1 раз в квартал в лаборатории контроля качества воды ОАО«Коммунальные системы Гатчинского района» (выборочные данные по лабораторному контролю за 2011 г. представлены в таблице 21).

Таблица 21 -  Эффективность работы КОС

	Загрязняющие

ингредиенты
	Эффективность работы КОС п. Семрино,%
	Норматив

ПДС, мг/дм3

	
	16.03.2011
	21.04.2011
	14.07.2011
	

	Взвешенные

вещества
	93,0
	88,6
	85,3
	10,75

	БПК5
	95,8
	81,9
	93,3
	2,3

	ХПК
	88,3
	59,9
	73,7
	30

	Фосфор общий
	17,6
	0
	10,9
	1,5


Нормативы ПДС не достигаются по девяти ингредиентам: взвешенные вещества, БПК5, ХПК, азот аммонийный, азот нитритов, фосфаты (по Р), фосфор общий, нефтепродукты, железо общее.

Поселок Сусанино

Канализованы здание администрации, дом культуры, школа и 3-х этажный жилой дом.
В пос. Сусанино установлена одна КНС № 10 (внешний вид – рисунок 18). Стоки с центральной части поселка стекаются в КНС напорно-самотечным методом сетями хозяйственно-бытовой канализации и выпускаются на рельеф за границами населенного пункта без предварительной очистки.
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Внешний вид здания КНС в пос. Сусанино

Краткая характеристика по всем КНС сельского поселения представлена в таблице 22.
Таблица 22 -  Характеристика КНС поселения в целом
	№ п/п
	Наименование оборудования и его месторасположение
	Тип оборудования
	Количество рабочих (резерв),

шт.
	Характеристика

	
	
	
	
	Произ-ть. м3/час
	Напор, м
	Мощность электродвигателя, кВт

	1.
	Сусанино, 6-ая линия
	СД 100/40
СД 100/65
	1/-

1/-
	100

50
	40

50
	18,5

18,5

	2.
	Семрино (на территории ОС)
	СД 50/56

СД 50/56
	1/1

1/1
	50

50
	56

56
	22

22

	3.
	п.Кобралово КНС
	СД 160/40
	1
	160
	40
	37,5

	
	
	СД 80/32
	1
	80
	32
	18

	
	
	СД 100/40 А
	1
	100
	40
	22


2.1.2. Описание результатов технического обследования централизованной системы водоотведения
Сточные воды, образующиеся в сельском поселении в результате жизнедеятельности человека, сбрасываются в канализационную сеть.
2.1.3. Описание технологических зон водоотведения, зон централизованного и нецентрализованного водоотведения
Эксплуатационными зонами водоотведения являются отдельные населенные пункты МО.

2.1.4. Описание технической возможности утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях существующей централизованной системы водоотведения
Поселок Кобралово

Стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов и самотеком поступают в приемный резервуар КНС. Резервуар оборудован решеткой для задержания крупных включений в сточной воде. Чистка решетки производится вручную. В резервуаре установлено автоматическое включение насосов от уровня воды в приемном резервуаре.
В машинном отделении установлены три насоса: марки СД 160/40 производительностью 160, напором 40 м с мощностью двигателя 37,5 кВт, марки СД 100/40А производительностью 100, напором 40 м с мощностью двигателя 22 кВт и марки СД 80/32 производительностью 80, напором 32 м с мощностью двигателя 18 кВт.

В работе, как правило, один насосный агрегат. Насосы работают в автоматическом режиме от уровня сточной воды в приемном резервуаре.
Сточные воды перекачиваются в приемный колодец КОС. Проектная производительность очистных сооружений 700 м3/сут., фактическая - около 350 м3/сут.
Сточные воды из приемного колодца поступают в однокоридорные аэротенки. В однокоридорных аэротенках происходит окисление органических веществ при помощи микроорганизмов активного ила. Резервное оборудование имеется: ЭФ-105.
Избыточный активный ил из вторичных отстойников и из контактных резервуаров перекачивается на иловые площадки на обезвоживание.

Сточные воды по каналам поступают во вторичные отстойники, где происходит осаждение активного ила. После вторичных отстойников сточные воды поступают в контактные резервуары. Предусмотрено обеззараживание сточных вод гипохлоритом натрия. Установка находится в процессе монтажа.
Условно очищенные сточные воды через выпуск Ø 350 мм сбрасываются в мелиоративную канаву, которая через 5 км соединяется с р. Черная на 8-м км от устья.

пос. Семрино

Стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов и самотеком поступают в приемный резервуар КНС. Резервуар оборудован решеткой для задержания крупных включений в сточной воде.

В машинном отделении установлены два насоса марки СД 50/56 с мощностью двигателя 22 кВт. Насосы работают в автоматическом режиме от уровня сточной воды в приемном резервуаре. Для замены устаревшего пускового оборудования приобретен новый шкаф управления работой насосов.
Сточные воды по двум чугунным трубопроводам диаметром 100 мм перекачиваются в приемную камеру КОС. Проектная производительность очистных сооружений 600 м3/сут., фактическая - около 300 м3/сут. Объем определяется по расчету, приборов учета нет.
Сточные воды из приемной камеры по двум трубопроводам диаметром 150 мм поступают в аэротенк, предварительно пройдя сквозь решетку. Отбросы с решетки удаляются вручную.

Возвратный активный ил из встроенных вторичных отстойников эрлифтами перекачивается в голову однокоридорных аэротенков, где перемешивается со сточной водой.

В однокоридорных аэротенках происходит окисление органических веществ при помощи микроорганизмов активного ила. Аэрация иловой  смеси  осуществляется  одним  воздуходувным агрегатом. Резервных воздуходувных агрегатов на КОС нет. 

Из вторичного отстойника  сточная вода поступает в контактный резервуар  и далее для доочистки в биопруд, под который выделена одна иловая площадка. Хлорирование сточных вод не производится. 

Условно очищенные сточные воды после биопруда сбрасываются в ручей безымянный и далее в р. Черная.

Избыточный активный ил из вторичных отстойников перекачивается насосами марки СД 50/56 (1 рабочий, 1 резервный)  на иловые площадки для обезвоживания.
пос. Сусанино

Стоки с канализованных территорий собираются по системе трубопроводов самотеком поступают в приемный резервуар КНС.
В приемном резервуаре установлены датчики уровня сточных вод.

Год постройки КНС – 1972 г. Приемный резервуар соединен с машинным отделением. Наружная часть здания КНС находится в удовлетворительном состоянии.
В машинном отделении установлены два погружных итальянских насоса марки «Vispa» 400-6. Насосы работают в автоматическом режиме от уровня сточной воды в приемном отделении. Для замены устаревшего оборудования приобретены два итальянских насоса марки «Calpeda» производительностью 16 м3/час, напором 25 м и мощностью 1,8 кВт.
Сточные воды по напорному чугунному трубопроводу диаметром 150 мм. перекачиваются на расстояние 4 км. и сбрасываются в лесном массиве на рельеф местности.
2.1.5. Описание состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, сооружений на них
Характеристика сети системы водоотведения поселения представлена в Приложении 4.

На рисунках 19 – 23 представлены карты-схемы сети канализации системы водоотведения Сусанинского сельского поселения.
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Схема сети канализации пос. Кобралово
[image: image27.png]



Схема сети канализации пос. Семрино
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Схема сети канализации пос. Семрино
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Схема сети канализации пос. Сусанино
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Схема сети канализации сельского поселения в целом

Оценка состояния и функционирования канализационных коллекторов и сетей, и сооружений на них, включая оценку амортизации (износа) выполнена на основании предоставленных данных.
Нормативные сроки службы канализационных сетей (коллекторы и уличная сеть с колодцами и арматурой) составляет:

· керамические – 50 лет;

· железобетонные, бетонные и чугунные - 40 лет;

· асбестоцементные – 30 лет.

Согласно инструкций износ трубопроводов и других недоступных для осмотра сооружений водопровода и канализации определяется по срокам службы, как отношение фактически прослуженного времени к среднему нормативному сроку службы, умноженному на 100.

В тех случаях, когда фактически прослуженное время приближается к полному нормативному, а предположительный (остаточный) срок службы сооружения, определенный экспертным путем, превышает нормативный срок, то процент износа определяется отношением фактически прослуженного времени к сумме прослуженного и предположительного сроков службы, умноженному на 100.

2.1.6. Оценка безопасности и надежности объектов централизованной системы водоотведения и их управляемости
Централизованная система водоотведения представляет собой сложную систему инженерных сооружений, надежная и эффективная работа которых является одной из важнейших составляющих благополучия сельского поселения.
В условиях экономии водных ресурсов и ежегодного сокращения объёмов водопотребления и водоотведения приоритетными направлениями развития системы водоотведения являются повышение качества очистки воды и надёжности работы сетей и сооружений. Практика показывает, что трубопроводные сети являются, не только наиболее функционально-значимым элементом системы канализации, но и наиболее уязвимым с точки зрения надёжности. В поселении по-прежнему острой остаётся проблема износа канализационной сети.

Для анализа эффективности работы системы водоотведения оцениваются два критерия:

· надёжность системы;

· качество, экологическая безопасность.

Надёжность (вероятность безотказной работы, коэффициент готовности) – для целей комплексного развития систем водоотведения главным интегральным критерием эффективности выступает надёжность функционирования сетей.

Качество, экологическая безопасность – качество услуг водоотведения определяется условиями договора и гарантирует бесперебойность их предоставления, а также соответствие стандартам и нормативам ПДС в водоём.

Показателями, характеризующими параметры качества предоставляемых услуг и поддающимися непосредственному наблюдению и оценке потребителями, являются:

· перебои в водоотведении;

· частота отказов в услуге водоотведения;

· отсутствие протечек и запаха.

В таблице 23 представлены параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения.

Таблица 23 -  Параметры оценки качества предоставляемых услуг водоотведения

	Нормативные параметры качества
	Допустимый период и показатели нарушения (снижения) параметров качества

	Бесперебойное круглосуточное водоотведение в течение года 
	а). плановый - не более 8 часов в течение одного месяца

б). при аварии - не более 8 часов в течение одного месяца 

	Экологическая безопасность сточных вод 
	Не допускается превышение ПДВ в сточных водах, превышение ПДК в природных водоёмах


Реализуя комплекс мероприятий, направленных на повышение надёжности системы водоотведения, обеспечена устойчивая работа системы канализации.

2.1.7. Оценка воздействия сбросов сточных вод через централизованную систему водоотведения на окружающую среду
Оценка воздействия централизованной системы водоотведения сельского поселения на окружающую среду выполнена с точки зрения объемов сброса загрязняющих веществ в водные объекты. Также воздействие на окружающую среду оказывает воздействие осадок, остающийся после очистки сточных вод.

Протоколы лабораторных исследований сточных вод представлены в Приложении 9.

По загрязняющим веществам не достигается нормативная степень очистки, что говорит о невысокой степени очистки на очистных сооружениях канализации и не соблюдении оптимального технологического режима на КОС.

2.1.8. Описание территорий муниципального образования, не охваченных централизованной системой водоотведения
Частично территория сельского поселения охвачена централизованной системой водоотведения.

На рисунке 24 графически отображена территория сельского поселения, охваченная централизованной системой водоотведения.
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Территория сельского поселения, охваченная централизованной системой водоотведения

2.1.9. Описание существующих технических и технологических проблем системы водоотведения сельского поселения
Проведённый инженерно-технический анализ выявил следующие основные технические проблемы эксплуатации сетей и сооружений водоотведения:

· увеличение протяжённости сетей с нарастающим процентом износа;

· износ и несоответствие технологического оборудования современным требованиям.

2.2. Балансы сточных вод в системе водоотведения
Данный раздел сформирован по отчетным и техническим данным, предоставленным организациями, оказывающими услуги по водоотведению.
2.2.1. Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Эксплуатационными зонами водоотведения являются отдельные населенные пункты МО.

Баланс поступления сточных вод по зонам сельского поселения в систему водоотведения представлен в таблице 24.

Таблица 24 -  Баланс поступления сточных вод в систему водоотведения

	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2009 год
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год

	1.
	Пропущено сточных вод
	тыс. м3
	205,94
	186,94
	172,20
	167,60
	167,47

	2.
	В том числе от населения
	тыс. м3
	161,50
	152,68
	138,60
	134,42
	132,56

	3.
	от бюджетных учреждений
	тыс. м3
	13,86
	6,89
	6,16
	5,90
	6,32

	4.
	от прочих потребителей
	тыс. м3
	3,66
	3,64
	4,27
	4,52
	5,43

	5.
	внутренний оборот
	тыс. м5
	26,92
	23,74
	23,17
	22,77
	23,16


Анализ балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения показал, что основная часть стоков в системы водоотведения поступает от населения и составляет около 79 % от общего приема сточных вод.

На рисунке 25 отображена динамика изменения объёма сточных вод за период 2009 - 2013 гг.
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Динамика изменения объёма сточных вод за период 2009 -2013 гг.

Максимальная величина сточных вод приходится на 2009 год с постепенным последующим уменьшением объёма водоотведения.

2.2.2. Оценка фактического притока неорганизованного стока по технологическим зонам водоотведения
Инфильтрационный сток - неорганизованные дренажные воды, поступающие в системы коммунальной канализации через неплотности сетей и сооружений.

Сточные воды, образующиеся в результате деятельности населения и предприятий с рассматриваемой территории, организовано отводятся через централизованные системы водоотведения.

По предоставленным данным учёт притока неорганизационного стока (сточных вод, поступающих по поверхности рельефа местности) не ведётся, централизованная система ливневой канализации отсутствует.

2.2.3. Сведения об оснащенности зданий, строений, сооружений приборами учета принимаемых сточных вод и их применении при осуществлении коммерческих расчетов
В настоящее время объём водоотведения (сточных вод) поселения определяется и расчётным путем в виду отсутствия 100% установки приборов коммерческого учёта сточных вод.

Согласно ст. 20 Федерального закона от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении» коммерческому учёту подлежит количество:

1. Воды, поданной (полученной) за определённый период абонентам по договорам водоснабжения.

2. Воды, транспортируемой организацией, осуществляющей эксплуатацию водопроводных сетей, по договору по транспортировке воды.

3. Воды, в отношении которой проведены мероприятия водоподготовки по договору по водоподготовке воды.

4. Сточных вод, принятых от абонентов по договорам водоотведения.

5. Сточных вод, транспортируемых организацией, осуществляющей транспортировку сточных вод, по договору по транспортировке сточных вод.

6. Сточных вод, в отношении которых произведена очистка в соответствии с договором по очистке сточных вод.

Коммерческий учёт воды и сточных вод осуществляется в соответствии с правилами организации коммерческого учёта воды и сточных вод, утвержденными федеральным органом государственной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

В случае отсутствия у абонента прибора учёта сточных вод объём отведённых абонентом сточных вод принимается равным объёму воды, поданной этому абоненту из всех источников централизованного водоснабжения, при этом учитывается объём поверхностных сточных вод в случае, если приём таких сточных вод в систему водоотведения предусмотрен договором водоотведения.

Дальнейшее развитие коммерческого учёта сточных вод должно осуществляться в соответствии с федеральным законом от 07.12.2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении».

2.2.4. Результаты анализа ретроспективных балансов поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения
Баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения по прямым выпускам за период 2009 - 2013 гг. представлен в таблице 25.

Таблица 25 -  Ретроспективный баланс поступления сточных вод
	Реализация услуг водоотведения, м3

	2009 год
	Наименование 
	Население
	Бюджет
	Прочие
	ВСЕГО РЕАЛИЗАЦИЯ
	Внутренний оборот
	ИТОГО

	
	
	Жилой фонд
	ЖСК
	Частный сектор
	ВСЕГО
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	п.Кобралово
	68495,93
	0,00
	1075,92
	69571,85
	3618,99
	3318,03
	76508,87
	18511,49
	95020,36

	
	п.Семрино
	79336,71
	8844,30
	504,00
	88685,01
	7967,50
	301,40
	96953,91
	4982,65
	101936,56

	
	п.Сусанино
	3242,52
	0,00
	0,00
	3242,52
	2269,10
	44,50
	5556,12
	3425,61
	8981,73

	
	Всего
	151075,16
	8844,30
	1579,92
	161499,38
	13855,59
	3663,93
	179018,90
	26919,75
	205938,65

	2010 год
	п.Кобралово
	67358,66
	0,00
	1075,92
	68434,58
	3836,62
	3318,71
	75589,91
	18424,24
	94014,15

	
	п.Семрино
	72092,20
	8438,90
	504,00
	81035,10
	1301,80
	283,60
	82620,50
	3075,63
	85696,13

	
	п.Сусанино
	3208,96
	0,00
	0,00
	3208,96
	1749,00
	33,40
	4991,36
	2236,55
	7227,91

	
	Всего
	142659,82
	8438,90
	1579,92
	152678,64
	6887,42
	3635,71
	163201,77
	23736,42
	186938,19

	2011 год
	п.Кобралово
	60707,15
	0,00
	1075,92
	61783,07
	3577,80
	3993,36
	69354,23
	18116,48
	87470,71

	
	п.Семрино
	63860,02
	8489,63
	504,00
	72853,65
	942,65
	264,00
	74060,30
	2954,49
	77014,79

	
	п.Сусанино
	3967,42
	0,00
	0,00
	3967,42
	1637,63
	11,00
	5616,05
	2102,60
	7718,65

	
	Всего
	128534,59
	8489,63
	1579,92
	138604,14
	6158,08
	4268,36
	149030,58
	23173,57
	172204,15

	2012 год
	п.Кобралово
	61046,30
	0,00
	1075,92
	62122,22
	3314,48
	4248,82
	69685,52
	18154,43
	87839,95

	
	п.Семрино
	60537,81
	7449,80
	504,00
	68491,61
	936,04
	264,00
	69691,65
	2634,52
	72326,17

	
	п.Сусанино
	3803,63
	0,00
	0,00
	3803,63
	1644,57
	10,10
	5458,29
	1977,52
	7435,81

	
	Всего
	125387,74
	7449,80
	1579,92
	134417,46
	5895,09
	4522,92
	144835,47
	22766,47
	167601,94

	2013 год
	п.Кобралово
	59684,32
	0,00
	1075,92
	60760,24
	3649,19
	5241,06
	69650,49
	18354,06
	88004,55

	
	п.Семрино
	61514,99
	5887,74
	504,00
	67906,73
	971,83
	177,60
	69056,16
	2861,61
	71917,77

	
	п.Сусанино
	3895,66
	0,00
	0,00
	3895,66
	1697,12
	11,00
	5603,79
	1943,74
	7547,53

	
	Всего
	125094,97
	5887,74
	1579,92
	132562,63
	6318,14
	5429,66
	144310,43
	23159,41
	167469,84


Из данных таблицы 25 не наблюдается скачкообразного изменения объёма сточных вод за рассматриваемый период.
На рисунке 26 представлен ретроспективный баланс сточных вод за период 2009 - 2013 гг. с разделением по видам потребителей.
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Ретроспективный баланс поступления сточных вод

Согласно предоставленным данным в период с 2009 г. по 2013 г. количество сточных вод, поступающих от населения, преобладало.
В таблице 26 представлены как среднесуточные объемы сточных вод в целом по системе водоотведения за период 2009 – 2013 гг., так и среднесуточные объемы сточных вод с разделением по видам потребителей.
Таблица 26 -  Среднесуточные объемы сточных вод
	№ п/п
	Наименование
	Ед. изм.
	2009 год
	2010 год
	2011 год
	2012 год
	2013 год

	1.
	Пропущено сточных вод
	тыс. м3
	205,94
	186,94
	172,20
	167,60
	167,47

	1.1.
	Среднесуточный объем принятых сточных вод
	тыс. м3/сут.
	0,564
	0,512
	0,472
	0,459
	0,459

	2.
	от населения
	тыс. м3
	161,50
	152,68
	138,60
	134,42
	132,56

	2.1.
	Среднесуточный объем принятых сточных вод
	тыс. м3/сут.
	0,442
	0,418
	0,380
	0,368
	0,363

	3.
	от бюджетных учреждений
	тыс. м3
	13,86
	6,89
	6,16
	5,90
	6,32

	3.1.
	Среднесуточный объем принятых сточных вод
	тыс. м3/сут.
	0,038
	0,019
	0,017
	0,016
	0,017

	4.
	от прочих потребителей
	тыс. м3
	3,66
	3,64
	4,27
	4,52
	5,43

	4.1.
	Среднесуточный объем принятых сточных вод
	тыс. м4
	0,010
	0,010
	0,012
	0,012
	0,015

	5.
	внутренний оборот
	тыс. м5
	26,92
	23,74
	23,17
	22,77
	23,16


Среднее среднесуточное значение объема поступающих сточных вод за период 2009 – 2013 гг. составляет 0,493 тыс. м3/сут., средние среднесуточные значения объема поступающих сточных вод от населения, от бюджетных организаций и от прочих потребителей равны 0,394 тыс. м3/сут., 0,021 тыс. м3/сут. и 0,012 тыс. м3/сут. соответственно.
2.2.5. Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения и отведения стоков по технологическим зонам водоотведения
Эксплуатационными зонами водоотведения являются отдельные населенные пункты МО.

В таблице 27 приведен перспективный баланс поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения.
Таблица 27 -  Прогнозные балансы поступления сточных вод в централизованную систему водоотведения
	Наименование
	Период, год

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	к 2024

	Пропущено сточных вод, тыс. м3/год
	168,674
	218,366
	268,059
	317,751
	367,443
	417,135
	466,828
	597,770

	 - от населения
	132,563
	181,050
	229,538
	278,026
	326,514
	375,002
	423,490
	549,614

	 - от бюджетных учреждений
	6,552
	6,786
	7,020
	7,253
	7,487
	7,721
	7,955
	8,890

	 - от прочих потребителей
	5,543
	5,657
	5,770
	5,884
	5,997
	6,110
	6,224
	6,678

	Внутренний оборот, тыс. м3/год
	24,017
	24,874
	25,731
	26,588
	27,445
	28,302
	29,159
	32,588


К расчетному сроку планируемое поступление сточных вод изменится в сторону увеличения в 3,5 р. по сравнению с базовым годом, что обуславливается подключением новых потребителей (прирост населения).
2.3. Прогноз объема сточных вод
Прогнозные балансы поступления сточных вод определены на основании существующих фактических балансов системы водоотведения с поправками на изменения в водопотреблении муниципального образования в соответствии с Генеральным планом, а также в соответствии с техническими решениями, принятыми в данном проекте.

2.3.1. Сведения о фактическом и ожидаемом поступлении сточных вод в централизованную систему водоотведения
Фактический годовой сток вод за базовый год принят по отчётным данным. Ожидаемый объём сточных вод определён расчётным методом на основании данных Генерального плана с поправкой на фактическое потребление.

Результаты расчётов перспективного объёма водоотведения, в том числе значение среднесуточного объёма сточных вод за период 2014 - 2024 гг. представлены в таблице 28.

Таблица 28 -  Перспективные объемы сточных вод
	Наименование
	Период, год

	
	2014
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	к 2024

	Пропущено сточных вод, тыс. м3/год
	168,674
	218,366
	268,059
	317,751
	367,443
	417,135
	466,828
	597,770

	Среднесуточное водоотведение, тыс. м3/сутки
	0,462
	0,598
	0,734
	0,871
	1,007
	1,143
	1,279
	1,638


Среднесуточный фактический объём сточных вод за базовый год составил 0,462 тыс. м3/сутки. К расчётному сроку прогнозируемые величины среднесуточного и годового объёма сточных вод составят 1,638 тыс. м3/сутки и 597,77 тыс. м3/год соответственно.

Графически данные таблицы 28 отображены на рисунке 27.
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Перспективный баланс сточных вод
К расчётному сроку величина сточных вод увеличится на 429,095 тыс. м3 в сравнении с существующим показателем.

2.3.2. Описание структуры централизованной системы водоотведения
Эксплуатационными зонами водоотведения являются отдельные населенные пункты МО. Структура абонентского состава системы водоотведения подробно была рассмотрена ранее.

2.3.3. Расчет требуемой мощности очистных сооружений по технологическим зонам сооружений водоотведения с разбивкой по годам
Расчет требуемой мощности очистных сооружений выполнен в соответствии с прогнозируемыми балансами приема сточных вод по годам, с учетом перспективного изменения объемов водоотведения

Перспективный объем сточных вод (в максимальные сутки) к расчетному сроку составит 1,638 тыс. м3/сут.
По результатам выполненных расчетов сделан вывод о том, что для покрытия перспективного спроса на услуги водоотведения необходимы очистные сооружения производительностью:

- пос. Кобралово - 2400 м3/сут;

- пос. Семрино - 1900 м3/сут;

- пос. Сусанино - 200 м3/сут.
2.3.4. Результаты анализа гидравлических режимов и режимов работы элементов централизованной системы водоотведения

Для разработки электронной модели объектов централизованной системы водоотведения сельского поселения использовалась геоинформационная система Zulu 7.0.

Пакет Zulu Drain позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять построение продольного профиля системы.

Анализ выполненных в геоинформационной системе Zulu расчетов (пакет ZuluDrain) показал, что канализационные сети имеют достаточный запас пропускной способности, зон с дефицитом пропускной способности не выявлено.

Гидравлический расчет выполнен на электронной модели схемы водоотведения в РПК Zulu.
2.3.5. Анализ резервов производственных мощностей очистных сооружений системы водоотведения и возможности расширения зоны их действия

Согласно результатам расчетов, выполненных в п. 2.3.3, общая требуемая производительность очистных сооружений на расчетный срок составляет 4500 м3/сут.
2.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации (техническому перевооружению) объектов централизованной системы водоотведения
Предложения по реконструкции и модернизации системы водоотведения направлены на улучшение качества услуг по водоотведению сточных вод и могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения.
2.4.1. Основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоотведения
Задачи развития:
1. обеспечения населения качественным и надежным отведением стоков;
2. снижение негативного влияния централизованных систем водоотведения на окружающую среду.
Принципы:

1. обеспечение для абонентов доступности водоотведения с использованием централизованных систем водоотведения;

2. обеспечение водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

3. использование лучших доступных технологий в сфере водоотведения;

4. внедрения энергосберегающих технологий в сфере водоотведения.
Направления развития:

1. повышение надежности функционирования систем водоотведения;

2. расширение зон действия систем водоотведения;
3. развитие коммерческого учета систем водоотведения;

4. приведение состава очищенных стоков к нормативным показателям концентрации вредных веществ.
2.4.2. Перечень основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Перечень основных мероприятий, предусмотренных в проекте реконструкции и модернизации системы водоотведения, представлен в таблице 29.

Таблица 29 -  Перечень основных мероприятий, предусмотренных в проекте реконструкции и модернизации системы водоотведения на период 2014 – 2024 гг.

	Наименования мероприятия
	Год проведения мероприятий

	
	

	Реконструкция сети канализации в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
	2015 - 2024

	Строительство сети канализации по частному сектору населенных пунктов
	2015 - 2024

	Строительство напорного коллектора от КНС пос. Семрино ул. Хвойная до КОС пос. Семрино
	2015 - 2024

	Строительство КОС
	2015 - 2024

	Реконструкцию КНС
	2015 – 2024

	Строительство КНС пос. Семрино ул.Хвойная
	2015 - 2016

	Строительство КНС пос. Сусанино
	2016 - 2017

	Установка узлов учета в системе водоотведения
	2017


Реализация вышеперечисленных мероприятий позволит решить все основные задачи и проблемы в сфере водоотведения и достигнуть к расчетному сроку целевых показателей, рассмотренных п. 2.4.1 настоящего проекта.

2.4.3. Технические обоснования основных мероприятий по реализации схем водоотведения
Основные мероприятия по реализации схем водоотведения направлены на улучшение качества услуг по водоотведению сточных вод и могут быть отнесены к мероприятиям по охране окружающей среды и здоровья населения.
Износ сетей системы водоотведения негативно сказывается на качестве предоставляемых услуг по отведению сточных вод от потребителей.

Реализация мероприятий по реконструкции системы водоотведения позволит:

· повысить надежность системы водоотведения;

· повысить качество сбрасываемых стоков;

· обеспечение водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

· обеспечить доступность подключения к системе централизованного водоотведения новых потребителей (абонентов).
2.4.4. Сведения о вновь строящихся, реконструируемых и предлагаемых к выводу из эксплуатации объектах централизованной системы водоотведения
Строительство и реконструкция КНС

Стоки с жилых и общественных зон пос. Кобралово стекаются в КНС самотечным методом.
Стоки с канализованных территорий пос. Семрино собираются по системе трубопроводов и самотеком поступают в приемный резервуар КНС.
В пос. Сусанино установлена одна КНС № 10. Стоки с центральной части поселка стекаются в КНС.
Схемой водоотведения предусматривается реконструкция существующих КНС, полностью исчерпавших свой ресурс (морально и физически устарели).

В связи с подключением к системе водоотведения частного сектора пос.Сусанино предусматривается строительство новой КНС.

В пос. Семрино ул. Хвойная предлагается строительство новой КНС в связи с тем, что существующая КНС не эксплуатируется. Стоки от КНС по напорному коллектору будут транспортироваться до КОС пос. Семрино.

Канализационные очистные сооружения

Сточные воды поселка Кобралово стекаются в КНС самотечным методом. Далее стоки по напорному коллектору поступают в очистные сооружения, где проходят очистку и выпускаются на рельеф за границами населенного пункта.

Стоки пос. Сусанино с центральной части поселка стекаются в КНС напорно-самотечным методом. Сточные воды сетями хозяйственно-бытовой канализации выпускаются на рельеф за границами населенного пункта без предварительной очистки.

В пос. Семрино водоотведение выполнено раздельно в юго-западной и восточной частях поселка. На сети установлены одни очистные сооружения. Стоки с восточной части поселка самотечным методом по сетям хозяйственно-бытовой канализации поступают в очистные сооружения, где проходят очистку и выпускаются в ручей.

Стоки с юго-западной части поселка самотечным методом по сетями хозяйственно-бытовой канализации стекаются в выпускной коллектор и выпускаются на рельеф за границами поселка без предварительной очистки.

Схемой водоотведения предусматривается строительство и ввод в эксплуатацию КОС мощностью:
- пос. Кобралово - 2400 м3/сут;

- пос. Семрино - 1900 м3/сут;

- пос. Сусанино - 200 м3/сут.

Производительность проектируемых сооружений подобрана с учетом резерва мощности сооружений к концу расчетного срока настоящей схемы водоотведения.

В качестве проектируемых КОС предлагается строительство модульных очистных сооружения высокой степени заводской готовности.

Каждый комплект ОС должны иметь гарантию на герметичность корпуса не менее 10 лет и изготовлены по ТУ 4859-005-65096755-2010.

Предложенное мероприятие в полной мере обеспечит очистку объема сточных вод на перспективу в рамках требований законодательства РФ.

Сети системы водоотведения
Реконструкция сети канализации в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Основной проблемой организации качественного и надёжного водоотведения является износ канализационных сетей. Сети системы водоотведения исчерпали свой ресурс (физически и морально устарели), в связи с чем необходимо предусмотреть замену всех участков сети системы водоотведения. Предлагается перепрокладка канализационной сети с заменой существующих труб на полиэтиленовые трубы.

Строительство напорного коллектора
Для очистки сточных вод пос. Семрино (Заповедник) необходимо строительство и ввод в эксплуатацию напорного коллектора от КНС пос. Семрино ул.Хвойная до КОС пос. Семрино длиной 1,793 км. диаметром 0,15 м.
Изображение перспективного напорного коллектора пос. Семрино представлено ниже:
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Строительство сети канализации по частному сектору населенных пунктов
Для подключения к централизованной системе водоотведения частного сектора пос. Сусанино, пос. Кобралово необходимо строительство сети канализации.

Перспективные сети системы водоотведения пос. Кобралово и пос. Сусанино представлены на рисунках 28 – 29.
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Перспективные сети системы водоотведения пос. Кобралово
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Перспективные сети системы водоотведения пос. Сусанино

Преимущества использования полиэтиленовых (ПЭ) труб для канализации:

· ПЭ трубы не подвержены коррозии, за счёт этого почти не нуждаются в обслуживании и ремонте;

· санитарно-гигиенические показатели ПЭ труб в несколько раз выше, чем у стальных;

· стенки ПЭ труб гладкие, в результате чего пропускная способность трубы увеличивается;

· ПЭ трубы легче в сравнении со стальными трубами, что значительно облегчает монтаж ПЭ труб;

· ПЭ трубы легко режутся, это позволяет быстро подгонять трубы по размеру при монтаже;

· полиэтилен стоек к химически агрессивных средам, что освобождает от дополнительной специальной защиты;

· ПЭ трубы не подвержены разрушению блуждающими токами, так как полиэтилен не проводит ток;

· ПЭ трубы устойчивы к перепадам температур.

Механизм реализации программы реконструкции канализационных сетей включает в себя организационные мероприятия, разработку проектно-сметной документации, строительно-монтажные работы.

Реализация мероприятий реконструкции канализационных сетей позволит:

1. реализовать мероприятия по развитию и модернизации сетей системы водоотведения, направленных на снижение аварийности, снизить утечки при транспортировки ресурса, снизить уровень эксплуатационных расходов организаций, осуществляющих предоставление коммунальных услуг на территории муниципального образования;
2. снизить риск возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах водоотведения;
3. повысить эффективность планирования в части расходов средств местного бюджета на реализацию мероприятий по развитию и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Перечень участков канализационной сети, для которых предусматривается реконструкция – перепрокладка, представлен в Приложении 6.

Приборы коммерческого учета водоотведения
Согласно ст. 20 Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416 «О водоснабжении и водоотведении» коммерческому учёту подлежит количество:

1. сточных вод, принятых от абонентов по договорам водоотведения.

2. сточных вод, транспортируемых организацией, осуществляющей транспортировку сточных вод, по договору по транспортировке сточных вод.

3. сточных вод, в отношении которых произведена очистка в соответствии с договором по очистке сточных вод.

2.4.5. Описание вариантов маршрутов прохождения трубопроводов (трасс) по территории сельского поселения, расположения намечаемых площадок под строительство сооружений водоотведения и их обоснование
Варианты прохождения проектируемых трубопроводов подробно представлены в картах-схемах и электронной модели, являющихся неотъемлемой частью настоящего проекта. Предлагаемые варианты трассировки являются предварительными и подлежат уточнению на стадии проектирования конкретных участков.

2.4.6. Границы и характеристики охранных зон сетей и сооружений централизованной системы водоотведения
Проекты зон санитарной охраны сетей и сооружений централизованной системы водоотведения отсутствуют. Рекомендуется в кротчайшие сроки выполнить и утвердить проекты ЗСО.

2.4.7. Границы планируемых зон размещения объектов централизованной системы водоотведения
Планируемые границы зон размещения объектов централизованной системы водоотведения за расчетный срок разработки Схемы водоотведения изменятся у учетом нового строительства объектов водоотведения.
2.5. Экологические аспекты мероприятий по строительству и реконструкции объектов централизованной системы водоотведения
2.5.1. Сведения о мероприятиях, содержащихся в планах по снижению сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водозаборные площади
На основании актов испытательной лаборатории по анализу сточных вод сделано заключение, что по загрязняющим веществам не достигается нормативная степень очистки, что говорит о невысокой степени очистки на очистных сооружениях канализации и не соблюдении оптимального технологического режима на очистных сооружениях сельского поселения.

2.5.2. Сведения о применении методов, безопасных для окружающей среды, при утилизации осадков сточных вод
Дополнительные меры по предотвращению вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по хранению (утилизации) осадка сточных вод данным проектом не предусмотрены.
2.6. Оценка потребности в капитальных вложениях в строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованной системы водоотведения

Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах 2014 год с последующим приведением к прогнозным ценам.

Расчеты прогнозных цен выполнены в соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанным  Министерством Экономического Развития РФ, с учетом инфляции.

Канализационные очистные сооружения

Схемой водоотведения предусматривается строительство и ввод в эксплуатацию КОС мощностью:

- пос. Кобралово - 2400 м3/сут;

- пос. Семрино - 1900 м3/сут;

- пос. Сусанино - 200 м3/сут.

Производительность проектируемых сооружений подобрана с учетом резерва мощности сооружений к концу расчетного срока настоящей схемы водоотведения.

Ориентировочная стоимость реализации строительства новых канализационных очистных сооружений биологической очистки представлена в таблицах 30 - 32 и составит 199 780,84 тыс. руб.

Таблица 30 -  Сметный расчет стоимости строительства КОС пос.Кобралово
	№ п/п
	Наименование
	Стоимость, тыс. руб.

	Изготовление и комплектация очистных сооружений:

	1
	Технологическое здание (металлоконструкции, стеновые и кровельные панели, окна, двери)
	92 714,8

	2
	Приемная камера – 1 шт.
	

	3
	Решетка механизированная – 2 шт
	

	4
	Блок песколовок – 1 шт.
	

	5
	Усреднитель с погружными мешалками – 1 шт
	

	6
	Насосы – 2 шт
	

	7
	Распредкамера – 1 шт
	

	8
	Блок биологической очистки – 3 шт.
	

	9
	Смеситель – 1 шт.
	

	10
	Блок глубокой очистки – 3 шт.
	

	11
	Смеситель – 1 шт.
	

	12
	Блог глубокой очистки – 3 шт.
	

	13
	Установка УФ-дезинфекции – 3 шт.
	

	14
	Воздуходувка – 3 шт.
	

	15
	Реагентная установка коагулянтов – 1 компл.
	

	16
	Реагентная установка флокулянта – 1 компл.
	

	17
	НДС
	16 688,66

	18
	ИТОГО
	109 403,5


Таблица 31 -  Сметный расчет стоимости строительства КОС пос. Семрино

	№ п/п
	Наименование
	Стоимость, тыс. руб.

	Изготовление и комплектация очистных сооружений:

	1
	Технологическое здание (металлоконструкции, стеновые и кровельные панели, окна, двери)
	73 399,22

	2
	Приемная камера – 1 шт.
	

	3
	Решетка механизированная – 2 шт
	


	4
	Блок песколовок – 1 шт.
	

	5
	Усреднитель с погружными мешалками – 1 шт
	

	6
	Насосы – 2 шт
	

	7
	Распредкамера – 1 шт
	

	8
	Блок биологической очистки – 3 шт.
	

	9
	Смеситель – 1 шт.
	

	10
	Блок глубокой очистки – 3 шт.
	

	11
	Смеситель – 1 шт.
	

	12
	Блог глубокой очистки – 3 шт.
	

	13
	Установка УФ-дезинфекции – 3 шт.
	

	14
	Воздуходувка – 3 шт.
	

	15
	Реагентная установка коагулянтов – 1 компл.
	

	16
	Реагентная установка флокулянта – 1 компл.
	

	17
	НДС
	13 211,86

	18
	ИТОГО
	86 611,08


Таблица 32 -  Сметный расчет стоимости строительства КОС пос. Сусанино

	№ п/п
	Наименование смет и работ
	Стоимость работ, тыс. руб.

	
	
	Итого без учета НДС
	НДС - 18 %
	Всего

	1.
	Инженерно-топографические работы
	32,85
	5,91
	38,76

	2.
	Инженерно-геологические изыскания
	207,97
	37,43
	245,40

	3.
	Инженерно-гидрометеорологические изыскания
	154,6
	27,82
	182,42

	4.
	Инженерно-экологические изыскания
	89,31
	16,07
	105,38

	5.
	Канализационные очистные сооружения
	2707,04
	487,26
	3194,3

	Итого
	3191,77
	574,49
	3 766,26


Строительство и реконструкция КНС

Затраты на строительство и реконструкцию КНС пос. Кобралово, пос.Семрино, пос Семрино ул. Хвойная, пос. Сусанино представлены ниже:

	Мероприятие
	Затраты, млн. руб.

	Реконструкцию КНС пос. Сусанино
	3,85 млн. руб., в том числе проектно-изыскательские работы – 0,35 млн. руб., строительно-монтажные работы – 3,5 млн. руб.

	Реконструкцию КНС пос. Кобралово
	3,85 млн. руб., в том числе проектно-изыскательские работы – 0,35 млн. руб., строительно-монтажные работы – 3,5 млн. руб.

	Реконструкция КНС пос. Семрино
	3,85 млн. руб., в том числе проектно-изыскательские работы – 0,35 млн. руб., строительно-монтажные работы – 3,5 млн. руб.

	Строительство КНС пос. Семрино ул. Хвойная
	3,85 млн. руб., в том числе проектно-изыскательские работы – 0,35 млн. руб., строительно-монтажные работы – 3,5 млн. руб.

	Строительство КНС пос. Сусанино
	3,85 млн. руб., в том числе проектно-изыскательские работы – 0,35 млн. руб., строительно-монтажные работы – 3,5 млн. руб.


Сети водоотведения

Реконструкция сети канализации в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса
Сети системы водоотведения исчерпали свой ресурс (физически и морально устарели), в связи, с чем необходимо предусмотреть замену всех участков канализационной сети.

Стоимость п.м. трубопроводов различных диаметров (полиэтиленовые трубы) представлена в таблице 33.

Таблица 33 -  Стоимость ПЭ трубопроводов канализационной сети различных диаметров

	Труба с раструбом ПВХ 

	

	Код
	размер
	Кор./ упак.
	Цена (руб.)

	
	D, мм
	L, мм
	
	

	1101000
	110
	1000
	50
	178,50

	1102000
	110
	2000
	50
	343,00

	1103000
	110
	3000
	50
	506,00

	1104000
	110
	4000
	50
	659,00

	1106000
	110
	6060
	1
	995,00

	1601000
	160
	1000
	28
	328,00

	1601200
	160
	2000
	28
	633,00

	1602000
	160
	3000
	28
	932,00

	1603000
	160
	4000
	28
	1 225,00

	1604000
	160
	5000
	1
	1 511,74

	1606000
	160
	6080
	1
	1 854,00

	1607000
	200
	1200
	15 
	566,00

	1608000
	200
	2000
	15
	925,00

	1609000
	200
	3000
	15
	1 365,00


Перечень участков канализационной сети, для которых предусматривается реконструкция – перепрокладка, представлен в Приложении 6.

Стоимость новых трубопроводов составит 2 120,457 тыс. руб., стоимость выполнения работ по реконструкции сетей водоотведения составляет 3 000 руб. за п.м.
, в том числе проектно-изыскательские работы – 250 руб. за п.м., строительно-монтажные работы – 1 500 руб. за п.м.
.

Суммарные затраты на реконструкцию сети водоотведения в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса составляют 21 752,43 тыс. руб.

Стоимость перепрокладки сети водоотведения по участкам представлена в Приложении 8.

Строительство напорного коллектора
Затраты на строительство и ввод в эксплуатацию напорного коллектора от КНС пос. Семрино ул. Хвойная до КОС пос. Семрино длиной 1,793 км. и диаметром 150 мм. составят 11 934,2 тыс. руб.

Строительство сети канализации по частному сектору населенных пунктов
Для подключения к централизованной системе водоотведения частного сектора пос. Сусанино, пос. Кобралово необходимо строительство сети канализации. Затраты на строительство сети в пос. Кобралово составят 7 819,63 тыс. руб. Затраты на строительство сети в пос. Сусанино составят 157 123,6 тыс. руб.
Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах 2014 года, с последующим приведением к прогнозным ценам приведена в таблице 34.

Расчёты прогнозных цен выполнены в соответствии с «Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года», разработанным Министерством экономического развития РФ, с учётом инфляции.

Таблица 34 -  Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах 2014 года с последующим приведением к прогнозным ценам

	№ п/п
	Наименование
	Описание мероприятий
	Затраты, тыс. руб.
	Период, год

	
	
	
	
	2015
	2016
	2017
	2018
	2019
	2020
	2021 - 2024

	1.
	Система водоотведения
	 

	1.1.
	Сети водоотведения
	Замена (перепрокладка) сети водоотведения
	21 752,43
	2175,24
	2175,24
	2175,24
	2175,24
	2175,24
	2175,24
	8700,97

	1.2.
	Сети водоотведения
	Строительство напорного коллектора от КНС пос. Семрино ул. Хвойная до КОС пос. Семрино
	11 934,2
	1193,42
	1193,42
	1193,42
	1193,42
	1193,42
	1193,42
	4773,68

	1.3.
	Сети водоотведения
	Строительство сети канализации по частному сектору населенных пунктов
	164 943,23
	16494,32
	16494,32
	16494,32
	16494,32
	16494,32
	16494,32
	65977,29

	1.4.
	Система водоотведения
	Реконструкция КНС
	11 550,000
	1155,0
	1155,0
	1155,0
	1155,0
	1155,0
	1155,0
	4620,0

	1.5.
	Система водоотведения
	Строительство КНС пос.Сусанино
	3 850,0
	-
	1925
	1925
	-
	-
	-
	-

	1.6.
	Система водоотведения
	Строительство КНС пос. Семрино ул.Хвойная
	3 850,0
	1925
	1925
	-
	-
	-
	-
	-

	1.7.
	Система водоотведения
	Строительство КОС
	199 780,84
	19978,08
	19978,08
	19978,08
	19978,08
	19978,08
	19978,08
	79912,34

	Итого
	417 660,70
	42 921,06
	44 846,06
	42 921,06
	40 996,06
	40 996,06
	40 996,06
	163 984,28

	Индекс роста цен, относительные единицы
	-
	1
	1,055
	1,113
	1,174
	1,239
	1,38
	1,38-1,71

	Всего, с учётом прогноза роста цен
	546 858,59
	42921,06
	47312,60
	47771,14
	48129,38
	50794,12
	56574,57
	253355,72


Данные таблицы 34 проиллюстрированы на рисунке 30.


[image: image38]
Оценка капитальных вложений, выполненная в ценах 2014 года с последующим приведением к прогнозным ценам

Суммарные капиталовложения, необходимые для реализации всех мероприятий, предусмотренных данным проектом схемы водоотведения, составит к 2024 году порядка 546,86 млн. руб. (с учётом прогнозных цен).

2.7. Целевые показатели развития централизованной системы водоотведения

Принципами развития централизованной системы водоотведения являются:

· постоянное улучшение качества предоставления услуг по водоотведению сточных вод;

· удовлетворение потребности в обеспечении услугой водоотведения новых объектов капитального строительства;

· постоянное совершенствование схемы водоотведения на основе последовательного планирования развития системы водоотведения, реализации плановых мероприятий, проверки результатов реализации и своевременной корректировки технических решений и мероприятий.

Целевые показатели деятельности устанавливаются с целью поэтапного повышения качества водоотведения, в том числе поэтапного снижения объемов и масс загрязняющих веществ, сбрасываемых в водный объект в составе сточных вод.

Показатели надежности и бесперебойности водоотведения

Целевые показатели надежности и бесперебойности водоотведения устанавливаются в отношении:

· аварийности централизованных систем водоотведения;

· продолжительности перерывов водоотведения.

Целевой показатель аварийности централизованных систем водоотведения определяется как  отношение количества аварий на централизованных системах водоотведения к протяженности сетей и определяется в единицах на 1 километр сети. 

Целевой показатель продолжительности перерывов водоотведения определяется исходя из объема отведения сточных вод в кубических метрах, недопоставленного за время перерыва водоотведения, в том числе рассчитанный отдельно для перерывов водоотведения с предварительным уведомлением абонентов (не менее чем за 24 часа) и без такого уведомления. 

Согласно п.8 СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» объекты централизованных системы водоотведения по надежности действия подразделяются на три категории:

Первая категория. Не допускается перерыва или снижения транспорта сточных вод.

Вторая категория. Допускается перерыв в транспорте сточных вод не более 6 ч либо снижение его в пределах, определяемых надежностью системы водоснабжения населенного пункта или промпредприятия.

Третья категория. Допускающие перерыв подачи сточных вод не более суток (с прекращением водоснабжения населенных пунктов при численности жителей до 5000).

Система водоотведения сельского поселения относится по надежности к 3 категории.

Показатели качества обслуживания абонентов

Целевые  показатели качества обслуживания абонентов устанавливаются в отношении:

· среднего времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии»;

· доли заявок на подключение, исполненных по итогам года.

По причине того, что данные о среднем времени ожидания ответа оператора при обращении абонента (потребителя) по вопросам водоотведения по телефону «горячей линии», а также данные о доли заявок на подключение, исполненных по итогам года централизованно не фиксируются, значение фактических целевых показателей качества обслуживания на сегодняшний день не определить. На перспективу рекомендуется вести учет сроков исполнения заявок на подключение абонентов и среднего времени ожидания ответа оператора.

Показатели качества очистки сточных вод

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в отношении:

· доли сточных вод, подвергающихся очистке в общем объеме сбрасываемых сточных вод (в процентах), в том числе, с выделением доли очищенного (неочищенного) поверхностного (дождевого, талого, инфильтрационного) и дренажного стока;

· доли сточных вод, сбрасываемых в водный объект, в пределах нормативов допустимых сбросов и лимитов на сбросы.

Целевой показатель очистки сточных вод устанавливается в процентном соотношении к фактическим показателям деятельности регулируемой организации на начало периода регулирования.

Очистные сооружения системы водоотведения не соответствуют нормативной степень очистки сточных вод.

Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод

Целевые показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке согласно Проекту Приказа Госстроя «Об утверждении Правил формирования и расчета целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение» устанавливается в отношении:

· уровня потерь холодной воды, горячей воды при транспортировке;

· доля абонентов, осуществляющих расчеты за полученную воду по приборам учета.

Альтернативного утвержденного нормативного документа, который регламентирует порядок определения показателя эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод, на сегодняшний день нет. В связи с этим, установление целевых показателей по эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод необходимо выполнить при актуализации схемы, при условии, что к моменту актуализации появится соответствующий утвержденный нормативный документ.

2.8. Перечень выявленных бесхозяйных объектов централизованной системы водоотведения (в случае их выявления) и перечень организаций, уполномоченных на их эксплуатацию
Бесхозяйных объектов централизованных систем водоотведения не выявлено.

Глава 3. Электронная модель

3.1. Электронная модель системы водоснабжения и водоотведения
Для реализации электронной модели объектов централизованной системы водоснабжения и водоотведения используется геоинформационная система Zulu, разработанная ООО «Политерм» г. Санкт-Петербург.

Для моделирования системы использован программно-расчетный комплекс (ПРК) ГИС Zulu 7.0.
Геоинформационная система Zulu предназначена для разработки ГИС приложений, требующих визуализации пространственных данных в векторном и растровом виде, анализа их топологии и их связи с семантическими базами данных.
С помощью Zulu можно создавать всевозможные карты в географических проекциях, или план-схемы, включая карты и схемы инженерных сетей с поддержкой их топологии, работать с большим количеством растров, проводить совместный семантический и пространственный анализ графических и табличных данных, создавать различные тематические карты, осуществлять экспорт и импорт данных.

Возможности

Послойная организация данных.
Графические данные в Zulu организованы в виде слоев. Система работает со слоями следующих типов:

· векторные слои;
· растровые слои;
· слои рельефа;
· слои WMS;
· слои Tile-серверов.
Слои, отображаемые в одной карте, могут находиться либо локально на компьютере, либо являться слоями одного или нескольких серверов ZuluServer, либо, как в случае WMS и Tiles, на серверах других производителей.
Векторные данные. Стили. Классификация данных.
Система работает со следующими графическими типами векторных данных: точка (символ), линия, полилиния, поли-полилиния, полигон, поли-полигон, текстовый объект.

Редакторы символов, стилей линий и стилей заливок дают возможность задавать пользовательские параметры отображения объектов.

Векторный слой может содержать объекты разных графических типов.
Для организации данных слоя можно создавать классификаторы, группирующие векторные данные по типам и режимам. 

Каждый тип данных внутри слоя может иметь собственную семантическую базу данных.

Растровые данные.
Zulu обеспечивает одновременную работу с большим количеством растровых объектов (несколько тысяч).

Привязка растра к местности производится по точкам либо вручную, либо в окне карты. Возможен импорт привязанных объектов из Tab (MapInfo) и Map (OziExplorer).
Корректировка растра, методами "резиновый лист", аффинное преобразование, полиномиальное второй степени.

Задание видимой области (отсечение зарамочного оформления без преобразования растра).

При отображении растровых объектов в проекции карты, отличной от проекции привязки растра, происходит перепроецирование точек растра "на лету".

Работа с географическими проекциями.
Zulu может работать как в локальной системе координат (план-схема), так и в одной из географических проекций.

Система поддерживает более 180 датумов, в том числе ПЗ-90, СК-42, СК-95 по ГОСТ Р 51794-2001, WGS 84, WGS 72, , Пулково 42, NAD27, NAD83, EUREF 89. Список поддерживаемых датумов будет расширяться.

Система предлагает набор предопределенных систем координат. Кроме того пользователь может задать свою систему координат с индивидуальными параметрами для поддерживаемых системой проекций.
В частности эта возможность позволит, при известных параметрах (ключах перехода), привязывать данные, хранящиеся в местной системе координат, к одной из глобальных систем координат.

Данные, хранящиеся в разных системах координат, можно отображать на одной карте, в одной из проекций. При этом пересчет координат (если он требуется) из одного датума в другой и из одной проекции в другую производится при отображении «на лету».

Данные можно перепроецировать из одной системы координат в другую.

Семантическая информация. Работа с различными источниками данных.
Семантическая информация может храниться как в локальных таблицах (Paradox, dBase), так и в базах данных Microsoft Access, Microsoft SQL Server, Oracle, MySQL, Sybase и других источников ODBC или ADO.
Для удобства доступа к семантическим данным Zulu предлагает свои «источники данных». Подобно источникам данных ODBC DSN или связям с данными OLEDB UDL эти источники данных можно использовать при добавлении таблиц в базу данных или выборе таблиц для других операций.

Источники данных могут использоваться как локально в однопользовательской версии Zulu, так и на сервере ZuluServer. В случае сервера они могут быть опубликованы и использоваться пользователями ZuluServer.

Генератор пространственно-семантических запросов.
Zulu позволяет проводить анализ данных, включая пространственные (геометрия, площадь, длина, периметр, тип объекта, режим, цвет, текст и др.).

Система позволяет делать произвольные выборки данных по заданным условиям с возможностью выделения объектов, сохранение результатов в таблицах, экспорта в Microsoft Excel.

В пространственных запросах могут одновременно участвовать графические и семантические данные, относящиеся к разным слоям.
Запросы могут формироваться прямо на карте, в окнах семантической информации, специальных диалогах-генераторах запросов, либо в виде запроса SQL с использованием расширения OGC.

Моделирование сетей и топологические задачи на сетях.

Наряду с обычным для ГИС разделением объектов на контуры, ломаные, символы, Zulu поддерживает линейно-узловую топологию, что позволяет моделировать инженерные и другие сети. 

Топологическая сетевая модель представляет собой граф сети, узлами которого являются точечные объекты (колодцы, источники, задвижки, рубильники, перекрестки, потребители и т.д.), а ребрами графа являются линейные объекты (кабели, трубопроводы, участки дорожной сети и т.д.).
Топологический редактор создает математическую модель графа сети непосредственно в процессе ввода (рисования) графической информации.
Используя модель сети можно решать ряд топологических задач: поиск кратчайшего пути, анализ связности, анализ колец, анализ отключений, поиск отключающих устройств и т.д.

Модель сети Zulu является основой для работы модулей расчетов инженерных сетей ZuluThermo, ZuluHydro, ZuluDrain, ZuluGaz, ZuluSteam.
Моделирование рельефа.
Zulu 7.0 позволяет создавать модель рельефа местности. Исходными данными для построения модели рельефа служат слои с изолиниями и высотными отметками. По этим данным строится триангуляция (триангуляция Делоне, с ограничениями, с учетом изолиний), которая сохраняется в особом типе слоя (слой рельефа).
Наличие модели рельефа позволяет решать следующие задачи: определение высоты местности в любой точке в границах триангуляции, вычисление площади поверхности заданной области, вычисление объема земляных работ по заданной области, построение изолиний с заданным шагом по высоте, построение зон затопления, построение растра высот, построение продольного профиля (разреза) по произвольно заданному пути.
Различные способы отображение слоя рельефа:

1. триангуляционная сетка, отмывка рельефа с заданным направлением, высотой и углом освещения, экспозиция склонов, отображение уклонов;
2. автоматическое занесение данных по высотным отметкам во всех модулях инженерных расчетов (ZuluThermo, ZuluHydro, ZuluGaz, ZuluSteam).
Печать. Макет печати.
Печать карт производится с разными настройками. Задаются слои для печати, область печати, масштаб, количество страниц, формат и ориентация бумаги.
Кроме печати карты Zulu с использованием настроек печати, есть возможность создавать печатные формы с использованием макетов печати.
Макет печати служит для подготовки печатных документов, содержащих изображения карт, текст и графику. Макеты могут размещаться в составе карты Zulu, либо храниться в виде отдельных файлов макетов.

Импорт и экспорт данных.
Zulu импортирует векторные данные из форматов DXF (Autocad), Shape (ArcView), Mif/Mid (MapInfo). Из Shape и Mif данные импортируются вместе с базами атрибутов и с учетом географической проекции.

Растровые объекты импортируются из форматов Tab (MapInfo) и Map (OziExplorer).

Векторные данные экспортируются в форматы DXF (Autocad), Shape (ArcView), Mif/Mid (MapInfo). В Shape и Mif данные экспортируются вместе с базами атрибутов и с учетом географической проекции.

Кроме того, всегда есть возможность использовать объектную модель Zulu для написания собственного конвертора.
Для построения электронных моделей в данном проекте использовались приложения к ПРК ГИС Zulu 7.0 ZuluHydro – построение электронной модели системы водоснабжения и ZuluDrain - построение электронной модели системы водоотведения.
3.1.1. Описание программы моделирования, ее структуры, алгоритмов расчетов, возможностей и особенностей

Пакет ZuluHydro позволяет создать расчетную математическую модель сети, выполнить паспортизацию сети, и на основе созданной модели решать информационные задачи, задачи топологического анализа, и выполнять различные гидравлические расчеты.

Расчету подлежат тупиковые и кольцевые сети водоснабжения, в том числе с повысительными насосными станциями и дросселирующими устройствами, работающие от одного или нескольких источников.

Расчеты ZuluHydro могут работать как в тесной интеграции с геоинформационной системой (в виде модуля расширения ГИС), так и в виде отдельной библиотеки компонентов, которые позволяют выполнять расчеты из приложений пользователей.
Построение расчетной модели водопроводной сети

При работе в геоинформационной системе сеть достаточно просто и быстро заноситься с помощью мышки или по координатам. При этом сразу формируется расчетная модель. Остается лишь задать расчетные параметры объектов и нажать кнопку выполнения расчета.

Поверочный расчет водопроводной сети

Целью поверочного расчета является определение потокораспределения в водопроводной сети, подачи и напора источников при известных диаметрах труб и отборах воды в узловых точках.

При поверочном расчете известными величинами являются:

· диаметры и длины всех участков сети и, следовательно, их гидравлических сопротивлений;

· фиксированные узловые отборы воды;

· напорно-расходные характеристики всех источников;

· геодезические отметки всех узловых точек.
В результате поверочного расчета определяются:

· расходы и потери напора во всех участках сети;

· подачи источников;

· пьезометрические напоры во всех узлах системы.

К поверочным расчетам следует отнести расчет системы на случай тушения пожара в час наибольшего водопотребления и расчеты сети и водопроводов при допустимом снижении подачи воды в связи с авариями на отдельных участках. Эти расчеты необходимы для оценки работоспособности системы в условиях, отличных от нормальных, для выявления возможности использования в этих случаях запроектированного насосного оборудования, а также для разработки мероприятий, исключающих падение свободных напоров и снижение подачи ниже предельных значений.

Конструкторский расчет водопроводной сети

Целью конструкторского расчета тупиковой и кольцевой водопроводной сети является определение диаметров трубопроводов обеспечивающих пропуск расчетных расходов воды с заданным напором.

Под расчетным режимом работы сети понимают такие возможные сочетания отбора воды и подачи ее насосными станциями, при которых имеют место наибольшие нагрузки для отдельных сооружений системы, в частности водопроводной сети. К нагрузкам относят расходы воды и напоры (давления).

Водопроводную сеть, как и другие инженерные коммуникации, необходимо рассчитывать во взаимосвязи всех сооружений системы подачи и распределения воды.

Расчет водопроводной сети производится с любым набором объектов, характеризующих систему водоснабжения, в том числе и с несколькими источниками.

«Гидроудар»

Расчет нестационарных процессов в сложных трубопроводных гидросистемах. Цель расчета – выявления участков и узлов сети, подвергающихся за время переходного процесса воздействию недопустимо высокого или низкого давления. В качестве событий, порождающих переходные процессы, предполагается включение или выключение насосов либо открытие или закрытие задвижек, а также разрыв трубы.

Коммутационные задачи

Анализ отключений, переключений, поиск ближайшей запорной арматуры, отключающей участок от источников, или полностью изолирующей участок и т.д. 

Пьезометрический график

Целью построения пьезометрического графика является наглядная иллюстрация результатов гидравлического расчета (поверочного, конструкторского).

При этом на экран выводятся:

· линия давления в трубопроводе;
· линия поверхности земли;
· высота здания;
· пьезометрический график.
Цвет и стиль линий задается пользователем.

В таблице под графиком выводятся для каждого узла сети наименование, геодезическая отметка, высота потребителя, напоры в трубопроводах, потери напора по участкам сети, скорости движения воды на участках водопроводной сети и т.д. Количество выводимой под графиком информации настраивается пользователем.
Более подробное описание программы моделирования, ее структуры, алгоритмов расчетов, возможностей и особенностей приведено в руководстве пользователя, на официальном сайте производителя ZuluHydro ООО «Политерм»
.
3.1.2. Описание модели системы подачи и распределения воды, модели системы водоотведения, системы ввода и вывода данных

Водопроводная сеть представляет собой топологический связный ориентированный взвешенный граф, т.е. структуру, состоящую из конечного числа вершин (источник, насосная станция, водонапорная башня, водопроводный колодец, резервуар), связанных между собой дугами - ориентированными ребрами (участками). В связном графе каждая его вершина соединяется некоторой цепью ребер с любой другой вершиной. В качестве веса выступает - гидравлическое сопротивление участка.

При выполнении расчетов системы водоснабжения (конструкторского или поверочного) необходимо выбрать такие режимы работы этой системы, при которых обеспечиваются критические значения основных ее показателей расходов и напоров, а также экономически целесообразные диаметры трубопроводов.

Значительный объем работы составляют поверочные гидравлические расчеты системы. После выбора диаметров трубопроводов число и характер случаев, на которые должна быть рассчитана система, определяется ее типом, данными о предполагаемом режиме водопотребления и требованиями надежности.

При решении конструкторской задачи наиболее сложной является расчет кольцевой сети. При этом в основу расчета сети положено потокораспределение, обеспечивающее наиболее рациональное решение задачи определение диаметров труб ее участков. Начальное потокораспределение находится при идеальных условиях, т.е. при максимальных диаметрах всех трубопроводов и заведомо большом напоре на источнике водоснабжения. Одним из основных условий, предъявляемых к начальному потокораспределению, является удовлетворение требований надежности. Под надежностью сети понимается ее свойство при любых случайных событиях, требующих выключения из работы отдельных участков, подавать потребителям воду в количествах не ниже установленных пределов. После определения начального потокораспределения по заданным значениям скоростей определяются диаметры труб всех участков. Для назначения диаметров перемычек, которые при нормальной работе системы нагружены весьма слабо или совсем не работают, следует принимать расход, перебрасываемый по перемычке в случае аварии. Этот расход будет меньше идущего по магистрали, например на30%. Диаметр перемычки может быть подобран и после, при выполнении поверочных расчетов его можно назначить из конструктивных соображений, например, принять на один порядок ниже диаметра магистрали по соответствующему стандарту используемых труб. При наличии в сети водопроводной башни за основной расчетный случай для определения диаметров труб следует принимать работу в часы наибольшего транзита воды в башню. Правильность выбора диаметров транзитных магистралей, а также назначения диаметров перемычек и малонагруженных линий проверяют путем проведения специальных поверочных расчетов для случаев работы системы при авариях на участках сети и при подаче пожарных расходов. В тоже время все расчеты в области теории надежности систем водоснабжения сводятся фактически к выполнению серии поверочных расчетов, показывающих удовлетворяет ли проектируемая система существующим нормативным требованиям. Так, например, при любой аварии на водопроводной сети общее снижение расхода воды к объекту недолжно быть ниже

30 %.

При наличии нескольких источников (водопитателей) может быть допущено снижение расхода к объекту по отдельным магистралям сети до 50 % от нормального, а к наиболее неблагоприятно расположенной точке объекта до 25 % нормального, т.е. на 75 %. При этом свободный напор в сети в такой точке должен быть не менее 10 м. Следует помнить, что поверочные расчеты различных режимов работы сети, в том числе и в аварийных, проводят при известных диаметрах и сопротивлениях сети.

В общем случае количество расчетных режимов зависит от назначения водопровода, взаимного расположения водопроводных сооружений и других факторов.

Расчеты сети, как правило, осуществляются на экстремальные или средние режимы эксплуатации. Так, сети объединенного хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода рассчитываются на подачу воды в сутки максимального водопотребления для следующих периодов: максимального часового расхода с учетом подачи воды на тушение внутреннего пожара (основной расчетный случай); максимального часового расхода с учетом подачи воды на тушение внутреннего и наружного пожаров (поверочный случай).

Расчеты на средние условия работы сети производятся в тех случаях, когда решается задача технико-экономического сравнения различных вариантов водопроводных сетей и выбора оптимального. Для отдельных водопроводных сетей поверочные расчеты выполняются также в связи с оценкой обеспеченности водой наиболее ответственных потребителей при аварийных выключениях различных участков трубопроводов. В условиях Крайнего Севера, где непрерывное движение воды является одной из основных мер, предупреждающих замерзание трубопроводов, большое значение имеет расчет сети в режиме подачи минимального часового расхода в сутки наименьшего водопотребления. Этот расчет позволяет выявить участки трубопроводов, где скорости движения воды минимальны.
Вывод данных

· сохранение отчета в страницу html;
· экспорт данных в Microsoft Excel;
· просмотр и печать результатов расчета, создание отчета;
· создание нового шаблона отчетов.
Просмотр и печать результатов расчета, создание отчета

В режиме работы окна семантической информации Ответ или База имеется возможность отобразить информацию в файле отчета и распечатать ее. Для создания отчета нужно:

· открыть окно семантической информации по интересующим объектам;
· выбрать закладку База или Ответ. При выборе закладки База в отчете будет содержаться информация по всем объектам выбранного типа, при выборе закладки Ответ данные выводятся только по объектам, выбранным с помощью запроса;
· нажать на панели инструментов кнопку Отчет[image: image39.png]


;
· в окне Шаблоны отчетов: выбрать требуемый шаблон, нажав кнопку [image: image40.png]


. В окне Шаблоны отчетов уже существует стандартный шаблон, Вы можете воспользоваться им. Если он вас не устраивает, тогда вы можете создать новый шаблон;
· созданный отчет можно сразу же распечатать, нажав кнопку Печать или предварительно просмотреть, нажав кнопку Просмотр и в режиме просмотра распечатать – кнопка Печать.

Экспорт данных в Microsoft Excel
Результаты расчетов можно экспортировать в листы Microsoft Excel для последующего анализа. Для экспортирования данных нужно:
· открыть окно семантической информации по интересующим объектам;
· выбрать закладку База или Ответ. При выборе закладки База в отчете будет содержаться информация по всем объектам выбранного типа, при выборе закладки Ответ данные выводятся только по объектам, выбранным с помощью запроса;
· нажать на панели инструментов кнопку Экспорт в Microsoft Excel[image: image41.png]



· в окне Шаблоны отчетов: выбрать требуемый шаблон, нажав кнопку [image: image42.png]


. В окне Шаблоны отчетов уже существует стандартный шаблон, Вы можете воспользоваться им. Если он вас не устраивает, тогда вы можете создать новый шаблон;
· в строке Путь к книге Excel: набрать с клавиатуры путь к существующей книге или ввести путь, где будет сохранена новая книга, этот путь также можно выбрать, нажав кнопку Обзор;
· в строке Имя листа: ввести имя листа книги в которую будут экспортированы данные;
· созданный отчет можно сохранить - кнопка Сохранить. А также просмотреть, нажав кнопку Просмотр и в режиме просмотра распечатать - кнопка Печать.

Более подробное описание модели системы подачи и распределения воды, системы ввода и вывода данных приведено в руководстве пользователя, на официальном сайте производителя ZuluHydro ООО «Политерм»
.
3.1.3. Описание способа переноса исходных данных и характеристик объектов в электронную модель, а также результатов моделирования в другие информационные системы

	Импорт данных

	Импортировать данные из следующих форматов:
· MapInfo MIF;
· DXF AutoCAD;

· Shape SHP;

· Metafile WMF;
· DXF.
Для импорта графической информации из формата DXF следует:

· выбрать пункт главного меню Файл|Импорт|AutoCAD DXF. На экране появится стандартный диалог выбора файла, где необходимо выбрать файл формата DXF, который требуется импортировать;
· в появившемся диалоговом окне для импортируемого слоя в строке Имя слоя с помощью кнопки необходимо задать имя файла и размещение его на диске;
· в строке Название слоя задать пользовательское название слоя;
· в строке Единицы измерения необходимо указать, какие единицы следует использовать при импорте;
· для автоматической загрузки импортируемых данных в карту необходимо установить галочку добавить слой в карту, если ее на данном этапе не установить, то, то для загрузки слоя в карту надо будет выбрать пункт главного меню Карта/Добавить слой; 

· Для подтверждения процедуры импорта нажать кнопку ОК.
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После того, как программа проанализирует содержимое DXF-файла, появится диалоговое окно Импорт из DXF, оно отображает список всех слоев, содержащихся в DXF данных. Напротив каждого слоя установлен флажок (галочка), он означает, что слой будет импортирован. Если какой либо слой не надо импортировать, то флажок с помощью левой кнопки мыши надо снять. С помощью кнопок Выделить все и Отменить все можно отметить сразу все слои для импорта или снять отметки соответственно (рис. ниже).
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При желании в диалоге Импорт из DXF можно установить дополнительные опции импорта:

· разделять на слои - означает, что импорт произойдет послойно, при этом название каждого файла слоя будет составлено из имени слоя (файла), заданном в пункте 2 ранее, и изначальном названии слоя, отображенном в диалоге Импорт из DXF, а пользовательское название слоя останется изначальным; Если флажок Разделять на слои не установлен, то все данные импортируются в один слой, с одинаковым пользовательским названием слоя, и именем файла, заданном на предыдущем этапе;
· не импортировать геометрию блоков - при установке данной опции не будет импортироваться геометрия блоков;

· импортировать точки вставки блоков - при установке данной опции будут импортироваться точки вставки блоков.
Для запуска процедуры импорта надо нажать кнопку Импорт.

Импорт из формата MIF

Для импорта данных из обменного формата MapInfo выполните следующие действия:
· выберите пункт главного меню Файл |Импорт| MapInfo MIF. На экране появится стандартный диалог выбора файла;

· в диалоге выберите файл формата MIF, который требуется импортировать;
· в окне импорта для импортируемого слоя в поле Имя слоя с помощью кнопки задайте имя файла и размещение его на диске; 

· в поле Название слоя укажите пользовательское название слоя.
Если требуется, выберите в поле Таблица/Источник данных, в котором будет сохранена таблица слоя.
Если требуется автоматически добавить слой в карту, установите флажок добавить в карту. Если флажок не установлен, то для загрузки слоя в карту надо выбрать пункт главного меню Карта/Добавить слой.
Нажмите кнопку ОК для выполнения процедуры импорта.
Импорт слоя из формата MIF можно произвести с помощью метода ZuluTools.ImportFromMIF.

Импорт из формата Shape SHP

Для импорта данных из обменного формата Shape SHP выполните следующие действия:

· выберите пункт главного меню Файл |Импорт| Shape SHP. Откроется диалог импорта из Shape;
· в поле Файл SHP группы настроек Исходный слой укажите расположение импортируемого файла SHP. Для этого нажмите кнопку 
[image: image45]справа от поля и выберите файл в открывшемся диалоге выбора файла;
· если для импортируемого слоя задан PRJ файл в формате WKT с параметрами проекции слоя, то слой можно импортировать с проекцией. Для этого с помощью кнопки 
[image: image46]справа от поля Файл PRJ выберите требуемый PRJ файл и установите флажок Импортировать информацию о проекции;
· в поле Имя группы настроек Слой для записи укажите с помощью кнопки 
[image: image47]расположение создаваемого файла слоя Zulu;

· в строке Название задайте пользовательское название слоя;
· в поле Кодировка выберите кодировку текстов импортируемого слоя, а в поле Единицы измерения - используемые в нем единицы;
· для импорта из слоя только геометрических построений - установите флажок Импортировать только геометрию;

· для автоматического добавления в карту импортированного слоя установите флажок Добавить в карту, Если флажок не установлен, то для последующей загрузки слоя в карту надо выбрать пункт главного меню Карта |Добавить слой;
· для выполнения процедуры импорта нажмите кнопку ОК.

[image: image48]Импорт слоя из формата SHP можно произвести с помощью метода ZuluTools.ImportFromShape.

Импорт из формата Metafile WMF
Для импорта графической информации из формата Metafile WMF следует:

· выбрать пункт главного меню Файл |Импорт| Metafile WMF. На экране появится стандартный диалог выбора файла, в нем необходимо выбрать файл формата WMF, который требуется импортировать;
· в окне импорта для импортируемого слоя в строке Имя слоя с помощью кнопки 
[image: image49]необходимо задать имя файла и размещение его на диске;
· в строке Название слоя задать пользовательское название слоя;
· нажать ОК для выполнения процедуры импорта.

[image: image50]Примечание: после импортирования графической информации из какого-либо обменного формата может появиться необходимость преобразования полилиний в площадные объекты. Работу с группой объектов см. в разделе Работа с объектами слоя. Ввод и редактирование объектов слоя/Редактирование группы объектов/Изменение параметров группы.




Приложения
к Схеме водоснабжения и водоотведения

Сусанинского сельского поселения

Гатчинского муниципального района

Ленинградской области

на период 2014 – 2024 гг.

Приложение 1

Перечень потребителей системы водоснабжения
Пос. Кобралово
	Наименование колодца
	Расчетный расход воды, л/с
	Полный напор, м
	Напор, м
	Источники

	1В-2ПГ
	 
	95,163
	36,753
	3107

	5/В-6ПГ
	 
	94,436
	34,886
	2742

	11/В-ПГ
	 
	94,232
	34,092
	2742

	В12А
	0,0203
	94,232
	34,092
	2742

	ВК
	0,0412
	94,232
	34,092
	2742

	13ПГ
	 
	94,613
	34,393
	2742

	27ПГ
	 
	94,588
	34,468
	2742

	В29
	0,0239
	94,588
	34,468
	2742

	20ПГ
	 
	94,593
	35,293
	2742

	В24
	0,021
	94,591
	35,771
	2742

	2ВПГ
	 
	94,591
	35,771
	2742

	В25а
	0,0359
	94,582
	35,762
	2742

	В16
	0,0312
	94,664
	35,364
	2742

	17ПГ
	 
	94,684
	35,384
	2742

	ВК
	0,0367
	94,684
	35,384
	2742

	38ПГ
	 
	94,839
	35,639
	2742

	В39А
	0,0258
	95,008
	36,308
	2742

	40ПГ
	 
	95,124
	36,424
	2742

	ВК
	0,0328
	95,401
	37,031
	2742

	В31А
	0,0326
	94,776
	35,576
	2742

	34ПГ
	 
	94,875
	36,005
	2742

	36АПГ
	 
	95,108
	36,718
	2742

	36ПГ
	 
	95,349
	38,789
	2742

	48ПГ
	 
	96,239
	36,839
	2742

	В44А
	 
	95,96
	39,4
	 

	1ПГ
	 
	94,55
	36,11
	2742,3107


	5/В-6ПГ
	 
	94,581
	34,361
	2742

	ВК
	0,04709
	94,22
	33,54
	2742


	Название потребителя
	Адрес
	Расчетный расход воды, л/с
	Полный напор, м
	Напор, м

	ул. Лесная д. 2б
	ул. Лесная д. 2б
	0,516752
	94,076
	37,456

	ул. Лесная д. 2а
	ул. Лесная д. 2а
	0,300514
	94,236
	34,616


	ул. Лесная д. 2
	ул. Лесная д. 2
	0,309574
	94,268
	34,648

	ул. Лесная д. 3 к1
	ул. Лесная д. 3 к1
	0,238267
	94,368
	37,748

	ул. Лесная д. 4 к1
	ул. Лесная д. 4 к1
	0,286318
	94,308
	37,688

	Кобраловский СПК
	 
	1,554258
	93,596
	35,206

	Котельная № 41
	 
	0,124
	95,263
	38,703

	Общественная баня
	 
	0,001037
	95,232
	38,932

	Кобраловская школа 
	 
	0,034512
	94,587
	38,287

	ГБУЗ ЛО Гатчинская КМБ
	ул. Центральная
	0,018642
	94,592
	38,292

	ул. Центральная д. 16
	ул. Центральная д. 16
	0,0248
	94,593
	34,913

	ул. Центральная д.14
	ул. Центральная д. 14
	0,0312
	94,593
	34,913

	ул. Центральная д. 20
	ул. Центральная д. 20
	0,0157
	94,589
	34,909

	ул. Центральная д. 18
	ул. Центральная д. 18
	0,0178
	94,589
	34,909

	магазин 
	ул. Центральная д. 1
	0,0024
	94,592
	35,292

	ул. Центральная д. 2
	ул. Центральная д. 2
	0,0423
	94,584
	35,764

	ул. Центральная д. 4
	ул. Центральная д. 4
	0,0583
	94,579
	35,759

	ул. Центральная д. 6
	ул. Центральная д. 6
	0,0574
	94,579
	35,759

	Администрация
	ул. Вокзальная д. 13
	0,0087
	94,715
	35,515

	Склад
	 
	0,0144
	95,042
	35,742

	Хлад.комбинат
	 
	0,0364
	95,294
	36,364

	Пункт технического обслуж.
	 
	0,00412
	95,905
	36,505

	Диспетчерская
	 
	0,00312
	96,187
	36,787

	Очистные сооружения
	 
	0,00584
	95,959
	38,269

	ул. Центральная д.3
	ул. Центральная д.3
	0,0144
	94,592
	34,912

	ул. Новая д. 20
	 
	0,00626
	94,585
	35,675

	ул. Строительная д. 9
	 
	0,00626
	94,586
	34,786

	ул. Строительная д. 7
	 
	0,00313
	94,587
	34,787

	ул. Строительная д. 3
	 
	0,00313
	94,587
	34,787

	ул. Строительная д. 8
	 
	0,00313
	94,587
	34,787

	ул. Строительная д. 3
	 
	0,00313
	94,587
	34,787

	ул. Строительная д. 6
	 
	0,00313
	94,587
	34,787

	ул. Строительная д. 6
	 
	0,00939
	94,586
	34,786

	ул. Строительная д. 1
	 
	0,00313
	94,587
	34,787

	ул. Новая д. 2а
	 
	0,00626
	94,587
	34,447

	ул. Лесная д.5
	 
	0,00626
	94,587
	34,447

	ул. Новая д. 3
	 
	0,0125
	94,586
	34,376

	ул. Новая д. 4
	 
	0,00313
	94,586
	34,376

	ул. Новая д. 5
	 
	0,00313
	94,586
	34,376

	ул. Новая д. 6
	 
	0,00939
	94,586
	34,376

	ул. Новая д. 10
	 
	0,01252
	94,585
	34,375

	ул. Новая д. 12
	 
	0,00939
	94,585
	33,905

	ул. Новая д. 18
	 
	0,00939
	94,585
	33,905

	ул. Лесная д.17
	 
	0,00313
	94,221
	33,541

	ул. Лесная д.11
	 
	0,00626
	94,227
	33,547

	ул. Лесная д.12
	 
	0,00939
	94,228
	33,548

	ул. Лесная д.9
	 
	0,00312
	94,229
	33,549

	ул. Лесная д.8
	 
	0,00939
	94,23
	33,55

	ул. Лесная д.7
	 
	0,00313
	94,23
	33,55

	ул. Лесная д. 5
	 
	0,00626
	94,23
	33,55

	ул. Лесная д.6
	 
	0,00939
	94,23
	34,45

	ул. Лесная д.3
	 
	0,00313
	94,231
	34,451

	ул. Лесная д.4
	 
	0,01565
	94,23
	34,45

	ул. Лесная д.1
	 
	0,01252
	94,231
	34,451

	ул. Пионерская д. 17
	 
	0,00313
	94,588
	34,468

	ул. Пионерская д. 19
	 
	0,00313
	94,588
	34,468

	ул. Пионерская д. 16
	 
	0,00939
	94,588
	34,468

	магазин
	 
	0,00012
	94,603
	34,923

	ул. Вокзальная д.7
	 
	0,01878
	94,588
	35,388

	ул. Вокзальная д. 9
	 
	0,00626
	94,588
	35,388

	ул. Вокзальная д.2
	 
	0,02504
	94,588
	35,388

	дет. сад
	 
	0,00259
	94,664
	35,464

	магазин
	 
	0,00012
	94,664
	35,464

	магазин
	 
	0,00012
	94,664
	35,464

	ул. Вокзальная 9
	 
	0,02191
	94,683
	35,483

	ул. Вокзальная 
	 
	0,00939
	94,684
	35,484

	ул. Вокзальная
	 
	0,01565
	94,714
	35,514

	промзона
	 
	0,00313
	95,96
	39,4

	промзона
	 
	0,00545
	95,96
	37,81

	Лесопилка
	 
	0,000325
	95,96
	37,81

	Котельная № 41
	 
	0,124
	95,251
	38,691

	ул. Центральная д.3
	ул. Центральная д.3
	0,0144
	94,591
	34,911

	ул. Строительная 1в
	 
	0,01565
	94,587
	34,447

	ул. Лесная д.24
	 
	0,00939
	94,221
	35,781

	ул. Лесная д.24а
	 
	0,00313
	94,22
	35,78

	ул. Лесная д.26
	 
	0,00939
	94,22
	35,78

	ул. Лесная д.28
	 
	0,025
	94,219
	35,779

	ул. Лесная д.30
	 
	0,00939
	94,22
	35,78

	ул. Новая д.14
	 
	0,00313
	94,585
	33,905

	ул. Новая д.13
	 
	0,00939
	94,585
	33,905

	ул. Новая д.11
	 
	0,00313
	94,586
	34,376

	ул. Новая д.9
	 
	0,00313
	94,586
	34,376


	ул. Новая д.7
	 
	0,0125
	94,586
	34,376


Пос. Семрино

	Наименование колодца
	Расчетный расход воды, л/с
	Полный напор, м
	Напор, м
	Источники

	ВК № 5
	0,03539
	89,745
	33,445
	1

	ВК № 6
	0,03539
	89,745
	33,445
	1

	ВК № 7
	0,03539
	89,746
	33,446
	1

	Название потребителя
	Адрес
	Расчетный расход воды, л/с
	Полный напор, м
	Напор, м

	Семринская школа
	 
	0,00793
	88,71
	32,41

	Большой пр. д.6
	Большой пр. д.6
	0,12453
	112,817
	56,517

	1Линия д. 3
	1Линия д. 3
	0,00222
	112,809
	56,509

	1 Линия д.4
	1 Линия д.4
	0,00257
	112,812
	56,512

	1 Линия д.2
	1 Линия д.2
	0,06175
	112,811
	56,511

	ГБУЗ ЛО Гатчинская КМБ
	1 Линия д.1
	0,00348
	112,812
	56,512

	ФГУП "Почта России"
	 
	0,00097
	112,8
	56,5

	Большой пр. д.7
	Большой пр. д.7
	0,11931
	112,796
	56,496

	1 Линия д. 10
	1 Линия д. 10
	0,00888
	112,8
	56,5

	1 Линия д.12
	1 Линия д. 12
	0,15563
	112,784
	56,484

	1 Линия д. 11
	1 Линия д. 11
	0,17671
	112,782
	56,482

	Котельная № 26
	 
	0,18777
	112,789
	56,489

	Котельная № 26
	 
	0,18777
	112,789
	56,489

	КНС
	 
	0,00012
	112,789
	56,489

	Очистные сооружения
	 
	0,07706
	112,789
	56,489

	ООО СтройФинИнвест 
	 
	0,07706
	89,298
	32,998

	Садоводство
	Садоводство
	0,31557
	89,087
	32,787

	ул. Железнодорожная
	ул. Железнодорожная 
	0,05970
	89,298
	29,768

	4 Линия
	 
	0,09470
	89,742
	29,742

	частный водопровод
	2 Линия
	0,08970
	89,501
	28,631

	магазин 
	 
	0,00026
	88,893
	31,223

	Семринская школа
	 
	0,00793
	88,893
	32,593

	ПМС
	 
	0,00002
	89,745
	28,055


	Название потребителя
	Адрес
	Расчетный расход воды, л/с
	Полный напор, м
	Напор, м

	Семринская школа
	 
	0,00793
	88,71
	32,41

	Большой пр. д.6
	Большой пр. д.6
	0,12453
	112,817
	56,517

	1Линия д. 3
	1Линия д. 3
	0,00222
	112,809
	56,509

	1 Линия д.4
	1 Линия д.4
	0,00257
	112,812
	56,512

	1 Линия д.2
	1 Линия д.2
	0,06175
	112,811
	56,511

	ГБУЗ ЛО Гатчинская КМБ
	1 Линия д.1
	0,00348
	112,812
	56,512

	ФГУП "Почта России"
	 
	0,00097
	112,8
	56,5

	Большой пр. д.7
	Большой пр. д.7
	0,11931
	112,796
	56,496

	1 Линия д. 10
	1 Линия д. 10
	0,00888
	112,8
	56,5

	1 Линия д.12
	1 Линия д. 12
	0,15563
	112,784
	56,484

	1 Линия д. 11
	1 Линия д. 11
	0,17671
	112,782
	56,482

	Котельная № 26
	 
	0,18777
	112,789
	56,489

	Котельная № 26
	 
	0,18777
	112,789
	56,489

	КНС
	 
	0,00012
	112,789
	56,489

	Очистные сооружения
	 
	0,07706
	112,789
	56,489

	ООО СтройФинИнвест 
	 
	0,07706
	89,298
	32,998

	Садоводство
	Садоводство
	0,31557
	89,087
	32,787

	ул. Железнодорожная
	ул. Железнодорожная 
	0,05970
	89,298
	29,768


	4 Линия
	 
	0,09470
	89,742
	29,742

	частный водопровод
	2 Линия
	0,08970
	89,501
	28,631

	магазин 
	 
	0,00026
	88,893
	31,223

	Семринская школа
	 
	0,00793
	88,893
	32,593

	ПМС
	 
	0,00002
	89,745
	28,055


46 км.

	Название потребителя
	Адрес
	Расчетный расход воды, л/с
	Полный напор, м
	Напор, м

	ул. Хвойная д. 2
	ул. Хвойная д. 2
	0,02244
	91,728
	35,428

	ул. Хвойная д. 2
	ул. Хвойная д. 2
	0,02244
	91,729
	35,429

	ул. Хвойная д. 7
	ул. Хвойная д. 7
	0,0187
	91,732
	35,432

	ул. Хвойная д. 7
	ул. Хвойная д. 7
	0,0187
	91,733
	35,433

	ул. Хвойная д. 1
	ул. Хвойная д. 1
	0,003372
	91,739
	35,439

	ул. Хвойная д. 1
	ул. Хвойная д. 1
	0,003372
	91,739
	35,439

	ул. Хвойная д. 6
	ул. Хвойная д. 6
	0,025788
	91,738
	35,438

	ул. Хвойная д. 6
	ул. Хвойная д. 6
	0,025788
	91,737
	35,437

	Пож.депо
	 
	0,002073
	91,739
	35,439


	Казарма № 2
	 
	0,002073
	91,738
	35,438

	Гараж 
	 
	0,001037
	91,738
	35,438

	Гараж
	 
	0,001037
	91,738
	35,438

	Котельная № 39
	 
	0,023258
	91,72
	35,42

	ул. Хвойная д. 27
	ул. Хвойная д. 27
	0,00242
	91,741
	35,441

	Магазин
	ул. Хвойная 
	0,000643
	91,741
	35,441

	ул. Хвойная д. 3
	ул. Хвойная д. 3
	0,005187
	90,65
	34,35

	ул. Хвойная д. 3
	ул. Хвойная д. 3
	0,5187
	90,589
	34,289

	ул. Хвойная д. 4
	ул. Хвойная д. 4
	0,001902
	90,847
	34,547

	ул. Хвойная д. 4
	ул. Хвойная д. 4
	0,001902
	91,056
	34,756

	ул. Хвойная д. 8
	ул. Хвойная д. 8
	0,003977
	91,64
	35,34

	ул. Хвойная д. 8
	ул. Хвойная д. 8
	0,003977
	91,64
	35,34

	ул. Хвойная д. 9
	ул. Хвойная д. 9
	0,0064114
	91,64
	35,34

	ул. Хвойная д. 11
	ул. Хвойная д. 11
	0,019341
	91,653
	35,353

	ул. Хвойная д. 11
	ул. Хвойная д. 11
	0,019341
	91,654
	35,354

	ул. Хвойная д. 12
	ул. Хвойная д. 12
	0,003545
	91,655
	35,355

	ул. Хвойная д. 12
	ул. Хвойная д. 12
	0,003545
	91,657
	35,357

	ул. Хвойная д. 13
	ул. Хвойная д. 13
	0,002853
	91,659
	35,359

	ул. Хвойная д. 13
	ул. Хвойная д. 13
	0,002853
	91,66
	35,36

	Контора
	ул. Хвойная
	0,002073
	91,76
	35,46

	КНС
	 
	0,000124
	91,767
	35,467

	ул. Хвойная д. 15
	ул. Хвойная д. 15
	0,001349
	91,715
	35,415

	ул. Хвойная д. 14
	ул. Хвойная д. 14
	0,016029
	91,728
	35,428

	ул. Хвойная д. 14
	ул. Хвойная д. 14
	0,016029
	91,739
	35,439

	ул. Хвойная д. 25
	ул. Хвойная д. 25
	0,1096
	91,748
	35,448

	ул. Хвойная д. 22
	ул. Хвойная д. 22
	0,00951
	91,74
	35,44

	ул. Хвойная д. 23
	ул. Хвойная д. 23
	0,021613
	91,739
	35,439

	ул. Хвойная д. 26
	ул. Хвойная д. 26
	0,009164
	91,749
	35,449

	ул. Хвойная д. 26
	ул. Хвойная д. 26
	0,009164
	91,748
	35,448

	Клуб
	ул. Хвойная
	0,002073
	91,75
	35,45

	Баня
	 
	0,004146
	91,75
	35,45

	Столовая
	 
	0,002073
	91,746
	35,446

	Казарма № 1
	Казарма № 1
	0,002073
	91,746
	35,446

	Штаб
	 
	0,002073
	91,747
	35,447

	ул. Хвойная д. 29
	ул. Хвойная д. 29
	0,143583
	91,585
	35,285


Пос. Сусанино

	Наименование колодца
	Расчетный расход воды, л/с
	Полный напор, м
	Напор, м
	Источники

	ВК № 70
	0,04709
	99,904
	30,014
	19


	Наименование потребителя
	Расчетный расход воды, л/с

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.24
	0,0027

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.25
	0,0014

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.22
	0,0014

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.23
	0,0043

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.29
	0,0007

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.27
	0,0043

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.21
	0,0014

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.223
	0,0016

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.227а
	0,0174

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.16
	0,0087

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.41
	0,013

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.50
	0,013

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.52
	0,0087

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.32-а
	0,0013

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.31-а
	0,0014

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.32
	0,013

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.34-а
	0,0002

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.38
	0,0014

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.36
	0,0014

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.216
	0,0125

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.184
	0,0014

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.176
	0,0014

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.179
	0,0014

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.189
	0,013

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.190
	0,0043

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.188
	0,0014

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.175
	0,0087

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.169
	0,0002

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.169А
	0,0002

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.165
	0,0004

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.170
	0,0013

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.172
	0,0087

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.173
	0,0026

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.171
	0,0002

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.171
	0,0002

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.191
	0,0087

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.206
	0,004

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.203
	0,0043

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.205
	0,0043

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.208
	0,013

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.215
	0,0012

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.209
	0,0013

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.210
	0,013

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.193
	0,0014

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.193-а
	0,0043

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.194
	0,0013

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.196А
	0,0029

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.198
	0,0027

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.195
	0,0009

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.196
	0,0004

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.103
	0,0087

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.101
	0,0014

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.107
	0,0087

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.105
	0,0013

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.95
	0,0029

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.98
	0,0014

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.99
	0,0043

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.96
	0,0014

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.108
	0,0026

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.113А
	0,0043

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.112
	0,0029

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.113
	0,0013

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.113-б
	0,0059

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.114
	0,0013

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.115
	0,0014

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.111-в
	0,0043

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.111
	0,0087

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.109Б
	0,0043

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.110
	0,0013

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.92-а
	0,0029

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.63-а
	0,0026

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.64
	0,0013

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.63
	0,0053

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.65
	0,0087

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.68
	0,0013

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.69
	0,0043

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.67
	0,0013

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.62
	0,0043

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.54-а
	0,0043

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.71
	0,0026

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.86
	0,0007

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.86-а
	0,0007

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.84
	0,0087

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.90-а
	0,0174

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.91
	0,0026

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.91-а
	0,0087

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.83
	0,0043

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.73
	0,0007

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.74
	0,0022

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.71-а
	0,013

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.72
	0,0087

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.75
	0,0002

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.81
	0,0043

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.82
	0,0002

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.77
	0,0043

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.75
	0,004

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.72-а
	0,0043

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.79
	0,0043

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.80
	0,0013

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.78
	0,0043

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.78-б
	0,0013

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.72
	0,0007

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.68
	0,0174

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.71
	0,0087

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.70
	0,002

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.95
	0,0018

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.93
	0,0002

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.95-а
	0,0026

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.99
	0,0014

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.98
	0,0087

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.92
	0,0087

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.85
	0,0013

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.86
	0,0002

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.83
	0,0022

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.84
	0,013

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.90
	0,0013

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.91
	0,0087

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.88
	0,0014

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.89
	0,0009

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.41
	0,0014

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.42
	0,0051

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.40
	0,0007

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.41
	0,005

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.42-а
	0,0013

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.46
	0,0043

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.45
	0,0043

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.39
	0,0043

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.31
	0,0087

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.33
	0,0014

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.28
	0,013

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.34
	0,0014

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.37
	0,0087

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.35
	0,0087

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.36
	0,0029

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.56
	0,0014

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.57
	0,0026

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.61
	0,0016

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.60
	0,0013

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.49
	0,0002

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.48
	0,0043

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.53
	0,0007

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.54
	0,0002

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.52
	0,0026

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.140
	0,0087

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.140-а
	0,0174

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.138
	0,013

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.139
	0,0087

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.140-б
	0,0007

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.144
	0,0013

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.145
	0,0015

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.141
	0,0043

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.143
	0,0043

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.137
	0,0087

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.132-б
	0,0014

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.132в
	0,0043

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.133
	0,0043

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.135
	0,0058

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.134
	0,0013

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.145-а
	0,0013

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.158
	0,0043

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.155
	0,0043

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.157
	0,0007

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.160
	0,0013

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.163
	0,0002

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.164
	0,0002

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.162
	0,0007

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.149
	0,0026

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.150
	0,0043

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.152-а
	0,0157

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.153
	0,0013

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.131
	0,0274

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.109
	0,0013

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.114
	0,0011

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.112
	0,0004

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.101
	0,0043

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.103
	0,0014

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.106
	0,0013

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.107
	0,0087

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.104
	0,0043

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.105
	0,0002

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.116
	0,0013

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.125
	0,0007

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.125А
	0,0029

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.124-б
	0,0087

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.126
	0,0087

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.130
	0,0087

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.130-а
	0,0002

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.129
	0,0026

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.124-а
	0,0022

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.119
	0,0004

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.120
	0,0002

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.118
	0,0002

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.123
	0,0043

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.124
	0,0174

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.121
	0,0174

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.122
	0,0013

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.172
	0,0043

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.170
	0,013

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.171
	0,0002

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.175
	0,0217

	ВОЛОДАРСКОГО ул., д.11
	0,013

	ВОЛОДАРСКОГО ул., д.13
	0,002

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.179
	0,0174

	ВОЛОДАРСКОГО ул., д.2
	0,0087

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.160
	0,0217

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.164
	0,013

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.168
	0,0087

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.162
	0,013

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.163
	0,004

	ВОЛОДАРСКОГО ул., д.14
	0,004

	ЛЕРМОНТОВСКАЯ ул., д.7
	0,0002

	ЛЕРМОНТОВСКАЯ ул., д.13
	0,0014

	ЛЕРМОНТОВА ул., д.15
	0,0087

	ЛЕРМОНТОВСКАЯ ул., д.5
	0,0043

	ЛЕРМОНТОВСКАЯ ул., д.14
	0,0087

	10-Я ЛИНИЯ ул., д.19
	0,0029

	10-Я ЛИНИЯ ул., д.35
	0,0174

	ЛЕРМОНТОВСКАЯ ул., д.18
	0,0007

	КРАЙНЯЯ ул., д.1
	0,0014

	ВОЛОДАРСКОГО ул., д.25
	0,0043

	ВОЛОДАРСКОГО ул., д.16
	0,013

	КАЗАРМА 51 КМ ул., д.1
	0,0043

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.155
	0,0014

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.122
	0,0026

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.120
	0,013

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.121
	0,0002

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.127
	0,0043

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.125
	0,0049

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.119
	0,0013

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.112
	0,0026

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.108
	0,0013

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.113
	0,0026

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.116
	0,0067

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.117
	0,013

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.115
	0,0087

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.129
	0,0043

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.146
	0,0004

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.141
	0,0043

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.144
	0,0013

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.153
	0,0014

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.151
	0,0014

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.139
	0,0043

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.132
	0,0013

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.130
	0,0087

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.131-а
	0,0013

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.134
	0,0043

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.138-а
	0,0013

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.135
	0,0004

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.137
	0,0029

	10-Я ЛИНИЯ ул., д.171
	0,0007

	10-Я ЛИНИЯ ул., д.161
	0,0007

	10-Я ЛИНИЯ ул., д.169
	0,0174

	НЕКРАСОВА ул., д.30
	0,013

	10-Я ЛИНИЯ ул., д.159
	0,013

	10-Я ЛИНИЯ ул., д.141
	0,0043

	10-Я ЛИНИЯ ул., д.137
	0,004

	10-Я ЛИНИЯ ул., д.149
	0,0087

	10-Я ЛИНИЯ ул., д.151
	0,0043

	10-Я ЛИНИЯ ул., д.145
	0,0217

	10-Я ЛИНИЯ ул., д.147
	0,0087

	ПАВЛОВСКИЙ п., д.29-б
	0,0041

	ЧКАЛОВА ул., д.10
	0,0027

	ЧКАЛОВА ул., д.19
	0,0087

	ЧКАЛОВА ул., д.20А
	0,0063

	ЧКАЛОВА ул., д.14А
	0,011

	ПЕТРОВСКИЙ п., д.18А
	0,0087

	ПУШКИНСКАЯ ул., д.4
	0,0029

	ПУШКИНСКАЯ ул., д.5
	0,0007

	СРЕДНИЙ пер., д.13-а
	0,0043

	ПУШКИНСКАЯ ул., д.6
	0,0087

	10-Я ЛИНИЯ ул., д.51
	0,0087

	10-Я ЛИНИЯ ул., д.47
	0,0043

	10-Я ЛИНИЯ ул., д.49
	0,0043

	10-Я ЛИНИЯ ул., д.63А
	0,0043

	10-Я ЛИНИЯ ул., д.61
	0,0087

	10-Я ЛИНИЯ ул., д.61-а
	0,0013

	10-Я ЛИНИЯ ул., д.39
	0,013

	10-Я ЛИНИЯ ул., д.41А
	0,0013

	10-Я ЛИНИЯ ул., д.43-а
	0,0026

	10-Я ЛИНИЯ ул., д.43
	0,0043

	10-Я ЛИНИЯ ул., д.63-б
	0,0043

	10-Я ЛИНИЯ ул., д.119-а
	0,0087

	10-Я ЛИНИЯ ул., д.125-а
	0,0043

	10-Я ЛИНИЯ ул., д.129
	0,0013

	10-Я ЛИНИЯ ул., д.127
	0,0014

	10-Я ЛИНИЯ ул., д.119
	0,0174

	10-Я ЛИНИЯ ул., д.69
	0,0014

	10-Я ЛИНИЯ ул., д.113
	0,0026

	10-Я ЛИНИЯ ул., д.79
	0,0063

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.156.
	0,0007

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.157
	0,0174

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.162
	0,0013

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.159
	0,0043

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.160
	0,0043

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.154
	0,0013

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.151
	0,0013

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.152
	0,0046

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.148
	0,0174

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.163
	0,0087

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.178
	0,0043

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.180
	0,0087

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.176а
	0,0101

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.177
	0,0043

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.181
	0,0007

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.184
	0,0014

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.185
	0,0003

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.166
	0,0014

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.167
	0,013

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.164
	0,0093

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.165
	0,0022

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.171
	0,0043

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.175
	0,0014

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.169
	0,013

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.128
	0,0022

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.128-а
	0,0174

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.126
	0,0029

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.130
	0,0029

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.129
	0,0004

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.125
	0,0007

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.117
	0,013

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.121
	0,0002

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.123/2
	0,0014

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.139
	0,0053

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.137
	0,0009

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.136
	0,0043

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.131
	0,0009

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.130-б
	0,0029

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.130-в
	0,0013

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.132-а
	0,0009

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.133
	0,0174

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.134
	0,0002

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.70
	0,0043

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.66
	0,0029

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.68
	0,0043

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.70-а
	0,0029

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.73
	0,0012

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.74
	0,0014

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.71
	0,0087

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.72
	0,0087

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.57
	0,0002

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.58
	0,0029

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.59
	0,0043

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.62
	0,0014

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.60
	0,0004

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.75
	0,0007

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.91
	0,0043

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.92
	0,0043

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.86
	0,0043

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.87
	0,0217

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.103
	0,0063

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.85
	0,0007

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.78
	0,0007

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.79
	0,0174

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.76
	0,0014

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.77
	0,0011

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.83
	0,0043

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.84
	0,0007

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.81
	0,0029

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.82
	0,0022

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.21
	0,013

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.23
	0,0087

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.19
	0,013

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.32-а
	0,0007

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.31
	0,0029

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.2Б
	0,013

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.4
	0,0009

	8-Я ЛИНИЯ ул., д.202
	0,0043

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.2А
	0,013

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.4-а
	0,0026

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.12
	0,0044

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.14
	0,013

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.10
	0,0043

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.33
	0,0043

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.45
	0,0087

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.45-а
	0,0043

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.42
	0,0014

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.41
	0,0029

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.36-а
	0,0002

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.34
	0,0004

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.35
	0,0014

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.37
	0,0087

	9-Я ЛИНИЯ ул., д.39
	0,0014

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.133
	0,0101

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.136/1
	0,0043

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.137
	0,0009

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.135
	0,0007

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.136
	0,0007

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.128-а
	0,0174

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.123
	0,0007

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.121
	0,0012

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.122-а
	0,0044

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.125
	0,0007

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.126
	0,0004

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.35
	0,0043

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.37
	0,0043

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.25
	0,0029

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.29
	0,0188

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.39
	0,0072

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.44
	0,0043

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.41
	0,0029

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.23
	0,0029

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.142
	0,001

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.144
	0,001

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.144-а
	0,0007

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.14
	0,0043

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.146
	0,0043

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.120-а
	0,0009

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.93
	0,0026

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.88
	0,0002

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.91
	0,0014

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.94
	0,0043

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.98
	0,013

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.99А
	0,013

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.96
	0,0043

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.97
	0,0014

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.87
	0,0087

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.80
	0,0043

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.81
	0,0007

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.78
	0,0043

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.85
	0,0043

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.86
	0,0014

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.82
	0,0014

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.101
	0,0087

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.115-а
	0,0087

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.116
	0,0043

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.114
	0,0009

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.117
	0,013

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.120
	0,0087

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.118
	0,0087

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.106
	0,0013

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.102-а
	0,0174

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.111
	0,0002

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.130
	0,0087

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.128
	0,0087

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.127
	0,0217

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.119
	0,0043

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.118
	0,0002

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.121
	0,0043

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.123-б
	0,0002

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.124-а
	0,0304

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.122
	0,0082

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.123-а
	0,0013

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.153
	0,0029

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.149
	0,0087

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.150
	0,0087

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.153-а
	0,0014

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.156-а
	0,0087

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.157
	0,0013

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.156
	0,0087

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.148
	0,0087

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.141
	0,0022

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.138
	0,0032

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.143
	0,0007

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.147
	0,0013

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.147а
	0,0087

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.145
	0,0029

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.146
	0,0167

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.70
	0,0043

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.72
	0,0002

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.66
	0,0087

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.67
	0,0043

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.73-а
	0,0002

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.82
	0,0043

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.85
	0,0007

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.80А
	0,0043

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.81-а
	0,0007

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.63
	0,0071

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.45-а
	0,0002

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.46
	0,0029

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.48
	0,0014

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.62
	0,0043

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.50
	0,0046

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.91
	0,0174

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.113-а
	0,0043

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.114
	0,0013

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.109
	0,0014

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.95-а
	0,013

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.98
	0,0087

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.92
	0,0087

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.93
	0,013

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.103
	0,0043

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.106
	0,0022

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.107
	0,0007

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.104
	0,0043

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.105
	0,013

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.44
	0,0002

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.46-а
	0,0002

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.40
	0,0043

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.51
	0,0043

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.48
	0,0043

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.49
	0,0026

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.26
	0,0026

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.28
	0,0002

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.23
	0,0034

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.24
	0,013

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.29
	0,0065

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.38
	0,0019

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.30
	0,0087

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.32
	0,0043

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.85
	0,0043

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.87
	0,0087

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.76
	0,0029

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.83
	0,0029

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.88
	0,0013

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.92
	0,0013

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.92
	0,0009

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.90
	0,0087

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.90-а
	0,0087

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.75
	0,0098

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.63
	0,0043

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.57
	0,0014

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.67
	0,0087

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.71
	0,0043

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.73
	0,0013

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.70
	0,0039

	1-Я ЛИНИЯ ул., д.2Б
	0,0087

	1-ГО МАЯ ул., д.29
	0,0061

	1-Я ЛИНИЯ ул., д.28
	0,0058

	1-Я ЛИНИЯ ул., д.38
	0,0006

	1-Я ЛИНИЯ ул., д.32-а
	0,0087

	1-ГО МАЯ ул., д.20
	0,0005

	1-ГО МАЯ ул., д.5/7
	0,0014

	1-ГО МАЯ ул., д.1/7
	0,0043

	1-ГО МАЯ ул., д.6/9
	0,0174

	1-ГО МАЯ ул., д.8/3
	0,0014

	1-ГО МАЯ ул., д.11/7
	0,0014

	1-ГО МАЯ ул., д.7А
	0,0029

	1-ГО МАЯ ул., д.8/10
	0,0043

	1-Я ЛИНИЯ ул., д.40
	0,0004

	1-Я ЛИНИЯ ул., д.84
	0,005

	1-Я ЛИНИЯ ул., д.112
	0,0101

	1-Я ЛИНИЯ ул., д.82
	0,013

	1-Я ЛИНИЯ ул., д.82А
	0,0087

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.2
	0,0043

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.22
	0,0004

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.2б
	0,0103

	1-Я ЛИНИЯ ул., д.78
	0,0043

	1-Я ЛИНИЯ ул., д.56а
	0,0302

	1-Я ЛИНИЯ ул., д.58
	0,0026

	1-Я ЛИНИЯ ул., д.40-а
	0,0002

	1-Я ЛИНИЯ ул., д.54
	0,0043

	1-Я ЛИНИЯ ул., д.60
	0,0043

	1-Я ЛИНИЯ ул., д.72
	0,0014

	1-Я ЛИНИЯ ул., д.76
	0,0043

	1-Я ЛИНИЯ ул., д.64
	0,0007

	1-Я ЛИНИЯ ул., д.68
	0,0007

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.37/19
	0,0004

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.37/16
	0,0002

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.38/19
	0,0002

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.41
	0,0004

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.38/20
	0,0043

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.40
	0,0007

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.36
	0,0087

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.25
	0,0087

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.26
	0,0002

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.22
	0,0087

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.34
	0,013

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.32
	0,0043

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.70
	0,0043

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.61
	0,0002

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.65
	0,0087

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.72
	0,0087

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.76
	0,0002

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.60
	0,0043

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.43
	0,0007

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.43-а
	0,0002

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.50
	0,0007

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.56
	0,0087

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.59 А
	0,013

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.52
	0,0007

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.54
	0,004

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.16
	0,0005

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.105а
	0,0087

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.106
	0,0007

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.104
	0,0041

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.105
	0,0029

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.110
	0,0026

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.108
	0,0087

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.108-а
	0,0007

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.96-а
	0,013

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.95
	0,0019

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.100
	0,0002

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.101
	0,0087

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.113
	0,0217

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.133
	0,0002

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.135
	0,013

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.129
	0,0015

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.8
	0,013

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.14
	0,0157

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.1
	0,0087

	3-Я ЛИНИЯ ул., д.3
	0,0261

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.116
	0,0056

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.114
	0,0002

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.115
	0,0087

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.123
	0,0043

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.125
	0,0043

	2-Я ЛИНИЯ ул., д.119
	0,0043

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.74
	0,0004

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.70
	0,0022

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.74-а
	0,0043

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.75-а
	0,0011

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.69
	0,0004

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.58
	0,0058

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.59
	0,0087

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.56
	0,0174

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.60
	0,0004

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.66
	0,0022

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.62
	0,0043

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.64
	0,0029

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.78
	0,0043

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.91-а
	0,0043

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.90
	0,0013

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.92
	0,0166

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.97
	0,0043

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.100
	0,0369

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.88
	0,0013

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.81
	0,004

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.82
	0,0013

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.80
	0,0002

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.83
	0,0014

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.86
	0,013

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.87
	0,0013

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.85-а
	0,0013

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.54
	0,0087

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.35
	0,0002

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.31
	0,0019

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.33
	0,0005

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.21
	0,0009

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.183
	0,0014

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.175
	0,0043

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.177
	0,0087

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.17
	0,0007

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.48
	0,0004

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.49
	0,0087

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.50
	0,0021

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.53
	0,0044

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.53-а
	0,0046

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.38
	0,0004

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.39
	0,0043

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.36
	0,0026

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.37
	0,0014

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.40
	0,0026

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.43
	0,013

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.40-а
	0,0026

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.41
	0,0043

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.154
	0,0043

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.166
	0,0087

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.156-а
	0,0026

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.150-а
	0,004

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.146
	0,0013

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.143
	0,0013

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.149-а
	0,0174

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.150
	0,0053

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.148-а
	0,0013

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.168
	0,0003

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.190
	0,0087

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.194
	0,0043

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.20
	0,0327

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.26
	0,0043

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.27
	0,0007

	7-Я ЛИНИЯ ул., д.25
	0,0029

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.182
	0,0087

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.170
	0,0005

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.172а
	0,0043

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.178
	0,0087

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.176
	0,0004

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.142А
	0,0007

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.115
	0,0087

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.119
	0,0087

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.123
	0,0043

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.125
	0,0043

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.122-а
	0,0043

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.114
	0,0043

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.104
	0,0004

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.101
	0,0014

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.102
	0,0034

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.106
	0,0087

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.110
	0,0087

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.125
	0,0002

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.136
	0,0002

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.134,
	0,0036

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.136
	0,0002

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.141
	0,0043

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.142
	0,0007

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.139
	0,0043

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.140
	0,0087

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.134
	0,013

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.127-а
	0,0043

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.128
	0,0013

	6-Я ЛИНИЯ ул., д.131-а
	0,0079

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.42А
	0,0007

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.43
	0,0026

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.42
	0,0043

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.51
	0,013

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.52
	0,0002

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.50-а
	0,0174

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.38
	0,0014

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.32
	0,0014

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.33
	0,0043

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.34
	0,0029

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.37
	0,0029

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.35
	0,0043

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.36а
	0,0174

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.52
	0,0002

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.66
	0,0013

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.67
	0,0043

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.73
	0,0009

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.72
	0,0087

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.53
	0,0041

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.56
	0,0014

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.52а
	0,0013

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.57
	0,0014

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.62
	0,0063

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.63
	0,0043

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.58
	0,0029

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.31
	0,013

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.172
	0,0013

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.174
	0,0043

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.168
	0,0043

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.170
	0,0043

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.178-а
	0,0043

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.160
	0,0007

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.162
	0,0013

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.159
	0,0029

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.159
	0,0014

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.166
	0,0125

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.167
	0,0036

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.164
	0,0217

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.165
	0,0082

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.190
	0,013

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.23
	0,0042

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.24
	0,0002

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.17А
	0,0087

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.20
	0,0043

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.25-а
	0,0087

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.30А
	0,0029

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.28
	0,0013

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.17
	0,0043

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.202
	0,0022

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.190-а
	0,0087

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.11
	0,0087

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.206
	0,0017

	4-Я ЛИНИЯ ул., д.216
	0,0046

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.127
	0,0043

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.126
	0,0029

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.133
	0,0013

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.130
	0,0043

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.125
	0,0002

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.118
	0,0052

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.115 А
	0,0043

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.116
	0,0013

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.119
	0,0004

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.122
	0,0014

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.123
	0,011

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.120
	0,0174

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.137
	0,0013

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.159
	0,0014

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.161
	0,0014

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.167
	0,0037

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.173
	0,0087

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.173-а
	0,0087

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.169
	0,0119

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.171
	0,0087

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.157-а
	0,013

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.145
	0,0043

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.147
	0,013

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.157
	0,013

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.151
	0,0014

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.85а
	0,0043

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.84
	0,0029

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.84-а
	0,0043

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.90
	0,0013

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.88-а
	0,0013

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.83
	0,0008

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.73/15
	0,0008

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.77
	0,0087

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.81
	0,0043

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.82
	0,0087

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.78
	0,0174

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.92
	0,0087

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.108
	0,0043

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.104
	0,0087

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.110
	0,0013

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.113
	0,0087

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.113
	0,0087

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.97
	0,0087

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.98
	0,0013

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.95
	0,0043

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.96
	0,0009

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.98-а
	0,0058

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.102
	0,0087

	5-Я ЛИНИЯ ул., д.101
	0,0188


Приложение 2

Перечень потребителей системы водоотведения
Пос. Кобралово
	Наименование сооружения
	Сосредоточенный расход, м3/c
	Расход, м3/с
	Высота воды, м

	К 1
	 
	0,00007
	0,00742

	К 19
	 
	0,00007
	0,00738

	К 46
	 
	0,00157
	0,03017

	К 33
	 
	0,00137
	0,02803

	К 27
	 
	0,00006
	0,00694

	К 14
	 
	0,00006
	0,00768

	К 12
	 
	0,00077
	0,02313

	К 26
	 
	0,00107
	0,02721

	Кобраловская школа
	0,000034512
	0,00003
	0,00433

	К 93
	 
	0,00003
	0,00501

	К 92
	 
	0,00006
	0,00674

	К 91
	 
	0,00009
	0,00836

	К 90
	 
	0,00012
	0,00894

	К 70
	 
	0,00034
	0,01457

	ГБУЗ
	0,000018642
	0,00002
	0,00225

	К 89
	 
	0,00014
	0,0096

	К 88
	 
	0,00014
	0,0096

	К 87
	 
	0,00014
	0,00909

	К 83
	 
	0,00022
	0,01123

	К 78
	 
	0,00022
	0,01123

	К 71
	 
	0,00022
	0,01123

	К 96
	 
	0,00035
	0,01668

	К 97
	 
	0,00035
	0,01668

	К 106
	 
	0,00039
	0,01468

	К 101
	 
	0,00002
	0,00415

	Детский сад
	0,00000988
	0,00001
	0,00163

	К 103
	 
	0,00004
	0,00508

	К 102
	 
	0,00003
	0,00444

	Детский сад
	0,00000988
	0,00001
	0,00144

	Детский сад
	0,00000988
	0,00001
	0,00156

	К 53
	 
	0,00157
	0,02832

	К 51
	 
	0,00157
	0,02832

	К 50
	 
	0,00157
	0,03017

	К 49
	 
	0,00157
	0,03017

	К 48
	 
	0,00157
	0,03017

	К 47
	 
	0,00157
	0,03017

	К 55
	 
	0,00157
	0,02834

	К 58
	 
	0,00157
	0,02834

	К 108
	 
	0,00196
	0,03145

	Баня
	0,000001037
	0
	0

	К 111
	 
	0,00196
	0,03145

	К 122
	 
	0,00196
	0,03689

	К 120
	 
	0,00208
	0,01835

	К 121
	 
	0
	0

	К 119
	 
	0
	0

	К 117
	 
	0
	0

	К 115
	 
	0
	0

	К 113
	 
	0
	0

	К 112
	 
	0,00012
	0,00962

	Котельная
	0,000124
	0,00012
	0,00748

	К 114
	 
	0
	0

	К 116
	 
	0
	0

	К 124
	 
	0
	0

	К 8
	 
	0,00049
	0,01865

	К 7
	 
	0,00049
	0,01864

	К 6
	 
	0,00042
	0,01728

	К 5
	 
	0,00035
	0,01666

	К 4
	 
	0,00028
	0,01457

	К 3
	 
	0,00021
	0,01245

	К 2
	 
	0,00014
	0,01026

	К 15
	 
	0,00012
	0,0095

	К 16
	 
	0,00018
	0,01157

	К 17
	 
	0,00024
	0,01334

	К 18
	 
	0,0003
	0,0152

	К 24
	 
	0,00028
	0,01461

	К 20
	 
	0,00014
	0,01029

	К 21
	 
	0,00021
	0,01237

	К 22
	 
	0,00028
	0,01461

	К 39
	 
	0,0002
	0,01222

	К 38
	 
	0,0002
	0,01222

	К 37
	 
	0,00015
	0,01063

	К 36
	 
	0,0001
	0,00875

	К 35
	 
	0,00005
	0,00635

	К 42
	 
	0,0002
	0,01222

	К 43
	 
	0,0002
	0,01222

	К 45
	 
	0,0002
	0,01222

	ул. Лесная д. 2б
	0,00007382
	0,00007
	0,00716

	ул. Лесная д. 2б
	0,00007382
	0,00007
	0,00586

	ул. Лесная д. 2б
	0,00007382
	0,00007
	0,00611

	ул. Лесная д. 2б
	0,00007382
	0,00007
	0,00556

	ул. Лесная д. 2б
	0,00007382
	0,00007
	0,00531

	ул. Лесная д. 2б
	0,00007382
	0,00007
	0,00487

	ул. Лесная д. 2б
	0,00007382
	0,00007
	0,00479

	ул. Лесная д. 3 к. 1
	0,00004765
	0,00005
	0,00617

	ул. Лесная д. 3 к. 1
	0,00004765
	0,00005
	0,00543

	ул. Лесная д. 3 к. 1
	0,00004765
	0,00005
	0,00509

	ул. Лесная д. 3 к. 1
	0,00004765
	0,00005
	0,00483

	ул. Лесная д. 2а
	0,0000601
	0,00006
	0,00768

	ул. Лесная д. 2а
	0,0000601
	0,00006
	0,00634

	ул. Лесная д. 2а
	0,0000601
	0,00006
	0,00595

	ул. Лесная д. 2а
	0,0000601
	0,00006
	0,00549

	ул. Лесная д. 2а
	0,0000601
	0,00006
	0,00535

	К 28
	 
	0,00012
	0,00956

	К 29
	 
	0,00018
	0,01159

	К 30
	 
	0,00024
	0,01331

	К 31
	 
	0,0003
	0,01331

	ул. Лесная д. 2
	0,00006191
	0,00006
	0,00639

	ул. Лесная д. 2
	0,00006191
	0,00006
	0,0051

	ул. Лесная д. 2
	0,00006191
	0,00006
	0,00494

	ул. Лесная д. 2
	0,00006191
	0,00006
	0,0046

	ул. Лесная д. 2
	0,00006191
	0,00006
	0,00436

	К 9
	 
	0,00049
	0,01864

	К 10
	 
	0,00049
	0,01864

	К 44
	 
	0,0002
	0,01222

	ул. Лесная д. 4 к. 1
	0,00007158
	0,00007
	0,00736

	ул. Лесная д. 4 к. 1
	0,00007158
	0,00007
	0,00664

	ул. Лесная д. 4 к. 1
	0,00007158
	0,00007
	0,00592

	ул. Лесная д. 4 к. 1
	0,00007158
	0,00007
	0,00584

	К 25
	 
	0,00028
	0,01461

	К 54
	 
	0,00157
	0,02832

	Лесная 6
	 
	0
	0

	К 139
	 
	0,00157
	0,02834

	К 141
	 
	0,00157
	0,03301

	К 142
	 
	0
	0

	Администрация
	 
	0
	0

	К 153
	 
	0,00157
	0,03301

	К-1
	0,00000214
	0
	0

	К-2
	0,00000214
	0
	0

	К 157
	 
	0,00039
	0,01469

	К 158
	 
	0,00039
	0,01469

	Вокзальная 7
	0,00000325
	0
	0

	К 159
	 
	0,00039
	0,01468

	Вокзальная
	0,00000325
	0
	0

	К 160
	 
	0,00001
	0,00301

	К 161
	 
	0,00001
	0,00267

	Вокзальная 4
	0,00000745
	0,00001
	0,00237

	магазин 
	0,00000325
	0
	0

	К 162
	 
	0,00001
	0,00301

	магазин
	 
	0
	0

	ул. Центр д. 3
	 
	0
	0

	ул. Центр д. 3
	0,00001439
	0,00001
	0,00137

	К 156
	 
	0,0001
	0,00777

	К 155
	 
	0,0001
	0,00777

	К 154
	 
	0,00003
	0,00502

	К 152
	 
	0,00006
	0,00544

	К 151
	 
	0,00003
	0,00428

	К 150
	 
	0,00003
	0,00502

	ул. Центр д. 4
	0,0000291
	0,00003
	0,00433

	ул. Центр д. 4
	0,0000291
	0,00003
	0,00428

	К 149
	 
	0,00004
	0,00508

	К 148
	 
	0,00004
	0,00508

	К 147
	 
	0,00002
	0,00414

	ул. Центр д. 2
	0,00002113
	0,00002
	0,00349

	ул. Центральная д. 2
	0,00002113
	0,00002
	0,00302

	К 146
	 
	0,00008
	0,00568

	К 145
	 
	0,00004
	0,00574

	К 144
	 
	0,00002
	0,00415

	ул. Центр д. 16
	0,0000156
	0,00002
	0,00393

	К 143
	 
	0,00004
	0,00574

	ул. Центр д. 16
	0,0000156
	0,00002
	0,00338

	К 140
	 
	0,00002
	0,00415

	ул. Центр д. 14
	0,0000156
	0,00002
	0,00343

	К 138
	 
	0,00004
	0,00513

	ул. Центральная д.14
	0,0000156
	0,00002
	0,00346

	К 137
	 
	0,00014
	0,0096

	К 136
	 
	0,00001
	0,00302

	К 135
	 
	0,00001
	0,00302

	К 134
	 
	0,00002
	0,00393

	ул. Центр д. 20
	0,00000786
	0,00001
	0,00206

	ул. Центр д. 20
	 
	0
	0

	ул. Центр д. 20
	0,00000786
	0,00001
	0,00238

	Кобраловская школа
	0,000034512
	0,00003
	0,00368

	К 133
	 
	0,00003
	0,00499

	Кобраловская школа
	0,000034512
	0,00003
	0,00367

	Кобраловская школа
	0,000034512
	0,00003
	0,00391

	К 132
	 
	0,00196
	0,03144

	К 131
	 
	0
	0

	Котельная
	 
	0
	0

	К 130
	 
	0
	0

	К 129
	 
	0
	0

	К 128
	 
	0
	0

	Пункт тех.обсл
	 
	0
	0

	К 126
	 
	0
	0

	К 125
	 
	0
	0

	Пром
	0,00000214
	0
	0

	Пром
	0,00000214
	0
	0

	К 200
	 
	0
	0

	К 19
	 
	0,0003
	0,0152

	ул. Лесная
	 
	0
	0

	К 10а
	 
	0,00049
	0,01865

	 
	 
	0
	0

	 
	 
	0,0002
	0,01222

	 
	 
	0,0002
	0,01222

	К 26
	 
	0,00006
	0,00694

	ул. Лесная
	 
	0
	0

	К 154
	 
	0,00157
	0,02834

	К 19
	 
	0,00157
	0,02832

	ул. Центр д. 6
	 
	0
	0

	ул. Центр д. 6
	 
	0
	0

	К 163
	 
	0,00004
	0,00508

	К 162
	 
	0
	0

	К 106
	 
	0
	0

	К
	 
	0
	0

	комбинат
	 
	0
	0

	К 161
	 
	0,00196
	0,03689

	К 160
	 
	0,00208
	0,03681

	К 159
	 
	0,00012
	0,0096

	К 158
	 
	0,00012
	0,0096

	К 157
	 
	0,00012
	0,00962

	К 156
	 
	0
	0

	К Ц20
	 
	0
	0

	К 155
	 
	0
	0

	К Ц20
	 
	0
	0

	К Ц20
	 
	0
	0

	ул. Центр д. 20
	 
	0
	0

	ул. Центр д. 20
	 
	0
	0

	К 155
	 
	0
	0

	Очистные
	 
	0,00208
	0,0018


Пос. Семрино

	Наименование сооружения
	Сосредоточенный расход, м3/c
	Расход, м3/с
	Высота воды, м

	Семринская школа
	0,000008
	0,000010
	0,003010

	К 4
	 
	0,000010
	0,003010

	К 11
	 
	0,000010
	0,002560

	К 9
	 
	0,000010
	0,002560

	К 6
	 
	0,000010
	0,002560

	К 7
	 
	0,000010
	0,002550

	К 29
	 
	0,000000
	0,000000

	К 37
	 
	0,000000
	0,000000

	К 35
	 
	0,000000
	0,000000

	К 34
	 
	0,000000
	0,000000

	К 36
	 
	0,000000
	0,000000

	1 Линия д. 3
	0,000001
	0,000000
	0,000000

	1 Линия д. 3
	0,000001
	0,000000
	0,000000

	К 30
	 
	0,000000
	0,000000

	К 31
	 
	0,000000
	0,000000

	1 Линия д. 2
	0,000003
	0,000000
	0,000000

	К 37
	 
	0,000000
	0,000000

	1 Линия д. 2
	0,000003
	0,000000
	0,000000

	К 28
	 
	0,000000
	0,000000

	1 Линия д. 2
	0,000003
	0,000000
	0,000000

	К 1а
	 
	0,000000
	0,000000

	ГБУЗ ЛО КМБ 
	0,000002
	0,000000
	0,000000

	К 1
	 
	0,000000
	0,000000

	К 2
	 
	0,000000
	0,000000

	К 3
	 
	0,000000
	0,000000

	К 31
	 
	0,000000
	0,000000

	ГБУЗ ЛО КМБ
	0,000002
	0,000000
	0,000000

	К 9
	 
	0,000010
	0,002390

	К 10
	 
	0,000130
	0,007840

	К 16
	 
	0,000510
	0,014810

	К 11
	 
	0,000130
	0,007840

	К 12
	 
	0,000130
	0,007840

	К 19
	 
	0,000130
	0,007840

	К 15
	 
	0,000130
	0,007840

	К 5
	 
	0,000120
	0,008940

	4
	 
	0,000120
	0,008940

	1
	 
	0,000040
	0,005330

	Большой пр. д. 6
	0,000042
	0,000040
	0,004210

	2
	 
	0,000080
	0,007380

	3
	 
	0,000120
	0,008910

	Большой пр. д. 6
	0,000042
	0,000040
	0,003670

	Большой пр. д. 6
	0,000042
	0,000040
	0,003370

	К 20
	 
	0,000380
	0,018620

	К 21
	 
	0,000380
	0,018620

	Котельная № 26
	0,000376
	0,000380
	0,008440

	К 19
	 
	0,000380
	0,018620

	К 18
	 
	0,000380
	0,015350

	К 22
	 
	0,000510
	0,015750

	К 8
	 
	0,000010
	0,002390

	Детский сад
	0,000012
	0,000010
	0,003030

	К 64
	 
	0,000050
	0,007060

	К 73
	 
	0,000100
	0,010000

	ул. Хвойная д. 25
	0,000055
	0,000050
	0,003690

	ул. Хвойная д. 25
	0,000055
	0,000050
	0,005030

	ул. Хвойная д. 22
	0,000003
	0,000000
	0,000000

	ул. Хвойная д. 22
	0,000003
	0,000000
	0,000000

	К 65
	 
	0,000040
	0,006350

	К 69
	 
	0,000010
	0,003310

	К 66
	 
	0,000020
	0,003660

	ул. Хвойная д. 23
	0,000011
	0,000010
	0,001950

	ул. Хвойная д. 23
	0,000011
	0,000010
	0,001780

	Детский сад
	0,000012
	0,000010
	0,002510

	К 127
	 
	0,000120
	0,011200

	К 144
	 
	0,000000
	0,000000

	Столовая
	0,000002
	0,000000
	0,000000

	К 127
	 
	0,000120
	0,011200

	К 128
	 
	0,000000
	0,000000

	Штаб
	0,000002
	0,000000
	0,000000

	К 122
	 
	0,000120
	0,011190

	Клуб
	0,000002
	0,000000
	0,000000

	К 124
	 
	0,000120
	0,011180

	К 121
	 
	0,000000
	0,000000

	Баня
	0,000004
	0,000000
	0,000000

	К 126
	 
	0,000120
	0,011200

	К 125
	 
	0,000000
	0,000000

	контора
	0,000002
	0,000000
	0,000000

	К 134
	 
	0,000180
	0,012940

	К 135
	 
	0,000000
	0,000000

	Казарма № 2
	0,000002
	0,000000
	0,000000

	Пож. депо
	0,000002
	0,000000
	0,000000

	К 140
	 
	0,000180
	0,012940

	К 139
	 
	0,000180
	0,012940

	К 133
	 
	0,000180
	0,012920

	К 131
	 
	0,000150
	0,011800

	ул. Хвойная д. 6
	0,000026
	0,000030
	0,002370

	ул. Хвойная д. 6
	0,000026
	0,000030
	0,002360

	ул. Хвойная д. 1
	0,000003
	0,000000
	0,000000

	ул. Хвойная д. 1
	0,000003
	0,000000
	0,000000

	К 181
	 
	0,000180
	0,012940

	К 182
	 
	0,000000
	0,000000

	Гараж
	0,000001
	0,000000
	0,000000

	К 183
	 
	0,000000
	0,000000

	Гараж
	0,000001
	0,000000
	0,000000

	К 199
	 
	0,000200
	0,013560

	Котельная № 39
	0,000023
	0,000020
	0,003670

	К 194
	 
	0,001720
	0,040440

	К 195
	 
	0,000150
	0,011810

	р/узел
	0,000002
	0,000000
	0,000000

	К 104
	 
	0,000150
	0,011810

	К 101
	 
	0,000150
	0,010040

	К 100
	 
	0,000100
	0,010040

	К 103
	 
	0,000050
	0,007050

	ул. Хвойная д. 29
	0,000048
	0,000050
	0,005470

	ул. Хвойная д. 29
	0,000048
	0,000050
	0,005950

	ул. Хвойная д. 29
	0,000048
	0,000050
	0,007050

	К 190
	 
	0,001370
	0,035760

	Гараж
	0,000002
	0,000000
	0,000000

	К 164
	 
	0,001370
	0,035760

	магазин
	0,000001
	0,000000
	0,000000

	К 55
	 
	0,001370
	0,035750

	К 40
	 
	0,000150
	0,011820

	К 39
	 
	0,000010
	0,002770

	ул. Хвойная д. 4
	0,000013
	0,000010
	0,002770

	К 41
	 
	0,000160
	0,011820

	К 42
	 
	0,000010
	0,002580

	ул. Хвойная д. 4
	0,000013
	0,000010
	0,002580

	К 107
	 
	0,000520
	0,021760

	К 110
	 
	0,001100
	0,031770

	К 54
	 
	0,001100
	0,031850

	К 112
	 
	0,001100
	0,031850

	К 109
	 
	0,000520
	0,017230

	ул. Хвойная д. 3
	0,000519
	0,000520
	0,017230

	К 108
	 
	0,000520
	0,021760

	ул. Хвойная д. 3
	0,000519
	0,000520
	0,018400

	К 103
	 
	0,000060
	0,007580

	К 105
	 
	0,000010
	0,003330

	К 106
	 
	0,000010
	0,003330

	ул. Хвойная д. 2
	0,000011
	0,000010
	0,002660

	К 104
	 
	0,000010
	0,002670

	ул. Хвойная д. 2
	0,000011
	0,000010
	0,002670

	К 99
	 
	0,000020
	0,004580

	К 100
	 
	0,000020
	0,004580

	ул. Хвойная д. 7
	0,000019
	0,000020
	0,003390

	К 101
	 
	0,000040
	0,006340

	К 102
	 
	0,000020
	0,003480

	ул. Хвойная д. 7
	0,000019
	0,000020
	0,003480

	К 53
	 
	0,000110
	0,010420

	К 36
	 
	0,000000
	0,000000

	К 35
	 
	0,000000
	0,000000

	ул. Хвойная д. 10
	0,000003
	0,000000
	0,000000

	К 37
	 
	0,000000
	0,000000

	К 38
	 
	0,000000
	0,000000

	ул. Хвойная д. 10
	0,000003
	0,000000
	0,000000

	К 97
	 
	0,000000
	0,000000

	ул. Хвойная д. 8
	0,000004
	0,000000
	0,000000

	К 96
	 
	0,000000
	0,000000

	ул. Хвойная д. 8
	0,000004
	0,000000
	0,000000

	К 94
	 
	0,000010
	0,003310

	К 54
	 
	0,000010
	0,003310

	ул. Хвойная д. 9
	0,000006
	0,000010
	0,002580

	ул. Хвойная д. 8
	0,000004
	0,000000
	0,000000

	К 15
	 
	0,000140
	0,011470

	К 22
	 
	0,000140
	0,011470

	К 4
	 
	0,000010
	0,003310

	К 5
	 
	0,000020
	0,004590

	К 8
	 
	0,000020
	0,004590

	К 9
	 
	0,000020
	0,004590

	К 13
	 
	0,000060
	0,007680

	К 12
	 
	0,000040
	0,006330

	К 17
	 
	0,000100
	0,008820

	К 16
	 
	0,000080
	0,008820

	К 21
	 
	0,000020
	0,004580

	ул. Хвойная д. 21
	0,000019
	0,000020
	0,003940

	К 19
	 
	0,000040
	0,004580

	ул. Хвойная д. 21
	0,000019
	0,000020
	0,003450

	ул. Хвойная д. 20
	0,000019
	0,000020
	0,002870

	ул. Хвойная д. 20
	0,000019
	0,000020
	0,003000

	ул. Хвойная д. 19
	0,000023
	0,000020
	0,003650

	ул. Хвойная д. 19
	0,000023
	0,000020
	0,004190

	ул. Хвойная д. 18
	0,000003
	0,000000
	0,000000

	ул. Хвойная д. 18
	0,000003
	0,000000
	0,000000

	ул. Хвойная д. 17
	0,000010
	0,000010
	0,002370

	ул. Хвойная д. 17
	0,000010
	0,000010
	0,002690

	К 23
	 
	0,000000
	0,000000

	К 160
	 
	0,000000
	0,000000

	ул. Хвойная д. 28
	0,000004
	0,000000
	0,000000

	К 162
	 
	0,000000
	0,000000

	ул. Хвойная д. 28
	0,000004
	0,000000
	0,000000

	К 161
	 
	0,000000
	0,000000

	ул. Хвойная д. 28
	0,000004
	0,000000
	0,000000

	К 51
	 
	0,000100
	0,010030

	К 91
	 
	0,000020
	0,004570

	К 32
	 
	0,000000
	0,000000

	К 31
	 
	0,000000
	0,000000

	ул. Хвойная д. 13
	0,000003
	0,000000
	0,000000

	К 33
	 
	0,000000
	0,000000

	К 87
	 
	0,000040
	0,006350

	К 88
	 
	0,000040
	0,006350

	К 90
	 
	0,000040
	0,006350

	ул. Хвойная д. 13
	0,000003
	0,000000
	0,000000

	ул. Хвойная д. 12
	0,000004
	0,000000
	0,000000

	ул. Хвойная д. 12
	0,000004
	0,000000
	0,000000

	ул. Хвойная д. 11
	0,000019
	0,000020
	0,003410

	ул. Хвойная д. 11
	0,000019
	0,000020
	0,003440

	К 50
	 
	0,000060
	0,007670

	К 85
	 
	0,000020
	0,004590

	К 28
	 
	0,000000
	0,000000

	К 84
	 
	0,000020
	0,004590

	К 81
	 
	0,000020
	0,004590

	К 82
	 
	0,000020
	0,004590

	К 29
	 
	0,000000
	0,000000

	ул. Хвойная д. 14
	0,000016
	0,000020
	0,003860

	ул. Хвойная д. 15
	0,000001
	0,000000
	0,000000

	ул. Хвойная д. 15
	0,000001
	0,000000
	0,000000

	ул. Хвойная д. 15
	0,000001
	0,000000
	0,000000

	ул. Хвойная д. 16
	0,000003
	0,000000
	0,000000

	ул. Хвойная д. 16
	0,000003
	0,000000
	0,000000

	К 79
	 
	0,000120
	0,011190

	К 75
	 
	0,000010
	0,003310

	ул. Хвойная д. 26
	0,000009
	0,000010
	0,002910

	К 74
	 
	0,000020
	0,003310

	ул. Хвойная д. 26
	0,000009
	0,000010
	0,002370

	ул. Хвойная д. 22
	0,000003
	0,000000
	0,000000

	К 70
	 
	0,000000
	0,000000

	К 67
	 
	0,000010
	0,003320

	К 68
	 
	0,000010
	0,003320

	К 34
	 
	0,000000
	0,000000

	К 92
	 
	0,000020
	0,004030

	К 89
	 
	0,000020
	0,003410

	К 57
	 
	0,000100
	0,010030

	К 93
	 
	0,000010
	0,002580

	К 95
	 
	0,000000
	0,000000

	К 98
	 
	0,000000
	0,000000

	К 111
	 
	0,000000
	0,000000

	ул. Хвойная д. 4
	0,000002
	0,000000
	0,000000

	ул. Хвойная д. 4
	0,000002
	0,000000
	0,000000

	К 129
	 
	0,000000
	0,000000

	Казарма № 1
	0,000002
	0,000000
	0,000000

	К 142
	 
	0,000000
	0,000000

	К 143
	 
	0,000000
	0,000000

	К 63
	 
	0,000050
	0,007060

	К 62
	 
	0,000050
	0,007050

	К 61
	 
	0,000000
	0,000000

	К 60
	 
	0,000000
	0,000000

	К 59
	 
	0,000000
	0,000000

	К 58
	 
	0,000020
	0,004590

	К 2
	 
	0,000020
	0,004590

	К 1
	 
	0,000010
	0,003310

	К 17
	 
	0,000380
	0,015350

	К-13
	 
	0,000000
	0,000000

	К-1
	 
	0,000000
	0,000000

	Котельная
	 
	0,000000
	0,000000

	К-11
	 
	0,000000
	0,000000

	К-10
	 
	0,000000
	0,000000

	К-2
	 
	0,000000
	0,000000

	К-9
	 
	0,000000
	0,000000

	К 36
	 
	0,000000
	0,000000

	1 Линия 11
	 
	0,000000
	0,000000

	К-7
	 
	0,000000
	0,000000

	1 Линия 11
	 
	0,000000
	0,000000

	1 Линия 11
	 
	0,000000
	0,000000

	К-4
	 
	0,000000
	0,000000

	1 Линия 12
	 
	0,000000
	0,000000

	К-5
	 
	0,000000
	0,000000

	К-8
	 
	0,000000
	0,000000

	1 Линия 12
	 
	0,000000
	0,000000

	1 Линия 12
	 
	0,000000
	0,000000

	1 Линия 10
	 
	0,000000
	0,000000

	1 Линия 10
	 
	0,000000
	0,000000

	К-14
	 
	0,000000
	0,000000

	К-15
	 
	0,000000
	0,000000

	К-6
	 
	0,000000
	0,000000

	1 Линия 10
	 
	0,000000
	0,000000

	КНС
	 
	0,000510
	0,015750

	К 23
	 
	0,000510
	0,003550

	 
	 
	0,001720
	0,040440


Пос. Сусанино

	Наименование сооружения
	Сосредоточенный расход, м3/c
	Расход, м3/с
	Высота воды, м

	К 5
	 
	0,00008
	0,00885

	К 10
	 
	0,00006
	0,00768

	К 11
	 
	0,00006
	0,00768

	К 17
	 
	0,00003
	0,00554

	К 18
	 
	0,00003
	0,00555

	К 19
	 
	0,00003
	0,00555

	К 20
	 
	0,00003
	0,00555

	К 21
	 
	0,00003
	0,00554

	Сусанинская школа
	0,00003107
	0,00003
	0,00503

	К 12
	 
	0,00003
	0,00555

	К 13
	 
	0,00003
	0,00555

	К 14
	 
	0,00003
	0,00555

	К 15
	 
	0,00003
	0,00555

	Сусанинская школа
	0,00003107
	0,00003
	0,00555

	К 6
	 
	0,00002
	0,00331

	К 7
	 
	0,00001
	0,00331

	Жилой дом
	0,00000823
	0,00001
	0,0027

	Жилой дом
	0,00000823
	0,00001
	0,00249

	К 4
	 
	0,00008
	0,00886

	К0
	 
	0,00009
	0,00564

	К 3
	 
	0,00008
	0,00886

	К 2
	 
	0,00008
	0,00887

	К 1
	 
	0,00008
	0,00887

	К 16
	 
	0
	0

	К 8
	 
	0
	0

	К 9
	 
	0
	0

	К 22
	 
	0,00001
	0,00332

	К 23
	 
	0,00001
	0,00332

	Администрация
	0,00001049
	0,00001
	0,00277

	К 24
	 
	0
	0

	К 25
	 
	0
	0

	К 26
	 
	0
	0

	К 29
	 
	0
	0

	К 30
	 
	0
	0

	ДК 
	0,000004019
	0
	0

	К 27
	 
	0
	0

	К 28
	 
	0
	0

	КНС
	 
	0
	0

	К 9
	 
	0,00001
	0,00332


Приложение 3
Характеристика сети водоснабжения
Пос. Кобралово
	Начало участка
	Конец участка
	Источники
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр трубы, м

	Скважина № 3126
	Водонапорная башня № 2
	3126
	12
	0,15

	В 1/а
	В 1
	 
	1,8
	0,11

	Скважина № 3107
	УГ 1А
	3107
	34,15
	0,11

	В 1/а
	УГ 2
	3107
	25,8
	0,11

	1В-2ПГ
	2/В-3
	3107
	149,3
	0,11

	2/В-3
	4/В-5
	2742
	113,1
	0,225

	4/В-5
	5/В-6ПГ
	2742
	93,8
	0,11

	5/В-6ПГ
	В-В
	2742
	50
	0,11

	В-В
	ул. Лесная д. 3 к1
	2742
	22
	0,063

	В-В
	В-9
	2742
	60,6
	0,11

	Б3-1
	ул. Лесная д. 2
	2742
	7,2
	0,063

	В-9
	Б3-1
	2742
	64,1
	0,11

	В-9
	ул. Лесная д. 4 к1
	2742
	16
	0,063

	Б3-1
	Б3-2
	2742
	60
	0,11

	Б3-2
	ул. Лесная д. 2а
	2742
	26,7
	0,063

	Б3-2
	11/В-ПГ
	2742
	62
	0,11

	11А
	ул. Лесная д. 2б
	2742
	7,6
	0,063

	11/В-ПГ
	В12
	2742
	21,5
	0,11

	В12
	В12А
	2742
	1,8
	0,063

	В12
	Р 6
	2742
	30,6
	0,11

	11/В-ПГ
	11А
	2742
	72,2
	0,063

	4/В-5
	4/В-5А
	2742
	36,3
	0,225

	4/В-5А
	5/В-6ПГ
	2742
	82
	0,15

	13ПГ
	В14
	2742
	23,8
	0,15

	В14
	УГ
	2742
	19,7
	0,11

	В19
	УГ34
	2742
	30
	0,11

	В37
	ул. Центральная д. 16
	2742
	10,2
	0,063

	В37
	ул. Центральная д.14
	2742
	11
	0,063

	УГ34
	В37
	2742
	30,11
	0,11

	УГ34
	УГ 38
	2742
	60
	0,11

	В36
	ул. Центральная д. 20
	2742
	8,3
	0,063

	В36
	ул. Центральная д. 18
	2742
	3,5
	0,063

	В36
	УГ44
	2742
	36,6
	0,11

	В28
	УГ47
	2742
	22,6
	0,063

	В28
	27ПГ
	2742
	15,8
	0,11

	27ПГ
	В29
	2742
	1,9
	0,11

	27ПГ
	В30
	2742
	100,2
	0,11

	В19
	20ПГ
	2742
	55
	0,11

	В22
	УГ
	2742
	21,8
	0,11

	20ПГ
	В22
	2742
	14,4
	0,11

	В22
	ГБУЗ ЛО Гатчинская КМБ
	2742
	32
	0,063

	В22А
	Р 4
	2742
	24,6
	0,063

	В22А
	2ВПГ
	2742
	51
	0,11

	В24В
	В24
	2742
	2,3
	0,11

	2ВПГ
	В24В
	2742
	11
	0,11

	В24В
	В27
	2742
	53,5
	0,063

	В27
	ул. Центральная д. 2
	2742
	5,63
	0,063

	В27
	В25
	2742
	29,5
	0,063

	В25
	В25а
	2742
	2
	0,063

	В25
	УГ36
	2742
	23,2
	0,063

	В26
	ул. Центральная д. 4
	2742
	6,8
	0,063

	В26
	ул. Центральная д. 6
	2742
	15,6
	0,063

	В14
	УГ17
	2742
	89,1
	0,15

	УГ17
	 
	2742
	7,6
	0,063

	УГ17
	В15
	2742
	25,7
	0,15

	В15
	17ПГ
	2742
	12,6
	0,15

	17ПГ
	 
	2742
	9,8
	0,063

	17ПГ
	УГ20
	2742
	25,2
	0,15

	В18
	Администрация
	2742
	5,6
	0,063

	В18
	УГ22
	2742
	9,6
	0,15

	В31
	38ПГ
	2742
	43,7
	0,11

	В41
	Склад
	2742
	4,7
	0,063

	38ПГ
	В39
	2742
	116,5
	0,11

	В39
	В41
	2742
	23
	0,11

	В39
	В39А
	2742
	1,6
	0,063

	В41
	УГ53
	2742
	23,6
	0,11

	40ПГ
	УГ60
	2742
	21,3
	0,11

	В43а
	Общественная баня
	2742
	20,1
	0,063

	В43а
	УГ59А
	2742
	41,5
	0,11

	УГ59А
	Хлад.комбинат
	2742
	5,5
	0,063

	УГ59А
	УГ59В
	2742
	30,6
	0,11

	УГ59В
	ВК
	2742
	38,1
	0,11

	В31
	В31А
	2742
	2
	0,063

	В31
	В33
	2742
	123,5
	0,15

	В33
	В37
	2742
	41,1
	0,11

	В37
	УГ37А
	2742
	60,1
	0,063

	УГ37А
	Кобраловский СПК
	2742
	7
	0,063

	В33
	34ПГ
	2742
	44,8
	0,11

	34ПГ
	36АПГ
	2742
	113,2
	0,11

	36АПГ
	УГ51
	2742
	10
	0,11

	В35
	В36
	2742
	5,2
	0,11

	В36
	36ПГ
	2742
	34,5
	0,11

	В36
	Котельная № 41
	2742
	6,2
	0,063

	В
	В50
	2742
	100,1
	0,11

	В50
	Пункт технического обслуж.
	2742
	8,6
	0,063

	36ПГ
	УГ52
	2742
	34,6
	0,11

	УГ67
	В50
	2742
	114,2
	0,11

	48ПГ
	В49
	2742
	31,8
	0,11

	В43
	48ПГ
	2742
	19
	0,11

	В44А
	В43
	2742
	122,8
	0,11

	В44А
	 
	2742
	145,2
	0,11

	В49
	Диспетчерская
	2742
	17
	0,063

	В43
	УГ66
	2742
	38,5
	0,11

	В44А
	В44А
	 
	2
	0,063

	В46
	В47
	2742
	57,7
	0,063

	В47
	УГ65
	2742
	14,4
	0,063

	УГ 1А
	УГ 1
	3107
	23,5
	0,11

	УГ 1
	В 1/а
	3107
	234,2
	0,11

	УГ 2
	УГ 3
	3107
	16,9
	0,11

	УГ 3
	1В-2ПГ
	3107
	20,4
	0,11

	1ПГ
	2/В-3
	2742,3107
	45,3
	0,225

	ПГ
	1ПГ
	2742,3107
	2,4
	0,225

	Водонапорная башня № 2
	ПГ
	2742,3107
	1
	0,225

	5/В-6ПГ
	13ПГ
	2742
	106,5
	0,15

	УГ
	УГ
	2742
	38,2
	0,11

	УГ
	 
	2742
	54,1
	0,11

	УГ 38
	В36
	2742
	11,1
	0,063

	УГ44
	УГ43
	2742
	42,5
	0,11

	УГ43
	В28
	2742
	30,8
	0,11

	УГ47
	УГ48
	2742
	36,2
	0,063

	УГ48
	Кобраловская школа 
	2742
	5,3
	0,05

	УГ
	В22А
	2742
	25,4
	0,11

	УГ
	ул. Центральная д.3
	2742
	14,6
	0,063

	УГ36
	В26
	2742
	19,7
	0,063

	УГ20
	В18
	2742
	31,3
	0,15

	УГ22
	В31
	2742
	103,2
	0,15

	УГ53
	40ПГ
	2742
	31,5
	0,11

	УГ60
	УГ59
	2742
	31
	0,11

	УГ59
	В43а
	2742
	19,7
	0,11

	УГ51
	В35
	2742
	59,4
	0,11

	УГ52
	УГ63
	2742
	43,3
	0,11

	УГ63
	УГ62
	2742
	20,2
	0,11

	УГ62
	В44А
	2742
	147
	0,11

	В49
	УГ67
	2742
	61,5
	0,11

	УГ65
	Очистные сооружения
	2742
	10
	0,063

	Р 6
	ВК
	2742
	8,89
	0,1

	Р 6
	Р 7
	2742
	25,84
	0,1

	Р 7
	Р 8
	2742
	12,97
	0,1

	Р 8
	 
	2742
	31,24
	0,1

	 
	 
	2742
	26,48
	0,1

	 
	 
	2742
	22,1
	0,1

	 
	 
	2742
	16,85
	0,1

	 
	 
	2742
	46,14
	0,1

	 
	 
	2742
	19,7
	0,063

	 
	 
	2742
	29,86
	0,063

	 
	 
	2742
	9,45
	0,063

	 
	ВК
	2742
	17,47
	0,063

	В30
	 
	2742
	34,33
	0,1

	 
	 
	2742
	24,04
	0,1

	 
	 
	2742
	35,46
	0,1

	 
	 
	2742
	29,16
	0,1

	 
	Р 1
	2742
	17,23
	0,1

	 
	Р 3
	2742
	33,79
	0,1

	 
	 
	2742
	14,97
	0,1

	 
	 
	2742
	19,37
	0,1

	 
	 
	2742
	11,52
	0,1

	 
	 
	2742
	42,15
	0,1

	В30
	 
	2742
	51,32
	0,1

	 
	 
	2742
	16,61
	0,05

	 
	 
	2742
	38,61
	0,1

	 
	 
	2742
	60,04
	0,1

	 
	 
	2742
	66,82
	0,1

	 
	 
	2742
	20,33
	0,1

	 
	 
	2742
	10,7
	0,1

	 
	 
	2742
	28,7
	0,1

	 
	 
	2742
	32,36
	0,1

	 
	 
	2742
	14,22
	0,05

	 
	 
	2742
	16,81
	0,05

	 
	 
	2742
	26,51
	0,05

	 
	 
	2742
	17,89
	0,05

	 
	 
	2742
	28,42
	0,05

	 
	 
	2742
	29,38
	0,05

	 
	 
	2742
	14,72
	0,05

	 
	 
	2742
	15,34
	0,05

	 
	 
	2742
	19,83
	0,05

	 
	 
	2742
	17,28
	0,05

	 
	 
	2742
	23,51
	0,05

	 
	 
	2742
	20,78
	0,05

	 
	 
	2742
	36,65
	0,05

	 
	 
	2742
	23,94
	0,05

	 
	 
	2742
	35,85
	0,05

	 
	 
	2742
	24,8
	0,05

	 
	 
	2742
	9,66
	0,05

	 
	 
	2742
	13,86
	0,05

	 
	 
	2742
	33,91
	0,05

	 
	 
	2742
	18,17
	0,05

	 
	 
	2742
	31,98
	0,05

	 
	 
	2742
	19,86
	0,05

	 
	 
	2742
	15,12
	0,063

	 
	 
	2742
	24,91
	0,05

	 
	 
	2742
	19,97
	0,05

	Р 8
	 
	2742
	42,13
	0,05

	Р 7
	 
	2742
	21,72
	0,05

	В28
	 
	2742
	25,78
	0,063

	 
	 
	2742
	37,54
	0,063

	 
	 
	2742
	9,14
	0,063

	 
	 
	2742
	25,72
	0,063

	 
	В19
	2742
	34,84
	0,1

	 
	 
	 
	13,88
	0,1

	В24В
	 
	2742
	85,78
	0,063

	 
	 
	2742
	42,85
	0,063

	 
	 
	2742
	28,9
	0,063

	 
	 
	2742
	14,93
	0,063

	 
	 
	2742
	39,84
	0,063

	В16
	 
	2742
	44,57
	0,063

	 
	В16
	2742
	7,61
	0,063

	 
	 
	 
	18,76
	0,063

	 
	 
	 
	48,64
	0,063

	 
	 
	 
	43,81
	0,063

	 
	ВК
	2742
	10,21
	0,063

	 
	 
	2742
	42,57
	0,063

	 
	 
	2742
	23,64
	0,063

	В18
	 
	2742
	42,53
	0,063

	ВК
	В
	2742
	214,26
	0,11

	 
	В46
	2742
	110,02
	0,1

	 
	Р 5
	2742
	49,5
	0,1

	Р 5
	 
	2742
	87,09
	0,1

	Р 5
	 
	2742
	16,01
	0,05

	В46
	 
	 
	20,23
	0,05

	скважина № 2742
	УГ66
	2742
	50,01
	0,1

	В35
	 
	2742
	15,08
	0,1

	Р 4
	магазин 
	2742
	19,5
	0,063

	Р 4
	 
	2742
	11,91
	0,063

	В30
	 
	2742
	24,65
	0,063

	Р 3
	Р 2
	2742
	25,38
	0,1

	Р 2
	 
	2742
	13,44
	0,1

	Р 1
	 
	2742
	43,81
	0,1

	 
	 
	2742
	5,4
	0,1

	 
	 
	2742
	64
	0,1

	 
	 
	2742
	26,72
	0,063

	 
	 
	2742
	34,96
	0,063

	 
	 
	2742
	37,52
	0,063

	 
	 
	2742
	29,17
	0,05

	ВК
	 
	2742
	71,33
	0,063

	ВК
	 
	2742
	68,61
	0,063

	ВК
	 
	2742
	69,64
	0,063

	ВК
	 
	2742
	100,32
	0,063

	 
	 
	2742
	32,52
	0,05

	 
	 
	2742
	23,18
	0,05

	Р 1
	 
	2742
	28,68
	0,05

	Р 2
	 
	2742
	19,52
	0,05

	Р 3
	 
	2742
	27,43
	0,05


Пос. Семрино

	Начало участка
	Конец участка
	Источники
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр трубы, м

	СК 6
	 
	1
	197,78
	0,15

	СК 7
	СК 8
	1
	101,56
	0,15

	СК 8
	СК 9
	1
	65,87
	0,15

	СК 9
	Семринская школа
	1
	55,46
	0,089

	СК 9
	У 29
	1
	60,48
	0,15

	У 29
	Водонапорная башня № 2
	1,2
	22,88
	0,15

	У 29
	У 2
	2
	21,14
	0,15

	СК 5
	У 19
	1
	222,69
	0,15

	У 19
	СК 6
	1
	202,66
	0,15

	У 2
	Насосная станция
	2
	10,61
	0,15

	Насосная станция
	У 3
	2
	26,79
	0,15

	У 3
	 
	2
	101,98
	0,15

	У 4
	У 5
	2
	78,2
	0,089

	У 5
	Большой пр. д.6
	2
	13,76
	0,089

	У 4
	У 6
	2
	99,39
	0,15

	У 8
	1Линия д. 3
	2
	24,39
	0,089

	У 6
	У 9
	2
	22,62
	0,15

	У 9
	У 10
	2
	58,8
	0,089

	У 10
	1 Линия д.4
	2
	26,89
	0,089

	У 9
	У 11
	2
	72,57
	0,15

	У 11
	У 12
	2
	80,04
	0,15

	У 12
	У 13
	2
	25,07
	0,089

	У 13
	1 Линия д.2
	2
	17,54
	0,089

	У 12
	ГБУЗ ЛО Гатчинская КМБ
	2
	26,95
	0,089

	У 6
	У 7
	2
	51,87
	0,15

	У 7
	У 8
	2
	40,7
	0,089

	У 7
	У 14
	2
	137,41
	0,15

	У 14
	ФГУП "Почта России"
	2
	57,38
	0,089

	У 14
	СК 10
	2
	64,81
	0,15

	СК 10
	Большой пр. д.7
	2
	17,46
	0,089

	У 14
	1 Линия д. 10
	2
	97,52
	0,089

	СК 10
	СК 13
	2
	137,43
	0,15

	СК 13
	У 15
	2
	83,33
	0,089

	У 15
	1 Линия д.12
	2
	31,83
	0,089

	У 15
	У 16
	2
	40,69
	0,089

	У 16
	1 Линия д. 11
	2
	68,03
	0,089

	СК 13
	У 17
	2
	117,46
	0,15

	У 17
	Котельная № 26
	2
	120,56
	0,15

	У 17
	СК 13
	2
	70,79
	0,15

	СК 13
	Котельная № 26
	2
	49,11
	0,15

	СК 13
	У 18
	2
	83,22
	0,15

	У 18
	КНС
	 
	34,76
	0,15

	У 18
	Очистные сооружения
	2
	94,39
	0,15

	СК 5
	В
	1
	695,83
	0,05

	У 21
	ВК7
	1
	746,32
	0,1

	У 19
	Садоводство
	1
	47,18
	0,05

	СК 2
	ВК № 5
	 
	28,35
	0,1

	ВК № 5
	ВК № 6
	1
	88,59
	0,1

	ВК № 6
	ВК № 7
	1
	165,44
	0,1

	ВК № 7
	Р 11
	1
	179,76
	0,1

	У 9
	У 21
	1
	30
	0,15

	Скважина  № 1
	У 9
	1
	10
	0,15

	У 9
	 
	 
	5
	0,15

	У 1
	СК 5
	1
	20
	0,1

	У 1
	 
	 
	8,74
	0,1

	Скважина 4/62
	У 1
	1
	5
	0,1

	В
	ООО СтройФинИнвест 
	1
	288,3
	0,1

	В
	ул. Железнодорожная
	1
	24,57
	0,05

	В31
	СК 5
	1
	110,5
	0,1

	ВК7
	В31
	1
	269,22
	0,1

	ВК7
	4 Линия
	1
	53,11
	0,05

	В31
	частный водопровод
	1
	36,28
	0,05

	 
	У 4
	2
	36,79
	0,15

	 
	 
	2
	35,65
	0,15

	 
	СК 7
	1
	64,78
	0,15

	 
	 
	1
	43,64
	0,15

	 
	 
	 
	15,52
	0,1

	 
	 
	1
	101,55
	0,15

	Р 11
	ВК7
	1
	170,4
	0,15

	СК 2
	Р 10
	 
	85,89
	0,15

	Р 10
	Р 9
	 
	170,87
	0,05

	Р 9
	 
	 
	333,71
	0,05


	Начало участка
	Конец участка
	Источники
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр трубы, м

	У 8
	У 12
	1,1054
	37,77
	0,1

	У 12
	У 41
	1,1054
	108,39
	0,05

	У 41
	У 42
	1,1054
	24,09
	0,05

	У 42
	У 43
	1,1054
	46,75
	0,05

	У 43
	У 44
	1,1054
	22,64
	0,05

	У 44
	ул. Хвойная д. 2
	1,1054
	29,77
	0,05

	У 43
	ул. Хвойная д. 2
	1,1054
	26,9
	0,05

	У 42
	ул. Хвойная д. 7
	1,1054
	22,12
	0,05

	У 41
	ул. Хвойная д. 7
	1,1054
	21,66
	0,05

	У 12
	У 13
	1,1054
	77,44
	0,1

	У 13
	У 14
	1,1054
	55,15
	0,05

	У 14
	У 17
	1,1054
	20,79
	0,05

	У 17
	ул. Хвойная д. 1
	1,1054
	16,7
	0,05

	У 17
	У 18
	1,1054
	26,32
	0,05

	У 18
	ул. Хвойная д. 1
	1,1054
	17,8
	0,05

	У 14
	У 15
	1,1054
	9,61
	0,05

	У 15
	ул. Хвойная д. 6
	1,1054
	17,8
	0,05

	У 15
	У 16
	1,1054
	30,77
	0,05

	У 16
	ул. Хвойная д. 6
	1,1054
	17,43
	0,05

	У 14
	У 19
	1,1054
	16,9
	0,05

	У 19
	Пож.депо
	1,1054
	16,87
	0,05

	У 19
	У 20
	1,1054
	67,47
	0,05

	У 20
	Казарма № 2
	1,1054
	18,79
	0,05

	У 20
	У 30
	1,1054
	32,77
	0,05

	У 30
	У 40
	1,1054
	43,86
	0,05

	У 40
	Гараж 
	1,1054
	15,91
	0,05

	У 30
	Гараж
	1,1054
	86,26
	0,05

	У 13
	У 45
	1,1054
	101,24
	0,1

	У 45
	У 48
	1,1054
	66,67
	0,1

	У 48
	У 49
	1,1054
	31,95
	0,05

	У 50
	р/узел
	1,1054
	47,62
	0,05

	У 50
	Котельная № 39
	1,1054
	55,76
	0,05

	У 49
	У 51
	1,1054
	202,99
	0,05

	У 51
	У 52
	1,1054
	175,57
	0,05

	У 52
	ул. Хвойная д. 29
	1,1054
	76,75
	0,05

	У 45
	У 46
	1,1054
	87,56
	0,05

	У 46
	ул. Хвойная д. 27
	1,1054
	42,8
	0,05

	У 46
	У 47
	 
	123,26
	0,05

	У 47
	Магазин
	 
	28,53
	0,05

	У 59
	У 60
	1,1054
	32,42
	0,05

	У 58
	У 59
	1,1054
	28,06
	0,05

	У 57
	У 58
	1,1054
	29,62
	0,05

	У 60
	ул. Хвойная д. 3
	1,1054
	9,65
	0,05

	У 59
	ул. Хвойная д. 3
	1,1054
	9,01
	0,05

	У 58
	ул. Хвойная д. 4
	1,1054
	9,78
	0,05

	У 57
	ул. Хвойная д. 4
	1,1054
	9,47
	0,05

	У 66
	У 67
	1,1054
	30,9
	0,05

	У 65
	У 66
	1,1054
	28,58
	0,05

	У 64
	У 65
	1,1054
	32,08
	0,05

	У 67
	ул. Хвойная д. 8
	1,1054
	18,21
	0,05

	У 66
	ул. Хвойная д. 8
	1,1054
	18,21
	0,05

	У 65
	ул. Хвойная д. 9
	1,1054
	10,67
	0,05

	У 73
	У 74
	1,1054
	27,24
	0,05

	У 72
	У 73
	1,1054
	30,71
	0,05

	У 71
	У 72
	1,1054
	29,16
	0,05

	У 70
	У 71
	1,1054
	29,53
	0,05

	У 69
	У 70
	1,1054
	22,27
	0,05

	У 74
	ул. Хвойная д. 11
	1,1054
	10,49
	0,05

	У 73
	ул. Хвойная д. 11
	1,1054
	10,34
	0,05

	У 72
	ул. Хвойная д. 12
	1,1054
	9,74
	0,05

	У 71
	ул. Хвойная д. 12
	1,1054
	9,44
	0,05

	У 70
	ул. Хвойная д. 13
	1,1054
	9,51
	0,05

	У 69
	ул. Хвойная д. 13
	1,1054
	9,88
	0,05

	Скважина № 1054
	У 1
	1054
	17,39
	0,1

	У 1
	У 3
	1,1054
	17,32
	0,1

	У 3
	Контора
	1,1054
	60,49
	0,1

	У 3
	У 4
	1,1054
	23,03
	0,1

	У 5
	У 8
	1,1054
	83,83
	0,1

	У 4
	У 5
	1,1054
	20,88
	0,1

	У 2
	У 1
	1
	34,36
	0,1

	водонапорная башня 1
	У 2
	1
	20,11
	0,1

	У 2
	КНС
	 
	18,91
	0,1

	У 1
	У 81
	1,1054
	60,26
	0,1

	У 81
	У 80
	1,1054
	26,75
	0,1

	У 80
	У 79
	1,1054
	36,18
	0,1

	У 79
	ул. Хвойная д. 15
	1,1054
	14,64
	0,05

	У 80
	ул. Хвойная д. 14
	1,1054
	14,84
	0,05

	У 81
	ул. Хвойная д. 14
	1,1054
	16,71
	0,05

	У 5
	У 6
	1,1054
	44,37
	0,1

	У 94
	У 97
	1,1054
	135,38
	0,05

	У 94
	ул. Хвойная д. 25
	1,1054
	14,44
	0,05

	У 97
	У 98
	1,1054
	17,08
	0,05

	У 98
	ул. Хвойная д. 22
	1,1054
	14,44
	0,05

	У 98
	ул. Хвойная д. 23
	1,1054
	23,86
	0,05

	У 94
	У 95
	1,1054
	38,4
	0,05

	У 95
	У 96
	1,1054
	53,15
	0,05

	У 95
	ул. Хвойная д. 26
	1,1054
	14,29
	0,05

	У 96
	ул. Хвойная д. 26
	1,1054
	14,27
	0,05

	У 6
	У 94
	1,1054
	38,54
	0,1

	У 6
	У 7
	1,1054
	29,06
	0,05

	У 7
	Клуб
	1,1054
	13,15
	0,05

	У 7
	Баня
	1,1054
	120,11
	0,05

	У 8
	У 9
	1,1054
	37,52
	0,05

	У 11
	Столовая
	1,1054
	15,94
	0,05

	У 10
	У 11
	1,1054
	92,08
	0,05

	У 9
	У 10
	1,1054
	58,59
	0,05

	У 10
	Казарма № 1
	1,1054
	14,38
	0,05

	У 9
	Штаб
	1,1054
	11,85
	0,05

	У 48
	ПГ
	 
	500
	0,1

	ПГ
	 
	 
	1500
	0,1


Пос. Сусанино
	Начало участка
	Конец участка
	Источники
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр трубы, м

	У 16
	Водонапорная башня № 12
	16
	21,660131
	0,1

	ВК № 6
	з26
	16
	1
	0,15

	ВК № 6
	з27
	16
	1
	0,1

	ВК № 8
	з29
	16
	1
	0,15

	ВК № 9
	з33
	16
	1
	0,15

	ПГ 1
	з37
	19
	1
	0,15

	ВК № 13
	з41
	19
	1
	0,15

	ВК № 14
	з45
	19
	1
	0,15

	ВК № 5
	з24
	16
	1
	0,15

	ВК № 4
	з20
	16
	1
	0,15

	ВК № 4
	з17
	16
	1
	0,15

	ВК № 3
	з13
	16
	1
	0,15

	ВК № 2
	з10
	16
	1
	0,15

	ВК № 37
	з84
	16
	192,33987
	0,15

	ВК № 35
	з79
	16
	1
	0,15

	ВК № 28
	з78
	16
	1
	0,15

	ВК № 27
	з74
	16
	1
	0,15

	ВК № 23
	з66
	16
	1
	0,15

	ВК № 22
	з62
	16
	1
	0,15

	ВК № 22
	з59
	16
	1
	0,15

	ВК № 19
	з55
	19
	1
	0,15

	ВК № 18
	з52
	19
	1
	0,15

	У 17
	ВК № 17
	19
	23,934641
	0,05

	У 17
	з50
	19
	90
	0,15

	ВК № 16
	з49
	19
	1
	0,15

	ВК № 15
	з46
	19
	179,08497
	0,15

	ВК № 26
	У 16
	16
	226,63399
	0,15

	У 15
	з68
	16
	450,32026
	0,15

	У 45
	У 15
	16
	51,777778
	0,15

	ВК № 2
	з11
	16
	1
	0,15

	У 14
	ВК № 1
	16
	1
	0,15

	ВК № 28
	з77
	16
	1
	0,15

	ВК № 28
	з76
	16
	1
	0,15

	ВК № 29
	ВК № 30
	16
	38,398693
	0,15

	ВК № 29
	ВК № 31
	16
	73,836601
	0,15

	ВК № 31
	ПГ 5
	16
	121,56209
	0,15

	У 13
	з34
	16
	70,568627
	0,05

	У 13
	У 12
	 
	30,006536
	0,05

	У 11
	У 13
	16
	212,33987
	0,05

	У 11
	У 10
	 
	34,908497
	0,05

	ВК № 23
	з64
	16
	1
	0,1

	ВК № 19
	з56
	19
	1
	0,05

	ВК № 20
	з57
	19
	32,830065
	0,15

	ПГ 2
	ВК № 20
	19
	77,156863
	0,15

	ВК № 21
	ПГ 2
	19
	109,3268
	0,15

	ВК № 38
	ВК № 21
	19
	121,52288
	0,15

	ПГ 8
	ВК № 39
	19
	153,12418
	0,15

	У 2
	ПГ 9
	19
	83,183007
	0,15

	ВК № 52
	ВК № 49
	19
	163,5098
	0,15

	ВК № 49
	ВК № 47
	19
	79,620915
	0,15

	ВК № 47
	ВК № 48
	19
	37,803922
	0,15

	ВК № 47
	ПГ 11
	19
	49,712418
	0,15

	ВК № 44
	з104
	19
	122,44444
	0,15

	ВК № 43
	з102
	19
	1
	0,15

	ПГ 11
	з105
	19
	1
	0,15

	ВК № 45
	з129
	19
	130,11111
	0,15

	ВК № 49
	з107
	19
	1
	0,15

	ВК № 49
	з106
	19
	1
	0,15

	ВК № 52
	з109
	19
	1
	0,15

	ВК № 53
	з131
	19
	131,31373
	0,15

	ПГ 12
	з133
	19
	1
	0,15

	У 9
	ПГ 13
	 
	32,261438
	0,15

	У 9
	з134
	19
	89,54902
	0,15

	У 4
	ВК № 61
	19
	257,77124
	0,15

	ВК № 60
	з136
	19
	131,13725
	0,15

	ВК № 53
	ВК № 60
	19
	161,21569
	0,15

	ВК № 60
	ВК № 59
	19
	174,88889
	0,15

	ВК № 59
	ВК № 57
	19
	191,31373
	0,15

	ВК № 57
	ВК № 58
	19
	39,490196
	0,15

	ВК № 57
	з111
	19
	142,9281
	0,15

	ВК № 54
	з110
	19
	1
	0,15

	ВК № 55
	Водонапорная башня № 11в
	19
	29,091503
	0,15

	ПГ 10
	ВК № 55
	19
	61,568627
	0,15

	ПГ 10
	ВК № 56
	19
	29,895425
	0,15

	ПГ 14
	з137
	19
	1
	0,15

	ВК № 62
	з139
	19
	1
	0,15

	ВК № 69
	ВК № 70
	19
	78,797386
	0,15

	ВК № 70
	ВК № 71
	19
	117,81699
	0,15

	ВК № 71
	з145
	19
	83,24183
	0,15

	ВК № 72
	з146
	19
	1
	0,15

	ВК № 69
	з142
	19
	117,90196
	0,15

	ВК № 62
	ВК № 63
	19
	639,05229
	0,15

	ВК № 63
	з115
	19
	1
	0,15

	ВК № 65
	з119
	19
	1
	0,15

	ВК № 75
	з123
	19
	1
	0,15

	ВК № 79
	з126
	19
	1
	0,1

	ВК № 83
	з127
	19
	1
	0,1

	ВК № 84
	ВК № 85
	19
	150,77778
	0,1

	ВК № 85
	ВК № 86
	19
	43,248366
	0,1

	ВК № 79
	з125
	19
	1
	0,1

	ВК № 80
	ВК № 81
	19
	62,954248
	0,1

	ВК № 75
	з122
	19
	1
	0,15

	ВК № 76
	ВК № 77
	19
	94,137255
	0,15

	ВК № 77
	ВК № 78
	19
	217,80392
	0,15

	ВК № 74
	з121
	19
	310,66667
	0,15

	ВК № 73
	з147
	19
	1
	0,15

	ВК № 65
	з116
	19
	1
	0,1

	ВК № 67
	ВК № 68
	19
	300,54902
	0,1

	ВК № 65
	з118
	19
	1
	0,1

	ПГ 15
	Сусанинский детский сад
	19
	26,915033
	0,1

	У 8
	з65
	16
	42,143791
	0,1

	У 8
	ВК № 25
	16
	20,777778
	0,1

	ПГ 6
	У 8
	16
	298,93464
	0,1

	ВК № 42
	ПГ 6
	16
	33,026144
	0,1

	У 5
	ВК № 41
	16
	30,941176
	0,1

	ВК № 41
	ПГ 7
	16
	99,633987
	0,1

	ПГ 7
	з91
	16
	193,94771
	0,1

	ВК № 38
	ВК № 39
	19
	62,281046
	0,15

	ВК № 40
	ВК № 38
	19
	99,653595
	0,1

	ПГ 7
	ВК № 40
	16
	68,078431
	0,1

	ВК № 63
	У 62
	19
	1
	0,15

	Скважина № 33393
	У 6
	19
	13,20915
	0,15

	Водонапорная башня № 11в
	У 6
	19
	39,588235
	0,15

	У 6
	У 5
	19
	8,8496732
	0,15

	У 5
	Насосная станция
	19
	28,20915
	0,15

	Насосная станция
	У 4
	19
	33,27451
	0,15

	У 4
	У 5
	19
	5,1568627
	0,15

	У 4
	У 3
	19
	7,5424837
	0,15

	У 3
	Насосная станция
	19
	28,718954
	0,15

	Насосная станция
	У 2
	19
	34,601307
	0,15

	У 2
	У 3
	19
	5,4248366
	0,15

	У 2
	У 2
	19
	78,431373
	0,15

	У 2
	з108
	19
	204,13725
	0,15

	ПГ 1
	з38
	19
	1
	0,05

	ПГ 1
	з40
	19
	1
	0,05

	ВК № 11
	ВК № 12
	16,19
	372,60784
	0,05

	У 1
	У 27
	16
	1
	0,1

	Скважина № 2784
	У 1
	16
	1
	0,1

	У 1
	 
	 
	10,34
	0,1

	Скважина № 18043
	Водонапорная башня № 12
	21
	9,55
	0,1

	У 4
	з138
	19
	20
	0,1

	У 3
	ДК
	16
	15
	0,1

	ПГ 6
	У 5
	16
	10
	0,1

	У 5
	Жилой дом
	16
	5
	0,1

	У 51
	з152
	19
	1
	0,1

	У 52
	з155
	19
	1
	0,1

	У 53
	з158
	19
	1
	0,1

	У 54
	з162
	19
	1
	0,1

	У 51
	з153
	19
	1
	0,1

	У 52
	з156
	19
	1
	0,1

	У 53
	з159
	19
	1
	0,05

	ПГ 12
	з132
	19
	1
	0,05

	ПГ 14
	з135
	19
	1
	0,05

	У 55
	з130
	19
	145,93
	0,15

	ВК № 46
	з128
	19
	1
	0,15

	ВК № 62
	У 60
	19
	93,42
	0,05

	У 61
	ВК № 70
	19
	92,31
	0,05

	У 56
	У 60
	19
	90,8
	0,05

	У 56
	У 61
	19
	165,7
	0,05

	У 60
	ВК № 70
	19
	166,16
	0,05

	ВК № 50
	ВК № 43
	19
	140,62
	0,15

	У 57
	ПГ 10
	19
	101,08
	0,1

	У 58
	У 57
	19
	147,02
	0,1

	ПГ 9
	У 58
	19
	66,61
	0,15

	У 50
	У 59
	19
	148,77
	0,1

	У 49
	У 50
	19
	141,84
	0,1

	У 48
	з101
	19
	1
	0,05

	У 47
	з96
	19
	1
	0,05

	ВК № 16
	з48
	19
	1
	0,05

	ПГ 16
	з93
	19
	299,56
	0,05

	У 47
	з98
	19
	1
	0,076

	ПГ 7
	з61
	16
	316,19
	0,15

	У 7
	У 46
	16
	154,64
	0,05

	У 45
	ПГ 3
	 
	22,02
	0,05

	У 46
	з90
	16
	1
	0,1

	ВК № 27
	з73
	16
	1
	0,1

	У 44
	У 43 
	16
	148,91
	0,1

	У 43 
	з88
	16
	1
	0,15

	У 42
	з82
	16
	1
	0,05

	У 42
	з81
	16
	1
	0,05

	У 41
	У 40
	16
	145,14
	0,05

	У 40
	з86
	16
	1
	0,05

	У 42
	з80
	16
	1
	0,05

	ВК № 24
	з31
	16
	139,73
	0,05

	ВК № 27
	з72
	16
	1
	0,1

	ВК № 18
	з53
	19
	1
	0,076

	ВК № 22
	з60
	16
	1
	0,05

	ВК № 14
	з47
	19
	1
	0,15

	У 39
	У 38
	19
	168,01
	0,076

	У 38
	з43
	19
	485,44
	0,076

	ВК № 9
	з36
	16
	1
	0,05

	ВК № 8
	з30
	16
	1
	0,1

	ВК № 5
	з23
	16
	1
	0,15

	ВК № 4
	з19
	16
	1
	0,1

	У 33
	з9
	16
	1
	0,1

	У 32
	з8
	16
	1
	0,1

	У 32
	У 33
	16
	138,42
	0,05

	У 34 
	У 32
	16
	96,05
	0,1

	У 35
	з6
	16
	104,48
	0,1

	У 36 
	з4
	16
	131,49
	0,1

	У 29
	з2
	16,19
	1
	0,1

	У 37
	з3
	16
	150,67
	0,05

	У 28
	У 29
	16
	144,04
	0,05

	У 30
	У 28
	16
	146,24
	0,1

	У 31
	У 65 
	16
	284,26
	0,15

	У 31
	У 34 
	16
	192,97
	0,05

	У 67 
	з95
	19
	1
	0,1

	У 58
	з94
	19
	50,45
	0,1

	У 67 
	з92
	19
	1
	0,15

	У 39
	У 66
	19
	258,93
	0,1

	У 66
	У 29
	19
	139,41
	0,1

	У 38
	з1
	19
	64,73
	0,075

	У 65 
	У 30
	16
	140,8
	0,1

	ВК № 7
	з5
	16
	108,32
	0,05

	ПГ 15
	У 49
	19
	116,78
	0,1

	У 57
	У 69 
	19
	117,27
	0,1

	У 62
	з112
	19
	112,83
	0,15

	У 62
	з113
	19
	1
	0,1

	У 68
	ВК № 64
	19
	76,87
	0,1

	У 69 
	ПГ 15
	19
	205,45
	0,1

	У 68
	У 69 
	19
	58,74
	0,1

	У 63
	У 53
	19
	1
	0,1

	У 64
	ВК № 62
	19
	1
	0,15

	У 62
	з114
	19
	1
	0,1

	У 64
	з141
	19
	1
	0,1

	з1
	У 66
	19
	1
	0,075

	з2
	ВК № 12
	16,19
	125,76
	0,15

	з3
	У 28
	16
	1
	0,1

	з4
	У 30
	16
	1
	0,1

	з5
	У 65 
	16
	1
	0,1

	з6
	У 31
	16
	1
	0,1

	з7
	У 34 
	16
	1
	0,15

	з8
	з15
	16
	530,11
	0,1

	з9
	У 14
	16
	483,42
	0,1

	з10
	ВК № 37
	16
	191,06
	0,15

	з11
	У 14
	16
	50,92
	0,15

	з12
	ВК № 2
	16
	1
	0,15

	з13
	з12
	16
	112,33
	0,15

	з14
	ВК № 3
	16
	1
	0,1

	з15
	ВК № 3
	16
	1
	0,1

	з16
	ВК № 3
	16
	1
	0,15

	з17
	з16
	16
	120
	0,15

	з18
	ВК № 4
	16
	1
	0,1

	з19
	з7
	16
	542,39
	0,15

	з20
	з21
	16
	120,87
	0,15

	з21
	ВК № 5
	16
	1
	0,15

	з22
	ВК № 5
	16
	1
	0,1

	з23
	У 35
	16
	447,32
	0,1

	з24
	з25
	16
	121,28
	0,15

	з25
	ВК № 6
	16
	1
	0,15

	з26
	У 16
	16
	1
	0,05

	з27
	ВК № 7
	16
	433,79
	0,05

	з28
	ВК № 6
	16
	1
	0,15

	з29
	з28
	16
	113,92
	0,15

	з30
	У 36 
	16
	426,79
	0,1

	з31
	ВК № 8
	16
	1
	0,05

	з32
	ВК № 8
	16
	1
	0,15

	з33
	з32
	16
	120,4
	0,15

	з34
	ВК № 9
	16
	1
	0,05

	з35
	ВК № 9
	16
	1
	0,15

	з36
	У 37
	16
	405,66
	0,05

	з37
	з35
	19
	123,11
	0,15

	з38
	ВК № 10
	19
	57,18
	0,15

	з39
	ПГ 1
	19
	1
	0,15

	з40
	ВК № 11
	19
	122,85
	0,05

	з41
	з39
	19
	120,99
	0,15

	з42
	ВК № 13
	19
	1
	0,076

	з43
	ВК № 13
	19
	1
	0,075

	з44
	ВК № 13
	19
	1
	0,15

	з45
	з44
	19
	137,87
	0,15

	з46
	ВК № 14
	19
	1
	0,1

	з47
	У 39
	19
	475,1
	0,1

	з48
	з100
	19
	606,29
	0,1

	з49
	ВК № 15
	19
	171,07
	0,05

	з50
	ВК № 16
	19
	1
	0,15

	з51
	ВК № 18
	19
	1
	0,075

	з52
	У 17
	19
	67,4
	0,15

	з53
	з42
	19
	329,67
	0,05

	з54
	ВК № 18
	19
	1
	0,15

	з55
	з54
	19
	107,29
	0,15

	з56
	ВК № 10
	19
	273,28
	0,05

	з57
	ВК № 19
	19
	1
	0,15

	з58
	ВК № 19
	19
	1
	0,15

	з59
	з58
	19
	118,83
	0,15

	з60
	У 11
	16
	78,43
	0,05

	з61
	ВК № 22
	16
	1
	0,05

	з62
	з63
	16
	115,78
	0,15

	з63
	ВК № 23
	16
	1
	0,15

	з64
	ВК № 24
	16
	200,07
	0,05

	з65
	ВК № 23
	16
	1
	0,1

	з66
	з67
	16
	126,4
	0,15

	з67
	з70
	16
	1
	0,15

	з68
	з69
	16
	1
	0,05

	з69
	ВК № 26
	16
	211,2
	0,05

	з70
	з71
	16
	120,42
	0,15

	з71
	ВК № 27
	16
	1
	0,15

	з72
	з22
	16
	330,01
	0,05

	з73
	з89
	16
	411,33
	0,05

	з74
	з75
	16
	119,57
	0,15

	з75
	ВК № 28
	16
	1
	0,15

	з76
	ВК № 29
	16
	54,1
	0,1

	з77
	з18
	16
	325,84
	0,05

	з78
	ВК № 35
	16
	106,29
	0,15

	з79
	У 42
	16
	1
	0,15

	з80
	з14
	16
	330,32
	0,05

	з81
	з87
	16
	356,51
	0,05

	з82
	з83
	16
	116,14
	0,15

	з83
	ВК № 36
	16
	1
	0,15

	з84
	ВК № 36
	16
	1
	0,05

	з85
	ВК № 36
	16
	1
	0,05

	з86
	з85
	16
	340,6
	0,05

	з87
	У 41
	16
	1
	0,1

	з88
	ВК № 34
	16
	25,59
	0,15

	з89
	У 44
	16
	1
	0,1

	з90
	У 45
	16
	136,19
	0,05

	з91
	ПГ 16
	19
	1
	0,05

	з92
	ПГ 8
	19
	26,74
	0,05

	з93
	У 67 
	19
	1
	0,1

	з94
	У 67 
	19
	1
	0,1

	з95
	з97
	19
	125,39
	0,1

	з96
	з99
	19
	131,39
	0,1

	з97
	У 47
	19
	1
	0,1

	з98
	з51
	19
	566,2
	0,05

	з99
	У 48
	19
	1
	0,1

	з100
	У 48
	19
	1
	0,05

	з101
	ВК № 89
	19
	169,86
	0,1

	з102
	ВК № 44
	19
	126,71
	0,15

	з103
	ВК № 50
	19
	1
	0,15

	з104
	ПГ 11
	19
	1
	0,15

	з105
	ВК № 45
	19
	522,22
	0,1

	з106
	ВК № 51
	19
	423,89
	0,1

	з107
	з103
	19
	256,12
	0,1

	з108
	ВК № 52
	19
	1
	0,1

	з109
	ВК № 53
	19
	364,86
	0,1

	з110
	ВК № 55
	19
	190,72
	0,1

	з111
	ВК № 54
	19
	1
	0,1

	з112
	ВК № 54
	19
	1
	0,15

	з113
	У 68
	19
	317,32
	0,1

	з114
	з140
	19
	564,11
	0,1

	з115
	з117
	19
	113,22
	0,15

	з116
	ВК № 67
	19
	169,71
	0,1

	з117
	ВК № 65
	19
	1
	0,15

	з118
	ВК № 66
	19
	204,97
	0,1

	з119
	з120
	19
	111,35
	0,15

	з120
	ВК № 75
	19
	1
	0,15

	з121
	ВК № 75
	19
	1
	0,15

	з122
	ВК № 76
	19
	97,6
	0,1

	з123
	з124
	19
	116,35
	0,15

	з124
	ВК № 79
	19
	1
	0,15

	з125
	ВК № 80
	19
	1
	0,15

	з126
	ВК № 83
	19
	161,45
	0,15

	з127
	ВК № 84
	19
	130
	0,15

	з128
	У 55
	19
	129,08
	0,1

	з129
	ВК № 46
	19
	1
	0,1

	з130
	ПГ 12
	19
	1
	0,15

	з131
	ПГ 12
	19
	1
	0,1

	з132
	з165
	19
	575
	0,1

	з133
	У 9
	19
	53,04
	0,15

	з134
	ПГ 14
	19
	1
	0,15

	з135
	з163
	19
	575,02
	0,1

	з136
	ПГ 14
	19
	1
	0,1

	з137
	У 4
	19
	31,35
	0,15

	з138
	У 64
	19
	1
	0,15

	з139
	з143
	19
	110,13
	0,15

	з140
	У 64
	19
	1
	0,1

	з141
	з160
	19
	577,59
	0,1

	з142
	з144
	19
	110,09
	0,15

	з143
	ВК № 69
	19
	33,54
	0,15

	з144
	ВК № 72
	19
	1
	0,15

	з145
	ВК № 72
	19
	1
	0,1

	з146
	з148
	19
	37,53
	0,15

	з147
	ВК № 74
	19
	277,83
	0,15

	з148
	ВК № 73
	19
	1
	0,15

	з149
	ВК № 73
	19
	1
	0,15

	У 70
	з151
	19
	1
	0,1

	з150
	У 70
	19
	1
	0,1

	з151
	з149
	19
	621,95
	0,1

	з152
	з150
	19
	219,56
	0,1

	з153
	ВК № 71
	19
	502,76
	0,1

	з154
	У 51
	19
	1
	0,1

	з155
	з154
	19
	126,47
	0,1

	з156
	У 61
	19
	408,89
	0,1

	з157
	У 52
	19
	1
	0,1

	з158
	з157
	19
	129,31
	0,1

	з159
	У 56
	19
	408,43
	0,1

	з160
	У 63
	19
	1
	0,1

	з161
	У 63
	19
	1
	0,1

	з162
	з161
	19
	97,85
	0,1

	з163
	У 54
	19
	1
	0,1

	з164
	У 54
	19
	1
	0,1

	У 71
	з164
	19
	144,67
	0,1

	з165
	У 71
	19
	1
	0,1


Приложение 4
Характеристика сети водоотведения

Пос. Кобралово

	Начальный узел
	Конечный узел
	Длина, м
	Высота канала, м

	К 25
	К 12
	42,5
	0,15

	К 18
	К 19
	16
	0,15

	Кобраловская школа
	К 93
	10
	0,15

	К 93
	К 92
	31,5
	0,15

	К 92
	К 91
	39
	0,15

	К 91
	К 90
	15
	0,15

	ГБУЗ
	К 70
	15
	0,15

	К 89
	К 137
	42
	0,2

	К 88
	К 87
	15
	0,25

	К 87
	К 83
	9
	0,25

	К 83
	К 78
	38,5
	0,25

	К 78
	К 71
	36
	0,25

	К 71
	К 70
	27
	0,25

	К 70
	К 96
	11
	0,2

	К 96
	К 97
	26
	0,15

	К 97
	К 106
	50
	0,25

	К 103
	К 163
	30
	0,25

	Детский сад
	К 101
	5
	0,15

	К 102
	К 103
	33
	0,25

	К 101
	К 102
	14,5
	0,15

	Детский сад
	К 103
	5
	0,15

	Детский сад
	К 102
	5
	0,15

	К 106
	К 159
	124
	0,25

	К 51
	К 53
	94
	0,25

	К 49
	К 50
	15
	0,2

	К 53
	К 54
	45
	0,25

	К 55
	К 141
	124
	0,25

	К 7
	К 10а
	14,5
	0,15

	К 42
	 
	30
	0,15

	К 27
	К 26
	14
	0,15

	ул. Лесная д. 4 к. 1
	К 22
	11,62
	0,1

	К 24
	К 25
	45
	0,15

	К 54
	К 139
	26
	0,25

	Лесная 6
	К 54
	19,88
	0,15

	К 139
	К 55
	31,47
	0,25

	К 141
	К 153
	23,27
	0,15

	К 142
	К 141
	22,63
	0,15

	Администрация
	К 142
	13,84
	0,15

	Вокзальная
	К 159
	10,7
	0,15

	К 162
	К 101
	9,13
	0,25

	К 161
	К 160
	20,95
	0,25

	Вокзальная 4
	К 161
	11,16
	0,25

	магазин 
	К 160
	12,5
	0,15

	К 160
	К 162
	20,36
	0,15

	магазин
	К 97
	20,12
	0,25

	ул. Центр д. 3
	К 97
	6,47
	0,15

	ул. Центр д. 3
	К 96
	7,49
	0,15

	К 156
	К 70
	23,53
	0,25

	К 155
	К 156
	22,55
	0,25

	К 152
	К 155
	20,16
	0,15

	К 154
	К 152
	18,15
	0,15

	К 151
	К 152
	9,33
	0,15

	К 150
	К 154
	8,36
	0,15

	ул. Центр д. 4
	К 150
	10,02
	0,15

	ул. Центр д. 4
	К 151
	9,56
	0,15

	К 149
	К 155
	44,31
	0,25

	К 148
	К 149
	20,33
	0,25

	К 147
	К 148
	18,41
	0,15

	ул. Центр д. 2
	К 147
	8,89
	0,15

	ул. Центральная д. 2
	К 148
	9,48
	0,15

	К 146
	К 83
	13,07
	0,15

	К 145
	К 146
	5,25
	0,15

	К 143
	К 145
	8,98
	0,15

	ул. Центр д. 16
	К 144
	9,72
	0,1

	К 144
	К 143
	14,53
	0,15

	ул. Центр д. 16
	К 143
	9,09
	0,1

	К 138
	К 146
	9,18
	0,15

	ул. Центр д. 14
	К 140
	8,23
	0,15

	К 140
	К 138
	14,13
	0,15

	ул. Центральная д.14
	К 138
	9,92
	0,1

	К 137
	К 88
	17,99
	0,2

	К 134
	К 89
	14,89
	0,15

	К 136
	К 135
	13,1
	0,15

	К 135
	К 134
	11,68
	0,15

	ул. Центр д. 20
	К 134
	8,55
	0,15

	ул. Центр д. 20
	К 135
	8,03
	0,15

	ул. Центр д. 20
	К 136
	6,82
	0,15

	Кобраловская школа
	К 90
	28,98
	0,15

	К 133
	К 91
	20,43
	0,15

	Кобраловская школа
	К 133
	19,25
	0,15

	Кобраловская школа
	К 92
	17,33
	0,15

	К 19
	К 26
	10,53
	0,15

	ул. Лесная
	К 19
	11,9
	0,15

	К 10а
	К 8
	18,16
	0,15

	 
	К 10а
	12,07
	0,15

	К 39
	 
	34,16
	0,15

	 
	К 42
	27,73
	0,15

	 
	К 43
	30,69
	0,15

	К 26
	К 28
	14,68
	0,15

	ул. Лесная
	К 26
	7,96
	0,15

	ул. Центр д. 6
	К 154
	11,31
	0,15

	ул. Центр д. 6
	К 152
	12,58
	0,15

	К 163
	К 106
	25,15
	0,25

	К 155
	К 137
	9,86
	0,15

	К Ц20
	К 155
	8,18
	0,15

	К Ц20
	К Ц20
	12,03
	0,15

	К Ц20
	К Ц20
	10,93
	0,15

	ул. Центр д. 20
	К Ц20
	10,04
	0,15

	ул. Центр д. 20
	К Ц20
	10,18
	0,15

	К 155
	К Ц20
	10,5
	0,15

	Очистные
	Выпуск (Кобралово)
	3
	0,15


Перспективные сети системы водоотведения пос. Кобралово (частный сектор)

	Начальный узел
	Конечный узел
	Длина, м
	Сортамент
	Диаметр (кон), м

	к
	к
	34,35
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	42,53
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	18,92
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	35,35
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	13,41
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	12,06
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	26,29
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	12,33
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	43,14
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	29,04
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	69,17
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	38,46
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	54,84
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	38,49
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	58,02
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	67,68
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	20,76
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	12,19
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	26,99
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	33,91
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	58,52
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	24,12
	ПЭ
	0,15

	 
	к
	12,92
	ПЭ
	0,15

	к
	 
	32,75
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	26,26
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	22,46
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	44,49
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	22,06
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	38,1
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	26,78
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	34,95
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	37,56
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	14,45
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	21,5
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	43,99
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	34,34
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	41,28
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	59,68
	ПЭ
	0,15

	1
	к
	13,58
	ПЭ
	0,15

	4
	к
	30,93
	ПЭ
	0,15

	6
	к
	28,62
	ПЭ
	0,15

	3
	к
	16,39
	ПЭ
	0,15

	8
	к
	29,72
	ПЭ
	0,15

	5
	к
	14,48
	ПЭ
	0,15

	7
	к
	14,71
	ПЭ
	0,15

	9
	к
	13,61
	ПЭ
	0,15

	1в
	к
	19,23
	ПЭ
	0,15

	1
	к
	26,96
	ПЭ
	0,15

	2а
	к
	12,71
	ПЭ
	0,15

	3
	к
	25,74
	ПЭ
	0,15

	4
	к
	19
	ПЭ
	0,15

	5
	к
	26,53
	ПЭ
	0,15

	6
	к
	31,33
	ПЭ
	0,15

	7
	к
	26,65
	ПЭ
	0,15

	9
	к
	22,58
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	18,18
	ПЭ
	0,15

	10
	к
	21,21
	ПЭ
	0,15

	12
	к
	34,68
	ПЭ
	0,15

	13
	к
	26,56
	ПЭ
	0,15

	18
	к
	24,93
	ПЭ
	0,15

	20
	к
	21,8
	ПЭ
	0,15

	24а
	к
	65,34
	ПЭ
	0,15

	26
	к
	60,52
	ПЭ
	0,15

	28
	к
	18,69
	ПЭ
	0,15

	30
	к
	20,96
	ПЭ
	0,15

	17
	к
	15,66
	ПЭ
	0,15

	18
	к
	26,31
	ПЭ
	0,15

	16
	к
	22,39
	ПЭ
	0,15

	14
	к
	25,24
	ПЭ
	0,15

	11
	к
	17,86
	ПЭ
	0,15

	12
	к
	32,15
	ПЭ
	0,15

	9
	к
	17,99
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	29,56
	ПЭ
	0,15

	7
	к
	21,19
	ПЭ
	0,15

	к
	к
	16,74
	ПЭ
	0,15

	5
	к
	16,97
	ПЭ
	0,15

	6
	к
	24,53
	ПЭ
	0,15

	3
	к
	24,23
	ПЭ
	0,15

	4
	 
	44,01
	ПЭ
	0,15

	1
	к
	22,46
	ПЭ
	0,15

	24
	к
	22,58
	ПЭ
	0,15


Пос. Семрино

	Начальный узел
	Конечный узел
	Длина, м
	Высота канала, м

	К 19
	К 18
	5
	0,2

	К 22
	КНС
	78
	0,15

	К 17
	К 16
	45
	0,4

	К-10
	К-2
	41,93
	0,15

	К-9
	К-11
	18,62
	0,15

	1 Линия 11
	К 36
	13,39
	0,15

	К 36
	К-7
	32,35
	0,15

	1 Линия 12
	К-4
	13,73
	0,15

	К-5
	К-8
	25,75
	0,15

	1 Линия 10
	К-6
	14,77
	0,1

	К-6
	К 8
	74,75
	0,1

	К 23
	Выпуск-2 (Семрино)
	1
	0,25


	Начальный узел
	Конечный узел
	Длина, м
	Высота канала, м

	К 64
	К 73
	11,65
	0,1

	ул. Хвойная д. 25
	К 73
	7,93
	0,1

	К 66
	К 65
	20,95
	0,1

	К 67
	К 66
	6,01
	0,1

	ул. Хвойная д. 23
	К 69
	5,11
	0,1

	ул. Хвойная д. 23
	К 66
	4,79
	0,1

	К 73
	К 79
	10,76
	0,1

	К 142
	К 127
	72,31
	0,1

	Столовая
	К 144
	11,66
	0,1

	К 127
	К 127
	6,26
	0,1

	К 128
	К 127
	12,68
	0,1

	Штаб
	К 128
	11,92
	0,1

	К 122
	К 124
	22,91
	0,1

	Клуб
	К 122
	7,58
	0,1

	К 124
	К 126
	21,09
	0,1

	К 121
	К 124
	31,4
	0,1

	Баня
	К 121
	19,86
	0,1

	К 126
	К 127
	26,17
	0,1

	К 125
	К 126
	33,66
	0,1

	контора
	К 125
	12,1
	0,1

	К 127
	К 131
	30,75
	0,1

	К 135
	К 134
	16,44
	0,1

	Казарма № 2
	К 135
	39,65
	0,1

	Пож. депо
	К 135
	11,42
	0,1

	К 134
	К 139
	15,14
	0,1

	К 139
	К 140
	11,74
	0,1

	К 133
	К 134
	14,41
	0,1

	К 131
	К 133
	9,03
	0,1

	ул. Хвойная д. 6
	К 133
	6,18
	0,1

	ул. Хвойная д. 6
	К 131
	5,86
	0,1

	ул. Хвойная д. 1
	К 139
	7,51
	0,1

	ул. Хвойная д. 1
	К 140
	7,47
	0,1

	К 140
	К 181
	7,87
	0,1

	К 182
	К 181
	48,83
	0,1

	Гараж
	К 182
	6,95
	0,1

	К 183
	К 181
	76,03
	0,1

	Гараж
	К 183
	10,96
	0,1

	К 181
	К 199
	55,01
	0,1

	Котельная № 39
	К 199
	87,25
	0,1

	К 199
	К 194
	117,27
	0,1

	К 195
	К 194
	19,49
	0,1

	р/узел
	К 195
	33,64
	0,1

	К 194
	 
	120,78
	0,1

	К 104
	К 195
	13,02
	0,1

	К 101
	К 104
	74,92
	0,1

	К 100
	К 101
	22,05
	0,1

	К 103
	К 100
	20,3
	0,1

	ул. Хвойная д. 29
	К 101
	22,48
	0,1

	ул. Хвойная д. 29
	К 100
	21,44
	0,1

	ул. Хвойная д. 29
	К 103
	23,49
	0,1

	К 190
	К 194
	15,27
	0,1

	Гараж
	К 190
	11,6
	0,1

	К 164
	К 190
	24,65
	0,1

	магазин
	К 164
	17,19
	0,1

	К 55
	К 164
	56,35
	0,1

	К 41
	К 55
	8,09
	0,1

	К 39
	К 40
	9,65
	0,1

	ул. Хвойная д. 4
	К 39
	8,74
	0,1

	К 40
	К 41
	24,54
	0,1

	К 42
	К 41
	9,48
	0,1

	ул. Хвойная д. 4
	К 42
	6,4
	0,1

	К 54
	К 55
	8,61
	0,1

	К 107
	К 110
	24,55
	0,1

	К 112
	К 54
	16,63
	0,1

	К 110
	К 112
	10,66
	0,1

	К 109
	К 110
	10,78
	0,1

	ул. Хвойная д. 3
	К 109
	7,29
	0,1

	К 108
	К 107
	8,11
	0,1

	ул. Хвойная д. 3
	К 108
	9,73
	0,1

	К 103
	К 110
	45,83
	0,1

	К 105
	К 103
	24,09
	0,1

	К 106
	К 105
	9,46
	0,1

	ул. Хвойная д. 2
	К 106
	7,35
	0,1

	К 104
	К 103
	9,3
	0,1

	ул. Хвойная д. 2
	К 104
	7,4
	0,1

	К 101
	К 103
	15,97
	0,1

	К 100
	К 99
	11,05
	0,1

	ул. Хвойная д. 7
	К 100
	5,2
	0,1

	К 99
	К 101
	21,99
	0,1

	К 102
	К 101
	10
	0,1

	ул. Хвойная д. 7
	К 102
	5,75
	0,1

	К 53
	К 55
	41,74
	0,1

	К 57
	К 53
	41,73
	0,1

	К 37
	К 53
	8,82
	0,1

	К 35
	К 36
	12,33
	0,1

	ул. Хвойная д. 10
	К 35
	8,99
	0,1

	К 36
	К 37
	27,24
	0,1

	К 38
	К 37
	12,9
	0,1

	ул. Хвойная д. 10
	К 38
	7,86
	0,1

	К 54
	К 53
	5,81
	0,1

	К 98
	К 97
	7,06
	0,1

	К 97
	К 96
	10,81
	0,1

	К 95
	К 96
	5,91
	0,1

	К 96
	К 94
	23,34
	0,1

	К 94
	К 54
	12,31
	0,1

	К 93
	К 94
	5,74
	0,1

	ул. Хвойная д. 8
	К 54
	11,84
	0,1

	К 15
	К 40
	21,58
	0,1

	К 22
	К 15
	26,04
	0,1

	К 17
	К 22
	11,25
	0,1

	К 4
	К 5
	15,34
	0,1

	К 5
	К 8
	23,23
	0,1

	К 8
	К 9
	13,76
	0,1

	К 12
	К 13
	11,56
	0,1

	К 9
	К 12
	23,93
	0,1

	К 16
	К 17
	11,68
	0,1

	К 13
	К 16
	23,92
	0,1

	К 19
	К 22
	10,09
	0,1

	ул. Хвойная д. 21
	К 21
	9,82
	0,1

	К 21
	К 19
	12,48
	0,1

	ул. Хвойная д. 21
	К 19
	9,31
	0,1

	ул. Хвойная д. 20
	К 17
	8,07
	0,1

	ул. Хвойная д. 20
	К 16
	7,9
	0,1

	ул. Хвойная д. 19
	К 13
	9,28
	0,1

	ул. Хвойная д. 19
	К 12
	8,84
	0,1

	ул. Хвойная д. 18
	К 9
	8,69
	0,1

	ул. Хвойная д. 18
	К 8
	8,97
	0,1

	ул. Хвойная д. 17
	К 5
	8,06
	0,1

	ул. Хвойная д. 17
	К 4
	7,68
	0,1

	К 23
	К 22
	19,23
	0,1

	К 160
	К 23
	39,36
	0,1

	ул. Хвойная д. 28
	К 160
	9,47
	0,1

	К 161
	К 160
	16,5
	0,1

	ул. Хвойная д. 28
	К 162
	9,5
	0,1

	К 162
	К 161
	13,62
	0,1

	ул. Хвойная д. 28
	К 161
	9,51
	0,1

	К 50
	К 51
	37,86
	0,1

	К 87
	К 51
	9,09
	0,1

	К 33
	К 51
	18,68
	0,1

	К 31
	К 32
	12,64
	0,1

	ул. Хвойная д. 13
	К 31
	7,59
	0,1

	К 32
	К 33
	15,18
	0,1

	К 88
	К 87
	11,28
	0,1

	К 90
	К 88
	19,11
	0,1

	К 91
	К 90
	17,61
	0,1

	К 34
	К 33
	6,14
	0,1

	ул. Хвойная д. 12
	К 87
	10,85
	0,1

	ул. Хвойная д. 12
	К 88
	10,37
	0,1

	К 89
	К 90
	4,55
	0,1

	К 92
	К 91
	5,04
	0,1

	К 65
	К 50
	45,49
	0,1

	К 82
	К 50
	7,12
	0,1

	К 29
	К 50
	15,31
	0,1

	К 85
	К 84
	10,19
	0,1

	К 84
	К 81
	20,96
	0,1

	К 81
	К 82
	13,91
	0,1

	К 28
	К 29
	15,09
	0,1

	ул. Хвойная д. 14
	К 85
	9,03
	0,1

	ул. Хвойная д. 15
	К 84
	8,36
	0,1

	ул. Хвойная д. 15
	К 81
	7,31
	0,1

	ул. Хвойная д. 15
	К 82
	6,63
	0,1

	ул. Хвойная д. 16
	К 29
	7,34
	0,1

	ул. Хвойная д. 16
	К 28
	6,79
	0,1

	К 79
	К 122
	31,39
	0,1

	К 74
	К 79
	16,85
	0,1

	ул. Хвойная д. 26
	К 75
	10,61
	0,1

	К 75
	К 74
	20,54
	0,1

	ул. Хвойная д. 26
	К 74
	9,28
	0,1

	ул. Хвойная д. 22
	К 70
	7,93
	0,1

	К 68
	К 67
	6,29
	0,1

	К 69
	К 68
	6,69
	0,1

	ул. Хвойная д. 13
	К 34
	6,66
	0,1

	ул. Хвойная д. 11
	К 92
	5,51
	0,1

	ул. Хвойная д. 11
	К 89
	5,31
	0,1

	К 51
	К 57
	19,63
	0,1

	ул. Хвойная д. 9
	К 93
	6,37
	0,1

	ул. Хвойная д. 8
	К 95
	7,85
	0,1

	ул. Хвойная д. 8
	К 98
	7,53
	0,1

	К 111
	К 112
	9,01
	0,1

	ул. Хвойная д. 4
	К 111
	6,55
	0,1

	ул. Хвойная д. 4
	К 54
	8,2
	0,1

	К 129
	К 128
	31,43
	0,1

	Казарма № 1
	К 129
	10,92
	0,1

	К 143
	К 142
	14,87
	0,1

	К 144
	К 143
	30,6
	0,1

	К 63
	К 64
	10,57
	0,1

	К 62
	К 63
	20,18
	0,1

	К 61
	К 62
	16,28
	0,1

	К 60
	К 61
	14,71
	0,1

	К 59
	К 60
	18,42
	0,1

	К 59
	К 58
	59,69
	0,1

	К 2
	К 58
	29,63
	0,1

	К 1
	К 2
	21,55
	0,1

	ул. Хвойная д. 25
	К 62
	19,39
	0,1

	ул. Хвойная д. 22
	К 61
	20,26
	0,1

	ул. Хвойная д. 22
	К 60
	9,99
	0,1

	К 70
	К 59
	9,54
	0,1

	К 58
	К 65
	23
	0,1

	Детский сад
	К 2
	12,2
	0,1

	Детский сад
	К 1
	12,7
	0,1

	 
	Выпуск (Семрино)
	11,12
	0,1

	 
	 
	105,63
	 

	КНС
	Выпуск
	56,84
	 

	 
	КНС
	13,92
	 


Характеристика напорного коллектора коллектора от КНС пос. Семрино ул. Хвойная до КОС пос. Семрино
	Длина, м
	Высота канала, м

	1793,0
	0,15

	1793,0
	0,15


Пос. Сусанино

	Начальный узел
	Конечный узел
	Длина, м
	Высота канала, м

	К 10
	К 5
	39,21
	0,1

	К 11
	К 10
	13,85
	0,1

	К 17
	К 11
	13,85
	0,1

	К 18
	К 17
	12,97
	0,1

	К 19
	К 18
	17,59
	0,1

	К 20
	К 19
	15,86
	0,1

	К 21
	К 20
	16,15
	0,1

	Сусанинская школа
	К 21
	12,4
	0,1

	К 12
	К 11
	10,38
	0,1

	К 13
	К 12
	30,86
	0,1

	К 14
	К 13
	46,72
	0,1

	К 15
	К 14
	28,55
	0,1

	Сусанинская школа
	К 15
	34,03
	0,1

	К 6
	К 5
	33,76
	0,1

	К 7
	К 6
	12,98
	0,1

	Жилой дом
	К 7
	7,79
	0,1

	Жилой дом
	К 6
	9,23
	0,1

	К 5
	К 4
	32,34
	0,1

	К 4
	К 3
	23,65
	0,1

	К 3
	К 2
	21,34
	0,1

	К 2
	К 1
	23,36
	0,1

	К 1
	К0
	22,21
	0,1

	К 23
	К 22
	22,87
	0,1

	Администрация
	К 23
	8,62
	0,1

	К 24
	К0
	18,41
	0,1

	К 25
	К 24
	18,37
	0,1

	К 26
	К 25
	12
	0,1

	К 27
	К 26
	22,51
	0,1

	К 30
	К 29
	30
	0,1

	ДК 
	К 30
	12,77
	0,1

	К 28
	К 27
	24
	0,1

	К 29
	К 28
	62,61
	0,1

	КНС
	К 9
	1
	0,1

	К 9
	К0
	1
	0,1

	К 22
	К 9
	15,74
	0,1


Перспективные сети системы водоотведения пос. Сусанино (частный сектор)

	Начальный узел
	Конечный узел
	Длина, м
	Диаметр (кон), м

	11
	30
	39,68
	0,15

	13
	17
	50,93
	0,15

	15
	46
	27,86
	0,15

	17
	18
	31,12
	0,15

	18
	19
	19,32
	0,15

	19
	20
	23,61
	0,15

	20
	22
	21,99
	0,15

	21
	23
	15,02
	0,15

	22
	21
	32,73
	0,15

	23
	24
	31,46
	0,15

	24
	25
	17,9
	0,15

	25
	26
	27,9
	0,15

	26
	27
	16,1
	0,15

	27
	28
	26,29
	0,15

	28
	29
	51,5
	0,15

	29
	14
	30,08
	0,15

	30
	12
	75,13
	0,15

	31
	16
	152,4
	0,15

	32
	31
	25,75
	0,15

	33
	32
	23,07
	0,15

	34
	33
	12,88
	0,15

	35
	34
	47,75
	0,15

	36
	35
	31,11
	0,15

	37
	36
	36,49
	0,15

	38
	37
	25,75
	0,15

	39
	38
	11,8
	0,15

	40
	39
	24,69
	0,15

	41
	40
	20,38
	0,15

	42
	41
	12,35
	0,15

	43
	42
	22,53
	0,15

	44
	43
	46,14
	0,15

	45
	44
	22
	0,15

	46
	45
	44
	0,15

	47
	49
	17,41
	0,15

	49
	50
	30,83
	0,15

	50
	51
	20,85
	0,15

	51
	52
	23,58
	0,15

	52
	53
	68,91
	0,15

	53
	54
	13,6
	0,15

	54
	55
	19,95
	0,15

	55
	56
	17,23
	0,15

	56
	8
	17,56
	0,15

	57
	58
	25,39
	0,15

	58
	59
	18,14
	0,15

	59
	60
	41,71
	0,15

	60
	6
	14,58
	0,15

	61
	7
	10,75
	0,15

	62
	63
	39,88
	0,15

	63
	64
	37,17
	0,15

	64
	65
	33,57
	0,15

	65
	66
	19,04
	0,15

	66
	67
	14,5
	0,15

	67
	68
	15,41
	0,15

	68
	69
	22,15
	0,15

	69
	70
	28,63
	0,15

	70
	71
	17,22
	0,15

	71
	72
	31,74
	0,15

	72
	5
	12,09
	0,15

	73
	48
	31,72
	0,15

	81
	47
	32,68
	0,15

	74
	75
	139,5
	0,15

	75
	76
	46,72
	0,15

	76
	77
	28,51
	0,15

	77
	78
	157,7
	0,15

	78
	79
	137,57
	0,15

	79
	80
	28,59
	0,15

	80
	81
	43,09
	0,15

	84
	82
	101,76
	0,15

	85
	84
	32,19
	0,15

	86
	85
	38,64
	0,15

	87
	86
	13,41
	0,15

	88
	87
	39,17
	0,15

	89
	88
	25,22
	0,15

	90
	89
	17,71
	0,15

	92
	90
	18,78
	0,15

	93
	91
	13,41
	0,15

	91
	92
	20,39
	0,15

	94
	93
	12,34
	0,15

	95
	94
	20,93
	0,15

	96
	95
	23,6
	0,15

	97
	96
	48,34
	0,15

	98
	97
	14,65
	0,15

	99
	98
	21,63
	0,15

	100
	99
	23,02
	0,15

	101
	100
	13,96
	0,15

	102
	101
	21,63
	0,15

	103
	102
	49,83
	0,15

	104
	103
	34,68
	0,15

	105
	104
	13,63
	0,15

	106
	105
	35,51
	0,15

	107
	106
	28,9
	0,15

	108
	107
	33,43
	0,15

	109
	108
	22,3
	0,15

	110
	109
	29,32
	0,15

	111
	110
	39,63
	0,15

	112
	111
	74,33
	0,15

	113
	112
	25,18
	0,15

	114
	113
	24,36
	0,15

	83
	114
	50,65
	0,15

	131
	115
	22,27
	0,15

	221
	117
	21,52
	0,15

	222
	119
	22,14
	0,15

	121
	302
	14,98
	0,15

	123
	303
	26,28
	0,15

	125
	320
	109,45
	0,15

	127
	168
	71,58
	0,15

	128
	169
	129,92
	0,15

	130
	272
	43,08
	0,15

	132
	131
	21,07
	0,15

	133
	132
	16,95
	0,15

	134
	133
	44,58
	0,15

	135
	134
	39,24
	0,15

	136
	135
	47,48
	0,15

	137
	136
	47,09
	0,15

	138
	137
	44,62
	0,15

	139
	138
	21,46
	0,15

	140
	139
	66,08
	0,15

	141
	140
	65,67
	0,15

	142
	141
	113,6
	0,15

	143
	142
	32,61
	0,15

	144
	143
	23,56
	0,15

	145
	144
	12,78
	0,15

	146
	145
	49,99
	0,15

	147
	146
	22,3
	0,15

	148
	147
	10,32
	0,15

	149
	148
	17,34
	0,15

	150
	149
	19,42
	0,15

	151
	150
	38,8
	0,15

	152
	151
	10,76
	0,15

	153
	152
	14,86
	0,15

	154
	153
	61,55
	0,15

	155
	154
	25,19
	0,15

	156
	155
	36,76
	0,15

	116
	156
	20,53
	0,15

	157
	116
	20,78
	0,15

	158
	157
	25,61
	0,15

	159
	158
	24,36
	0,15

	160
	159
	15,28
	0,15

	161
	160
	23,54
	0,15

	162
	161
	27,67
	0,15

	163
	162
	21,89
	0,15

	164
	163
	13,22
	0,15

	165
	164
	32,63
	0,15

	166
	165
	24,37
	0,15

	167
	166
	132,99
	0,15

	168
	167
	63,6
	0,15

	169
	170
	28,09
	0,15

	170
	171
	15,28
	0,15

	171
	172
	36,75
	0,15

	172
	173
	35,94
	0,15

	173
	174
	18,58
	0,15

	174
	175
	42,12
	0,15

	175
	176
	17,76
	0,15

	176
	177
	29,32
	0,15

	177
	1
	25,61
	0,15

	1
	178
	37,58
	0,15

	178
	179
	41,71
	0,15

	179
	180
	14,87
	0,15

	180
	129
	15,95
	0,15

	118
	181
	25,86
	0,15

	181
	182
	18,57
	0,15

	182
	183
	11,55
	0,15

	183
	184
	25,2
	0,15

	184
	185
	17,34
	0,15

	185
	186
	13,65
	0,15

	186
	187
	42,92
	0,15

	187
	188
	23,96
	0,15

	188
	189
	12,8
	0,15

	189
	190
	14,88
	0,15

	190
	191
	21,47
	0,15

	191
	192
	28,5
	0,15

	192
	193
	22,29
	0,15

	193
	194
	17,76
	0,15

	194
	195
	18,19
	0,15

	195
	196
	33,01
	0,15

	196
	197
	40,9
	0,15

	197
	198
	21,89
	0,15

	198
	199
	68,15
	0,15

	199
	200
	34,67
	0,15

	200
	201
	13,64
	0,15

	201
	202
	8,25
	0,15

	202
	203
	19,41
	0,15

	203
	204
	16,11
	0,15

	204
	205
	9,92
	0,15

	205
	206
	33,87
	0,15

	206
	207
	32,2
	0,15

	207
	208
	11,97
	0,15

	208
	209
	9,91
	0,15

	209
	210
	12,39
	0,15

	210
	211
	9,9
	0,15

	211
	212
	18,2
	0,15

	212
	213
	25,18
	0,15

	213
	214
	39,63
	0,15

	214
	215
	18,17
	0,15

	215
	216
	19,83
	0,15

	216
	217
	19,41
	0,15

	217
	218
	11,16
	0,15

	218
	219
	40,48
	0,15

	219
	220
	8,67
	0,15

	220
	221
	24,78
	0,15

	223
	222
	19,01
	0,15

	224
	223
	35,09
	0,15

	225
	224
	13,22
	0,15

	226
	225
	30,14
	0,15

	227
	226
	9,5
	0,15

	228
	227
	43,38
	0,15

	229
	228
	35,08
	0,15

	230
	229
	24,37
	0,15

	231
	230
	36,77
	0,15

	232
	231
	18,59
	0,15

	233
	232
	19,41
	0,15

	234
	233
	32,22
	0,15

	235
	234
	52,44
	0,15

	236
	235
	18,59
	0,15

	237
	236
	13,62
	0,15

	238
	237
	19,01
	0,15

	239
	238
	23,95
	0,15

	240
	239
	11,15
	0,15

	241
	240
	9,91
	0,15

	242
	241
	14,86
	0,15

	243
	242
	19,42
	0,15

	244
	243
	28,08
	0,15

	245
	244
	26,03
	0,15

	246
	245
	22,3
	0,15

	247
	246
	13,63
	0,15

	248
	247
	12,8
	0,15

	249
	248
	30,14
	0,15

	250
	249
	13,64
	0,15

	251
	250
	34,68
	0,15

	252
	251
	36,76
	0,15

	253
	252
	33,88
	0,15

	254
	253
	13,21
	0,15

	255
	254
	20,24
	0,15

	256
	255
	27,25
	0,15

	257
	256
	30,98
	0,15

	258
	257
	20,24
	0,15

	120
	258
	31,01
	0,15

	259
	120
	22,27
	0,15

	260
	259
	13,21
	0,15

	261
	260
	23,13
	0,15

	262
	261
	30,98
	0,15

	263
	262
	39,24
	0,15

	264
	263
	38,83
	0,15

	265
	264
	24,77
	0,15

	266
	265
	14,03
	0,15

	267
	266
	23,55
	0,15

	268
	267
	22,7
	0,15

	269
	268
	46,26
	0,15

	270
	269
	34,68
	0,15

	271
	270
	15,3
	0,15

	272
	271
	80,11
	0,15

	273
	122
	17,43
	0,15

	274
	273
	12,89
	0,15

	275
	274
	29,52
	0,15

	276
	275
	23,08
	0,15

	277
	276
	19,34
	0,15

	278
	277
	20,4
	0,15

	279
	278
	45,64
	0,15

	280
	279
	22,56
	0,15

	281
	280
	22
	0,15

	282
	281
	33,29
	0,15

	283
	282
	53,7
	0,15

	284
	283
	46,18
	0,15

	285
	284
	22,55
	0,15

	286
	285
	19,33
	0,15

	287
	286
	13,96
	0,15

	288
	287
	12,35
	0,15

	289
	288
	34,36
	0,15

	290
	289
	18,25
	0,15

	291
	290
	17,18
	0,15

	292
	291
	89,67
	0,15

	293
	292
	42,95
	0,15

	294
	293
	25,78
	0,15

	295
	294
	17,19
	0,15

	296
	295
	23,08
	0,15

	297
	296
	15,02
	0,15

	298
	297
	40,81
	0,15

	300
	298
	86,98
	0,15

	301
	300
	15,58
	0,15

	302
	301
	20,94
	0,15

	303
	304
	36,49
	0,15

	304
	305
	118,14
	0,15

	305
	304
	54,24
	0,15

	304
	305
	97,2
	0,15

	305
	306
	21,27
	0,15

	306
	307
	22,18
	0,15

	307
	308
	18,86
	0,15

	308
	309
	26,3
	0,15

	309
	310
	47,79
	0,15

	310
	311
	18,25
	0,15

	311
	312
	38,11
	0,15

	312
	313
	45,11
	0,15

	313
	314
	99,32
	0,15

	314
	315
	37,58
	0,15

	315
	316
	86,98
	0,15

	316
	124
	55,46
	0,15

	1/112
	11
	21,35
	0,15

	1/110
	30
	17,9
	0,15

	1/98
	12
	13,85
	0,15

	2/96а
	29
	10,47
	0,15

	2/100
	28
	18,34
	0,15

	2/113
	27
	15,06
	0,15

	2/115
	26
	18,89
	0,15

	2/119
	25
	27,52
	0,15

	2/104
	25
	16,97
	0,15

	2/123
	24
	17,68
	0,15

	2/106а
	24
	32,51
	0,15

	2/108
	23
	23,9
	0,15

	2/125
	21
	27,27
	0,15

	2/108а
	21
	31,55
	0,15

	2/110
	22
	18,75
	0,15

	2/112
	20
	33,67
	0,15

	2/129
	20
	28,63
	0,15

	2/133
	19
	23,87
	0,15

	2/135
	18
	23,57
	0,15

	2
	17
	17,89
	0,15

	2/180
	13
	18,27
	0,15

	3/114
	31
	10,57
	0,15

	3/115а
	32
	20,09
	0,15

	3/117
	33
	21,84
	0,15

	3/116
	34
	16,53
	0,15

	3/118
	35
	13,05
	0,15

	3/123
	37
	26,04
	0,15

	3/120
	37
	15,27
	0,15

	3/120а
	38
	17,23
	0,15

	3/125
	39
	23,29
	0,15

	3/126
	41
	17,03
	0,15

	3/135
	42
	19,8
	0,15

	3/128а
	42
	32,07
	0,15

	3/137
	43
	19,87
	0,15

	3/132
	43
	25,16
	0,15

	3/136
	44
	13,03
	0,15

	4
	45
	16,79
	0,15

	3/142
	46
	14,06
	0,15

	3/144
	15
	16,71
	0,15

	4/114
	73
	12,7
	0,15

	4/107
	73
	21,06
	0,15

	5
	73
	53,21
	0,15

	4/109
	72
	34,44
	0,15

	4/118
	5
	13,94
	0,15

	4/122
	71
	18,41
	0,15

	4/113а
	70
	37,55
	0,15

	4/119
	69
	25,42
	0,15

	4/124а
	69
	27,03
	0,15

	4/121
	68
	22,35
	0,15

	4/128
	67
	15,55
	0,15

	4/123
	66
	25,7
	0,15

	4/127
	65
	54,74
	0,15

	4/130
	65
	25,73
	0,15

	4/138
	64
	25,38
	0,15

	4/146
	63
	15,6
	0,15

	4/141
	62
	14,87
	0,15

	4/148
	62
	26,88
	0,15

	4/150
	61
	22
	0,15

	4/147
	60
	19,29
	0,15

	6
	61
	15,2
	0,15

	4/145
	6
	52,81
	0,15

	7
	62
	20,23
	0,15

	4/143
	7
	24,5
	0,15

	4/149
	59
	20,06
	0,15

	4/156
	58
	23,65
	0,15

	4/156а
	57
	18,82
	0,15

	8
	57
	10,54
	0,15

	4/153
	8
	20,52
	0,15

	4/158
	56
	22,64
	0,15

	4/153а
	56
	37,52
	0,15

	4/157
	55
	17,48
	0,15

	4/160
	55
	18,24
	0,15

	4/162
	54
	22,27
	0,15

	4/159
	53
	32,12
	0,15

	4/164
	52
	17,55
	0,15

	4/167
	51
	16,78
	0,15

	4/166
	50
	19,59
	0,15

	4/170
	49
	18,88
	0,15

	4/172
	81
	16,37
	0,15

	4/174
	80
	18,23
	0,15

	4/178
	79
	28,07
	0,15

	4/190
	78
	18,65
	0,15

	4/202
	77
	15,65
	0,15

	4/206
	76
	23,89
	0,15

	4/216
	75
	33,76
	0,15

	4/128
	74
	14,97
	0,15

	9
	126
	71,51
	0,15

	10
	9
	34,29
	0,15

	326
	10
	28,09
	0,15

	325
	326
	32,22
	0,15

	324
	325
	40,9
	0,15

	323
	324
	33,06
	0,15

	321
	323
	48,74
	0,15

	320
	321
	128,75
	0,15

	319
	320
	34,4
	0,15

	5/183
	321
	13,04
	0,15

	5/177
	323
	17,82
	0,15

	5/175
	324
	14
	0,15

	5/173а
	325
	33,31
	0,15

	5/173
	326
	12,15
	0,15

	5/171
	10
	14,55
	0,15

	5/167
	9
	13,22
	0,15

	5/161
	83
	15,93
	0,15

	126
	83
	21
	0,15

	5/159
	114
	19,7
	0,15

	5/157а
	113
	38,17
	0,15

	5/157
	112
	15,72
	0,15

	5/151
	111
	16,56
	0,15

	5/147
	110
	15,91
	0,15

	5/145
	109
	11,62
	0,15

	5/141а
	108
	31,74
	0,15

	5/130а
	107
	32,49
	0,15

	5/126
	106
	33,06
	0,15

	5/137
	106
	14,45
	0,15

	5/122
	105
	37,8
	0,15

	5/127
	104
	15,41
	0,15

	5/120
	103
	55,85
	0,15

	5/123
	102
	22,36
	0,15

	5/118
	102
	38,36
	0,15

	5/119
	101
	12,33
	0,15

	5/116
	100
	52,61
	0,15

	5/110
	99
	19,29
	0,15

	5/115а
	98
	20,66
	0,15

	5/108
	97
	21,57
	0,15

	5/113
	96
	17,39
	0,15

	5/104
	96
	17,31
	0,15

	5/109а
	95
	19,11
	0,15

	5/102
	94
	19,78
	0,15

	5/101
	93
	19,55
	0,15

	5/98а
	93
	41,78
	0,15

	5/98
	91
	22,48
	0,15

	5/97
	91
	15,02
	0,15

	5/95
	92
	26,67
	0,15

	5/96
	90
	22,71
	0,15

	5/93а
	90
	17,97
	0,15

	5/92
	89
	16,77
	0,15

	5/90
	88
	22,64
	0,15

	5/88а
	87
	34,95
	0,15

	5/85а
	86
	22,5
	0,15

	5/84а
	86
	21,68
	0,15

	5/84
	85
	25,4
	0,15

	5/82
	84
	18,92
	0,15

	6/114
	131
	23,53
	0,15

	6/75
	132
	18,52
	0,15

	6/118
	133
	24,06
	0,15

	6/122
	134
	21,58
	0,15

	6/81
	134
	17,53
	0,15

	6/128
	135
	55,59
	0,15

	6/83
	135
	17,26
	0,15

	6/85а
	136
	19,77
	0,15

	6/87
	137
	18,5
	0,15

	6/91а
	138
	18,65
	0,15

	6/134
	139
	24,54
	0,15

	6/136
	140
	17,75
	0,15

	6/97
	140
	14,98
	0,15

	6/101
	141
	17,63
	0,15

	6/140
	142
	23,73
	0,15

	6/142
	143
	16,76
	0,15

	6/142а
	144
	18,73
	0,15

	6/115
	145
	32,19
	0,15

	6/146
	146
	23,83
	0,15

	6/148а
	147
	14,92
	0,15

	6/119
	148
	26,2
	0,15

	6/150
	149
	16,85
	0,15

	6/150а
	150
	18,32
	0,15

	6/123
	150
	24,18
	0,15

	6/125
	151
	18,42
	0,15

	6/154
	152
	17,75
	0,15

	6/127
	153
	19,48
	0,15

	6/156а
	153
	17,57
	0,15

	6/131
	154
	25,07
	0,15

	6/166
	155
	15,26
	0,15

	6/168
	156
	18,04
	0,15

	6/139
	157
	16,79
	0,15

	6/170
	158
	20,63
	0,15

	6/172
	159
	26,45
	0,15

	6/172а
	160
	40,36
	0,15

	6/141
	161
	20,2
	0,15

	6/176
	162
	16,46
	0,15

	6/178
	163
	16,26
	0,15

	6/143
	164
	16,66
	0,15

	6/145
	165
	16,86
	0,15

	6/182
	165
	20,38
	0,15

	6/149а
	166
	16,11
	0,15

	6/190
	167
	19,96
	0,15

	6/194
	168
	16,29
	0,15

	7/227а
	169
	29
	0,15

	7/216
	169
	22,17
	0,15

	7/214
	170
	7,73
	0,15

	7/223
	171
	20,32
	0,15

	7/210
	172
	18,91
	0,15

	7/208
	173
	31,45
	0,15

	7/206
	174
	17,37
	0,15

	7/215
	175
	18,42
	0,15

	7/198
	176
	23,76
	0,15

	7/196
	177
	20,79
	0,15

	7/209
	177
	19,92
	0,15

	7/205
	1
	21,62
	0,15

	7/203
	178
	12,91
	0,15

	7/199
	179
	23,58
	0,15

	7/190
	180
	18,62
	0,15

	129
	118
	16,29
	0,15

	7/195
	181
	22,04
	0,15

	7/188
	181
	16,1
	0,15

	7/193
	182
	31,61
	0,15

	318
	183
	13,05
	0,15

	7/191
	184
	31,06
	0,15

	7/176
	185
	14,96
	0,15

	7/189
	186
	28,06
	0,15

	7/172
	187
	22,8
	0,15

	7/179
	187
	21,37
	0,15

	7/175
	188
	50,57
	0,15

	7/170
	189
	21,13
	0,15

	7/173
	190
	18,7
	0,15

	7/171
	191
	47,93
	0,15

	7/169
	192
	27,16
	0,15

	7/164
	192
	14,17
	0,15

	7/165
	193
	26,52
	0,15

	7/162
	193
	22,43
	0,15

	7/163
	194
	24,67
	0,15

	7/160
	194
	34,13
	0,15

	7/158
	195
	15,33
	0,15

	7/157
	196
	20,39
	0,15

	7/152
	197
	15,82
	0,15

	7/155
	198
	27,39
	0,15

	7/150
	198
	32,36
	0,15

	7/140
	200
	36,78
	0,15

	7/149
	201
	23,41
	0,15

	7/138
	202
	27,24
	0,15

	7/136
	203
	44,06
	0,15

	7/145
	204
	20,22
	0,15

	7/134
	205
	16,48
	0,15

	7/143
	205
	45,49
	0,15

	7/141
	206
	45,6
	0,15

	7/130
	206
	15,74
	0,15

	7/126
	207
	13,69
	0,15

	7/137
	207
	33,03
	0,15

	7/135
	208
	15,37
	0,15

	7/124б
	209
	12,11
	0,15

	7/133
	210
	31,56
	0,15

	7/124а
	211
	17,54
	0,15

	7/131
	212
	21,59
	0,15

	7/124
	212
	17,82
	0,15

	7/129
	213
	29,16
	0,15

	7/125
	214
	41,89
	0,15

	7/123
	215
	24,13
	0,15

	7/121
	216
	22,88
	0,15

	7/122
	217
	23,51
	0,15

	7/119
	218
	26,22
	0,15

	7/109
	219
	23,05
	0,15

	7/120
	220
	14,27
	0,15

	7/107
	221
	26,67
	0,15

	7/118
	221
	13,69
	0,15

	8/98
	222
	10,11
	0,15

	8/103
	223
	22,82
	0,15

	8/104
	224
	14,06
	0,15

	8/105
	225
	23,21
	0,15

	8/107
	226
	14,65
	0,15

	8/108
	227
	19,25
	0,15

	8/110
	228
	13,78
	0,15

	8/109б
	229
	21,45
	0,15

	8/112
	229
	15,23
	0,15

	8/124
	231
	17,69
	0,15

	8/114
	230
	18,47
	0,15

	8/111
	232
	17,43
	0,15

	8/126
	233
	10,05
	0,15

	8/128
	234
	14,21
	0,15

	8/113а
	234
	22,14
	0,15

	8/113
	235
	30,45
	0,15

	8/130
	235
	16,01
	0,15

	8/132а
	236
	12,19
	0,15

	8/115
	237
	24,35
	0,15

	8/117
	238
	47,73
	0,15

	8/121
	239
	17,6
	0,15

	8/134
	240
	13,85
	0,15

	8/123
	241
	31,95
	0,15

	8/136
	242
	37,61
	0,15

	8/125
	243
	21,22
	0,15

	8/140б
	244
	17,68
	0,15

	8/129
	244
	20,7
	0,15

	8/131
	245
	20,41
	0,15

	8/133
	246
	25,96
	0,15

	8/148
	247
	42,15
	0,15

	8/137
	248
	34,48
	0,15

	8/139
	249
	43,99
	0,15

	8/152
	250
	15,48
	0,15

	8/154
	251
	14,15
	0,15

	8/156
	252
	29,46
	0,15

	8/160
	253
	15,22
	0,15

	8/151
	254
	25,89
	0,15

	8/162
	255
	21,65
	0,15

	8/164
	256
	15,09
	0,15

	8/166
	257
	15,5
	0,15

	8/157
	258
	19,3
	0,15

	8/159
	259
	36,29
	0,15

	8/174
	260
	18,23
	0,15

	8/176
	261
	17,97
	0,15

	8/178
	262
	20,18
	0,15

	8/163
	263
	17,44
	0,15

	8/165
	264
	19,13
	0,15

	8/184
	265
	15,89
	0,15

	8/167
	266
	16,7
	0,15

	8/169
	267
	20,14
	0,15

	8/171
	268
	23,56
	0,15

	8/175
	269
	18,65
	0,15

	8/177
	270
	37,79
	0,15

	8/202
	271
	11,63
	0,15

	8/181
	272
	19,09
	0,15

	8/185
	130
	21,29
	0,15

	9/172
	302
	19,33
	0,15

	9/170
	301
	9,46
	0,15

	9/175
	300
	21,31
	0,15

	9/173
	298
	25,76
	0,15

	9/168
	298
	11,48
	0,15

	9/171
	297
	19,72
	0,15

	9/164
	296
	11,4
	0,15

	9/163
	295
	20,08
	0,15

	9/162
	294
	19,32
	0,15

	9/155
	293
	24,75
	0,15

	9/160
	293
	19,45
	0,15

	9/151
	292
	20,57
	0,15

	9/146
	291
	21,83
	0,15

	9/141
	290
	29,43
	0,15

	9/139
	289
	29,89
	0,15

	9/137
	288
	25,57
	0,15

	9/138а
	287
	14,94
	0,15

	9/135
	286
	27,87
	0,15

	9/134
	285
	14,93
	0,15

	9/132
	284
	15,43
	0,15

	9/131
	283
	21,76
	0,15

	9/130
	283
	10,03
	0,15

	9/129
	282
	22,6
	0,15

	9/127
	281
	18,84
	0,15

	9/124
	281
	15,58
	0,15

	9/122
	280
	13,44
	0,15

	9/120
	279
	13,94
	0,15

	9/125
	279
	26,88
	0,15

	9/121
	278
	28,71
	0,15

	9/116
	278
	12,12
	0,15

	9/119
	277
	23,52
	0,15

	9/117
	276
	24,91
	0,15

	9/112
	276
	10,82
	0,15

	9/115
	275
	19,51
	0,15

	9/113
	274
	22,54
	0,15

	9/108
	273
	6,68
	0,15

	10/113
	316
	22,64
	0,15

	10/115
	315
	17,34
	0,15

	10/119
	314
	16,43
	0,15

	10/125а
	313
	23,41
	0,15

	10/129
	312
	19,29
	0,15

	10/137
	310
	17,65
	0,15

	10/135
	311
	18,72
	0,15

	10/141
	309
	16,38
	0,15

	10/145
	308
	16,84
	0,15

	10/147
	307
	15,76
	0,15

	10/149
	306
	20,11
	0,15

	10/151
	305
	20,47
	0,15

	10/159
	304
	29,84
	0,15

	10/161
	305
	22,18
	0,15

	10/169
	304
	25,09
	0,15

	10/171
	303
	24,85
	0,15

	3/121
	36
	20,47
	0,15

	3/133
	40
	35,79
	0,15

	7/153
	199
	26,98
	0,15

	7/144
	199
	19,76
	0,15

	12
	317
	38,83
	0,15

	317
	14
	144,59
	0,15

	14
	16
	146,87
	0,15

	16
	48
	144,48
	0,15

	48
	82
	145,65
	0,15

	82
	115
	154,26
	0,15

	115
	117
	140,8
	0,15

	117
	119
	148,48
	0,15

	119
	122
	154,58
	0,15

	122
	124
	138,03
	0,15

	124
	3
	17,26
	0,15

	558
	383
	29,67
	0,15

	539
	556
	18,26
	0,15

	540
	554
	20,46
	0,15

	608
	552
	8,46
	0,15

	617
	550
	33,56
	0,15

	447
	548
	20,35
	0,15

	443
	546
	13,75
	0,15

	349
	544
	31,15
	0,15

	324
	542
	156,01
	0,15

	ДК
	К 30
	12,77
	0,15

	К 30
	К 29
	30
	0,15

	К 29
	К 28
	62,61
	0,15

	К 28
	К 27
	24
	0,15

	К 27
	К 26
	22,51
	0,15

	К 26
	К 25
	12
	0,15

	К 25
	К 24
	18,37
	0,15

	К 24
	К0
	18,41
	0,15

	К 9
	К0
	1
	0,15

	К 22
	К 9
	15,74
	0,15

	К 23
	К 22
	22,87
	0,15

	Администрация
	К 23
	8,62
	0,15

	К 1
	К0
	22,21
	0,15

	К 6
	К 5
	33,76
	0,15

	К 10
	К 5
	39,21
	0,15

	К 11
	К 10
	13,85
	0,15

	К 12
	К 11
	10,38
	0,15

	К 13
	К 12
	30,86
	0,15

	К 14
	К 13
	46,72
	0,15

	К 15
	К 14
	28,55
	0,15

	Сусанинская школа
	К 15
	34,03
	0,15

	К 17
	К 11
	13,85
	0,15

	Сусанинская школа
	К 21
	12,4
	0,15

	К 21
	К 20
	16,15
	0,15

	К 20
	К 19
	15,86
	0,15

	К 19
	К 18
	17,59
	0,15

	К 18
	К 17
	12,97
	0,15

	К 2
	К 1
	23,36
	0,15

	К 3
	К 2
	21,34
	0,15

	К 4
	К 3
	23,65
	0,15

	К 5
	К 4
	32,34
	0,15

	Жилой дом
	К 6
	9,23
	0,15

	К 7
	К 6
	12,98
	0,15

	Жилой дом
	К 7
	7,79
	0,15

	К0
	506
	1
	0,15

	448
	К 5
	32,96
	0,15

	504
	557
	105,02
	0,15

	503
	504
	28,22
	0,15

	502
	503
	27,32
	0,15

	501
	502
	19,71
	0,15

	500
	501
	54,2
	0,15

	499
	500
	25,53
	0,15

	498
	499
	63,16
	0,15

	497
	498
	65,83
	0,15

	496
	497
	44,8
	0,15

	495
	496
	74,8
	0,15

	494
	495
	31,36
	0,15

	493
	494
	19,71
	0,15

	492
	491
	11,19
	0,15

	491
	493
	139,3
	0,15

	490
	492
	35,39
	0,15

	489
	490
	112,88
	0,15

	488
	489
	27,77
	0,15

	487
	488
	94,06
	0,15

	486
	487
	201,57
	0,15

	383
	486
	63,6
	0,15

	555
	485
	33,74
	0,15

	485
	507
	18,37
	0,15

	507
	508
	155,88
	0,15

	508
	509
	71,22
	0,15

	509
	510
	109,3
	0,15

	510
	511
	30,46
	0,15

	511
	512
	29,11
	0,15

	512
	513
	30,92
	0,15

	513
	514
	32,25
	0,15

	514
	515
	22,4
	0,15

	515
	516
	26,88
	0,15

	516
	517
	58,68
	0,15

	517
	518
	11,65
	0,15

	518
	519
	25,98
	0,15

	519
	520
	9,4
	0,15

	520
	521
	17,03
	0,15

	521
	522
	19,71
	0,15

	522
	523
	19,25
	0,15

	523
	524
	22,85
	0,15

	524
	525
	73,01
	0,15

	525
	526
	22,4
	0,15

	526
	527
	31,35
	0,15

	527
	528
	52,86
	0,15

	528
	529
	24,19
	0,15

	529
	530
	27,77
	0,15

	530
	531
	32,26
	0,15

	531
	532
	21,5
	0,15

	532
	533
	68,52
	0,15

	533
	534
	10,76
	0,15

	534
	535
	29,56
	0,15

	535
	536
	15,67
	0,15

	536
	537
	10,31
	0,15

	537
	538
	17,91
	0,15

	538
	539
	37,64
	0,15

	559
	540
	25,09
	0,15

	560
	559
	11,2
	0,15

	561
	560
	29,56
	0,15

	562
	561
	27,33
	0,15

	563
	562
	14,33
	0,15

	564
	563
	26,88
	0,15

	565
	564
	23,29
	0,15

	566
	565
	34,04
	0,15

	567
	566
	34,04
	0,15

	568
	567
	21,5
	0,15

	569
	568
	18,82
	0,15

	570
	569
	39,42
	0,15

	571
	570
	122,27
	0,15

	572
	571
	30,91
	0,15

	573
	572
	19,26
	0,15

	574
	573
	21,5
	0,15

	575
	574
	15,68
	0,15

	576
	575
	24,64
	0,15

	577
	576
	108,39
	0,15

	578
	577
	34,49
	0,15

	579
	578
	26,43
	0,15

	580
	579
	19,71
	0,15

	581
	580
	42,1
	0,15

	583
	581
	22,39
	0,15

	584
	582
	42,55
	0,15

	582
	583
	18,82
	0,15

	585
	584
	24,18
	0,15

	586
	585
	99
	0,15

	587
	586
	31,8
	0,15

	588
	587
	62,71
	0,15

	589
	588
	77,94
	0,15

	590
	589
	47,93
	0,15

	553
	590
	23,25
	0,15

	551
	591
	139,5
	0,15

	591
	592
	61,36
	0,15

	592
	593
	38,53
	0,15

	593
	594
	52,86
	0,15

	594
	595
	110,64
	0,15

	595
	596
	48,83
	0,15

	596
	597
	51,95
	0,15

	597
	598
	37,63
	0,15

	598
	599
	44,35
	0,15

	599
	600
	48,83
	0,15

	600
	601
	43
	0,15

	601
	602
	16,13
	0,15

	602
	603
	30,01
	0,15

	603
	604
	47,92
	0,15

	604
	605
	34,05
	0,15

	605
	606
	14,78
	0,15

	609
	607
	29,11
	0,15

	607
	608
	36,29
	0,15

	610
	609
	50,17
	0,15

	611
	610
	34,93
	0,15

	612
	611
	19,27
	0,15

	613
	612
	44,34
	0,15

	614
	613
	54,65
	0,15

	615
	614
	54,19
	0,15

	616
	615
	12,99
	0,15

	606
	616
	61,84
	0,15

	618
	617
	25,98
	0,15

	619
	618
	90,49
	0,15

	620
	619
	78,84
	0,15

	621
	620
	28,22
	0,15

	622
	621
	19,7
	0,15

	623
	622
	28,67
	0,15

	624
	623
	22,85
	0,15

	625
	624
	54,2
	0,15

	626
	625
	47,93
	0,15

	627
	626
	98,99
	0,15

	628
	627
	34,94
	0,15

	629
	628
	19,26
	0,15

	630
	629
	34,93
	0,15

	631
	630
	70,77
	0,15

	632
	631
	47,48
	0,15

	633
	632
	73,47
	0,15

	634
	633
	38,97
	0,15

	635
	634
	43,9
	0,15

	484
	635
	22,39
	0,15

	483
	484
	41,21
	0,15

	482
	483
	30,91
	0,15

	481
	482
	12,54
	0,15

	480
	481
	41,21
	0,15

	479
	480
	27,77
	0,15

	478
	479
	39,42
	0,15

	477
	478
	17,47
	0,15

	476
	477
	10,3
	0,15

	475
	476
	17,92
	0,15

	549
	475
	75,81
	0,15

	505
	474
	73,48
	0,15

	474
	473
	46,59
	0,15

	473
	472
	99,89
	0,15

	472
	471
	20,61
	0,15

	471
	470
	36,72
	0,15

	470
	469
	21,06
	0,15

	469
	468
	32,25
	0,15

	468
	466
	46,59
	0,15

	466
	467
	53,76
	0,15

	467
	465
	39,42
	0,15

	465
	464
	39,42
	0,15

	464
	463
	68,98
	0,15

	463
	462
	22,85
	0,15

	462
	461
	17,02
	0,15

	461
	460
	19,71
	0,15

	460
	459
	27,77
	0,15

	459
	458
	16,57
	0,15

	458
	382
	23,29
	0,15

	382
	457
	43,92
	0,15

	457
	456
	43,44
	0,15

	456
	455
	19,27
	0,15

	455
	454
	11,19
	0,15

	454
	453
	20,61
	0,15

	453
	452
	21,95
	0,15

	452
	451
	21,06
	0,15

	451
	450
	36,72
	0,15

	450
	449
	39,87
	0,15

	449
	448
	42,11
	0,15

	446
	447
	30,9
	0,15

	445
	446
	21,05
	0,15

	444
	445
	22,85
	0,15

	350
	444
	53,23
	0,15

	442
	443
	25,52
	0,15

	441
	442
	25,98
	0,15

	440
	441
	16,13
	0,15

	439
	440
	41,66
	0,15

	438
	439
	17,91
	0,15

	437
	438
	29,58
	0,15

	436
	437
	43
	0,15

	435
	436
	11,19
	0,15

	434
	435
	47,03
	0,15

	433
	434
	24,19
	0,15

	432
	433
	15,22
	0,15

	431
	432
	9,41
	0,15

	430
	431
	38,07
	0,15

	429
	430
	25,98
	0,15

	428
	429
	18,37
	0,15

	427
	428
	23,3
	0,15

	426
	427
	25,98
	0,15

	425
	426
	22,39
	0,15

	424
	425
	14,33
	0,15

	423
	424
	9,85
	0,15

	422
	423
	28,68
	0,15

	421
	422
	50,16
	0,15

	420
	421
	10,62
	0,15

	419
	420
	26,57
	0,15

	418
	419
	20,14
	0,15

	417
	418
	30,47
	0,15

	416
	417
	52,86
	0,15

	415
	416
	89,14
	0,15

	414
	415
	25,53
	0,15

	413
	414
	21,04
	0,15

	412
	413
	17,94
	0,15

	411
	412
	18,8
	0,15

	410
	411
	44,35
	0,15

	409
	410
	30,47
	0,15

	408
	409
	37,16
	0,15

	407
	408
	23,3
	0,15

	406
	407
	18,81
	0,15

	405
	406
	17,47
	0,15

	404
	405
	21,95
	0,15

	403
	404
	25,54
	0,15

	545
	403
	42,48
	0,15

	547
	402
	47,64
	0,15

	402
	401
	22,84
	0,15

	401
	400
	25,09
	0,15

	400
	399
	30,46
	0,15

	399
	398
	30,91
	0,15

	398
	397
	87,8
	0,15

	397
	396
	14,78
	0,15

	396
	395
	26,9
	0,15

	395
	394
	32,23
	0,15

	394
	393
	22,85
	0,15

	393
	392
	30,45
	0,15

	392
	391
	43,46
	0,15

	391
	390
	24,64
	0,15

	390
	389
	15,66
	0,15

	389
	388
	34,51
	0,15

	381
	387
	20,01
	0,15

	387
	386
	30,02
	0,15

	386
	385
	16,57
	0,15

	385
	384
	23,3
	0,15

	384
	375
	21,51
	0,15

	375
	376
	14,33
	0,15

	376
	377
	20,6
	0,15

	377
	378
	32,69
	0,15

	378
	379
	48,86
	0,15

	379
	380
	40,29
	0,15

	380
	361
	38,08
	0,15

	361
	360
	25,09
	0,15

	360
	359
	21,95
	0,15

	359
	358
	17,91
	0,15

	358
	357
	32,26
	0,15

	357
	356
	21,5
	0,15

	356
	355
	18,37
	0,15

	368
	354
	29,49
	0,15

	354
	353
	32,72
	0,15

	353
	352
	43,01
	0,15

	352
	351
	15,23
	0,15

	351
	350
	45,68
	0,15

	348
	349
	74,36
	0,15

	347
	348
	21,5
	0,15

	346
	347
	92,27
	0,15

	345
	346
	24,64
	0,15

	344
	345
	18,37
	0,15

	343
	344
	14,33
	0,15

	342
	343
	30,46
	0,15

	341
	342
	23,29
	0,15

	340
	341
	14,78
	0,15

	339
	340
	21,94
	0,15

	338
	339
	19,71
	0,15

	337
	338
	20,16
	0,15

	336
	337
	22,4
	0,15

	335
	336
	17,02
	0,15

	334
	335
	24,64
	0,15

	333
	334
	21,05
	0,15

	332
	333
	80,62
	0,15

	331
	332
	50,17
	0,15

	330
	331
	20,61
	0,15

	329
	330
	99,44
	0,15

	328
	329
	47,93
	0,15

	327
	328
	26,42
	0,15

	326
	327
	29,12
	0,15

	325
	326
	15,22
	0,15

	301
	325
	24,19
	0,15

	302
	301
	37,18
	0,15

	303
	302
	53,75
	0,15

	304
	303
	16,57
	0,15

	305
	304
	28,67
	0,15

	306
	305
	67,19
	0,15

	307
	306
	94,51
	0,15

	308
	307
	25,98
	0,15

	318
	308
	24,63
	0,15

	309
	318
	33,15
	0,15

	300
	309
	9,41
	0,15

	299
	300
	42,1
	0,15

	310
	299
	21,95
	0,15

	311
	310
	31,35
	0,15

	543
	311
	54,98
	0,15

	541
	312
	82,86
	0,15

	312
	313
	232,51
	0,15

	313
	314
	52,87
	0,15

	314
	315
	74,37
	0,15

	315
	316
	65,84
	0,15

	316
	317
	86,05
	0,15

	317
	319
	42,99
	0,15

	319
	320
	19,26
	0,15

	320
	321
	27,34
	0,15

	321
	322
	139,76
	0,15

	322
	323
	22,83
	0,15

	323
	324
	175,64
	0,15

	1/84
	504
	15,44
	0,15

	1/82а
	503
	15,22
	0,15

	1/82
	502
	26,39
	0,15

	1/78
	501
	9,72
	0,15

	1/76
	500
	11,69
	0,15

	1/72
	499
	20,99
	0,15

	1/68
	498
	11,3
	0,15

	1/64
	497
	16,72
	0,15

	1/60
	496
	16,27
	0,15

	1/58
	495
	11,63
	0,15

	1/56а
	494
	11,15
	0,15

	1/54
	493
	16,22
	0,15

	1/40а
	491
	28,66
	0,15

	1/40
	492
	12,25
	0,15

	1/38
	490
	21,59
	0,15

	1/32а
	489
	41,95
	0,15

	1/28
	488
	20,54
	0,15

	1/24
	487
	28,14
	0,15

	1/2б
	486
	31,45
	0,15

	1/2а
	383
	47,48
	0,15

	2/5
	555
	22,08
	0,15

	2/2
	485
	14,83
	0,15

	2/2б
	507
	15,28
	0,15

	2/23
	508
	28,12
	0,15

	2/29
	509
	21,21
	0,15

	2/24
	510
	15,97
	0,15

	2/26
	511
	16,11
	0,15

	2/28
	512
	31,62
	0,15

	2/30
	513
	15,05
	0,15

	2/32
	514
	24,46
	0,15

	2/41
	515
	19,12
	0,15

	2/38
	516
	17,08
	0,15

	2/40
	517
	18,95
	0,15

	2/49
	518
	14,76
	0,15

	2/51
	519
	17,79
	0,15

	2/44
	520
	40,49
	0,15

	2/57
	521
	18,96
	0,15

	2/46а
	521
	39,88
	0,15

	2/48
	522
	20,71
	0,15

	2/63
	523
	24,96
	0,15

	2/67
	524
	25,59
	0,15

	2/71
	525
	19,79
	0,15

	2/73
	526
	18,3
	0,15

	2/75
	527
	18,96
	0,15

	2/70
	528
	21,64
	0,15

	2/83
	529
	17,69
	0,15

	2/85
	530
	19,66
	0,15

	2/76
	530
	20,63
	0,15

	2/87
	531
	16,35
	0,15

	2/89
	532
	36,05
	0,15

	2/95
	533
	28,64
	0,15

	2/88
	534
	34,66
	0,15

	2/90
	535
	9,09
	0,15

	2/90а
	536
	29,18
	0,15

	2/101
	537
	15,66
	0,15

	2/105
	538
	23,95
	0,15

	2/105а
	539
	23,04
	0,15

	2/92
	539
	42,16
	0,15

	3/102а
	540
	23,19
	0,15

	3/101
	559
	17,31
	0,15

	3/98
	560
	17,7
	0,15

	3/96
	561
	21,73
	0,15

	3/99а
	561
	18,85
	0,15

	3/94
	562
	26,29
	0,15

	3/97
	562
	17,99
	0,15

	3/92
	563
	15,97
	0,15

	3/93
	564
	15,26
	0,15

	3/86
	564
	16,82
	0,15

	3/91
	565
	24,24
	0,15

	3/82
	565
	18,45
	0,15

	3/87
	566
	46,69
	0,15

	3/80
	566
	17,99
	0,15

	3/85
	567
	37,08
	0,15

	3/78
	567
	20,18
	0,15

	374
	568
	12,65
	0,15

	3/76
	568
	18,9
	0,15

	3/72
	569
	38,28
	0,15

	3/81
	570
	22,07
	0,15

	3/70
	570
	20,87
	0,15

	3/65
	571
	23,41
	0,15

	3/61
	572
	21,5
	0,15

	3/54
	573
	18,04
	0,15

	3/56
	574
	38,64
	0,15

	3/53
	575
	48,95
	0,15

	3/52
	575
	27,66
	0,15

	3/50
	576
	15,25
	0,15

	3/43
	577
	22,68
	0,15

	3/41
	578
	20,23
	0,15

	3/38
	578
	20,86
	0,15

	3/37
	579
	28,39
	0,15

	3/36
	580
	13,26
	0,15

	3/34
	581
	17,6
	0,15

	3/32
	583
	48,12
	0,15

	3/25
	582
	21,55
	0,15

	3/26
	584
	16,18
	0,15

	3/22
	585
	14,38
	0,15

	3/16
	586
	19,36
	0,15

	3/14
	587
	12,01
	0,15

	3/8
	588
	25,67
	0,15

	3/5
	589
	19,49
	0,15

	3/3
	590
	35,01
	0,15

	4/14
	591
	14,6
	0,15

	4/23
	592
	32,56
	0,15

	4/25
	593
	38,27
	0,15

	4/29
	594
	28,66
	0,15

	4/35
	595
	34,91
	0,15

	4/37
	596
	18,4
	0,15

	4/39
	597
	17,81
	0,15

	4/41
	598
	28,56
	0,15

	373
	599
	53,37
	0,15

	4/45а
	373
	21,34
	0,15

	362
	373
	41,08
	0,15

	4/43
	362
	20,14
	0,15

	4/44
	600
	22,52
	0,15

	4/46
	601
	13,08
	0,15

	4/63
	601
	59,36
	0,15

	4/48
	602
	30
	0,15

	4/50
	603
	11,32
	0,15

	4/67
	604
	18,55
	0,15

	4/73а
	605
	21,32
	0,15

	4/62
	606
	26,33
	0,15

	4/81а
	616
	9,96
	0,15

	4/70
	615
	15,97
	0,15

	4/85
	614
	20,02
	0,15

	4/72
	614
	20,01
	0,15

	4/80а
	613
	31,74
	0,15

	4/82
	612
	18,85
	0,15

	4/91
	612
	25,68
	0,15

	4/93
	611
	22,3
	0,15

	4/92
	611
	17,99
	0,15

	4/95а
	610
	19,77
	0,15

	4/98
	609
	37,84
	0,15

	4/103
	609
	19,16
	0,15

	4/105
	607
	15,27
	0,15

	4/106
	608
	46,36
	0,15

	5/83
	617
	19,13
	0,15

	5/72
	617
	21,24
	0,15

	5/66
	618
	29,21
	0,15

	5/81
	619
	26,9
	0,15

	5/77
	620
	24,7
	0,15

	363
	621
	46,62
	0,15

	364
	363
	19,09
	0,15

	5/62
	364
	11,94
	0,15

	5/58
	363
	18,63
	0,15

	5/56
	622
	23,84
	0,15

	5/52
	623
	18,56
	0,15

	5/73
	623
	26,26
	0,15

	5/52а
	624
	20,43
	0,15

	5/50
	625
	15,72
	0,15

	5/42
	626
	26,37
	0,15

	5/67
	626
	29,03
	0,15

	5/63
	627
	30
	0,15

	5/38
	628
	18,8
	0,15

	5/57
	629
	27,04
	0,15

	5/53
	630
	22,76
	0,15

	5/51
	631
	34,35
	0,15

	5/47
	632
	18,13
	0,15

	5/43
	633
	23,89
	0,15

	5/37
	634
	19,61
	0,15

	5/36
	634
	13,01
	0,15

	5/35
	635
	21,68
	0,15

	5/34
	635
	16,23
	0,15

	5/33
	484
	22,98
	0,15

	5/32
	484
	14,13
	0,15

	5/31
	483
	22,94
	0,15

	5/30а
	483
	11,53
	0,15

	5/25а
	482
	25,3
	0,15

	5/28
	481
	15
	0,15

	5/24
	480
	35,19
	0,15

	5/23
	479
	19,91
	0,15

	5/20
	478
	33,14
	0,15

	5/17а
	478
	54,33
	0,15

	5/17
	477
	27,28
	0,15

	5/18
	476
	39,27
	0,15

	5/11
	475
	20,88
	0,15

	6/11
	505
	39,95
	0,15

	6/17
	474
	14,76
	0,15

	6/21
	473
	17,81
	0,15

	6/25
	472
	12,79
	0,15

	6/30
	471
	19,49
	0,15

	6/31
	470
	18,53
	0,15

	6/33
	469
	33,17
	0,15

	6/35
	468
	22,15
	0,15

	6/36
	468
	29,55
	0,15

	6/38
	466
	29,11
	0,15

	6/37
	466
	20,17
	0,15

	6/40
	467
	30,85
	0,15

	6/40а
	465
	17,21
	0,15

	6/50
	464
	15,77
	0,15

	6/52
	463
	48,7
	0,15

	6/84
	462
	14,28
	0,15

	6/56
	461
	39,59
	0,15

	6/58
	460
	17,25
	0,15

	6/60
	459
	15,31
	0,15

	6/39
	458
	12,83
	0,15

	6/62
	458
	33,56
	0,15

	6/41
	382
	13,7
	0,15

	6/64
	382
	14,93
	0,15

	6/66
	457
	16,15
	0,15

	6/43
	457
	12,23
	0,15

	6/70
	456
	19,99
	0,15

	6/74
	455
	20,2
	0,15

	6/49
	454
	9,52
	0,15

	6/78
	453
	21,44
	0,15

	6/80
	452
	21,91
	0,15

	6/82
	451
	21,85
	0,15

	6/53а
	451
	36,2
	0,15

	6/86
	450
	20,95
	0,15

	6/53
	450
	17,48
	0,15

	6/90
	449
	21,65
	0,15

	6/59
	449
	8,04
	0,15

	6/92
	448
	18,89
	0,15

	365
	К 4
	28,71
	0,15

	366
	365
	11,4
	0,15

	6/102
	366
	6,89
	0,15

	367
	К 3
	27,18
	0,15

	6/104
	367
	9,29
	0,15

	6/106
	К 2
	43,41
	0,15

	6/110
	К 25
	16,57
	0,15

	7/116
	447
	29,88
	0,15

	7/114
	446
	20,83
	0,15

	7/112
	445
	22,32
	0,15

	7/110
	444
	22,58
	0,15

	7/106
	350
	21,28
	0,15

	7/105
	350
	22,46
	0,15

	7/104
	351
	20,02
	0,15

	7/103
	351
	20,54
	0,15

	7/102
	352
	43,73
	0,15

	7/101
	353
	17,19
	0,15

	7/90
	354
	19,91
	0,15

	7/99
	354
	21,7
	0,15

	355
	368
	15,73
	0,15

	7/88
	368
	25,7
	0,15

	7/95а
	368
	28,64
	0,15

	7/86
	355
	43,58
	0,15

	7/84
	356
	47,44
	0,15

	7/95
	357
	16,56
	0,15

	7/80
	357
	23,49
	0,15

	370
	358
	25,84
	0,15

	7/78
	370
	13,01
	0,15

	7/78б
	370
	18,18
	0,15

	7/93
	358
	32,76
	0,15

	7/91
	359
	16,17
	0,15

	7/89
	360
	17,85
	0,15

	371
	361
	15,87
	0,15

	7/72
	380
	17,68
	0,15

	7/79
	380
	51,29
	0,15

	7/70
	379
	23,5
	0,15

	7/68
	378
	26,26
	0,15

	7/75
	378
	36,69
	0,15

	7/71
	377
	13,25
	0,15

	7/62
	377
	15,38
	0,15

	7/60
	376
	23,49
	0,15

	7/61
	375
	28,62
	0,15

	7/56
	384
	24,3
	0,15

	7/57
	384
	27,38
	0,15

	372
	385
	29,01
	0,15

	7/54
	372
	15,81
	0,15

	7/52
	386
	23,82
	0,15

	7/53
	385
	27,47
	0,15

	7/51
	387
	45,65
	0,15

	7/48
	387
	17,96
	0,15

	7/49
	388
	14,39
	0,15

	388
	381
	13,13
	0,15

	7/46
	381
	37,46
	0,15

	7/42а
	389
	12,66
	0,15

	7/45
	389
	10,41
	0,15

	7/41
	390
	39,97
	0,15

	7/42
	391
	49,81
	0,15

	7/39
	391
	42,19
	0,15

	7/37
	392
	22,21
	0,15

	7/40
	392
	24,18
	0,15

	7/35
	393
	15,34
	0,15

	7/33
	394
	14,89
	0,15

	7/31
	395
	13,05
	0,15

	7/36
	396
	27,54
	0,15

	7/27
	396
	16,29
	0,15

	7/34
	397
	13,52
	0,15

	7/25
	398
	15,75
	0,15

	7/28
	399
	18,42
	0,15

	7/26
	400
	15,48
	0,15

	7/24
	401
	19,66
	0,15

	7/20
	402
	17,98
	0,15

	7/21
	547
	15,73
	0,15

	8/16
	545
	27,5
	0,15

	8/21
	403
	24,22
	0,15

	8/18
	403
	25,06
	0,15

	8/23
	404
	37,5
	0,15

	8/20
	404
	19,01
	0,15

	8/22
	405
	20,92
	0,15

	8/25
	405
	16,3
	0,15

	8/27
	406
	24,35
	0,15

	8/29
	407
	16
	0,15

	8/24
	407
	24,12
	0,15

	8/31а
	408
	16,03
	0,15

	8/32
	409
	19,55
	0,15

	8/32а
	410
	51,41
	0,15

	8/34а
	411
	37,28
	0,15

	8/41
	412
	12,52
	0,15

	8/36
	413
	46,33
	0,15

	8/38
	415
	34,63
	0,15

	8/47
	415
	14,65
	0,15

	8/45
	414
	36,53
	0,15

	8/53
	416
	11,83
	0,15

	8/57
	417
	19,1
	0,15

	8/50
	418
	34,46
	0,15

	8/52
	419
	17,08
	0,15

	8/54а
	420
	33,49
	0,15

	8/63
	420
	34,75
	0,15

	8/65
	422
	10,05
	0,15

	8/67
	423
	10,94
	0,15

	8/62
	424
	18,29
	0,15

	8/69
	425
	11,79
	0,15

	8/71
	426
	17,11
	0,15

	8/64
	427
	21,39
	0,15

	8/71а
	427
	21,76
	0,15

	8/68
	428
	39,43
	0,15

	8/73
	428
	37,07
	0,15

	8/75
	429
	10
	0,15

	8/77
	430
	16,01
	0,15

	8/72
	431
	23,02
	0,15

	8/81
	432
	27,35
	0,15

	8/74
	433
	22,17
	0,15

	8/83
	434
	14,18
	0,15

	8/82
	435
	26,18
	0,15

	8/91а
	436
	13,18
	0,15

	8/95
	437
	13,49
	0,15

	8/84
	437
	21,69
	0,15

	8/86
	438
	28,03
	0,15

	8/99
	439
	27,58
	0,15

	8/90
	440
	38,64
	0,15

	8/92а
	441
	18,89
	0,15

	8/101
	442
	8,86
	0,15

	8/96
	443
	23,03
	0,15

	9/103
	349
	12,83
	0,15

	9/94
	348
	20,45
	0,15

	9/92
	347
	21,55
	0,15

	9/91
	346
	15,25
	0,15

	9/86
	345
	29,98
	0,15

	9/87
	345
	28,35
	0,15

	9/85
	344
	29,44
	0,15

	9/84
	344
	15,17
	0,15

	9/83
	343
	30,41
	0,15

	9/82
	343
	15,75
	0,15

	9/81
	342
	16,57
	0,15

	9/78
	342
	37,51
	0,15

	9/76
	341
	15,02
	0,15

	9/79
	340
	23,4
	0,15

	9/77
	339
	33,7
	0,15

	9/74
	339
	12,96
	0,15

	9/75
	338
	10,61
	0,15

	9/73
	337
	17,2
	0,15

	9/72
	337
	17,78
	0,15

	9/71
	336
	19,55
	0,15

	9/70
	335
	13,88
	0,15

	9/69
	335
	18,47
	0,15

	9/68
	334
	27,45
	0,15

	9/66
	333
	41,27
	0,15

	9/59
	332
	21,94
	0,15

	9/62
	332
	19,69
	0,15

	9/60
	331
	31,71
	0,15

	9/57
	331
	40,93
	0,15

	9/58
	330
	25,66
	0,15

	9/45
	329
	22,15
	0,15

	9/41
	328
	12,75
	0,15

	9/42
	328
	15,92
	0,15

	9/40
	327
	13,28
	0,15

	9/39
	327
	38,42
	0,15

	9/37
	326
	26,71
	0,15

	9/38
	326
	13,33
	0,15

	9/36а
	325
	37,48
	0,15

	9/36
	301
	13,93
	0,15

	9/35
	301
	30,08
	0,15

	9/34
	302
	18,24
	0,15

	9/33
	302
	27,88
	0,15

	9/32
	303
	15,17
	0,15

	9/31
	304
	21,12
	0,15

	9/23
	305
	39,36
	0,15

	9/21
	306
	25,71
	0,15

	9/14
	307
	11,6
	0,15

	9/12
	308
	31,53
	0,15

	9/10
	318
	20,71
	0,15

	9/19
	309
	39,7
	0,15

	9/6
	300
	12,73
	0,15

	9/4а
	299
	13,03
	0,15

	9/4
	310
	16,33
	0,15

	9/2а
	311
	12,12
	0,15

	10/19
	312
	24,72
	0,15

	10/35
	313
	21,63
	0,15

	10/37
	314
	19,54
	0,15

	10/39
	315
	21,66
	0,15

	10/41а
	316
	14,08
	0,15

	10/43
	317
	16,01
	0,15

	10/47
	319
	14,59
	0,15

	10/49
	320
	14,58
	0,15

	10/51
	321
	30,1
	0,15

	10/61
	322
	29,39
	0,15

	10/63
	323
	14,48
	0,15

	10/79
	324
	18,02
	0,15

	КНС
	К 9
	1
	0,15

	557
	556
	141,67
	0,15

	556
	554
	144,75
	0,15

	554
	552
	147,47
	0,15

	552
	550
	142,79
	0,15

	550
	506
	139,61
	0,15

	506
	548
	153,02
	0,15

	548
	546
	144,37
	0,15

	546
	544
	151,43
	0,15

	544
	542
	157,45
	0,15

	542
	369
	21,94
	0,15

	3
	369
	47,23
	0,15

	369
	 
	534,55
	0,15

	КНС
	Очистные сооружения
	2000,0
	0,15

	КНС
	Очистные сооружения
	2000,0
	0,15


Приложение 5
Гидравлический расчет сети водоснабжения
Пос. Кобралово
	Начало участка
	Конец участка
	Источники
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр трубы, м
	Расход воды на участке, л/с
	Расход воды на участке, м3/час
	Потери напора на участке, м
	Удельные линейные потери, мм/м
	Скорость движения воды на участке, м/с

	Скважина № 3126
	Водонапорная башня № 2
	3126
	12
	0,15
	80,9109
	291,28
	5
	347,22
	4,5787

	В 1/а
	В 1
	 
	1,8
	0,11
	0
	0
	0
	0
	0

	Скважина № 3107
	УГ 1А
	3107
	34,15
	0,11
	3,4303
	12,35
	0,139
	3,4
	0,361

	В 1/а
	УГ 2
	3107
	25,8
	0,11
	3,4303
	12,35
	0,105
	3,4
	0,361

	1В-2ПГ
	2/В-3
	3107
	149,3
	0,11
	3,4303
	12,35
	0,608
	3,4
	0,361

	2/В-3
	4/В-5
	2742
	113,1
	0,225
	0,2034
	0,73
	0
	0
	0,0051

	4/В-5
	5/В-6ПГ
	2742
	93,8
	0,11
	1,8977
	6,83
	0,119
	1,06
	0,1997

	5/В-6ПГ
	В-В
	2742
	50
	0,11
	1,8977
	6,83
	0,063
	1,06
	0,1997

	В-В
	ул. Лесная д. 3 к1
	2742
	22
	0,063
	0,2383
	0,86
	0,005
	0,17
	0,0764

	В-В
	В-9
	2742
	60,6
	0,11
	1,6594
	5,97
	0,059
	0,81
	0,1746

	Б3-1
	ул. Лесная д. 2
	2742
	7,2
	0,063
	0,3096
	1,11
	0,003
	0,32
	0,0993

	В-9
	Б3-1
	2742
	64,1
	0,11
	1,3731
	4,94
	0,043
	0,56
	0,1445

	В-9
	ул. Лесная д. 4 к1
	2742
	16
	0,063
	0,2863
	1,03
	0,005
	0,26
	0,0919

	Б3-1
	Б3-2
	2742
	60
	0,11
	1,0635
	3,83
	0,025
	0,34
	0,1119

	Б3-2
	ул. Лесная д. 2а
	2742
	26,7
	0,063
	0,3005
	1,08
	0,009
	0,3
	0,0964

	Б3-2
	11/В-ПГ
	2742
	62
	0,11
	0,763
	2,75
	0,013
	0,18
	0,0803

	11А
	ул. Лесная д. 2б
	2742
	7,6
	0,063
	0,5168
	1,86
	0,015
	1,63
	0,1658

	11/В-ПГ
	В12
	2742
	21,5
	0,11
	0,2463
	0,89
	0
	0,01
	0,0259

	В12
	В12А
	2742
	1,8
	0,063
	0,0203
	0,07
	0
	0,01
	0,0065

	В12
	Р 6
	2742
	30,6
	0,11
	0,226
	0,81
	0
	0,01
	0,0238

	11/В-ПГ
	11А
	2742
	72,2
	0,063
	0,5168
	1,86
	0,141
	1,63
	0,1658

	4/В-5
	4/В-5А
	2742
	36,3
	0,225
	2,1011
	7,56
	0,001
	0,03
	0,0528

	4/В-5А
	5/В-6ПГ
	2742
	82
	0,15
	2,1011
	7,56
	0,025
	0,25
	0,1189

	13ПГ
	В14
	2742
	23,8
	0,15
	2,1011
	7,56
	0,007
	0,25
	0,1189

	В14
	УГ
	2742
	19,7
	0,11
	0,6381
	2,3
	0,003
	0,13
	0,0671

	В19
	УГ34
	2742
	30
	0,11
	0,3232
	1,16
	0,001
	0,02
	0,034

	В37
	ул. Центральная д. 16
	2742
	10,2
	0,063
	0,0248
	0,09
	0
	0,01
	0,008

	В37
	ул. Центральная д.14
	2742
	11
	0,063
	0,0312
	0,11
	0
	0,01
	0,01

	УГ34
	В37
	2742
	30,11
	0,11
	0,056
	0,2
	0
	0
	0,0059

	УГ34
	УГ 38
	2742
	60
	0,11
	0,2672
	0,96
	0,001
	0,01
	0,0281

	В36
	ул. Центральная д. 20
	2742
	8,3
	0,063
	0,0157
	0,06
	0
	0,01
	0,005

	В36
	ул. Центральная д. 18
	2742
	3,5
	0,063
	0,0178
	0,06
	0
	0,01
	0,0057

	В36
	УГ44
	2742
	36,6
	0,11
	0,2337
	0,84
	0
	0,01
	0,0246

	В28
	УГ47
	2742
	22,6
	0,063
	0,0345
	0,12
	0
	0,01
	0,0111

	В28
	27ПГ
	2742
	15,8
	0,11
	0,1835
	0,66
	0
	0,01
	0,0193

	27ПГ
	В29
	2742
	1,9
	0,11
	0,0239
	0,09
	0
	0
	0,0025

	27ПГ
	В30
	2742
	100,2
	0,11
	0,1596
	0,57
	0,001
	0,01
	0,0168

	В19
	20ПГ
	2742
	55
	0,11
	0,3148
	1,13
	0,001
	0,02
	0,0331

	В22
	УГ
	2742
	21,8
	0,11
	0,2962
	1,07
	0
	0,01
	0,0312

	20ПГ
	В22
	2742
	14,4
	0,11
	0,3148
	1,13
	0
	0,02
	0,0331

	В22
	ГБУЗ ЛО Гатчинская КМБ
	2742
	32
	0,063
	0,0186
	0,07
	0
	0,01
	0,006

	В22А
	Р 4
	2742
	24,6
	0,063
	0,0168
	0,06
	0
	0,01
	0,0054

	В22А
	2ВПГ
	2742
	51
	0,11
	0,265
	0,95
	0,001
	0,01
	0,0279

	В24В
	В24
	2742
	2,3
	0,11
	0,021
	0,08
	0
	0
	0,0022

	2ВПГ
	В24В
	2742
	11
	0,11
	0,265
	0,95
	0
	0,01
	0,0279

	В24В
	В27
	2742
	53,5
	0,063
	0,1939
	0,7
	0,007
	0,11
	0,0622

	В27
	ул. Центральная д. 2
	2742
	5,63
	0,063
	0,0423
	0,15
	0
	0,02
	0,0136

	В27
	В25
	2742
	29,5
	0,063
	0,1516
	0,55
	0,002
	0,06
	0,0486

	В25
	В25а
	2742
	2
	0,063
	0,0359
	0,13
	0
	0,01
	0,0115

	В25
	УГ36
	2742
	23,2
	0,063
	0,1157
	0,42
	0,001
	0,05
	0,0371

	В26
	ул. Центральная д. 4
	2742
	6,8
	0,063
	0,0583
	0,21
	0
	0,02
	0,0187

	В26
	ул. Центральная д. 6
	2742
	15,6
	0,063
	0,0574
	0,21
	0
	0,02
	0,0184

	В14
	УГ17
	2742
	89,1
	0,15
	2,7392
	9,86
	0,045
	0,42
	0,155

	УГ17
	 
	2742
	7,6
	0,063
	0,034
	0,12
	0
	0,01
	0,0109

	УГ17
	В15
	2742
	25,7
	0,15
	2,7732
	9,98
	0,013
	0,43
	0,1569

	В15
	17ПГ
	2742
	12,6
	0,15
	2,7732
	9,98
	0,006
	0,43
	0,1569

	17ПГ
	 
	2742
	9,8
	0,063
	0,068
	0,24
	0
	0,03
	0,0218

	17ПГ
	УГ20
	2742
	25,2
	0,15
	2,8412
	10,23
	0,014
	0,45
	0,1608

	В18
	Администрация
	2742
	5,6
	0,063
	0,0087
	0,03
	0
	0
	0,0028

	В18
	УГ22
	2742
	9,6
	0,15
	2,8656
	10,32
	0,005
	0,46
	0,1622

	В31
	38ПГ
	2742
	43,7
	0,11
	2,0261
	7,29
	0,063
	1,2
	0,2132

	В41
	Склад
	2742
	4,7
	0,063
	0,0144
	0,05
	0
	0,01
	0,0046

	38ПГ
	В39
	2742
	116,5
	0,11
	2,0261
	7,29
	0,168
	1,2
	0,2132

	В39
	В41
	2742
	23
	0,11
	2,0519
	7,39
	0,034
	1,23
	0,2159

	В39
	В39А
	2742
	1,6
	0,063
	0,0258
	0,09
	0
	0,01
	0,0083

	В41
	УГ53
	2742
	23,6
	0,11
	2,0663
	7,44
	0,035
	1,25
	0,2174

	40ПГ
	УГ60
	2742
	21,3
	0,11
	2,0663
	7,44
	0,032
	1,25
	0,2174

	В43а
	Общественная баня
	2742
	20,1
	0,063
	0,001
	0
	0
	0
	0,0003

	В43а
	УГ59А
	2742
	41,5
	0,11
	2,0673
	7,44
	0,062
	1,25
	0,2175

	УГ59А
	Хлад.комбинат
	2742
	5,5
	0,063
	0,0364
	0,13
	0
	0,02
	0,0117

	УГ59А
	УГ59В
	2742
	30,6
	0,11
	2,1037
	7,57
	0,048
	1,29
	0,2214

	УГ59В
	ВК
	2742
	38,1
	0,11
	2,1037
	7,57
	0,059
	1,29
	0,2214

	В31
	В31А
	2742
	2
	0,063
	0,0326
	0,12
	0
	0,01
	0,0105

	В31
	В33
	2742
	123,5
	0,15
	0,8721
	3,14
	0,007
	0,05
	0,0494

	В33
	В37
	2742
	41,1
	0,11
	1,5543
	5,6
	0,035
	0,72
	0,1636

	В37
	УГ37А
	2742
	60,1
	0,063
	1,5543
	5,6
	1,032
	14,31
	0,4986

	УГ37А
	Кобраловский СПК
	2742
	7
	0,063
	1,5543
	5,6
	0,12
	14,31
	0,4986

	В33
	34ПГ
	2742
	44,8
	0,11
	2,4264
	8,73
	0,092
	1,71
	0,2553

	34ПГ
	36АПГ
	2742
	113,2
	0,11
	2,4264
	8,73
	0,233
	1,71
	0,2553

	36АПГ
	УГ51
	2742
	10
	0,11
	2,4264
	8,73
	0,021
	1,71
	0,2553

	В35
	В36
	2742
	5,2
	0,11
	2,5504
	9,18
	0,012
	1,89
	0,2684

	В36
	36ПГ
	2742
	34,5
	0,11
	2,6744
	9,63
	0,086
	2,08
	0,2814

	В36
	Котельная № 41
	2742
	6,2
	0,063
	0,124
	0,45
	0
	0,05
	0,0398

	В
	В50
	2742
	100,1
	0,11
	2,1365
	7,69
	0,16
	1,33
	0,2248

	В50
	Пункт технического обслуж.
	2742
	8,6
	0,063
	0,0041
	0,01
	0
	0
	0,0013

	36ПГ
	УГ52
	2742
	34,6
	0,11
	2,6744
	9,63
	0,086
	2,08
	0,2814

	УГ67
	В50
	2742
	114,2
	0,11
	2,1406
	7,71
	0,184
	1,34
	0,2253

	48ПГ
	В49
	2742
	31,8
	0,11
	2,1437
	7,72
	0,051
	1,34
	0,2256

	В43
	48ПГ
	2742
	19
	0,11
	2,1437
	7,72
	0,031
	1,34
	0,2256

	В44А
	В43
	2742
	122,8
	0,11
	2,6891
	9,68
	0,309
	2,1
	0,283

	В44А
	 
	2742
	145,2
	0,11
	0,0147
	0,05
	0
	0
	0,0016

	В49
	Диспетчерская
	2742
	17
	0,063
	0,0031
	0,01
	0
	0
	0,001

	В43
	УГ66
	2742
	38,5
	0,11
	4,8328
	17,4
	0,309
	6,7
	0,5086

	В44А
	В44А
	 
	2
	0,063
	0
	0
	0
	0
	0

	В46
	В47
	2742
	57,7
	0,063
	0,0058
	0,02
	0
	0
	0,0019

	В47
	УГ65
	2742
	14,4
	0,063
	0,0058
	0,02
	0
	0
	0,0019

	УГ 1А
	УГ 1
	3107
	23,5
	0,11
	3,4303
	12,35
	0,096
	3,4
	0,361

	УГ 1
	В 1/а
	3107
	234,2
	0,11
	3,4303
	12,35
	0,954
	3,4
	0,361

	УГ 2
	УГ 3
	3107
	16,9
	0,11
	3,4303
	12,35
	0,069
	3,4
	0,361

	УГ 3
	1В-2ПГ
	3107
	20,4
	0,11
	3,4303
	12,35
	0,083
	3,4
	0,361

	1ПГ
	2/В-3
	2742,3107
	45,3
	0,225
	3,6337
	13,08
	0,005
	0,09
	0,0914

	ПГ
	1ПГ
	2742,3107
	2,4
	0,225
	3,6337
	13,08
	0
	0,09
	0,0914

	Водонапорная башня № 2
	ПГ
	2742,3107
	1
	0,225
	3,6337
	13,08
	0
	0,09
	0,0914

	5/В-6ПГ
	13ПГ
	2742
	106,5
	0,15
	2,1011
	7,56
	0,032
	0,25
	0,1189

	УГ
	УГ
	2742
	38,2
	0,11
	0,6381
	2,3
	0,006
	0,13
	0,0671

	УГ
	 
	2742
	54,1
	0,11
	0,6381
	2,3
	0,008
	0,13
	0,0671

	УГ 38
	В36
	2742
	11,1
	0,063
	0,2672
	0,96
	0,003
	0,22
	0,0857

	УГ44
	УГ43
	2742
	42,5
	0,11
	0,2337
	0,84
	0,001
	0,01
	0,0246

	УГ43
	В28
	2742
	30,8
	0,11
	0,2337
	0,84
	0
	0,01
	0,0246

	УГ47
	УГ48
	2742
	36,2
	0,063
	0,0345
	0,12
	0,001
	0,01
	0,0111

	УГ48
	Кобраловская школа 
	2742
	5,3
	0,05
	0,0345
	0,12
	0
	0,04
	0,0176

	УГ
	В22А
	2742
	25,4
	0,11
	0,2818
	1,01
	0
	0,01
	0,0297

	УГ
	ул. Центральная д.3
	2742
	14,6
	0,063
	0,0144
	0,05
	0
	0,01
	0,0046

	УГ36
	В26
	2742
	19,7
	0,063
	0,1157
	0,42
	0,001
	0,05
	0,0371

	УГ20
	В18
	2742
	31,3
	0,15
	2,8412
	10,23
	0,017
	0,45
	0,1608

	УГ22
	В31
	2742
	103,2
	0,15
	2,8656
	10,32
	0,057
	0,46
	0,1622

	УГ53
	40ПГ
	2742
	31,5
	0,11
	2,0663
	7,44
	0,047
	1,25
	0,2174

	УГ60
	УГ59
	2742
	31
	0,11
	2,0663
	7,44
	0,046
	1,25
	0,2174

	УГ59
	В43а
	2742
	19,7
	0,11
	2,0663
	7,44
	0,03
	1,25
	0,2174

	УГ51
	В35
	2742
	59,4
	0,11
	2,4264
	8,73
	0,122
	1,71
	0,2553

	УГ52
	УГ63
	2742
	43,3
	0,11
	2,6744
	9,63
	0,108
	2,08
	0,2814

	УГ63
	УГ62
	2742
	20,2
	0,11
	2,6744
	9,63
	0,05
	2,08
	0,2814

	УГ62
	В44А
	2742
	147
	0,11
	2,6744
	9,63
	0,366
	2,08
	0,2814

	В49
	УГ67
	2742
	61,5
	0,11
	2,1406
	7,71
	0,099
	1,34
	0,2253

	УГ65
	Очистные сооружения
	2742
	10
	0,063
	0,0058
	0,02
	0
	0
	0,0019

	Р 6
	ВК
	2742
	8,89
	0,1
	0,0412
	0,15
	0
	0
	0,0052

	Р 6
	Р 7
	2742
	25,84
	0,1
	0,1848
	0,67
	0
	0,01
	0,0235

	Р 7
	Р 8
	2742
	12,97
	0,1
	0,1722
	0,62
	0
	0,01
	0,0219

	Р 8
	 
	2742
	31,24
	0,1
	0,1566
	0,56
	0
	0,01
	0,0199

	 
	 
	2742
	26,48
	0,1
	0,1535
	0,55
	0
	0,01
	0,0195

	 
	 
	2742
	22,1
	0,1
	0,1441
	0,52
	0
	0,01
	0,0183

	 
	 
	2742
	16,85
	0,1
	0,1378
	0,5
	0
	0,01
	0,0175

	 
	 
	2742
	46,14
	0,1
	0,1253
	0,45
	0
	0,01
	0,016

	 
	 
	2742
	19,7
	0,063
	0,1222
	0,44
	0,001
	0,05
	0,0392

	 
	 
	2742
	29,86
	0,063
	0,1128
	0,41
	0,002
	0,05
	0,0362

	 
	 
	2742
	9,45
	0,063
	0,1065
	0,38
	0,001
	0,04
	0,0342

	 
	ВК
	2742
	17,47
	0,063
	0,094
	0,34
	0,001
	0,04
	0,0302

	В30
	 
	2742
	34,33
	0,1
	0,1095
	0,39
	0
	0,01
	0,0139

	 
	 
	2742
	24,04
	0,1
	0,0063
	0,02
	0
	0
	0,0008

	 
	 
	2742
	35,46
	0,1
	0,0063
	0,02
	0
	0
	0,0008

	 
	 
	2742
	29,16
	0,1
	0,0282
	0,1
	0
	0
	0,0036

	 
	Р 1
	2742
	17,23
	0,1
	0,0407
	0,15
	0
	0
	0,0052

	 
	Р 3
	2742
	33,79
	0,1
	0,0688
	0,25
	0
	0
	0,0088

	 
	 
	2742
	14,97
	0,1
	0,0782
	0,28
	0
	0,01
	0,01

	 
	 
	2742
	19,37
	0,1
	0,0814
	0,29
	0
	0,01
	0,0104

	 
	 
	2742
	11,52
	0,1
	0,0845
	0,3
	0
	0,01
	0,0108

	 
	 
	2742
	42,15
	0,1
	0,097
	0,35
	0
	0,01
	0,0123

	В30
	 
	2742
	51,32
	0,1
	0,0344
	0,12
	0
	0
	0,0044

	 
	 
	2742
	16,61
	0,05
	0,0063
	0,02
	0
	0,01
	0,0032

	 
	 
	2742
	38,61
	0,1
	0,0063
	0,02
	0
	0
	0,0008

	 
	 
	2742
	60,04
	0,1
	0,0094
	0,03
	0
	0
	0,0012

	 
	 
	2742
	66,82
	0,1
	0,0125
	0,05
	0
	0
	0,0016

	 
	 
	2742
	20,33
	0,1
	0,0157
	0,06
	0
	0
	0,002

	 
	 
	2742
	10,7
	0,1
	0,0188
	0,07
	0
	0
	0,0024

	 
	 
	2742
	28,7
	0,1
	0,0219
	0,08
	0
	0
	0,0028

	 
	 
	2742
	32,36
	0,1
	0,0313
	0,11
	0
	0
	0,004

	 
	 
	2742
	14,22
	0,05
	0,0031
	0,01
	0
	0
	0,0016

	 
	 
	2742
	16,81
	0,05
	0,0031
	0,01
	0
	0
	0,0016

	 
	 
	2742
	26,51
	0,05
	0,0031
	0,01
	0
	0
	0,0016

	 
	 
	2742
	17,89
	0,05
	0,0031
	0,01
	0
	0
	0,0016

	 
	 
	2742
	28,42
	0,05
	0,0031
	0,01
	0
	0
	0,0016

	 
	 
	2742
	29,38
	0,05
	0,0094
	0,03
	0
	0,01
	0,0048

	 
	 
	2742
	14,72
	0,05
	0,0031
	0,01
	0
	0
	0,0016

	 
	 
	2742
	15,34
	0,05
	0,0063
	0,02
	0
	0,01
	0,0032

	 
	 
	2742
	19,83
	0,05
	0,0063
	0,02
	0
	0,01
	0,0032

	 
	 
	2742
	17,28
	0,05
	0,0125
	0,05
	0
	0,01
	0,0064

	 
	 
	2742
	23,51
	0,05
	0,0031
	0,01
	0
	0
	0,0016

	 
	 
	2742
	20,78
	0,05
	0,0031
	0,01
	0
	0
	0,0016

	 
	 
	2742
	36,65
	0,05
	0,0094
	0,03
	0
	0,01
	0,0048

	 
	 
	2742
	23,94
	0,05
	0,0125
	0,05
	0
	0,01
	0,0064

	 
	 
	2742
	35,85
	0,05
	0,0094
	0,03
	0
	0,01
	0,0048

	 
	 
	2742
	24,8
	0,05
	0,0094
	0,03
	0
	0,01
	0,0048

	 
	 
	2742
	9,66
	0,05
	0,0031
	0,01
	0
	0
	0,0016

	 
	 
	2742
	13,86
	0,05
	0,0063
	0,02
	0
	0,01
	0,0032

	 
	 
	2742
	33,91
	0,05
	0,0094
	0,03
	0
	0,01
	0,0048

	 
	 
	2742
	18,17
	0,05
	0,0031
	0,01
	0
	0
	0,0016

	 
	 
	2742
	31,98
	0,05
	0,0094
	0,03
	0
	0,01
	0,0048

	 
	 
	2742
	19,86
	0,05
	0,0031
	0,01
	0
	0
	0,0016

	 
	 
	2742
	15,12
	0,063
	0,0063
	0,02
	0
	0
	0,002

	 
	 
	2742
	24,91
	0,05
	0,0094
	0,03
	0
	0,01
	0,0048

	 
	 
	2742
	19,97
	0,05
	0,0031
	0,01
	0
	0
	0,0016

	Р 8
	 
	2742
	42,13
	0,05
	0,0157
	0,06
	0,001
	0,02
	0,008

	Р 7
	 
	2742
	21,72
	0,05
	0,0125
	0,05
	0
	0,01
	0,0064

	В28
	 
	2742
	25,78
	0,063
	0,0157
	0,06
	0
	0,01
	0,005

	 
	 
	2742
	37,54
	0,063
	0,0031
	0,01
	0
	0
	0,001

	 
	 
	2742
	9,14
	0,063
	0,0031
	0,01
	0
	0
	0,001

	 
	 
	2742
	25,72
	0,063
	0,0094
	0,03
	0
	0
	0,003

	 
	В19
	2742
	34,84
	0,1
	0,638
	2,3
	0,009
	0,21
	0,0812

	 
	 
	 
	13,88
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0

	В24В
	 
	2742
	85,78
	0,063
	0,0501
	0,18
	0,002
	0,02
	0,0161

	 
	 
	2742
	42,85
	0,063
	0,0188
	0,07
	0
	0,01
	0,006

	 
	 
	2742
	28,9
	0,063
	0,0313
	0,11
	0
	0,01
	0,01

	 
	 
	2742
	14,93
	0,063
	0,0063
	0,02
	0
	0
	0,002

	 
	 
	2742
	39,84
	0,063
	0,025
	0,09
	0
	0,01
	0,008

	В16
	 
	2742
	44,57
	0,063
	0,0026
	0,01
	0
	0
	0,0008

	 
	В16
	2742
	7,61
	0,063
	0,0338
	0,12
	0
	0,01
	0,0108

	 
	 
	 
	18,76
	0,063
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	48,64
	0,063
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	 
	43,81
	0,063
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	ВК
	2742
	10,21
	0,063
	0,0367
	0,13
	0
	0,02
	0,0118

	 
	 
	2742
	42,57
	0,063
	0,0219
	0,08
	0
	0,01
	0,007

	 
	 
	2742
	23,64
	0,063
	0,0094
	0,03
	0
	0
	0,003

	В18
	 
	2742
	42,53
	0,063
	0,0157
	0,06
	0
	0,01
	0,005

	ВК
	В
	2742
	214,26
	0,11
	2,1365
	7,69
	0,343
	1,33
	0,2248

	 
	В46
	2742
	110,02
	0,1
	0,0062
	0,02
	0
	0
	0,0008

	 
	Р 5
	2742
	49,5
	0,1
	0,0086
	0,03
	0
	0
	0,0011

	Р 5
	 
	2742
	87,09
	0,1
	0,0031
	0,01
	0
	0
	0,0004

	Р 5
	 
	2742
	16,01
	0,05
	0,0055
	0,02
	0
	0,01
	0,0028

	В46
	 
	 
	20,23
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0,0002

	скважина № 2742
	УГ66
	2742
	50,01
	0,1
	4,8328
	17,4
	0,671
	11,19
	0,6154

	В35
	 
	2742
	15,08
	0,1
	0,124
	0,45
	0
	0,01
	0,0158

	Р 4
	магазин 
	2742
	19,5
	0,063
	0,0024
	0,01
	0
	0
	0,0008

	Р 4
	 
	2742
	11,91
	0,063
	0,0144
	0,05
	0
	0,01
	0,0046

	В30
	 
	2742
	24,65
	0,063
	0,0157
	0,06
	0
	0,01
	0,005

	Р 3
	Р 2
	2742
	25,38
	0,1
	0,0563
	0,2
	0
	0
	0,0072

	Р 2
	 
	2742
	13,44
	0,1
	0,0532
	0,19
	0
	0
	0,0068

	Р 1
	 
	2742
	43,81
	0,1
	0,0376
	0,14
	0
	0
	0,0048

	 
	 
	2742
	5,4
	0,1
	0,0188
	0,07
	0
	0
	0,0024

	 
	 
	2742
	64
	0,1
	0,0157
	0,06
	0
	0
	0,002

	 
	 
	2742
	26,72
	0,063
	0,1065
	0,38
	0,001
	0,04
	0,0342

	 
	 
	2742
	34,96
	0,063
	0,1065
	0,38
	0,002
	0,04
	0,0342

	 
	 
	2742
	37,52
	0,063
	0,1065
	0,38
	0,002
	0,04
	0,0342

	 
	 
	2742
	29,17
	0,05
	0,0094
	0,03
	0
	0,01
	0,0048

	ВК
	 
	2742
	71,33
	0,063
	0,0031
	0,01
	0
	0
	0,001

	ВК
	 
	2742
	68,61
	0,063
	0,0094
	0,03
	0
	0
	0,003

	ВК
	 
	2742
	69,64
	0,063
	0,025
	0,09
	0,001
	0,01
	0,008

	ВК
	 
	2742
	100,32
	0,063
	0,0094
	0,03
	0
	0
	0,003

	 
	 
	2742
	32,52
	0,05
	0,0031
	0,01
	0
	0
	0,0016

	 
	 
	2742
	23,18
	0,05
	0,0094
	0,03
	0
	0,01
	0,0048

	Р 1
	 
	2742
	28,68
	0,05
	0,0031
	0,01
	0
	0
	0,0016

	Р 2
	 
	2742
	19,52
	0,05
	0,0031
	0,01
	0
	0
	0,0016

	Р 3
	 
	2742
	27,43
	0,05
	0,0125
	0,05
	0
	0,01
	0,0064


Пос. Семрино

	Начало участка
	Конец участка
	Источники
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр трубы, м
	Расход воды на участке, л/с
	Расход воды на участке, м3/час
	Потери напора на участке, м
	Удельные линейные потери, мм/м
	Скорость движения воды на участке, м/с

	СК 6
	 
	1
	197,78
	0,15
	3,4586
	12,45
	0,157
	0,66
	0,1957

	СК 7
	СК 8
	1
	101,56
	0,15
	3,4504
	12,42
	0,08
	0,66
	0,1953

	СК 8
	СК 9
	1
	65,87
	0,15
	3,4504
	12,42
	0,052
	0,66
	0,1953

	СК 9
	Семринская школа
	1
	55,46
	0,089
	0,0079
	0,03
	0
	0
	0,0013

	СК 9
	У 29
	1
	60,48
	0,15
	3,4425
	12,39
	0,047
	0,65
	0,1948

	У 29
	Водонапорная башня № 2
	1,2
	22,88
	0,15
	23,565
	84,83
	0,812
	29,58
	1,3335

	У 29
	У 2
	2
	21,14
	0,15
	20,1225
	72,44
	0,548
	21,59
	1,1387

	СК 5
	У 19
	1
	222,69
	0,15
	3,7742
	13,59
	0,209
	0,78
	0,2136

	У 19
	СК 6
	1
	202,66
	0,15
	3,4586
	12,45
	0,16
	0,66
	0,1957

	У 2
	Насосная станция
	2
	10,61
	0,15
	-20,1225
	-72,44
	0,275
	21,59
	-1,1387

	Насосная станция
	У 3
	2
	26,79
	0,15
	-20,1225
	-72,44
	0,694
	21,59
	-1,1387

	У 3
	 
	2
	101,98
	0,15
	20,1225
	72,44
	2,643
	21,59
	1,1387

	У 4
	У 5
	2
	78,2
	0,089
	0,1245
	0,45
	0,001
	0,01
	0,02

	У 5
	Большой пр. д.6
	2
	13,76
	0,089
	0,1245
	0,45
	0
	0,01
	0,02

	У 4
	У 6
	2
	99,39
	0,15
	0,9842
	3,54
	0,007
	0,06
	0,0557

	У 8
	1Линия д. 3
	2
	24,39
	0,089
	0,0022
	0,01
	0
	0
	0,0004

	У 6
	У 9
	2
	22,62
	0,15
	0,0678
	0,24
	0
	0
	0,0038

	У 9
	У 10
	2
	58,8
	0,089
	0,0026
	0,01
	0
	0
	0,0004

	У 10
	1 Линия д.4
	2
	26,89
	0,089
	0,0026
	0,01
	0
	0
	0,0004

	У 9
	У 11
	2
	72,57
	0,15
	0,0652
	0,23
	0
	0
	0,0037

	У 11
	У 12
	2
	80,04
	0,15
	0,0652
	0,23
	0
	0
	0,0037

	У 12
	У 13
	2
	25,07
	0,089
	0,0617
	0,22
	0
	0,01
	0,0099

	У 13
	1 Линия д.2
	2
	17,54
	0,089
	0,0617
	0,22
	0
	0,01
	0,0099

	У 12
	ГБУЗ ЛО Гатчинская КМБ
	2
	26,95
	0,089
	0,0035
	0,01
	0
	0
	0,0006

	У 6
	У 7
	2
	51,87
	0,15
	0,9164
	3,3
	0,003
	0,05
	0,0519

	У 7
	У 8
	2
	40,7
	0,089
	0,0022
	0,01
	0
	0
	0,0004

	У 7
	У 14
	2
	137,41
	0,15
	0,9142
	3,29
	0,008
	0,05
	0,0517

	У 14
	ФГУП "Почта России"
	2
	57,38
	0,089
	0,001
	0
	0
	0
	0,0002

	У 14
	СК 10
	2
	64,81
	0,15
	0,9044
	3,26
	0,004
	0,05
	0,0512

	СК 10
	Большой пр. д.7
	2
	17,46
	0,089
	0,1193
	0,43
	0
	0,01
	0,0192

	У 14
	1 Линия д. 10
	2
	97,52
	0,089
	0,0089
	0,03
	0
	0
	0,0014

	СК 10
	СК 13
	2
	137,43
	0,15
	0,7851
	2,83
	0,006
	0,04
	0,0444

	СК 13
	У 15
	2
	83,33
	0,089
	0,3323
	1,2
	0,006
	0,06
	0,0534

	У 15
	1 Линия д.12
	2
	31,83
	0,089
	0,1556
	0,56
	0,001
	0,02
	0,025

	У 15
	У 16
	2
	40,69
	0,089
	0,1767
	0,64
	0,001
	0,02
	0,0284

	У 16
	1 Линия д. 11
	2
	68,03
	0,089
	0,1767
	0,64
	0,002
	0,02
	0,0284

	СК 13
	У 17
	2
	117,46
	0,15
	0,4527
	1,63
	0,001
	0,01
	0,0256

	У 17
	Котельная № 26
	2
	120,56
	0,15
	0,1878
	0,68
	0
	0
	0,0106

	У 17
	СК 13
	2
	70,79
	0,15
	0,265
	0,95
	0
	0
	0,015

	СК 13
	Котельная № 26
	2
	49,11
	0,15
	0,1878
	0,68
	0
	0
	0,0106

	СК 13
	У 18
	2
	83,22
	0,15
	0,0772
	0,28
	0
	0
	0,0044

	У 18
	КНС
	 
	34,76
	0,15
	0
	0
	0
	0
	0

	У 18
	Очистные сооружения
	2
	94,39
	0,15
	0,0771
	0,28
	0
	0
	0,0044

	СК 5
	В
	1
	695,83
	0,05
	0,1368
	0,49
	0,119
	0,14
	0,0697

	У 21
	ВК7
	1
	746,32
	0,1
	1,4318
	5,15
	0,906
	1,01
	0,1823

	У 19
	Садоводство
	1
	47,18
	0,05
	0,3156
	1,14
	0,122
	2,16
	0,1607

	СК 2
	ВК № 5
	 
	28,35
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0

	ВК № 5
	ВК № 6
	1
	88,59
	0,1
	0,0354
	0,13
	0
	0
	0,0045

	ВК № 6
	ВК № 7
	1
	165,44
	0,1
	0,0708
	0,25
	0,001
	0
	0,009

	ВК № 7
	Р 11
	1
	179,76
	0,1
	0,1062
	0,38
	0,001
	0,01
	0,0135

	У 9
	У 21
	1
	30
	0,15
	1,4318
	5,15
	0,004
	0,12
	0,081

	Скважина  № 1
	У 9
	1
	10
	0,15
	1,4318
	5,15
	0,001
	0,12
	0,081

	У 9
	 
	 
	5
	0,15
	 
	 
	 
	 
	 

	У 1
	СК 5
	1
	20
	0,1
	2,7697
	9,97
	0,089
	3,71
	0,3527

	У 1
	 
	 
	8,74
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	Скважина 4/62
	У 1
	1
	5
	0,1
	2,7697
	9,97
	0,022
	3,71
	0,3527

	В
	ООО СтройФинИнвест 
	1
	288,3
	0,1
	0,0771
	0,28
	0,002
	0,01
	0,0098

	В
	ул. Железнодорожная
	1
	24,57
	0,05
	0,0597
	0,21
	0,002
	0,06
	0,0304

	В31
	СК 5
	1
	110,5
	0,1
	1,1412
	4,11
	0,086
	0,65
	0,1453

	ВК7
	В31
	1
	269,22
	0,1
	1,2309
	4,43
	0,243
	0,75
	0,1567

	ВК7
	4 Линия
	1
	53,11
	0,05
	0,0947
	0,34
	0,006
	0,1
	0,0482

	В31
	частный водопровод
	1
	36,28
	0,05
	0,0897
	0,32
	0,004
	0,09
	0,0457

	 
	У 4
	2
	36,79
	0,15
	1,1088
	3,99
	0,003
	0,07
	0,0627

	 
	 
	2
	35,65
	0,15
	21,2313
	76,43
	1,028
	24,03
	1,2015

	 
	СК 7
	1
	64,78
	0,15
	3,4504
	12,42
	0,051
	0,66
	0,1953

	 
	 
	1
	43,64
	0,15
	0,0082
	0,03
	0
	0
	0,0005

	 
	 
	 
	15,52
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0

	 
	 
	1
	101,55
	0,15
	0,0079
	0,03
	0
	0
	0,0004

	Р 11
	ВК7
	1
	170,4
	0,15
	0,1062
	0,38
	0
	0
	0,006

	СК 2
	Р 10
	 
	85,89
	0,15
	0
	0
	0
	0
	0

	Р 10
	Р 9
	 
	170,87
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0

	Р 9
	 
	 
	333,71
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0


	Начало участка
	Конец участка
	Источники
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр трубы, м
	Расход воды на участке, л/с
	Расход воды на участке, м3/час
	Потери напора на участке, м
	Удельные линейные потери, мм/м
	Скорость движения воды на участке, м/с

	У 8
	У 12
	1,1054
	37,77
	0,1
	0,3641
	1,31
	0,002
	0,04
	0,0464

	У 12
	У 41
	1,1054
	108,39
	0,05
	0,0823
	0,3
	0,011
	0,09
	0,0419

	У 41
	У 42
	1,1054
	24,09
	0,05
	0,0636
	0,23
	0,002
	0,07
	0,0324

	У 42
	У 43
	1,1054
	46,75
	0,05
	0,0449
	0,16
	0,003
	0,05
	0,0229

	У 43
	У 44
	1,1054
	22,64
	0,05
	0,0224
	0,08
	0,001
	0,02
	0,0114

	У 44
	ул. Хвойная д. 2
	1,1054
	29,77
	0,05
	0,0224
	0,08
	0,001
	0,02
	0,0114

	У 43
	ул. Хвойная д. 2
	1,1054
	26,9
	0,05
	0,0224
	0,08
	0,001
	0,02
	0,0114

	У 42
	ул. Хвойная д. 7
	1,1054
	22,12
	0,05
	0,0187
	0,07
	0,001
	0,02
	0,0095

	У 41
	ул. Хвойная д. 7
	1,1054
	21,66
	0,05
	0,0187
	0,07
	0,001
	0,02
	0,0095

	У 12
	У 13
	1,1054
	77,44
	0,1
	0,2818
	1,01
	0,002
	0,02
	0,0359

	У 13
	У 14
	1,1054
	55,15
	0,05
	0,0645
	0,23
	0,004
	0,07
	0,0329

	У 14
	У 17
	1,1054
	20,79
	0,05
	0,0067
	0,02
	0
	0,01
	0,0034

	У 17
	ул. Хвойная д. 1
	1,1054
	16,7
	0,05
	0,0034
	0,01
	0
	0
	0,0017

	У 17
	У 18
	1,1054
	26,32
	0,05
	0,0034
	0,01
	0
	0
	0,0017

	У 18
	ул. Хвойная д. 1
	1,1054
	17,8
	0,05
	0,0034
	0,01
	0
	0
	0,0017

	У 14
	У 15
	1,1054
	9,61
	0,05
	0,0516
	0,19
	0,001
	0,05
	0,0263

	У 15
	ул. Хвойная д. 6
	1,1054
	17,8
	0,05
	0,0258
	0,09
	0,001
	0,03
	0,0131

	У 15
	У 16
	1,1054
	30,77
	0,05
	0,0258
	0,09
	0,001
	0,03
	0,0131

	У 16
	ул. Хвойная д. 6
	1,1054
	17,43
	0,05
	0,0258
	0,09
	0,001
	0,03
	0,0131

	У 14
	У 19
	1,1054
	16,9
	0,05
	0,0062
	0,02
	0
	0,01
	0,0032

	У 19
	Пож.депо
	1,1054
	16,87
	0,05
	0,0021
	0,01
	0
	0
	0,0011

	У 19
	У 20
	1,1054
	67,47
	0,05
	0,0041
	0,01
	0
	0
	0,0021

	У 20
	Казарма № 2
	1,1054
	18,79
	0,05
	0,0021
	0,01
	0
	0
	0,0011

	У 20
	У 30
	1,1054
	32,77
	0,05
	0,0021
	0,01
	0
	0
	0,0011

	У 30
	У 40
	1,1054
	43,86
	0,05
	0,001
	0
	0
	0
	0,0005

	У 40
	Гараж 
	1,1054
	15,91
	0,05
	0,001
	0
	0
	0
	0,0005

	У 30
	Гараж
	1,1054
	86,26
	0,05
	0,001
	0
	0
	0
	0,0005

	У 13
	У 45
	1,1054
	101,24
	0,1
	0,2173
	0,78
	0,002
	0,01
	0,0277

	У 45
	У 48
	1,1054
	66,67
	0,1
	0,2142
	0,77
	0,001
	0,01
	0,0273

	У 48
	У 49
	1,1054
	31,95
	0,05
	0,2142
	0,77
	0,018
	0,46
	0,1091

	У 50
	р/узел
	1,1054
	47,62
	0,05
	0,0021
	0,01
	0
	0
	0,0011

	У 50
	Котельная № 39
	1,1054
	55,76
	0,05
	0,0233
	0,08
	0,002
	0,02
	0,0118

	У 49
	У 51
	1,1054
	202,99
	0,05
	0,1889
	0,68
	0,083
	0,34
	0,0962

	У 51
	У 52
	1,1054
	175,57
	0,05
	0,1436
	0,52
	0,038
	0,18
	0,0731

	У 52
	ул. Хвойная д. 29
	1,1054
	76,75
	0,05
	0,1436
	0,52
	0,017
	0,18
	0,0731

	У 45
	У 46
	1,1054
	87,56
	0,05
	0,0031
	0,01
	0
	0
	0,0016

	У 46
	ул. Хвойная д. 27
	1,1054
	42,8
	0,05
	0,0024
	0,01
	0
	0
	0,0012

	У 46
	У 47
	 
	123,26
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0,0003

	У 47
	Магазин
	 
	28,53
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0,0003

	У 59
	У 60
	1,1054
	32,42
	0,05
	0,0052
	0,02
	0
	0,01
	0,0026

	У 58
	У 59
	1,1054
	28,06
	0,05
	0,5239
	1,89
	0,197
	5,84
	0,2668

	У 57
	У 58
	1,1054
	29,62
	0,05
	0,5258
	1,89
	0,209
	5,88
	0,2678

	У 60
	ул. Хвойная д. 3
	1,1054
	9,65
	0,05
	0,0052
	0,02
	0
	0,01
	0,0026

	У 59
	ул. Хвойная д. 3
	1,1054
	9,01
	0,05
	0,5187
	1,87
	0,062
	5,73
	0,2642

	У 58
	ул. Хвойная д. 4
	1,1054
	9,78
	0,05
	0,0019
	0,01
	0
	0
	0,001

	У 57
	ул. Хвойная д. 4
	1,1054
	9,47
	0,05
	0,0019
	0,01
	0
	0
	0,001

	У 66
	У 67
	1,1054
	30,9
	0,05
	0,004
	0,01
	0
	0
	0,002

	У 65
	У 66
	1,1054
	28,58
	0,05
	0,008
	0,03
	0
	0,01
	0,0041

	У 64
	У 65
	1,1054
	32,08
	0,05
	0,0144
	0,05
	0,001
	0,02
	0,0073

	У 67
	ул. Хвойная д. 8
	1,1054
	18,21
	0,05
	0,004
	0,01
	0
	0
	0,002

	У 66
	ул. Хвойная д. 8
	1,1054
	18,21
	0,05
	0,004
	0,01
	0
	0
	0,002

	У 65
	ул. Хвойная д. 9
	1,1054
	10,67
	0,05
	0,0064
	0,02
	0
	0,01
	0,0033

	У 73
	У 74
	1,1054
	27,24
	0,05
	0,0193
	0,07
	0,001
	0,02
	0,0099

	У 72
	У 73
	1,1054
	30,71
	0,05
	0,0387
	0,14
	0,001
	0,04
	0,0197

	У 71
	У 72
	1,1054
	29,16
	0,05
	0,0422
	0,15
	0,002
	0,04
	0,0215

	У 70
	У 71
	1,1054
	29,53
	0,05
	0,0458
	0,16
	0,002
	0,05
	0,0233

	У 69
	У 70
	1,1054
	22,27
	0,05
	0,0486
	0,18
	0,001
	0,05
	0,0248

	У 74
	ул. Хвойная д. 11
	1,1054
	10,49
	0,05
	0,0193
	0,07
	0
	0,02
	0,0099

	У 73
	ул. Хвойная д. 11
	1,1054
	10,34
	0,05
	0,0193
	0,07
	0
	0,02
	0,0099

	У 72
	ул. Хвойная д. 12
	1,1054
	9,74
	0,05
	0,0035
	0,01
	0
	0
	0,0018

	У 71
	ул. Хвойная д. 12
	1,1054
	9,44
	0,05
	0,0035
	0,01
	0
	0
	0,0018

	У 70
	ул. Хвойная д. 13
	1,1054
	9,51
	0,05
	0,0029
	0,01
	0
	0
	0,0015

	У 69
	ул. Хвойная д. 13
	1,1054
	9,88
	0,05
	0,0029
	0,01
	0
	0
	0,0015

	Скважина № 1054
	У 1
	1054
	17,39
	0,1
	0,8056
	2,9
	0,007
	0,33
	0,1026

	У 1
	У 3
	1,1054
	17,32
	0,1
	0,5609
	2,02
	0,003
	0,16
	0,0714

	У 3
	Контора
	1,1054
	60,49
	0,1
	0,0021
	0,01
	0
	0
	0,0003

	У 3
	У 4
	1,1054
	23,03
	0,1
	0,5588
	2,01
	0,005
	0,16
	0,0712

	У 5
	У 8
	1,1054
	83,83
	0,1
	0,3703
	1,33
	0,004
	0,04
	0,0472

	У 4
	У 5
	1,1054
	20,88
	0,1
	0,5588
	2,01
	0,004
	0,16
	0,0712

	У 2
	У 1
	1
	34,36
	0,1
	0,5671
	2,04
	0,004
	0,11
	0,0722

	водонапорная башня 1
	У 2
	1
	20,11
	0,1
	0,5673
	2,04
	0,003
	0,11
	0,0722

	У 2
	КНС
	 
	18,91
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0

	У 1
	У 81
	1,1054
	60,26
	0,1
	0,8118
	2,92
	0,024
	0,34
	0,1034

	У 81
	У 80
	1,1054
	26,75
	0,1
	0,7958
	2,86
	0,01
	0,32
	0,1013

	У 80
	У 79
	1,1054
	36,18
	0,1
	0,7797
	2,81
	0,013
	0,31
	0,0993

	У 79
	ул. Хвойная д. 15
	1,1054
	14,64
	0,05
	0,0013
	0
	0
	0
	0,0007

	У 80
	ул. Хвойная д. 14
	1,1054
	14,84
	0,05
	0,016
	0,06
	0
	0,02
	0,0082

	У 81
	ул. Хвойная д. 14
	1,1054
	16,71
	0,05
	0,016
	0,06
	0
	0,02
	0,0082

	У 5
	У 6
	1,1054
	44,37
	0,1
	0,1885
	0,68
	0,001
	0,01
	0,024

	У 94
	У 97
	1,1054
	135,38
	0,05
	0,0544
	0,2
	0,009
	0,06
	0,0277

	У 94
	ул. Хвойная д. 25
	1,1054
	14,44
	0,05
	0,1096
	0,39
	0,002
	0,11
	0,0558

	У 97
	У 98
	1,1054
	17,08
	0,05
	0,0311
	0,11
	0,001
	0,03
	0,0159

	У 98
	ул. Хвойная д. 22
	1,1054
	14,44
	0,05
	0,0095
	0,03
	0
	0,01
	0,0048

	У 98
	ул. Хвойная д. 23
	1,1054
	23,86
	0,05
	0,0216
	0,08
	0,001
	0,02
	0,011

	У 94
	У 95
	1,1054
	38,4
	0,05
	0,0183
	0,07
	0,001
	0,02
	0,0093

	У 95
	У 96
	1,1054
	53,15
	0,05
	0,0092
	0,03
	0,001
	0,01
	0,0047

	У 95
	ул. Хвойная д. 26
	1,1054
	14,29
	0,05
	0,0092
	0,03
	0
	0,01
	0,0047

	У 96
	ул. Хвойная д. 26
	1,1054
	14,27
	0,05
	0,0092
	0,03
	0
	0,01
	0,0047

	У 6
	У 94
	1,1054
	38,54
	0,1
	0,1823
	0,66
	0,001
	0,01
	0,0232

	У 6
	У 7
	1,1054
	29,06
	0,05
	0,0062
	0,02
	0
	0,01
	0,0032

	У 7
	Клуб
	1,1054
	13,15
	0,05
	0,0021
	0,01
	0
	0
	0,0011

	У 7
	Баня
	1,1054
	120,11
	0,05
	0,0041
	0,01
	0,001
	0
	0,0021

	У 8
	У 9
	1,1054
	37,52
	0,05
	0,0062
	0,02
	0
	0,01
	0,0032

	У 11
	Столовая
	1,1054
	15,94
	0,05
	0,0021
	0,01
	0
	0
	0,0011

	У 10
	У 11
	1,1054
	92,08
	0,05
	0,0021
	0,01
	0
	0
	0,0011

	У 9
	У 10
	1,1054
	58,59
	0,05
	0,0041
	0,01
	0
	0
	0,0021

	У 10
	Казарма № 1
	1,1054
	14,38
	0,05
	0,0021
	0,01
	0
	0
	0,0011

	У 9
	Штаб
	1,1054
	11,85
	0,05
	0,0021
	0,01
	0
	0
	0,0011

	У 48
	ПГ
	 
	500
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0

	ПГ
	 
	 
	1500
	0,1
	0
	0
	0
	0
	0


Пос. Сусанино

	Начало участка
	Конец участка
	Источники
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр трубы, м
	Расход воды на участке, л/с
	Расход воды на участке, м3/час
	Потери напора на участке, м
	Удельные линейные потери, мм/м
	Скорость движения воды на участке, м/с

	У 16
	Водонапорная башня № 12
	16
	21,660131
	0,1
	2,8734
	10,34
	0,104
	3,99
	0,3659

	ВК № 6
	з26
	16
	1
	0,15
	2,6571
	9,57
	0
	0,39
	0,1504

	ВК № 6
	з27
	16
	1
	0,1
	0,015
	0,05
	0
	0
	0,0019

	ВК № 8
	з29
	16
	1
	0,15
	1,1426
	4,11
	0
	0,08
	0,0647

	ВК № 9
	з33
	16
	1
	0,15
	0,8179
	2,94
	0
	0,04
	0,0463

	ПГ 1
	з37
	19
	1
	0,15
	0,6661
	2,4
	0
	0,02
	0,0377

	ВК № 13
	з41
	19
	1
	0,15
	0,4125
	1,48
	0
	0,01
	0,0233

	ВК № 14
	з45
	19
	1
	0,15
	0,1616
	0,58
	0
	0
	0,0091

	ВК № 5
	з24
	16
	1
	0,15
	1,5466
	5,57
	0
	0,14
	0,0875

	ВК № 4
	з20
	16
	1
	0,15
	1,4135
	5,09
	0
	0,12
	0,08

	ВК № 4
	з17
	16
	1
	0,15
	1,0845
	3,9
	0
	0,07
	0,0614

	ВК № 3
	з13
	16
	1
	0,15
	1,0996
	3,96
	0
	0,07
	0,0622

	ВК № 2
	з10
	16
	1
	0,15
	1,273
	4,58
	0
	0,09
	0,072

	ВК № 37
	з84
	16
	192,33987
	0,15
	1,3201
	4,75
	0,023
	0,1
	0,0747

	ВК № 35
	з79
	16
	1
	0,15
	1,5675
	5,64
	0
	0,14
	0,0887

	ВК № 28
	з78
	16
	1
	0,15
	1,6146
	5,81
	0
	0,15
	0,0914

	ВК № 27
	з74
	16
	1
	0,15
	2,0911
	7,53
	0
	0,25
	0,1183

	ВК № 23
	з66
	16
	1
	0,15
	2,46
	8,86
	0
	0,34
	0,1392

	ВК № 22
	з62
	16
	1
	0,15
	2,1732
	7,82
	0
	0,27
	0,123

	ВК № 22
	з59
	16
	1
	0,15
	1,4712
	5,3
	0
	0,13
	0,0833

	ВК № 19
	з55
	19
	1
	0,15
	0,8713
	3,14
	0
	0,05
	0,0493

	ВК № 18
	з52
	19
	1
	0,15
	0,9742
	3,51
	0
	0,06
	0,0551

	У 17
	ВК № 17
	19
	23,934641
	0,05
	0,0471
	0,17
	0,001
	0,05
	0,024

	У 17
	з50
	19
	90
	0,15
	1,0213
	3,68
	0,007
	0,06
	0,0578

	ВК № 16
	з49
	19
	1
	0,15
	0,3044
	1,1
	0
	0
	0,0172

	ВК № 15
	з46
	19
	179,08497
	0,15
	0,2573
	0,93
	0,001
	0
	0,0146

	ВК № 26
	У 16
	16
	226,63399
	0,15
	0,2163
	0,78
	0,001
	0
	0,0122

	У 15
	з68
	16
	450,32026
	0,15
	0,2634
	0,95
	0,002
	0
	0,0149

	У 45
	У 15
	16
	51,777778
	0,15
	0,2634
	0,95
	0
	0
	0,0149

	ВК № 2
	з11
	16
	1
	0,15
	0,1263
	0,45
	0
	0
	0,0071

	У 14
	ВК № 1
	16
	1
	0,15
	0,0471
	0,17
	0
	0
	0,0027

	ВК № 28
	з77
	16
	1
	0,15
	0,2175
	0,78
	0
	0
	0,0123

	ВК № 28
	з76
	16
	1
	0,15
	0,212
	0,76
	0
	0
	0,012

	ВК № 29
	ВК № 30
	16
	38,398693
	0,15
	0,0471
	0,17
	0
	0
	0,0027

	ВК № 29
	ВК № 31
	16
	73,836601
	0,15
	0,1178
	0,42
	0
	0
	0,0067

	ВК № 31
	ПГ 5
	16
	121,56209
	0,15
	0,0707
	0,25
	0
	0
	0,004

	У 13
	з34
	16
	70,568627
	0,05
	0,2008
	0,72
	0,074
	0,88
	0,1023

	У 13
	У 12
	 
	30,006536
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0

	У 11
	У 13
	16
	212,33987
	0,05
	0,2008
	0,72
	0,223
	0,88
	0,1023

	У 11
	У 10
	 
	34,908497
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0

	ВК № 23
	з64
	16
	1
	0,1
	0,3096
	1,11
	0
	0,03
	0,0394

	ВК № 19
	з56
	19
	1
	0,05
	0,3397
	1,22
	0,001
	1,2
	0,173

	ВК № 20
	з57
	19
	32,830065
	0,15
	0,9866
	3,55
	0,002
	0,06
	0,0558

	ПГ 2
	ВК № 20
	19
	77,156863
	0,15
	1,0337
	3,72
	0,006
	0,06
	0,0585

	ВК № 21
	ПГ 2
	19
	109,3268
	0,15
	1,0337
	3,72
	0,008
	0,06
	0,0585

	ВК № 38
	ВК № 21
	19
	121,52288
	0,15
	1,0808
	3,89
	0,01
	0,07
	0,0612

	ПГ 8
	ВК № 39
	19
	153,12418
	0,15
	1,3138
	4,73
	0,019
	0,1
	0,0743

	У 2
	ПГ 9
	19
	83,183007
	0,15
	6,3299
	22,79
	0,217
	2,17
	0,3582

	ВК № 52
	ВК № 49
	19
	163,5098
	0,15
	1,7663
	6,36
	0,035
	0,18
	0,1

	ВК № 49
	ВК № 47
	19
	79,620915
	0,15
	1,2989
	4,68
	0,009
	0,1
	0,0735

	ВК № 47
	ВК № 48
	19
	37,803922
	0,15
	0,0471
	0,17
	0
	0
	0,0027

	ВК № 47
	ПГ 11
	19
	49,712418
	0,15
	1,2047
	4,34
	0,005
	0,09
	0,0682

	ВК № 44
	з104
	19
	122,44444
	0,15
	0,232
	0,84
	0
	0
	0,0131

	ВК № 43
	з102
	19
	1
	0,15
	0,2791
	1
	0
	0
	0,0158

	ПГ 11
	з105
	19
	1
	0,15
	1,4367
	5,17
	0
	0,12
	0,0813

	ВК № 45
	з129
	19
	130,11111
	0,15
	1,3896
	5
	0,018
	0,11
	0,0786

	ВК № 49
	з107
	19
	1
	0,15
	0,3733
	1,34
	0
	0
	0,0211

	ВК № 49
	з106
	19
	1
	0,15
	0,0471
	0,17
	0
	0
	0,0027

	ВК № 52
	з109
	19
	1
	0,15
	2,0086
	7,23
	0
	0,23
	0,1137

	ВК № 53
	з131
	19
	131,31373
	0,15
	0,4989
	1,8
	0,001
	0,01
	0,0282

	ПГ 12
	з133
	19
	1
	0,15
	1,5027
	5,41
	0
	0,13
	0,085

	У 9
	ПГ 13
	 
	32,261438
	0,15
	0
	0
	0
	0
	0

	У 9
	з134
	19
	89,54902
	0,15
	1,5027
	5,41
	0,014
	0,13
	0,085

	У 4
	ВК № 61
	19
	257,77124
	0,15
	0,0471
	0,17
	0
	0
	0,0027

	ВК № 60
	з136
	19
	131,13725
	0,15
	0,1519
	0,55
	0
	0
	0,0086

	ВК № 53
	ВК № 60
	19
	161,21569
	0,15
	1,4626
	5,27
	0,024
	0,12
	0,0828

	ВК № 60
	ВК № 59
	19
	174,88889
	0,15
	1,2637
	4,55
	0,02
	0,09
	0,0715

	ВК № 59
	ВК № 57
	19
	191,31373
	0,15
	1,2166
	4,38
	0,02
	0,09
	0,0688

	ВК № 57
	ВК № 58
	19
	39,490196
	0,15
	0,0471
	0,17
	0
	0
	0,0027

	ВК № 57
	з111
	19
	142,9281
	0,15
	1,1224
	4,04
	0,013
	0,07
	0,0635

	ВК № 54
	з110
	19
	1
	0,15
	2,0525
	7,39
	0
	0,24
	0,1162

	ВК № 55
	Водонапорная башня № 11в
	19
	29,091503
	0,15
	4,7354
	17,05
	0,043
	1,22
	0,268

	ПГ 10
	ВК № 55
	19
	61,568627
	0,15
	2,73
	9,83
	0,031
	0,42
	0,1545

	ПГ 10
	ВК № 56
	19
	29,895425
	0,15
	0,0471
	0,17
	0
	0
	0,0027

	ПГ 14
	з137
	19
	1
	0,15
	1,4629
	5,27
	0
	0,12
	0,0828

	ВК № 62
	з139
	19
	1
	0,15
	0,577
	2,08
	0
	0,01
	0,0327

	ВК № 69
	ВК № 70
	19
	78,797386
	0,15
	0,206
	0,74
	0
	0
	0,0117

	ВК № 70
	ВК № 71
	19
	117,81699
	0,15
	0,2365
	0,85
	0
	0
	0,0134

	ВК № 71
	з145
	19
	83,24183
	0,15
	0,3321
	1,2
	0
	0
	0,0188

	ВК № 72
	з146
	19
	1
	0,15
	0,6089
	2,19
	0
	0,02
	0,0345

	ВК № 69
	з142
	19
	117,90196
	0,15
	0,324
	1,17
	0,001
	0
	0,0183

	ВК № 62
	ВК № 63
	19
	639,05229
	0,15
	0,7042
	2,54
	0,016
	0,02
	0,0399

	ВК № 63
	з115
	19
	1
	0,15
	0,0836
	0,3
	0
	0
	0,0047

	ВК № 65
	з119
	19
	1
	0,15
	0,1048
	0,38
	0
	0
	0,0059

	ВК № 75
	з123
	19
	1
	0,15
	0,3245
	1,17
	0
	0
	0,0184

	ВК № 79
	з126
	19
	1
	0,1
	0,1832
	0,66
	0
	0,01
	0,0233

	ВК № 83
	з127
	19
	1
	0,1
	0,1413
	0,51
	0
	0,01
	0,018

	ВК № 84
	ВК № 85
	19
	150,77778
	0,1
	0,0942
	0,34
	0,001
	0,01
	0,012

	ВК № 85
	ВК № 86
	19
	43,248366
	0,1
	0,0471
	0,17
	0
	0
	0,006

	ВК № 79
	з125
	19
	1
	0,1
	0,0942
	0,34
	0
	0,01
	0,012

	ВК № 80
	ВК № 81
	19
	62,954248
	0,1
	0,0471
	0,17
	0
	0
	0,006

	ВК № 75
	з122
	19
	1
	0,15
	0,1413
	0,51
	0
	0
	0,008

	ВК № 76
	ВК № 77
	19
	94,137255
	0,15
	0,0942
	0,34
	0
	0
	0,0053

	ВК № 77
	ВК № 78
	19
	217,80392
	0,15
	0,0471
	0,17
	0
	0
	0,0027

	ВК № 74
	з121
	19
	310,66667
	0,15
	0,6176
	2,22
	0,006
	0,02
	0,035

	ВК № 73
	з147
	19
	1
	0,15
	0,6647
	2,39
	0
	0,02
	0,0376

	ВК № 65
	з116
	19
	1
	0,1
	0,0942
	0,34
	0
	0,01
	0,012

	ВК № 67
	ВК № 68
	19
	300,54902
	0,1
	0,0471
	0,17
	0,001
	0
	0,006

	ВК № 65
	з118
	19
	1
	0,1
	0,0471
	0,17
	0
	0
	0,006

	ПГ 15
	Сусанинский детский сад
	19
	26,915033
	0,1
	0,0105
	0,04
	0
	0
	0,0013

	У 8
	з65
	16
	42,143791
	0,1
	0,6435
	2,32
	0,011
	0,21
	0,0819

	У 8
	ВК № 25
	16
	20,777778
	0,1
	0,0471
	0,17
	0
	0
	0,006

	ПГ 6
	У 8
	16
	298,93464
	0,1
	0,6906
	2,49
	0,088
	0,25
	0,0879

	ВК № 42
	ПГ 6
	16
	33,026144
	0,1
	1,6603
	5,98
	0,054
	1,35
	0,2114

	У 5
	ВК № 41
	16
	30,941176
	0,1
	0,5161
	1,86
	0,003
	0,09
	0,0657

	ВК № 41
	ПГ 7
	16
	99,633987
	0,1
	0,469
	1,69
	0,014
	0,12
	0,0597

	ПГ 7
	з91
	16
	193,94771
	0,1
	0,3892
	1,4
	0,011
	0,05
	0,0496

	ВК № 38
	ВК № 39
	19
	62,281046
	0,15
	1,2667
	4,56
	0,007
	0,09
	0,0717

	ВК № 40
	ВК № 38
	19
	99,653595
	0,1
	0,1388
	0,5
	0,001
	0,01
	0,0177

	ПГ 7
	ВК № 40
	16
	68,078431
	0,1
	0,0917
	0,33
	0
	0,01
	0,0117

	ВК № 63
	У 62
	19
	1
	0,15
	0,5735
	2,06
	0
	0,01
	0,0325

	Скважина № 33393
	У 6
	19
	13,20915
	0,15
	6,4533
	23,23
	0,036
	2,25
	0,3652

	Водонапорная башня № 11в
	У 6
	19
	39,588235
	0,15
	3,6985
	13,31
	0,036
	0,75
	0,2093

	У 6
	У 5
	19
	8,8496732
	0,15
	10,1519
	36,55
	0,059
	5,54
	0,5745

	У 5
	Насосная станция
	19
	28,20915
	0,15
	69,3884
	249,8
	8,647
	255,45
	3,9267

	Насосная станция
	У 4
	19
	33,27451
	0,15
	69,3884
	249,8
	10,2
	255,45
	3,9267

	У 4
	У 5
	19
	5,1568627
	0,15
	59,2365
	213,25
	1,152
	186,24
	3,3522

	У 4
	У 3
	19
	7,5424837
	0,15
	10,1519
	36,55
	0,05
	5,54
	0,5745

	У 3
	Насосная станция
	19
	28,718954
	0,15
	68,3419
	246,03
	8,54
	247,81
	3,8674

	Насосная станция
	У 2
	19
	34,601307
	0,15
	68,3419
	246,03
	10,289
	247,81
	3,8674

	У 2
	У 3
	19
	5,4248366
	0,15
	58,19
	209,48
	1,17
	179,72
	3,293

	У 2
	У 2
	19
	78,431373
	0,15
	10,1519
	36,55
	0,521
	5,54
	0,5745

	У 2
	з108
	19
	204,13725
	0,15
	3,822
	13,76
	0,197
	0,8
	0,2163

	ПГ 1
	з38
	19
	1
	0,05
	0,2926
	1,05
	0,002
	1,86
	0,149

	ПГ 1
	з40
	19
	1
	0,05
	0,039
	0,14
	0
	0,04
	0,0199

	ВК № 11
	ВК № 12
	16,19
	372,60784
	0,05
	0,0081
	0,03
	0,004
	0,01
	0,0041

	У 1
	У 27
	16
	1
	0,1
	1,9853
	7,15
	0,002
	1,92
	0,2528

	Скважина № 2784
	У 1
	16
	1
	0,1
	1,9853
	7,15
	0,002
	1,92
	0,2528

	У 1
	 
	 
	10,34
	0,1
	 
	 
	 
	 
	 

	Скважина № 18043
	Водонапорная башня № 12
	21
	9,55
	0,1
	30,3515
	109,27
	5
	436,3
	3,8646

	У 4
	з138
	19
	20
	0,1
	1,4158
	5,1
	0,024
	0,99
	0,1803

	У 3
	ДК
	16
	15
	0,1
	0,004
	0,01
	0
	0
	0,0005

	ПГ 6
	У 5
	16
	10
	0,1
	0,5325
	1,92
	0,001
	0,09
	0,0678

	У 5
	Жилой дом
	16
	5
	0,1
	0,0165
	0,06
	0
	0
	0,0021

	У 51
	з152
	19
	1
	0,1
	0,1029
	0,37
	0
	0,01
	0,0131

	У 52
	з155
	19
	1
	0,1
	0,2456
	0,88
	0
	0,02
	0,0313

	У 53
	з158
	19
	1
	0,1
	0,2862
	1,03
	0
	0,02
	0,0364

	У 54
	з162
	19
	1
	0,1
	0,5303
	1,91
	0
	0,09
	0,0675

	У 51
	з153
	19
	1
	0,1
	0,1427
	0,51
	0
	0,01
	0,0182

	У 52
	з156
	19
	1
	0,1
	0,0406
	0,15
	0
	0
	0,0052

	У 53
	з159
	19
	1
	0,05
	0,0553
	0,2
	0
	0,06
	0,0282

	ПГ 12
	з132
	19
	1
	0,05
	0,3386
	1,22
	0,003
	2,48
	0,1725

	ПГ 14
	з135
	19
	1
	0,05
	0,1917
	0,69
	0
	0,35
	0,0976

	У 55
	з130
	19
	145,93
	0,15
	1,3425
	4,83
	0,018
	0,11
	0,076

	ВК № 46
	з128
	19
	1
	0,15
	1,3425
	4,83
	0
	0,11
	0,076

	ВК № 62
	У 60
	19
	93,42
	0,05
	0,0184
	0,07
	0,002
	0,02
	0,0094

	У 61
	ВК № 70
	19
	92,31
	0,05
	0,055
	0,2
	0,006
	0,06
	0,028

	У 56
	У 60
	19
	90,8
	0,05
	0,0409
	0,15
	0,005
	0,04
	0,0208

	У 56
	У 61
	19
	165,7
	0,05
	0,0144
	0,05
	0,003
	0,02
	0,0073

	У 60
	ВК № 70
	19
	166,16
	0,05
	0,0226
	0,08
	0,005
	0,02
	0,0115

	ВК № 50
	ВК № 43
	19
	140,62
	0,15
	0,3262
	1,17
	0,001
	0
	0,0185

	У 57
	ПГ 10
	19
	101,08
	0,1
	2,7771
	10
	0,452
	3,73
	0,3536

	У 58
	У 57
	19
	147,02
	0,1
	2,9488
	10,62
	0,741
	4,2
	0,3755

	ПГ 9
	У 58
	19
	66,61
	0,15
	6,3299
	22,79
	0,173
	2,17
	0,3582

	У 50
	У 59
	19
	148,77
	0,1
	0,0051
	0,02
	0
	0
	0,0007

	У 49
	У 50
	19
	141,84
	0,1
	0,0051
	0,02
	0
	0
	0,0007

	У 48
	з101
	19
	1
	0,05
	0,0471
	0,17
	0
	0,05
	0,024

	У 47
	з96
	19
	1
	0,05
	1,4198
	5,11
	0,051
	42,08
	0,7231

	ВК № 16
	з48
	19
	1
	0,05
	1,3728
	4,94
	0,047
	39,35
	0,6992

	ПГ 16
	з93
	19
	299,56
	0,05
	0,3892
	1,4
	1,17
	3,25
	0,1982

	У 47
	з98
	19
	1
	0,076
	0,2582
	0,93
	0
	0,08
	0,0569

	ПГ 7
	з61
	16
	316,19
	0,15
	0,9499
	3,42
	0,021
	0,05
	0,0538

	У 7
	У 46
	16
	154,64
	0,05
	0,2634
	0,95
	0,282
	1,52
	0,1342

	У 45
	ПГ 3
	 
	22,02
	0,05
	0
	0
	0
	0
	0

	У 46
	з90
	16
	1
	0,1
	0,2634
	0,95
	0
	0,02
	0,0335

	ВК № 27
	з73
	16
	1
	0,1
	0,0706
	0,25
	0
	0
	0,009

	У 44
	У 43 
	16
	148,91
	0,1
	0,0706
	0,25
	0,001
	0
	0,009

	У 43 
	з88
	16
	1
	0,15
	0,0706
	0,25
	0
	0
	0,004

	У 42
	з82
	16
	1
	0,05
	1,3131
	4,73
	0,043
	36,03
	0,6688

	У 42
	з81
	16
	1
	0,05
	0,0541
	0,19
	0
	0,06
	0,0276

	У 41
	У 40
	16
	145,14
	0,05
	0,0541
	0,19
	0,01
	0,06
	0,0276

	У 40
	з86
	16
	1
	0,05
	0,0541
	0,19
	0
	0,06
	0,0276

	У 42
	з80
	16
	1
	0,05
	0,2003
	0,72
	0
	0,39
	0,102

	ВК № 24
	з31
	16
	139,73
	0,05
	0,2626
	0,95
	0,111
	0,66
	0,1337

	ВК № 27
	з72
	16
	1
	0,1
	0,2512
	0,9
	0
	0,02
	0,032

	ВК № 18
	з53
	19
	1
	0,076
	0,314
	1,13
	0
	0,12
	0,0692

	ВК № 22
	з60
	16
	1
	0,05
	0,2008
	0,72
	0,001
	0,88
	0,1023

	ВК № 14
	з47
	19
	1
	0,15
	0,0486
	0,17
	0
	0
	0,0027

	У 39
	У 38
	19
	168,01
	0,076
	0,0095
	0,03
	0
	0
	0,0021

	У 38
	з43
	19
	485,44
	0,076
	0,0161
	0,06
	0,002
	0
	0,0035

	ВК № 9
	з36
	16
	1
	0,05
	0,0019
	0,01
	0
	0
	0,001

	ВК № 8
	з30
	16
	1
	0,1
	0,1092
	0,39
	0
	0,01
	0,0139

	ВК № 5
	з23
	16
	1
	0,15
	0,071
	0,26
	0
	0
	0,004

	ВК № 4
	з19
	16
	1
	0,1
	0,1586
	0,57
	0
	0,01
	0,0202

	У 33
	з9
	16
	1
	0,1
	0,0792
	0,29
	0
	0,01
	0,0101

	У 32
	з8
	16
	1
	0,1
	0,1683
	0,61
	0
	0,01
	0,0214

	У 32
	У 33
	16
	138,42
	0,05
	0,0792
	0,29
	0,014
	0,08
	0,0404

	У 34 
	У 32
	16
	96,05
	0,1
	0,2476
	0,89
	0,002
	0,02
	0,0315

	У 35
	з6
	16
	104,48
	0,1
	0,071
	0,26
	0,001
	0
	0,009

	У 36 
	з4
	16
	131,49
	0,1
	0,1092
	0,39
	0,001
	0,01
	0,0139

	У 29
	з2
	16,19
	1
	0,1
	0,0551
	0,2
	0
	0
	0,007

	У 37
	з3
	16
	150,67
	0,05
	0,0019
	0,01
	0
	0
	0,001

	У 28
	У 29
	16
	144,04
	0,05
	0,0095
	0,03
	0,002
	0,01
	0,0048

	У 30
	У 28
	16
	146,24
	0,1
	0,0114
	0,04
	0
	0
	0,0014

	У 31
	У 65 
	16
	284,26
	0,15
	0,16
	0,58
	0,001
	0
	0,0091

	У 31
	У 34 
	16
	192,97
	0,05
	0,0889
	0,32
	0,022
	0,09
	0,0453

	У 67 
	з95
	19
	1
	0,1
	1,6781
	6,04
	0,002
	1,38
	0,2137

	У 58
	з94
	19
	50,45
	0,1
	3,3811
	12,17
	0,333
	5,51
	0,4305

	У 67 
	з92
	19
	1
	0,15
	1,3138
	4,73
	0
	0,1
	0,0743

	У 39
	У 66
	19
	258,93
	0,1
	0,039
	0,14
	0,001
	0
	0,005

	У 66
	У 29
	19
	139,41
	0,1
	0,0646
	0,23
	0,001
	0
	0,0082

	У 38
	з1
	19
	64,73
	0,075
	0,0256
	0,09
	0
	0,01
	0,0058

	У 65 
	У 30
	16
	140,8
	0,1
	0,0978
	0,35
	0,001
	0,01
	0,0125

	ВК № 7
	з5
	16
	108,32
	0,05
	0,0621
	0,22
	0,008
	0,06
	0,0316

	ПГ 15
	У 49
	19
	116,78
	0,1
	0,0051
	0,02
	0
	0
	0,0007

	У 57
	У 69 
	19
	117,27
	0,1
	0,1717
	0,62
	0,002
	0,01
	0,0219

	У 62
	з112
	19
	112,83
	0,15
	0,9772
	3,52
	0,008
	0,06
	0,0553

	У 62
	з113
	19
	1
	0,1
	0,109
	0,39
	0
	0,01
	0,0139

	У 68
	ВК № 64
	19
	76,87
	0,1
	0,0471
	0,17
	0
	0
	0,006

	У 69 
	ПГ 15
	19
	205,45
	0,1
	0,0156
	0,06
	0
	0
	0,002

	У 68
	У 69 
	19
	58,74
	0,1
	0,1561
	0,56
	0,001
	0,01
	0,0199

	У 63
	У 53
	19
	1
	0,1
	0,3415
	1,23
	0
	0,03
	0,0435

	У 64
	ВК № 62
	19
	1
	0,15
	1,3099
	4,72
	0
	0,1
	0,0741

	У 62
	з114
	19
	1
	0,1
	0,2947
	1,06
	0
	0,02
	0,0375

	У 64
	з141
	19
	1
	0,1
	0,1888
	0,68
	0
	0,01
	0,024

	з1
	У 66
	19
	1
	0,075
	0,0256
	0,09
	0
	0,01
	0,0058

	з2
	ВК № 12
	16,19
	125,76
	0,15
	0,0551
	0,2
	0
	0
	0,0031

	з3
	У 28
	16
	1
	0,1
	0,0019
	0,01
	0
	0
	0,0002

	з4
	У 30
	16
	1
	0,1
	0,1092
	0,39
	0
	0,01
	0,0139

	з5
	У 65 
	16
	1
	0,1
	0,0621
	0,22
	0
	0
	0,0079

	з6
	У 31
	16
	1
	0,1
	0,071
	0,26
	0
	0
	0,009

	з7
	У 34 
	16
	1
	0,15
	0,1586
	0,57
	0
	0
	0,009

	з8
	з15
	16
	530,11
	0,1
	0,1683
	0,61
	0,007
	0,01
	0,0214

	з9
	У 14
	16
	483,42
	0,1
	0,0792
	0,29
	0,003
	0,01
	0,0101

	з10
	ВК № 37
	16
	191,06
	0,15
	1,273
	4,58
	0,022
	0,09
	0,072

	з11
	У 14
	16
	50,92
	0,15
	0,1263
	0,45
	0
	0
	0,0071

	з12
	ВК № 2
	16
	1
	0,15
	1,0996
	3,96
	0
	0,07
	0,0622

	з13
	з12
	16
	112,33
	0,15
	1,0996
	3,96
	0,01
	0,07
	0,0622

	з14
	ВК № 3
	16
	1
	0,1
	0,2003
	0,72
	0
	0,01
	0,0255

	з15
	ВК № 3
	16
	1
	0,1
	0,1683
	0,61
	0
	0,01
	0,0214

	з16
	ВК № 3
	16
	1
	0,15
	1,0845
	3,9
	0
	0,07
	0,0614

	з17
	з16
	16
	120
	0,15
	1,0845
	3,9
	0,01
	0,07
	0,0614

	з18
	ВК № 4
	16
	1
	0,1
	0,2175
	0,78
	0
	0,01
	0,0277

	з19
	з7
	16
	542,39
	0,15
	0,1586
	0,57
	0,001
	0
	0,009

	з20
	з21
	16
	120,87
	0,15
	1,4135
	5,09
	0,017
	0,12
	0,08

	з21
	ВК № 5
	16
	1
	0,15
	1,4135
	5,09
	0
	0,12
	0,08

	з22
	ВК № 5
	16
	1
	0,1
	0,2512
	0,9
	0
	0,02
	0,032

	з23
	У 35
	16
	447,32
	0,1
	0,071
	0,26
	0,002
	0
	0,009

	з24
	з25
	16
	121,28
	0,15
	1,5466
	5,57
	0,02
	0,14
	0,0875

	з25
	ВК № 6
	16
	1
	0,15
	1,5466
	5,57
	0
	0,14
	0,0875

	з26
	У 16
	16
	1
	0,05
	2,6571
	9,57
	0,176
	146,6
	1,3533

	з27
	ВК № 7
	16
	433,79
	0,05
	0,015
	0,05
	0,008
	0,02
	0,0076

	з28
	ВК № 6
	16
	1
	0,15
	1,1426
	4,11
	0
	0,08
	0,0647

	з29
	з28
	16
	113,92
	0,15
	1,1426
	4,11
	0,011
	0,08
	0,0647

	з30
	У 36 
	16
	426,79
	0,1
	0,1092
	0,39
	0,004
	0,01
	0,0139

	з31
	ВК № 8
	16
	1
	0,05
	0,2626
	0,95
	0,001
	0,66
	0,1337

	з32
	ВК № 8
	16
	1
	0,15
	0,8179
	2,94
	0
	0,04
	0,0463

	з33
	з32
	16
	120,4
	0,15
	0,8179
	2,94
	0,006
	0,04
	0,0463

	з34
	ВК № 9
	16
	1
	0,05
	0,2008
	0,72
	0,001
	0,88
	0,1023

	з35
	ВК № 9
	16
	1
	0,15
	0,6661
	2,4
	0
	0,02
	0,0377

	з36
	У 37
	16
	405,66
	0,05
	0,0019
	0,01
	0,001
	0
	0,001

	з37
	з35
	19
	123,11
	0,15
	0,6661
	2,4
	0,003
	0,02
	0,0377

	з38
	ВК № 10
	19
	57,18
	0,15
	0,2926
	1,05
	0
	0
	0,0166

	з39
	ПГ 1
	19
	1
	0,15
	0,4125
	1,48
	0
	0,01
	0,0233

	з40
	ВК № 11
	19
	122,85
	0,05
	0,039
	0,14
	0,006
	0,04
	0,0199

	з41
	з39
	19
	120,99
	0,15
	0,4125
	1,48
	0,001
	0,01
	0,0233

	з42
	ВК № 13
	19
	1
	0,076
	0,314
	1,13
	0
	0,12
	0,0692

	з43
	ВК № 13
	19
	1
	0,075
	0,0161
	0,06
	0
	0
	0,0036

	з44
	ВК № 13
	19
	1
	0,15
	0,1616
	0,58
	0
	0
	0,0091

	з45
	з44
	19
	137,87
	0,15
	0,1616
	0,58
	0
	0
	0,0091

	з46
	ВК № 14
	19
	1
	0,1
	0,2573
	0,93
	0
	0,02
	0,0328

	з47
	У 39
	19
	475,1
	0,1
	0,0486
	0,17
	0,002
	0
	0,0062

	з48
	з100
	19
	606,29
	0,1
	1,3728
	4,94
	0,678
	0,93
	0,1748

	з49
	ВК № 15
	19
	171,07
	0,05
	0,3044
	1,1
	0,413
	2,01
	0,155

	з50
	ВК № 16
	19
	1
	0,15
	1,0213
	3,68
	0
	0,06
	0,0578

	з51
	ВК № 18
	19
	1
	0,075
	0,2582
	0,93
	0
	0,08
	0,0585

	з52
	У 17
	19
	67,4
	0,15
	0,9742
	3,51
	0,005
	0,06
	0,0551

	з53
	з42
	19
	329,67
	0,05
	0,314
	1,13
	0,402
	1,02
	0,1599

	з54
	ВК № 18
	19
	1
	0,15
	0,8713
	3,14
	0
	0,05
	0,0493

	з55
	з54
	19
	107,29
	0,15
	0,8713
	3,14
	0,006
	0,05
	0,0493

	з56
	ВК № 10
	19
	273,28
	0,05
	0,3397
	1,22
	0,393
	1,2
	0,173

	з57
	ВК № 19
	19
	1
	0,15
	0,9866
	3,55
	0
	0,06
	0,0558

	з58
	ВК № 19
	19
	1
	0,15
	1,4712
	5,3
	0
	0,13
	0,0833

	з59
	з58
	19
	118,83
	0,15
	1,4712
	5,3
	0,018
	0,13
	0,0833

	з60
	У 11
	16
	78,43
	0,05
	0,2008
	0,72
	0,082
	0,88
	0,1023

	з61
	ВК № 22
	16
	1
	0,05
	0,9499
	3,42
	0,023
	18,94
	0,4838

	з62
	з63
	16
	115,78
	0,15
	2,1732
	7,82
	0,037
	0,27
	0,123

	з63
	ВК № 23
	16
	1
	0,15
	2,1732
	7,82
	0
	0,27
	0,123

	з64
	ВК № 24
	16
	200,07
	0,05
	0,3096
	1,11
	0,238
	0,99
	0,1577

	з65
	ВК № 23
	16
	1
	0,1
	0,6435
	2,32
	0
	0,21
	0,0819

	з66
	з67
	16
	126,4
	0,15
	2,46
	8,86
	0,051
	0,34
	0,1392

	з67
	з70
	16
	1
	0,15
	2,46
	8,86
	0
	0,34
	0,1392

	з68
	з69
	16
	1
	0,05
	0,2634
	0,95
	0,002
	1,52
	0,1342

	з69
	ВК № 26
	16
	211,2
	0,05
	0,2634
	0,95
	0,385
	1,52
	0,1342

	з70
	з71
	16
	120,42
	0,15
	2,46
	8,86
	0,049
	0,34
	0,1392

	з71
	ВК № 27
	16
	1
	0,15
	2,46
	8,86
	0
	0,34
	0,1392

	з72
	з22
	16
	330,01
	0,05
	0,2512
	0,9
	0,239
	0,6
	0,1279

	з73
	з89
	16
	411,33
	0,05
	0,0706
	0,25
	0,036
	0,07
	0,0359

	з74
	з75
	16
	119,57
	0,15
	2,0911
	7,53
	0,035
	0,25
	0,1183

	з75
	ВК № 28
	16
	1
	0,15
	2,0911
	7,53
	0
	0,25
	0,1183

	з76
	ВК № 29
	16
	54,1
	0,1
	0,212
	0,76
	0,001
	0,01
	0,027

	з77
	з18
	16
	325,84
	0,05
	0,2175
	0,78
	0,186
	0,48
	0,1108

	з78
	ВК № 35
	16
	106,29
	0,15
	1,6146
	5,81
	0,019
	0,15
	0,0914

	з79
	У 42
	16
	1
	0,15
	1,5675
	5,64
	0
	0,14
	0,0887

	з80
	з14
	16
	330,32
	0,05
	0,2003
	0,72
	0,156
	0,39
	0,102

	з81
	з87
	16
	356,51
	0,05
	0,0541
	0,19
	0,024
	0,06
	0,0276

	з82
	з83
	16
	116,14
	0,15
	1,3131
	4,73
	0,014
	0,1
	0,0743

	з83
	ВК № 36
	16
	1
	0,15
	1,3131
	4,73
	0
	0,1
	0,0743

	з84
	ВК № 36
	16
	1
	0,05
	1,3201
	4,75
	0,044
	36,41
	0,6723

	з85
	ВК № 36
	16
	1
	0,05
	0,0541
	0,19
	0
	0,06
	0,0276

	з86
	з85
	16
	340,6
	0,05
	0,0541
	0,19
	0,023
	0,06
	0,0276

	з87
	У 41
	16
	1
	0,1
	0,0541
	0,19
	0
	0
	0,0069

	з88
	ВК № 34
	16
	25,59
	0,15
	0,0706
	0,25
	0
	0
	0,004

	з89
	У 44
	16
	1
	0,1
	0,0706
	0,25
	0
	0
	0,009

	з90
	У 45
	16
	136,19
	0,05
	0,2634
	0,95
	0,248
	1,52
	0,1342

	з91
	ПГ 16
	19
	1
	0,05
	0,3892
	1,4
	0,004
	3,25
	0,1982

	з92
	ПГ 8
	19
	26,74
	0,05
	1,3138
	4,73
	1,157
	36,07
	0,6691

	з93
	У 67 
	19
	1
	0,1
	0,3892
	1,4
	0
	0,05
	0,0496

	з94
	У 67 
	19
	1
	0,1
	3,3811
	12,17
	0,007
	5,51
	0,4305

	з95
	з97
	19
	125,39
	0,1
	1,6781
	6,04
	0,208
	1,38
	0,2137

	з96
	з99
	19
	131,39
	0,1
	1,4198
	5,11
	0,157
	1
	0,1808

	з97
	У 47
	19
	1
	0,1
	1,6781
	6,04
	0,002
	1,38
	0,2137

	з98
	з51
	19
	566,2
	0,05
	0,2582
	0,93
	0,992
	1,46
	0,1315

	з99
	У 48
	19
	1
	0,1
	1,4198
	5,11
	0,001
	1
	0,1808

	з100
	У 48
	19
	1
	0,05
	1,3728
	4,94
	0,047
	39,35
	0,6992

	з101
	ВК № 89
	19
	169,86
	0,1
	0,0471
	0,17
	0,001
	0
	0,006

	з102
	ВК № 44
	19
	126,71
	0,15
	0,2791
	1
	0,001
	0
	0,0158

	з103
	ВК № 50
	19
	1
	0,15
	0,3733
	1,34
	0
	0
	0,0211

	з104
	ПГ 11
	19
	1
	0,15
	0,232
	0,84
	0
	0
	0,0131

	з105
	ВК № 45
	19
	522,22
	0,1
	1,4367
	5,17
	0,638
	1,02
	0,1829

	з106
	ВК № 51
	19
	423,89
	0,1
	0,0471
	0,17
	0,002
	0
	0,006

	з107
	з103
	19
	256,12
	0,1
	0,3733
	1,34
	0,013
	0,04
	0,0475

	з108
	ВК № 52
	19
	1
	0,1
	3,822
	13,76
	0,008
	7,02
	0,4866

	з109
	ВК № 53
	19
	364,86
	0,1
	2,0086
	7,23
	0,862
	1,97
	0,2557

	з110
	ВК № 55
	19
	190,72
	0,1
	2,0525
	7,39
	0,47
	2,05
	0,2613

	з111
	ВК № 54
	19
	1
	0,1
	1,1224
	4,04
	0,001
	0,63
	0,1429

	з112
	ВК № 54
	19
	1
	0,15
	0,9772
	3,52
	0
	0,06
	0,0553

	з113
	У 68
	19
	317,32
	0,1
	0,109
	0,39
	0,003
	0,01
	0,0139

	з114
	з140
	19
	564,11
	0,1
	0,2947
	1,06
	0,016
	0,02
	0,0375

	з115
	з117
	19
	113,22
	0,15
	0,0836
	0,3
	0
	0
	0,0047

	з116
	ВК № 67
	19
	169,71
	0,1
	0,0942
	0,34
	0,001
	0,01
	0,012

	з117
	ВК № 65
	19
	1
	0,15
	0,0836
	0,3
	0
	0
	0,0047

	з118
	ВК № 66
	19
	204,97
	0,1
	0,0471
	0,17
	0,001
	0
	0,006

	з119
	з120
	19
	111,35
	0,15
	0,1048
	0,38
	0
	0
	0,0059

	з120
	ВК № 75
	19
	1
	0,15
	0,1048
	0,38
	0
	0
	0,0059

	з121
	ВК № 75
	19
	1
	0,15
	0,6176
	2,22
	0
	0,02
	0,035

	з122
	ВК № 76
	19
	97,6
	0,1
	0,1413
	0,51
	0,001
	0,01
	0,018

	з123
	з124
	19
	116,35
	0,15
	0,3245
	1,17
	0,001
	0
	0,0184

	з124
	ВК № 79
	19
	1
	0,15
	0,3245
	1,17
	0
	0
	0,0184

	з125
	ВК № 80
	19
	1
	0,15
	0,0942
	0,34
	0
	0
	0,0053

	з126
	ВК № 83
	19
	161,45
	0,15
	0,1832
	0,66
	0
	0
	0,0104

	з127
	ВК № 84
	19
	130
	0,15
	0,1413
	0,51
	0
	0
	0,008

	з128
	У 55
	19
	129,08
	0,1
	1,3425
	4,83
	0,138
	0,89
	0,1709

	з129
	ВК № 46
	19
	1
	0,1
	1,3896
	5
	0,001
	0,95
	0,1769

	з130
	ПГ 12
	19
	1
	0,15
	1,3425
	4,83
	0
	0,11
	0,076

	з131
	ПГ 12
	19
	1
	0,1
	0,4989
	1,8
	0
	0,13
	0,0635

	з132
	з165
	19
	575
	0,1
	0,3386
	1,22
	0,023
	0,03
	0,0431

	з133
	У 9
	19
	53,04
	0,15
	1,5027
	5,41
	0,008
	0,13
	0,085

	з134
	ПГ 14
	19
	1
	0,15
	1,5027
	5,41
	0
	0,13
	0,085

	з135
	з163
	19
	575,02
	0,1
	0,1917
	0,69
	0,009
	0,01
	0,0244

	з136
	ПГ 14
	19
	1
	0,1
	0,1519
	0,55
	0
	0,01
	0,0193

	з137
	У 4
	19
	31,35
	0,15
	1,4629
	5,27
	0,005
	0,12
	0,0828

	з138
	У 64
	19
	1
	0,15
	1,4158
	5,1
	0
	0,12
	0,0801

	з139
	з143
	19
	110,13
	0,15
	0,577
	2,08
	0,002
	0,01
	0,0327

	з140
	У 64
	19
	1
	0,1
	0,2947
	1,06
	0
	0,02
	0,0375

	з141
	з160
	19
	577,59
	0,1
	0,1888
	0,68
	0,009
	0,01
	0,024

	з142
	з144
	19
	110,09
	0,15
	0,324
	1,17
	0,001
	0
	0,0183

	з143
	ВК № 69
	19
	33,54
	0,15
	0,577
	2,08
	0,001
	0,01
	0,0327

	з144
	ВК № 72
	19
	1
	0,15
	0,324
	1,17
	0
	0
	0,0183

	з145
	ВК № 72
	19
	1
	0,1
	0,3321
	1,2
	0
	0,03
	0,0423

	з146
	з148
	19
	37,53
	0,15
	0,6089
	2,19
	0,001
	0,02
	0,0345

	з147
	ВК № 74
	19
	277,83
	0,15
	0,6647
	2,39
	0,006
	0,02
	0,0376

	з148
	ВК № 73
	19
	1
	0,15
	0,6089
	2,19
	0
	0,02
	0,0345

	з149
	ВК № 73
	19
	1
	0,15
	0,1029
	0,37
	0
	0
	0,0058

	У 70
	з151
	19
	1
	0,1
	0,1029
	0,37
	0
	0,01
	0,0131

	з150
	У 70
	19
	1
	0,1
	0,1029
	0,37
	0
	0,01
	0,0131

	з151
	з149
	19
	621,95
	0,1
	0,1029
	0,37
	0,005
	0,01
	0,0131

	з152
	з150
	19
	219,56
	0,1
	0,1029
	0,37
	0,002
	0,01
	0,0131

	з153
	ВК № 71
	19
	502,76
	0,1
	0,1427
	0,51
	0,006
	0,01
	0,0182

	з154
	У 51
	19
	1
	0,1
	0,2456
	0,88
	0
	0,02
	0,0313

	з155
	з154
	19
	126,47
	0,1
	0,2456
	0,88
	0,002
	0,02
	0,0313

	з156
	У 61
	19
	408,89
	0,1
	0,0406
	0,15
	0,001
	0
	0,0052

	з157
	У 52
	19
	1
	0,1
	0,2862
	1,03
	0
	0,02
	0,0364

	з158
	з157
	19
	129,31
	0,1
	0,2862
	1,03
	0,003
	0,02
	0,0364

	з159
	У 56
	19
	408,43
	0,1
	0,0553
	0,2
	0,002
	0
	0,007

	з160
	У 63
	19
	1
	0,1
	0,1888
	0,68
	0
	0,01
	0,024

	з161
	У 63
	19
	1
	0,1
	0,5303
	1,91
	0
	0,09
	0,0675

	з162
	з161
	19
	97,85
	0,1
	0,5303
	1,91
	0,011
	0,09
	0,0675

	з163
	У 54
	19
	1
	0,1
	0,1917
	0,69
	0
	0,01
	0,0244

	з164
	У 54
	19
	1
	0,1
	0,3386
	1,22
	0
	0,03
	0,0431

	У 71
	з164
	19
	144,67
	0,1
	0,3386
	1,22
	0,006
	0,03
	0,0431

	з165
	У 71
	19
	1
	0,1
	0,3386
	1,22
	0
	0,03
	0,0431


Приложение 6

Гидравлический расчет сети водоотведения

Пос. Кобралово

	Начальный узел
	Конечный узел
	Длина, м
	Высота канала, м
	Скорость, м/c
	Высота воды, м
	Напор в начале, м
	Напор в конце, м

	К 25
	К 12
	42,5
	0,15
	0,51622
	0,01045
	57,083
	55,789

	К 18
	К 19
	16
	0,15
	0,31932
	0,0152
	57,563
	57,435

	Кобраловская школа
	К 93
	10
	0,15
	0,20527
	0,00433
	58,524
	58,373

	К 93
	К 92
	31,5
	0,15
	0,16525
	0,00501
	58,374
	58,12

	К 92
	К 91
	39
	0,15
	0,21076
	0,00674
	58,122
	57,768

	К 91
	К 90
	15
	0,15
	0,23068
	0,00836
	57,769
	57,647

	ГБУЗ
	К 70
	15
	0,15
	0
	0,00225
	57,702
	56,026

	К 89
	К 137
	42
	0,2
	0,24994
	0,0096
	57,589
	57,253

	К 88
	К 87
	15
	0,25
	0,24491
	0,00909
	57,108
	56,988

	К 87
	К 83
	9
	0,25
	0,24723
	0,00903
	56,988
	56,914

	К 83
	К 78
	38,5
	0,25
	0,27816
	0,01123
	56,916
	56,608

	К 78
	К 71
	36
	0,25
	0,27816
	0,01123
	56,608
	56,32

	К 71
	К 70
	27
	0,25
	0,3079
	0,01052
	56,32
	56,035

	К 70
	К 96
	11
	0,2
	0,33025
	0,01457
	56,039
	55,951

	К 96
	К 97
	26
	0,15
	0,32461
	0,01668
	55,953
	55,745

	К 97
	К 106
	50
	0,25
	0,32233
	0,01395
	55,742
	55,341

	К 103
	К 163
	30
	0,25
	0,16892
	0,00508
	56,768
	56,528

	Детский сад
	К 101
	5
	0,15
	0
	0,00163
	57,702
	57,147

	К 102
	К 103
	33
	0,25
	0,1535
	0,00444
	57,032
	56,767

	К 101
	К 102
	14,5
	0,15
	0,14591
	0,00415
	57,149
	57,032

	Детский сад
	К 103
	5
	0,15
	0
	0,00144
	57,701
	56,764

	Детский сад
	К 102
	5
	0,15
	0
	0,00156
	57,702
	57,03

	К 106
	К 159
	124
	0,25
	0,33459
	0,01468
	55,342
	54,35

	К 51
	К 53
	94
	0,25
	0,51034
	0,02832
	54,124
	53,372

	К 49
	К 50
	15
	0,2
	0,52638
	0,03017
	54,438
	54,318

	К 53
	К 54
	45
	0,25
	0,51034
	0,02832
	53,372
	53,012

	К 55
	К 141
	124
	0,25
	0,51034
	0,02832
	52,553
	51,561

	К 7
	К 10а
	14,5
	0,15
	0,38693
	0,01864
	56,992
	56,876

	К 42
	 
	30
	0,15
	0,29416
	0,01222
	56,996
	56,756

	К 27
	К 26
	14
	0,15
	0,20146
	0,00694
	57,876
	57,764

	ул. Лесная д. 4 к. 1
	К 22
	11,62
	0,1
	0,37845
	0,00584
	58,026
	57,619

	К 24
	К 25
	45
	0,15
	0,31592
	0,01461
	57,448
	57,088

	К 54
	К 139
	26
	0,25
	0,51034
	0,02832
	53,012
	52,804

	Лесная 6
	К 54
	19,88
	0,15
	0
	0
	57,6
	52,984

	К 139
	К 55
	31,47
	0,25
	0,50985
	0,02834
	52,804
	52,553

	К 141
	К 153
	23,27
	0,15
	0,54438
	0,03301
	51,566
	51,379

	К 142
	К 141
	22,63
	0,15
	0
	0
	57,45
	51,533

	Администрация
	К 142
	13,84
	0,15
	0
	0
	57,6
	57,45

	Вокзальная
	К 159
	10,7
	0,15
	0
	0
	57,7
	54,335

	К 162
	К 101
	9,13
	0,25
	0
	0,00266
	57,222
	57,148

	К 161
	К 160
	20,95
	0,25
	0
	0,00267
	57,553
	57,385

	Вокзальная 4
	К 161
	11,16
	0,25
	0
	0,00237
	57,702
	57,552

	магазин 
	К 160
	12,5
	0,15
	0
	0
	57,7
	57,382

	К 160
	К 162
	20,36
	0,15
	0
	0,00301
	57,385
	57,222

	магазин
	К 97
	20,12
	0,25
	0
	0
	57,7
	55,728

	ул. Центр д. 3
	К 97
	6,47
	0,15
	0
	0
	57,7
	55,728

	ул. Центр д. 3
	К 96
	7,49
	0,15
	0
	0,00137
	57,701
	55,937

	К 156
	К 70
	23,53
	0,25
	0,22327
	0,00771
	56,227
	56,032

	К 155
	К 156
	22,55
	0,25
	0,22082
	0,00777
	56,408
	56,227

	К 152
	К 155
	20,16
	0,15
	0,29232
	0,00544
	56,86
	56,405

	К 154
	К 152
	18,15
	0,15
	0,1655
	0,005
	57,007
	56,86

	К 151
	К 152
	9,33
	0,15
	0,23754
	0,00393
	57,073
	56,859

	К 150
	К 154
	8,36
	0,15
	0,1649
	0,00502
	57,074
	57,007

	ул. Центр д. 4
	К 150
	10,02
	0,15
	0,20513
	0,00433
	57,224
	57,073

	ул. Центр д. 4
	К 151
	9,56
	0,15
	0,20851
	0,00428
	57,224
	57,073

	К 149
	К 155
	44,31
	0,25
	0,16953
	0,00506
	56,763
	56,405

	К 148
	К 149
	20,33
	0,25
	0,16867
	0,00508
	56,925
	56,763

	К 147
	К 148
	18,41
	0,15
	0,14606
	0,00414
	57,073
	56,924

	ул. Центр д. 2
	К 147
	8,89
	0,15
	0,18974
	0,00349
	57,223
	57,072

	ул. Центральная д. 2
	К 148
	9,48
	0,15
	0
	0,00302
	57,223
	56,923

	К 146
	К 83
	13,07
	0,15
	0,44921
	0,00495
	57,701
	56,91

	К 145
	К 146
	5,25
	0,15
	0,18319
	0,00568
	57,746
	57,702

	К 143
	К 145
	8,98
	0,15
	0,18043
	0,00574
	57,818
	57,746

	ул. Центр д. 16
	К 144
	9,72
	0,1
	0,19513
	0,00393
	58,084
	57,933

	К 144
	К 143
	14,53
	0,15
	0,14581
	0,00415
	57,933
	57,816

	ул. Центр д. 16
	К 143
	9,09
	0,1
	0,24325
	0,00338
	58,083
	57,815

	К 138
	К 146
	9,18
	0,15
	0,21283
	0,00513
	57,82
	57,701

	ул. Центр д. 14
	К 140
	8,23
	0,15
	0,19505
	0,00343
	58,083
	57,932

	К 140
	К 138
	14,13
	0,15
	0,1459
	0,00415
	57,933
	57,819

	ул. Центральная д.14
	К 138
	9,92
	0,1
	0,23513
	0,00346
	58,083
	57,818

	К 137
	К 88
	17,99
	0,2
	0,24999
	0,0096
	57,253
	57,109

	К 134
	К 89
	14,89
	0,15
	0,15806
	0,00393
	57,734
	57,583

	К 136
	К 135
	13,1
	0,15
	0
	0,00302
	57,932
	57,828

	К 135
	К 134
	11,68
	0,15
	0
	0,003
	57,828
	57,733

	ул. Центр д. 20
	К 134
	8,55
	0,15
	0
	0,00206
	58,082
	57,732

	ул. Центр д. 20
	К 135
	8,03
	0,15
	0
	0
	58,08
	57,825

	ул. Центр д. 20
	К 136
	6,82
	0,15
	0
	0,00238
	58,082
	57,931

	Кобраловская школа
	К 90
	28,98
	0,15
	0,26237
	0,00368
	58,524
	57,643

	К 133
	К 91
	20,43
	0,15
	0,16637
	0,00499
	57,934
	57,766

	Кобраловская школа
	К 133
	19,25
	0,15
	0,26329
	0,00367
	58,524
	57,933

	Кобраловская школа
	К 92
	17,33
	0,15
	0,23911
	0,00391
	58,524
	58,119

	К 19
	К 26
	10,53
	0,15
	0,96218
	0,00715
	57,427
	55,606

	ул. Лесная
	К 19
	11,9
	0,15
	0
	0
	58,02
	57,42

	К 10а
	К 8
	18,16
	0,15
	0,38666
	0,01865
	56,876
	56,731

	 
	К 10а
	12,07
	0,15
	0
	0
	58,02
	56,857

	К 39
	 
	34,16
	0,15
	0,29404
	0,01222
	57,491
	57,218

	 
	К 42
	27,73
	0,15
	0,29423
	0,01222
	57,218
	56,996

	 
	К 43
	30,69
	0,15
	0,29393
	0,01222
	56,756
	56,511

	К 26
	К 28
	14,68
	0,15
	0,20361
	0,00689
	57,764
	57,643

	ул. Лесная
	К 26
	7,96
	0,15
	0
	0
	57,95
	57,757

	ул. Центр д. 6
	К 154
	11,31
	0,15
	0
	0
	57,76
	57,002

	ул. Центр д. 6
	К 152
	12,58
	0,15
	0
	0
	57,76
	56,855

	К 163
	К 106
	25,15
	0,25
	0,29927
	0,00336
	56,526
	55,33

	К 155
	К 137
	9,86
	0,15
	0
	0
	57,681
	57,243

	К Ц20
	К 155
	8,18
	0,15
	0
	0
	57,746
	57,681

	К Ц20
	К Ц20
	12,03
	0,15
	0
	0
	57,843
	57,746

	К Ц20
	К Ц20
	10,93
	0,15
	0
	0
	57,93
	57,843

	ул. Центр д. 20
	К Ц20
	10,04
	0,15
	0
	0
	58,52
	57,93

	ул. Центр д. 20
	К Ц20
	10,18
	0,15
	0
	0
	58,52
	57,843

	К 155
	К Ц20
	10,5
	0,15
	0
	0
	58,52
	57,746

	Очистные
	Выпуск (Кобралово)
	3
	0,15
	0
	0,0018
	56,552
	47,074


Пос. Семрино

	Начальный узел
	Конечный узел
	Длина, м
	Высота канала, м
	Скорость, м/c
	Высота воды, м
	Напор в начале, м
	Напор в конце, м

	К 19
	К 18
	5
	0,2
	0,34251
	0,01535
	53,247
	53,207

	К 22
	КНС
	78
	0,15
	0,51492
	0,01575
	49,893
	48,29

	К 17
	К 16
	45
	0,4
	0,62598
	0,00813
	52,88
	50,245

	К-10
	К-2
	41,93
	0,15
	0
	0
	53,862
	53,527

	К-9
	К-11
	18,62
	0,15
	0
	0
	54,861
	54,712

	1 Линия 11
	К 36
	13,39
	0,15
	0
	0
	55,52
	55,37

	К 36
	К-7
	32,35
	0,15
	0
	0
	55,37
	55,111

	1 Линия 12
	К-4
	13,73
	0,15
	0
	0
	55,52
	54,43

	К-5
	К-8
	25,75
	0,15
	0
	0
	54,246
	54,04

	1 Линия 10
	К-6
	14,77
	0,1
	0
	0
	55,52
	54,921

	К-6
	К 8
	74,75
	0,1
	0
	0
	54,921
	52,133

	К 23
	Выпуск-2 (Семрино)
	1
	0,25
	3,54635
	0,00355
	53,684
	47,575


	Начальный узел
	Конечный узел
	Длина, м
	Высота канала, м
	Скорость, м/c
	Высота воды, м
	Напор в начале, м
	Напор в конце, м

	К 64
	К 73
	11,65
	0,1
	0,20567
	0,007
	59,276
	59,18

	ул. Хвойная д. 25
	К 73
	7,93
	0,1
	0,53459
	0,00369
	60,174
	59,177

	К 66
	К 65
	20,95
	0,1
	0,21696
	0,00366
	59,62
	59,177

	К 67
	К 66
	6,01
	0,1
	0,12591
	0,0033
	59,668
	59,619

	ул. Хвойная д. 23
	К 69
	5,11
	0,1
	0
	0,00195
	60,172
	59,771

	ул. Хвойная д. 23
	К 66
	4,79
	0,1
	0
	0,00178
	60,172
	59,618

	К 73
	К 79
	10,76
	0,1
	0,2444
	0,01
	59,183
	59,096

	К 142
	К 127
	72,31
	0,1
	0
	0
	59,656
	58,223

	Столовая
	К 144
	11,66
	0,1
	0
	0
	60,24
	60,02

	К 127
	К 127
	6,26
	0,1
	0,24804
	0,0112
	58,284
	58,234

	К 128
	К 127
	12,68
	0,1
	0
	0
	59,769
	58,273

	Штаб
	К 128
	11,92
	0,1
	0
	0
	60,17
	59,769

	К 122
	К 124
	22,91
	0,1
	0,2486
	0,01118
	58,846
	58,662

	Клуб
	К 122
	7,58
	0,1
	0
	0
	60,17
	58,835

	К 124
	К 126
	21,09
	0,1
	0,24837
	0,01118
	58,662
	58,493

	К 121
	К 124
	31,4
	0,1
	0
	0
	60,011
	58,651

	Баня
	К 121
	19,86
	0,1
	0
	0
	60,17
	60,011

	К 126
	К 127
	26,17
	0,1
	0,24802
	0,0112
	58,493
	58,284

	К 125
	К 126
	33,66
	0,1
	0
	0
	60,02
	58,482

	контора
	К 125
	12,1
	0,1
	0
	0
	60,17
	60,02

	К 127
	К 131
	30,75
	0,1
	0,24861
	0,01118
	58,234
	57,987

	К 135
	К 134
	16,44
	0,1
	0
	0
	59,393
	57,787

	Казарма № 2
	К 135
	39,65
	0,1
	0
	0
	59,71
	59,393

	Пож. депо
	К 135
	11,42
	0,1
	0
	0
	59,71
	59,393

	К 134
	К 139
	15,14
	0,1
	0,30145
	0,01294
	57,8
	57,679

	К 139
	К 140
	11,74
	0,1
	0,30166
	0,01293
	57,679
	57,585

	К 133
	К 134
	14,41
	0,1
	0,30226
	0,01292
	57,916
	57,8

	К 131
	К 133
	9,03
	0,1
	0,28746
	0,0118
	57,988
	57,915

	ул. Хвойная д. 6
	К 133
	6,18
	0,1
	0
	0,00237
	59,712
	57,905

	ул. Хвойная д. 6
	К 131
	5,86
	0,1
	0
	0,00236
	59,712
	57,978

	ул. Хвойная д. 1
	К 139
	7,51
	0,1
	0
	0
	59,71
	57,666

	ул. Хвойная д. 1
	К 140
	7,47
	0,1
	0
	0
	59,71
	57,572

	К 140
	К 181
	7,87
	0,1
	0,30163
	0,01294
	57,585
	57,522

	К 182
	К 181
	48,83
	0,1
	0
	0
	59,56
	57,509

	Гараж
	К 182
	6,95
	0,1
	0
	0
	59,71
	59,56

	К 183
	К 181
	76,03
	0,1
	0
	0
	59,56
	57,509

	Гараж
	К 183
	10,96
	0,1
	0
	0
	59,71
	59,56

	К 181
	К 199
	55,01
	0,1
	0,3018
	0,01293
	57,522
	57,081

	Котельная № 39
	К 199
	87,25
	0,1
	0,21562
	0,00367
	58,884
	57,072

	К 199
	К 194
	117,27
	0,1
	0,31333
	0,01356
	57,082
	56,12

	К 195
	К 194
	19,49
	0,1
	0,5637
	0,00746
	57,22
	56,113

	р/узел
	К 195
	33,64
	0,1
	0
	0
	58,88
	57,213

	К 194
	 
	120,78
	0,1
	0,57753
	0,04044
	56,146
	55,18

	К 104
	К 195
	13,02
	0,1
	0,28723
	0,01181
	57,33
	57,225

	К 101
	К 104
	74,92
	0,1
	0,3721
	0,0099
	58,741
	57,328

	К 100
	К 101
	22,05
	0,1
	0,24299
	0,01004
	58,917
	58,741

	К 103
	К 100
	20,3
	0,1
	0,2047
	0,00703
	59,079
	58,914

	ул. Хвойная д. 29
	К 101
	22,48
	0,1
	0,2956
	0,00547
	59,265
	58,736

	ул. Хвойная д. 29
	К 100
	21,44
	0,1
	0,26328
	0,00595
	59,266
	58,913

	ул. Хвойная д. 29
	К 103
	23,49
	0,1
	0,20361
	0,00705
	59,267
	59,079

	К 190
	К 194
	15,27
	0,1
	1,10973
	0,02143
	57,027
	56,127

	Гараж
	К 190
	11,6
	0,1
	0
	0
	60,14
	57,006

	К 164
	К 190
	24,65
	0,1
	0,5429
	0,03576
	57,239
	57,042

	магазин
	К 164
	17,19
	0,1
	0
	0
	60,14
	57,203

	К 55
	К 164
	56,35
	0,1
	0,54318
	0,03575
	57,69
	57,239

	К 41
	К 55
	8,09
	0,1
	0,37886
	0,01021
	57,82
	57,664

	К 39
	К 40
	9,65
	0,1
	0
	0,00155
	59,991
	58,009

	ул. Хвойная д. 4
	К 39
	8,74
	0,1
	0
	0,00277
	60,143
	59,992

	К 40
	К 41
	24,54
	0,1
	0,2868
	0,01182
	58,019
	57,822

	К 42
	К 41
	9,48
	0,1
	0
	0,00151
	59,991
	57,812

	ул. Хвойная д. 4
	К 42
	6,4
	0,1
	0
	0,00258
	60,143
	59,992

	К 54
	К 55
	8,61
	0,1
	1,46925
	0,01512
	59,001
	57,669

	К 107
	К 110
	24,55
	0,1
	0,65033
	0,01584
	59,938
	59,221

	К 112
	К 54
	16,63
	0,1
	0,51092
	0,03185
	59,151
	59,018

	К 110
	К 112
	10,66
	0,1
	0,51252
	0,03177
	59,237
	59,151

	К 109
	К 110
	10,78
	0,1
	0,89878
	0,01266
	59,999
	59,218

	ул. Хвойная д. 3
	К 109
	7,29
	0,1
	0,57542
	0,01723
	60,157
	60,003

	К 108
	К 107
	8,11
	0,1
	0,41223
	0,02176
	60,009
	59,944

	ул. Хвойная д. 3
	К 108
	9,73
	0,1
	0,52413
	0,0184
	60,158
	60,005

	К 103
	К 110
	45,83
	0,1
	0,22026
	0,00758
	59,602
	59,213

	К 105
	К 103
	24,09
	0,1
	0
	0,00295
	59,917
	59,597

	К 106
	К 105
	9,46
	0,1
	0,1247
	0,00333
	59,992
	59,917

	ул. Хвойная д. 2
	К 106
	7,35
	0,1
	0
	0,00266
	60,143
	59,992

	К 104
	К 103
	9,3
	0,1
	0
	0,00225
	59,991
	59,596

	ул. Хвойная д. 2
	К 104
	7,4
	0,1
	0
	0,00267
	60,143
	59,992

	К 101
	К 103
	15,97
	0,1
	0,19132
	0,00634
	59,729
	59,6

	К 100
	К 99
	11,05
	0,1
	0,15334
	0,00458
	59,994
	59,905

	ул. Хвойная д. 7
	К 100
	5,2
	0,1
	0,24198
	0,00339
	60,143
	59,992

	К 99
	К 101
	21,99
	0,1
	0,15331
	0,00458
	59,905
	59,728

	К 102
	К 101
	10
	0,1
	0,23478
	0,00347
	59,992
	59,726

	ул. Хвойная д. 7
	К 102
	5,75
	0,1
	0,23375
	0,00348
	60,143
	59,992

	К 53
	К 55
	41,74
	0,1
	0,2528
	0,01042
	58,02
	57,664

	К 57
	К 53
	41,73
	0,1
	0,24362
	0,01002
	58,355
	58,02

	К 37
	К 53
	8,82
	0,1
	0
	0
	59,67
	58,01

	К 35
	К 36
	12,33
	0,1
	0
	0
	59,99
	59,891

	ул. Хвойная д. 10
	К 35
	8,99
	0,1
	0
	0
	60,14
	59,99

	К 36
	К 37
	27,24
	0,1
	0
	0
	59,891
	59,67

	К 38
	К 37
	12,9
	0,1
	0
	0
	59,99
	59,67

	ул. Хвойная д. 10
	К 38
	7,86
	0,1
	0
	0
	60,14
	59,99

	К 54
	К 53
	5,81
	0,1
	0
	0,00146
	59,558
	58,011

	К 98
	К 97
	7,06
	0,1
	0
	0
	59,99
	59,934

	К 97
	К 96
	10,81
	0,1
	0
	0
	59,934
	59,844

	К 95
	К 96
	5,91
	0,1
	0
	0
	59,99
	59,844

	К 96
	К 94
	23,34
	0,1
	0
	0
	59,844
	59,657

	К 94
	К 54
	12,31
	0,1
	0,12575
	0,00331
	59,66
	59,56

	К 93
	К 94
	5,74
	0,1
	0
	0,00209
	59,991
	59,659

	ул. Хвойная д. 8
	К 54
	11,84
	0,1
	0
	0
	60,14
	59,557

	К 15
	К 40
	21,58
	0,1
	0,27987
	0,01146
	58,191
	58,018

	К 22
	К 15
	26,04
	0,1
	0,27954
	0,01147
	58,399
	58,191

	К 17
	К 22
	11,25
	0,1
	0,41756
	0,00693
	58,782
	58,395

	К 4
	К 5
	15,34
	0,1
	0,12554
	0,00331
	59,772
	59,648

	К 5
	К 8
	23,23
	0,1
	0,15273
	0,00459
	59,65
	59,465

	К 8
	К 9
	13,76
	0,1
	0,15293
	0,00459
	59,465
	59,355

	К 12
	К 13
	11,56
	0,1
	0,19178
	0,00633
	59,162
	59,068

	К 9
	К 12
	23,93
	0,1
	0,1537
	0,00457
	59,355
	59,161

	К 16
	К 17
	11,68
	0,1
	0,23462
	0,00882
	58,879
	58,784

	К 13
	К 16
	23,92
	0,1
	0,21619
	0,00768
	59,07
	58,878

	К 19
	К 22
	10,09
	0,1
	0,389
	0,00394
	59,012
	58,392

	ул. Хвойная д. 21
	К 21
	9,82
	0,1
	0,19445
	0,00394
	59,264
	59,113

	К 21
	К 19
	12,48
	0,1
	0,15361
	0,00458
	59,114
	59,013

	ул. Хвойная д. 21
	К 19
	9,31
	0,1
	0,23619
	0,00345
	59,263
	59,011

	ул. Хвойная д. 20
	К 17
	8,07
	0,1
	0
	0,00287
	59,263
	58,778

	ул. Хвойная д. 20
	К 16
	7,9
	0,1
	0
	0,003
	59,263
	58,873

	ул. Хвойная д. 19
	К 13
	9,28
	0,1
	0,21763
	0,00365
	59,264
	59,066

	ул. Хвойная д. 19
	К 12
	8,84
	0,1
	0,17608
	0,00419
	59,264
	59,16

	ул. Хвойная д. 18
	К 9
	8,69
	0,1
	0
	0
	59,92
	59,35

	ул. Хвойная д. 18
	К 8
	8,97
	0,1
	0
	0
	59,92
	59,46

	ул. Хвойная д. 17
	К 5
	8,06
	0,1
	0
	0,00237
	59,922
	59,647

	ул. Хвойная д. 17
	К 4
	7,68
	0,1
	0
	0,00269
	59,923
	59,772

	К 23
	К 22
	19,23
	0,1
	0
	0
	58,551
	58,388

	К 160
	К 23
	39,36
	0,1
	0
	0
	58,866
	58,551

	ул. Хвойная д. 28
	К 160
	9,47
	0,1
	0
	0
	59,26
	58,866

	К 161
	К 160
	16,5
	0,1
	0
	0
	58,998
	58,866

	ул. Хвойная д. 28
	К 162
	9,5
	0,1
	0
	0
	59,26
	59,11

	К 162
	К 161
	13,62
	0,1
	0
	0
	59,11
	58,998

	ул. Хвойная д. 28
	К 161
	9,51
	0,1
	0
	0
	59,26
	58,998

	К 50
	К 51
	37,86
	0,1
	0,21669
	0,00767
	58,816
	58,51

	К 87
	К 51
	9,09
	0,1
	0,48101
	0,00341
	59,536
	58,505

	К 33
	К 51
	18,68
	0,1
	0
	0
	59,544
	58,502

	К 31
	К 32
	12,64
	0,1
	0
	0
	59,77
	59,669

	ул. Хвойная д. 13
	К 31
	7,59
	0,1
	0
	0
	59,92
	59,77

	К 32
	К 33
	15,18
	0,1
	0
	0
	59,669
	59,544

	К 88
	К 87
	11,28
	0,1
	0,19047
	0,00635
	59,629
	59,539

	К 90
	К 88
	19,11
	0,1
	0,1907
	0,00635
	59,782
	59,629

	К 91
	К 90
	17,61
	0,1
	0,15379
	0,00457
	59,924
	59,781

	К 34
	К 33
	6,14
	0,1
	0
	0
	59,867
	59,544

	ул. Хвойная д. 12
	К 87
	10,85
	0,1
	0
	0
	59,92
	59,533

	ул. Хвойная д. 12
	К 88
	10,37
	0,1
	0
	0
	59,92
	59,623

	К 89
	К 90
	4,55
	0,1
	0
	0,00304
	59,992
	59,779

	К 92
	К 91
	5,04
	0,1
	0,1875
	0,00403
	59,993
	59,923

	К 65
	К 50
	45,49
	0,1
	0,19085
	0,00635
	59,179
	58,814

	К 82
	К 50
	7,12
	0,1
	0
	0,00265
	59,412
	58,811

	К 29
	К 50
	15,31
	0,1
	0
	0
	59,646
	58,808

	К 85
	К 84
	10,19
	0,1
	0,15263
	0,00459
	59,774
	59,693

	К 84
	К 81
	20,96
	0,1
	0,15308
	0,00459
	59,693
	59,525

	К 81
	К 82
	13,91
	0,1
	0,15284
	0,00459
	59,525
	59,414

	К 28
	К 29
	15,09
	0,1
	0
	0
	59,77
	59,646

	ул. Хвойная д. 14
	К 85
	9,03
	0,1
	0,20014
	0,00386
	59,924
	59,773

	ул. Хвойная д. 15
	К 84
	8,36
	0,1
	0
	0
	59,92
	59,688

	ул. Хвойная д. 15
	К 81
	7,31
	0,1
	0
	0
	59,92
	59,52

	ул. Хвойная д. 15
	К 82
	6,63
	0,1
	0
	0
	59,92
	59,409

	ул. Хвойная д. 16
	К 29
	7,34
	0,1
	0
	0
	59,92
	59,646

	ул. Хвойная д. 16
	К 28
	6,79
	0,1
	0
	0
	59,92
	59,77

	К 79
	К 122
	31,39
	0,1
	0,24815
	0,01119
	59,097
	58,846

	К 74
	К 79
	16,85
	0,1
	0,28275
	0,00306
	59,857
	59,089

	ул. Хвойная д. 26
	К 75
	10,61
	0,1
	0
	0,00291
	60,173
	60,023

	К 75
	К 74
	20,54
	0,1
	0,12553
	0,00331
	60,023
	59,857

	ул. Хвойная д. 26
	К 74
	9,28
	0,1
	0
	0,00237
	60,172
	59,856

	ул. Хвойная д. 22
	К 70
	7,93
	0,1
	0
	0
	60,17
	60,02

	К 68
	К 67
	6,29
	0,1
	0,12481
	0,00332
	59,718
	59,668

	К 69
	К 68
	6,69
	0,1
	0,12547
	0,00331
	59,772
	59,718

	ул. Хвойная д. 13
	К 34
	6,66
	0,1
	0
	0
	59,92
	59,867

	ул. Хвойная д. 11
	К 92
	5,51
	0,1
	0,2372
	0,00344
	60,143
	59,992

	ул. Хвойная д. 11
	К 89
	5,31
	0,1
	0,24024
	0,00341
	60,143
	59,992

	К 51
	К 57
	19,63
	0,1
	0,24321
	0,01003
	58,512
	58,355

	ул. Хвойная д. 9
	К 93
	6,37
	0,1
	0
	0,00258
	60,143
	59,992

	ул. Хвойная д. 8
	К 95
	7,85
	0,1
	0
	0
	60,14
	59,99

	ул. Хвойная д. 8
	К 98
	7,53
	0,1
	0
	0
	60,14
	59,99

	К 111
	К 112
	9,01
	0,1
	0
	0
	59,99
	59,119

	ул. Хвойная д. 4
	К 111
	6,55
	0,1
	0
	0
	60,14
	59,99

	ул. Хвойная д. 4
	К 54
	8,2
	0,1
	0
	0
	60,14
	58,986

	К 129
	К 128
	31,43
	0,1
	0
	0
	60,02
	59,769

	Казарма № 1
	К 129
	10,92
	0,1
	0
	0
	60,17
	60,02

	К 143
	К 142
	14,87
	0,1
	0
	0
	59,775
	59,656

	К 144
	К 143
	30,6
	0,1
	0
	0
	60,02
	59,775

	К 63
	К 64
	10,57
	0,1
	0,20312
	0,00706
	59,36
	59,276

	К 62
	К 63
	20,18
	0,1
	0,20383
	0,00705
	59,522
	59,36

	К 61
	К 62
	16,28
	0,1
	0
	0
	59,649
	59,515

	К 60
	К 61
	14,71
	0,1
	0
	0
	59,767
	59,649

	К 59
	К 60
	18,42
	0,1
	0
	0
	59,92
	59,767

	К 59
	К 58
	59,69
	0,1
	 
	 
	 
	 

	К 2
	К 58
	29,63
	0,1
	0,15296
	0,00459
	59,601
	59,364

	К 1
	К 2
	21,55
	0,1
	0,12549
	0,00331
	59,773
	59,599

	ул. Хвойная д. 25
	К 62
	19,39
	0,1
	0,33368
	0,00503
	60,175
	59,52

	ул. Хвойная д. 22
	К 61
	20,26
	0,1
	0
	0
	60,17
	59,649

	ул. Хвойная д. 22
	К 60
	9,99
	0,1
	0
	0
	60,17
	59,767

	К 70
	К 59
	9,54
	0,1
	0
	0
	60,02
	59,92

	К 58
	К 65
	23
	0,1
	0,15356
	0,00458
	59,364
	59,178

	Детский сад
	К 2
	12,2
	0,1
	0
	0,00251
	59,923
	59,599

	Детский сад
	К 1
	12,7
	0,1
	0
	0,00303
	59,923
	59,773

	 
	Выпуск (Семрино)
	11,12
	0,1
	0,57768
	0,04043
	55,18
	55,091

	 
	 
	105,63
	 
	 
	 
	 
	 

	КНС
	Выпуск
	56,84
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	КНС
	13,92
	 
	 
	 
	 
	 


Пос. Сусанино

	Начальный узел
	Конечный узел
	Длина, м
	Высота канала, м
	Скорость, м/c
	Высота воды, м
	Напор в начале, м
	Напор в конце, м

	К 10
	К 5
	39,21
	0,1
	0,21626
	0,00768
	65,311
	64,996

	К 11
	К 10
	13,85
	0,1
	0,21608
	0,00768
	65,422
	65,311

	К 17
	К 11
	13,85
	0,1
	0,30685
	0,0038
	65,973
	65,418

	К 18
	К 17
	12,97
	0,1
	0,17418
	0,00554
	66,079
	65,975

	К 19
	К 18
	17,59
	0,1
	0,17375
	0,00555
	66,219
	66,079

	К 20
	К 19
	15,86
	0,1
	0,1741
	0,00555
	66,346
	66,219

	К 21
	К 20
	16,15
	0,1
	0,1744
	0,00554
	66,476
	66,346

	Сусанинская школа
	К 21
	12,4
	0,1
	0,19981
	0,00503
	66,625
	66,475

	К 12
	К 11
	10,38
	0,1
	0,17538
	0,00552
	65,505
	65,42

	К 13
	К 12
	30,86
	0,1
	0,17407
	0,00555
	65,752
	65,505

	К 14
	К 13
	46,72
	0,1
	0,17393
	0,00555
	66,125
	65,752

	К 15
	К 14
	28,55
	0,1
	0,17419
	0,00554
	66,354
	66,125

	Сусанинская школа
	К 15
	34,03
	0,1
	0,17399
	0,00555
	66,626
	66,354

	К 6
	К 5
	33,76
	0,1
	0,27202
	0,00314
	66,367
	64,991

	К 7
	К 6
	12,98
	0,1
	0,12557
	0,00331
	66,472
	66,367

	Жилой дом
	К 7
	7,79
	0,1
	0
	0,0027
	66,623
	66,472

	Жилой дом
	К 6
	9,23
	0,1
	0
	0,00249
	66,622
	66,366

	К 5
	К 4
	32,34
	0,1
	0,23319
	0,00885
	64,997
	64,738

	К 4
	К 3
	23,65
	0,1
	0,233
	0,00886
	64,738
	64,549

	К 3
	К 2
	21,34
	0,1
	0,23324
	0,00885
	64,549
	64,378

	К 2
	К 1
	23,36
	0,1
	0,23266
	0,00887
	64,378
	64,192

	К 1
	К0
	22,21
	0,1
	0,45382
	0,00564
	64,189
	63,011

	К 23
	К 22
	22,87
	0,1
	0,12486
	0,00332
	67,672
	67,49

	Администрация
	К 23
	8,62
	0,1
	0
	0,00277
	67,823
	67,672

	К 24
	К0
	18,41
	0,1
	0
	0
	64,944
	63,005

	К 25
	К 24
	18,37
	0,1
	0
	0
	65,091
	64,944

	К 26
	К 25
	12
	0,1
	0
	0
	65,187
	65,091

	К 27
	К 26
	22,51
	0,1
	0
	0
	65,367
	65,187

	К 30
	К 29
	30
	0,1
	0
	0
	66,3
	66,06

	ДК 
	К 30
	12,77
	0,1
	0
	0
	66,45
	66,3

	К 28
	К 27
	24
	0,1
	0
	0
	65,559
	65,367

	К 29
	К 28
	62,61
	0,1
	0
	0
	66,06
	65,559

	КНС
	К 9
	1
	0,1
	0
	0
	68,01
	67,361

	К 9
	К0
	1
	0,1
	0
	0,00077
	67,362
	63,006

	К 22
	К 9
	15,74
	0,1
	0,12511
	0,00332
	67,49
	67,364


Приложение 7
Стоимость перепрокладки сети водоснабжения

Пос. Семрино
	Начало участка
	Конец участка
	Источники
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр трубы, м
	Стоимость перепрокладки сети, руб.

	СК 6
	 
	1
	197,78
	0,15
	118242,77

	СК 7
	СК 8
	1
	101,56
	0,15
	60717,65

	СК 8
	СК 9
	1
	65,87
	0,15
	39380,38

	СК 9
	Семринская школа
	1
	55,46
	0,089
	23536,11

	СК 9
	У 29
	1
	60,48
	0,15
	36157,97

	У 29
	Водонапорная башня № 2
	1,2
	22,88
	0,15
	13678,81

	У 29
	У 2
	2
	21,14
	0,15
	12638,55

	СК 5
	У 19
	1
	222,69
	0,15
	133135,22

	У 19
	СК 6
	1
	202,66
	0,15
	121160,28

	У 2
	Насосная станция
	2
	10,61
	0,15
	6343,19

	Насосная станция
	У 3
	2
	26,79
	0,15
	16016,40

	У 3
	 
	2
	101,98
	0,15
	60968,74

	У 4
	У 5
	2
	78,2
	0,089
	33186,52

	У 5
	Большой пр. д.6
	2
	13,76
	0,089
	5839,47

	У 4
	У 6
	2
	99,39
	0,15
	59420,31

	У 8
	1Линия д. 3
	2
	24,39
	0,089
	10350,63

	У 6
	У 9
	2
	22,62
	0,15
	13523,37

	У 9
	У 10
	2
	58,8
	0,089
	24953,54

	У 10
	1 Линия д.4
	2
	26,89
	0,089
	11411,58

	У 9
	У 11
	2
	72,57
	0,15
	43385,97

	У 11
	У 12
	2
	80,04
	0,15
	47851,91

	У 12
	У 13
	2
	25,07
	0,089
	10639,21

	У 13
	1 Линия д.2
	2
	17,54
	0,089
	7443,63

	У 12
	ГБУЗ ЛО Гатчинская КМБ
	2
	26,95
	0,089
	11437,04

	У 6
	У 7
	2
	51,87
	0,15
	31010,48

	У 7
	У 8
	2
	40,7
	0,089
	17272,27

	У 7
	У 14
	2
	137,41
	0,15
	82150,57

	У 14
	ФГУП "Почта России"
	2
	57,38
	0,089
	24350,92

	У 14
	СК 10
	2
	64,81
	0,15
	38746,66

	СК 10
	Большой пр. д.7
	2
	17,46
	0,089
	7409,67

	У 14
	1 Линия д. 10
	2
	97,52
	0,089
	41385,54

	СК 10
	СК 13
	2
	137,43
	0,15
	82162,53

	СК 13
	У 15
	2
	83,33
	0,089
	35363,59

	У 15
	1 Линия д.12
	2
	31,83
	0,089
	13508,02

	У 15
	У 16
	2
	40,69
	0,089
	17268,02

	У 16
	1 Линия д. 11
	2
	68,03
	0,089
	28870,57

	СК 13
	У 17
	2
	117,46
	0,15
	70223,46

	У 17
	Котельная № 26
	2
	120,56
	0,15
	72076,80

	У 17
	СК 13
	2
	70,79
	0,15
	42321,80

	СК 13
	Котельная № 26
	2
	49,11
	0,15
	29360,41

	СК 13
	У 18
	2
	83,22
	0,15
	49753,08

	У 18
	КНС
	 
	34,76
	0,15
	20781,27

	У 18
	Очистные сооружения
	2
	94,39
	0,15
	56431,06

	СК 5
	В
	1
	695,83
	0,05
	85587,09

	У 21
	ВК7
	1
	746,32
	0,1
	412326,87

	У 19
	Садоводство
	1
	47,18
	0,05
	5803,14

	СК 2
	ВК № 5
	 
	28,35
	0,1
	15662,81

	ВК № 5
	ВК № 6
	1
	88,59
	0,1
	48944,20

	ВК № 6
	ВК № 7
	1
	165,44
	0,1
	91402,29

	ВК № 7
	Р 11
	1
	179,76
	0,1
	99313,80

	У 9
	У 21
	1
	30
	0,15
	17935,50

	Скважина  № 1
	У 9
	1
	10
	0,15
	5978,50

	У 9
	 
	 
	5
	0,15
	2989,25

	У 1
	СК 5
	1
	20
	0,1
	11049,60

	У 1
	 
	 
	8,74
	0,1
	4828,68

	Скважина 4/62
	У 1
	1
	5
	0,1
	2762,40

	В
	ООО СтройФинИнвест 
	1
	288,3
	0,1
	159279,98

	В
	ул. Железнодорожная
	1
	24,57
	0,05
	3022,11

	В31
	СК 5
	1
	110,5
	0,1
	61049,04

	ВК7
	В31
	1
	269,22
	0,1
	148738,67

	ВК7
	4 Линия
	1
	53,11
	0,05
	6532,53

	В31
	частный водопровод
	1
	36,28
	0,05
	4462,44

	 
	У 4
	2
	36,79
	0,15
	21994,90

	 
	 
	2
	35,65
	0,15
	21313,35

	 
	СК 7
	1
	64,78
	0,15
	38728,72

	 
	 
	1
	43,64
	0,15
	26090,17

	 
	 
	 
	15,52
	0,1
	8574,49

	 
	 
	1
	101,55
	0,15
	60711,67

	Р 11
	ВК7
	1
	170,4
	0,15
	101873,64

	СК 2
	Р 10
	 
	85,89
	0,15
	51349,34

	Р 10
	Р 9
	 
	170,87
	0,05
	21017,01

	Р 9
	 
	 
	333,71
	0,05
	41046,33

	У 8
	У 12
	1,1054
	37,77
	0,1
	20867,17

	У 12
	У 41
	1,1054
	108,39
	0,05
	13331,97

	У 41
	У 42
	1,1054
	24,09
	0,05
	2963,07

	У 42
	У 43
	1,1054
	46,75
	0,05
	5750,25

	У 43
	У 44
	1,1054
	22,64
	0,05
	2784,72

	У 44
	ул. Хвойная д. 2
	1,1054
	29,77
	0,05
	3661,71

	У 43
	ул. Хвойная д. 2
	1,1054
	26,9
	0,05
	3308,70

	У 42
	ул. Хвойная д. 7
	1,1054
	22,12
	0,05
	2720,76

	У 41
	ул. Хвойная д. 7
	1,1054
	21,66
	0,05
	2664,18

	У 12
	У 13
	1,1054
	77,44
	0,1
	42784,05

	У 13
	У 14
	1,1054
	55,15
	0,05
	6783,45

	У 14
	У 17
	1,1054
	20,79
	0,05
	2557,17

	У 17
	ул. Хвойная д. 1
	1,1054
	16,7
	0,05
	2054,10

	У 17
	У 18
	1,1054
	26,32
	0,05
	3237,36

	У 18
	ул. Хвойная д. 1
	1,1054
	17,8
	0,05
	2189,40

	У 14
	У 15
	1,1054
	9,61
	0,05
	1182,03

	У 15
	ул. Хвойная д. 6
	1,1054
	17,8
	0,05
	2189,40

	У 15
	У 16
	1,1054
	30,77
	0,05
	3784,71

	У 16
	ул. Хвойная д. 6
	1,1054
	17,43
	0,05
	2143,89

	У 14
	У 19
	1,1054
	16,9
	0,05
	2078,70

	У 19
	Пож.депо
	1,1054
	16,87
	0,05
	2075,01

	У 19
	У 20
	1,1054
	67,47
	0,05
	8298,81

	У 20
	Казарма № 2
	1,1054
	18,79
	0,05
	2311,17

	У 20
	У 30
	1,1054
	32,77
	0,05
	4030,71

	У 30
	У 40
	1,1054
	43,86
	0,05
	5394,78

	У 40
	Гараж 
	1,1054
	15,91
	0,05
	1956,93

	У 30
	Гараж
	1,1054
	86,26
	0,05
	10609,98

	У 13
	У 45
	1,1054
	101,24
	0,1
	55933,08

	У 45
	У 48
	1,1054
	66,67
	0,1
	36833,84

	У 48
	У 49
	1,1054
	31,95
	0,05
	3929,85

	У 50
	р/узел
	1,1054
	47,62
	0,05
	5857,26

	У 50
	Котельная № 39
	1,1054
	55,76
	0,05
	6858,48

	У 49
	У 51
	1,1054
	202,99
	0,05
	24967,77

	У 51
	У 52
	1,1054
	175,57
	0,05
	21595,11

	У 52
	ул. Хвойная д. 29
	1,1054
	76,75
	0,05
	9440,25

	У 45
	У 46
	1,1054
	87,56
	0,05
	10769,88

	У 46
	ул. Хвойная д. 27
	1,1054
	42,8
	0,05
	5264,40

	У 46
	У 47
	 
	123,26
	0,05
	15160,98

	У 47
	Магазин
	 
	28,53
	0,05
	3509,19

	У 59
	У 60
	1,1054
	32,42
	0,05
	3987,66

	У 58
	У 59
	1,1054
	28,06
	0,05
	3451,38

	У 57
	У 58
	1,1054
	29,62
	0,05
	3643,26

	У 60
	ул. Хвойная д. 3
	1,1054
	9,65
	0,05
	1186,95

	У 59
	ул. Хвойная д. 3
	1,1054
	9,01
	0,05
	1108,23

	У 58
	ул. Хвойная д. 4
	1,1054
	9,78
	0,05
	1202,94

	У 57
	ул. Хвойная д. 4
	1,1054
	9,47
	0,05
	1164,81

	У 66
	У 67
	1,1054
	30,9
	0,05
	3800,70

	У 65
	У 66
	1,1054
	28,58
	0,05
	3515,34

	У 64
	У 65
	1,1054
	32,08
	0,05
	3945,84

	У 67
	ул. Хвойная д. 8
	1,1054
	18,21
	0,05
	2239,83

	У 66
	ул. Хвойная д. 8
	1,1054
	18,21
	0,05
	2239,83

	У 65
	ул. Хвойная д. 9
	1,1054
	10,67
	0,05
	1312,41

	У 73
	У 74
	1,1054
	27,24
	0,05
	3350,52

	У 72
	У 73
	1,1054
	30,71
	0,05
	3777,33

	У 71
	У 72
	1,1054
	29,16
	0,05
	3586,68

	У 70
	У 71
	1,1054
	29,53
	0,05
	3632,19

	У 69
	У 70
	1,1054
	22,27
	0,05
	2739,21

	У 74
	ул. Хвойная д. 11
	1,1054
	10,49
	0,05
	1290,27

	У 73
	ул. Хвойная д. 11
	1,1054
	10,34
	0,05
	1271,82

	У 72
	ул. Хвойная д. 12
	1,1054
	9,74
	0,05
	1198,02

	У 71
	ул. Хвойная д. 12
	1,1054
	9,44
	0,05
	1161,12

	У 70
	ул. Хвойная д. 13
	1,1054
	9,51
	0,05
	1169,73

	У 69
	ул. Хвойная д. 13
	1,1054
	9,88
	0,05
	1215,24

	Скважина № 1054
	У 1
	1054
	17,39
	0,1
	9607,63

	У 1
	У 3
	1,1054
	17,32
	0,1
	9568,95

	У 3
	Контора
	1,1054
	60,49
	0,1
	33419,52

	У 3
	У 4
	1,1054
	23,03
	0,1
	12723,61

	У 5
	У 8
	1,1054
	83,83
	0,1
	46314,40

	У 4
	У 5
	1,1054
	20,88
	0,1
	11535,78

	У 2
	У 1
	1
	34,36
	0,1
	18983,21

	водонапорная башня 1
	У 2
	1
	20,11
	0,1
	11110,37

	У 2
	КНС
	 
	18,91
	0,1
	10447,40

	У 1
	У 81
	1,1054
	60,26
	0,1
	33292,44

	У 81
	У 80
	1,1054
	26,75
	0,1
	14778,84

	У 80
	У 79
	1,1054
	36,18
	0,1
	19988,73

	У 79
	ул. Хвойная д. 15
	1,1054
	14,64
	0,05
	1800,72

	У 80
	ул. Хвойная д. 14
	1,1054
	14,84
	0,05
	1825,32

	У 81
	ул. Хвойная д. 14
	1,1054
	16,71
	0,05
	2055,33

	У 5
	У 6
	1,1054
	44,37
	0,1
	24513,54

	У 94
	У 97
	1,1054
	135,38
	0,05
	16651,74

	У 94
	ул. Хвойная д. 25
	1,1054
	14,44
	0,05
	1776,12

	У 97
	У 98
	1,1054
	17,08
	0,05
	2100,84

	У 98
	ул. Хвойная д. 22
	1,1054
	14,44
	0,05
	1776,12

	У 98
	ул. Хвойная д. 23
	1,1054
	23,86
	0,05
	2934,78

	У 94
	У 95
	1,1054
	38,4
	0,05
	4723,20

	У 95
	У 96
	1,1054
	53,15
	0,05
	6537,45

	У 95
	ул. Хвойная д. 26
	1,1054
	14,29
	0,05
	1757,67

	У 96
	ул. Хвойная д. 26
	1,1054
	14,27
	0,05
	1755,21

	У 6
	У 94
	1,1054
	38,54
	0,1
	21292,58

	У 6
	У 7
	1,1054
	29,06
	0,05
	3574,38

	У 7
	Клуб
	1,1054
	13,15
	0,05
	1617,45

	У 7
	Баня
	1,1054
	120,11
	0,05
	14773,53

	У 8
	У 9
	1,1054
	37,52
	0,05
	4614,96

	У 11
	Столовая
	1,1054
	15,94
	0,05
	1960,62

	У 10
	У 11
	1,1054
	92,08
	0,05
	11325,84

	У 9
	У 10
	1,1054
	58,59
	0,05
	7206,57

	У 10
	Казарма № 1
	1,1054
	14,38
	0,05
	1768,74

	У 9
	Штаб
	1,1054
	11,85
	0,05
	1457,55

	У 48
	ПГ
	 
	500
	0,1
	276240,00

	ПГ
	 
	 
	1500
	0,1
	828720,00

	Итого
	5159791,21


Пос. Сусанино
	Начало участка
	Конец участка
	Источники
	Длина участка, м
	Внутренний диаметр трубы, м
	Стоимость перепрокладки сети, руб.

	У 16
	Водонапорная башня № 12
	16
	21,660131
	0,1
	11966,79

	ВК № 6
	з26
	16
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 6
	з27
	16
	1
	0,1
	552,48

	ВК № 8
	з29
	16
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 9
	з33
	16
	1
	0,15
	597,85

	ПГ 1
	з37
	19
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 13
	з41
	19
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 14
	з45
	19
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 5
	з24
	16
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 4
	з20
	16
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 4
	з17
	16
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 3
	з13
	16
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 2
	з10
	16
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 37
	з84
	16
	192,33987
	0,15
	114990,39

	ВК № 35
	з79
	16
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 28
	з78
	16
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 27
	з74
	16
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 23
	з66
	16
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 22
	з62
	16
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 22
	з59
	16
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 19
	з55
	19
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 18
	з52
	19
	1
	0,15
	597,85

	У 17
	ВК № 17
	19
	23,934641
	0,05
	2943,96

	У 17
	з50
	19
	90
	0,15
	53806,50

	ВК № 16
	з49
	19
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 15
	з46
	19
	179,08497
	0,15
	107065,95

	ВК № 26
	У 16
	16
	226,63399
	0,15
	135493,13

	У 15
	з68
	16
	450,32026
	0,15
	269223,97

	У 45
	У 15
	16
	51,777778
	0,15
	30955,34

	ВК № 2
	з11
	16
	1
	0,15
	597,85

	У 14
	ВК № 1
	16
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 28
	з77
	16
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 28
	з76
	16
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 29
	ВК № 30
	16
	38,398693
	0,15
	22956,66

	ВК № 29
	ВК № 31
	16
	73,836601
	0,15
	44143,21

	ВК № 31
	ПГ 5
	16
	121,56209
	0,15
	72675,90

	У 13
	з34
	16
	70,568627
	0,05
	8679,94

	У 13
	У 12
	 
	30,006536
	0,05
	3690,80

	У 11
	У 13
	16
	212,33987
	0,05
	26117,80

	У 11
	У 10
	 
	34,908497
	0,05
	4293,75

	ВК № 23
	з64
	16
	1
	0,1
	552,48

	ВК № 19
	з56
	19
	1
	0,05
	123,00

	ВК № 20
	з57
	19
	32,830065
	0,15
	19627,45

	ПГ 2
	ВК № 20
	19
	77,156863
	0,15
	46128,23

	ВК № 21
	ПГ 2
	19
	109,3268
	0,15
	65361,03

	ВК № 38
	ВК № 21
	19
	121,52288
	0,15
	72652,45

	ПГ 8
	ВК № 39
	19
	153,12418
	0,15
	91545,29

	У 2
	ПГ 9
	19
	83,183007
	0,15
	49730,96

	ВК № 52
	ВК № 49
	19
	163,5098
	0,15
	97754,33

	ВК № 49
	ВК № 47
	19
	79,620915
	0,15
	47601,36

	ВК № 47
	ВК № 48
	19
	37,803922
	0,15
	22601,07

	ВК № 47
	ПГ 11
	19
	49,712418
	0,15
	29720,57

	ВК № 44
	з104
	19
	122,44444
	0,15
	73203,41

	ВК № 43
	з102
	19
	1
	0,15
	597,85

	ПГ 11
	з105
	19
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 45
	з129
	19
	130,11111
	0,15
	77786,93

	ВК № 49
	з107
	19
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 49
	з106
	19
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 52
	з109
	19
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 53
	з131
	19
	131,31373
	0,15
	78505,91

	ПГ 12
	з133
	19
	1
	0,15
	597,85

	У 9
	ПГ 13
	 
	32,261438
	0,15
	19287,50

	У 9
	з134
	19
	89,54902
	0,15
	53536,88

	У 4
	ВК № 61
	19
	257,77124
	0,15
	154108,54

	ВК № 60
	з136
	19
	131,13725
	0,15
	78400,40

	ВК № 53
	ВК № 60
	19
	161,21569
	0,15
	96382,80

	ВК № 60
	ВК № 59
	19
	174,88889
	0,15
	104557,32

	ВК № 59
	ВК № 57
	19
	191,31373
	0,15
	114376,91

	ВК № 57
	ВК № 58
	19
	39,490196
	0,15
	23609,21

	ВК № 57
	з111
	19
	142,9281
	0,15
	85449,56

	ВК № 54
	з110
	19
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 55
	Водонапорная башня № 11в
	19
	29,091503
	0,15
	17392,36

	ПГ 10
	ВК № 55
	19
	61,568627
	0,15
	36808,80

	ПГ 10
	ВК № 56
	19
	29,895425
	0,15
	17872,98

	ПГ 14
	з137
	19
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 62
	з139
	19
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 69
	ВК № 70
	19
	78,797386
	0,15
	47109,02

	ВК № 70
	ВК № 71
	19
	117,81699
	0,15
	70436,89

	ВК № 71
	з145
	19
	83,24183
	0,15
	49766,13

	ВК № 72
	з146
	19
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 69
	з142
	19
	117,90196
	0,15
	70487,69

	ВК № 62
	ВК № 63
	19
	639,05229
	0,15
	382057,41

	ВК № 63
	з115
	19
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 65
	з119
	19
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 75
	з123
	19
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 79
	з126
	19
	1
	0,1
	552,48

	ВК № 83
	з127
	19
	1
	0,1
	552,48

	ВК № 84
	ВК № 85
	19
	150,77778
	0,1
	83301,71

	ВК № 85
	ВК № 86
	19
	43,248366
	0,1
	23893,86

	ВК № 79
	з125
	19
	1
	0,1
	552,48

	ВК № 80
	ВК № 81
	19
	62,954248
	0,1
	34780,96

	ВК № 75
	з122
	19
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 76
	ВК № 77
	19
	94,137255
	0,15
	56279,96

	ВК № 77
	ВК № 78
	19
	217,80392
	0,15
	130214,07

	ВК № 74
	з121
	19
	310,66667
	0,15
	185732,07

	ВК № 73
	з147
	19
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 65
	з116
	19
	1
	0,1
	552,48

	ВК № 67
	ВК № 68
	19
	300,54902
	0,1
	166047,32

	ВК № 65
	з118
	19
	1
	0,1
	552,48

	ПГ 15
	Сусанинский детский сад
	19
	26,915033
	0,1
	14870,02

	У 8
	з65
	16
	42,143791
	0,1
	23283,60

	У 8
	ВК № 25
	16
	20,777778
	0,1
	11479,31

	ПГ 6
	У 8
	16
	298,93464
	0,1
	165155,41

	ВК № 42
	ПГ 6
	16
	33,026144
	0,1
	18246,28

	У 5
	ВК № 41
	16
	30,941176
	0,1
	17094,38

	ВК № 41
	ПГ 7
	16
	99,633987
	0,1
	55045,79

	ПГ 7
	з91
	16
	193,94771
	0,1
	107152,23

	ВК № 38
	ВК № 39
	19
	62,281046
	0,15
	37234,72

	ВК № 40
	ВК № 38
	19
	99,653595
	0,1
	55056,62

	ПГ 7
	ВК № 40
	16
	68,078431
	0,1
	37611,97

	ВК № 63
	У 62
	19
	1
	0,15
	597,85

	Скважина № 33393
	У 6
	19
	13,20915
	0,15
	7897,09

	Водонапорная башня № 11в
	У 6
	19
	39,588235
	0,15
	23667,83

	У 6
	У 5
	19
	8,8496732
	0,15
	5290,78

	У 5
	Насосная станция
	19
	28,20915
	0,15
	16864,84

	Насосная станция
	У 4
	19
	33,27451
	0,15
	19893,17

	У 4
	У 5
	19
	5,1568627
	0,15
	3083,03

	У 4
	У 3
	19
	7,5424837
	0,15
	4509,27

	У 3
	Насосная станция
	19
	28,718954
	0,15
	17169,63

	Насосная станция
	У 2
	19
	34,601307
	0,15
	20686,39

	У 2
	У 3
	19
	5,4248366
	0,15
	3243,24

	У 2
	У 2
	19
	78,431373
	0,15
	46890,20

	У 2
	з108
	19
	204,13725
	0,15
	122043,45

	ПГ 1
	з38
	19
	1
	0,05
	123,00

	ПГ 1
	з40
	19
	1
	0,05
	123,00

	ВК № 11
	ВК № 12
	16,19
	372,60784
	0,05
	45830,76

	У 1
	У 27
	16
	1
	0,1
	552,48

	Скважина № 2784
	У 1
	16
	1
	0,1
	552,48

	У 1
	 
	 
	10,34
	0,1
	5712,64

	Скважина № 18043
	Водонапорная башня № 12
	21
	9,55
	0,1
	5276,18

	У 4
	з138
	19
	20
	0,1
	11049,60

	У 3
	ДК
	16
	15
	0,1
	8287,20

	ПГ 6
	У 5
	16
	10
	0,1
	5524,80

	У 5
	Жилой дом
	16
	5
	0,1
	2762,40

	У 51
	з152
	19
	1
	0,1
	552,48

	У 52
	з155
	19
	1
	0,1
	552,48

	У 53
	з158
	19
	1
	0,1
	552,48

	У 54
	з162
	19
	1
	0,1
	552,48

	У 51
	з153
	19
	1
	0,1
	552,48

	У 52
	з156
	19
	1
	0,1
	552,48

	У 53
	з159
	19
	1
	0,05
	123,00

	ПГ 12
	з132
	19
	1
	0,05
	123,00

	ПГ 14
	з135
	19
	1
	0,05
	123,00

	У 55
	з130
	19
	145,93
	0,15
	87244,25

	ВК № 46
	з128
	19
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 62
	У 60
	19
	93,42
	0,05
	11490,66

	У 61
	ВК № 70
	19
	92,31
	0,05
	11354,13

	У 56
	У 60
	19
	90,8
	0,05
	11168,40

	У 56
	У 61
	19
	165,7
	0,05
	20381,10

	У 60
	ВК № 70
	19
	166,16
	0,05
	20437,68

	ВК № 50
	ВК № 43
	19
	140,62
	0,15
	84069,67

	У 57
	ПГ 10
	19
	101,08
	0,1
	55844,68

	У 58
	У 57
	19
	147,02
	0,1
	81225,61

	ПГ 9
	У 58
	19
	66,61
	0,15
	39822,79

	У 50
	У 59
	19
	148,77
	0,1
	82192,45

	У 49
	У 50
	19
	141,84
	0,1
	78363,76

	У 48
	з101
	19
	1
	0,05
	123,00

	У 47
	з96
	19
	1
	0,05
	123,00

	ВК № 16
	з48
	19
	1
	0,05
	123,00

	ПГ 16
	з93
	19
	299,56
	0,05
	36845,88

	У 47
	з98
	19
	1
	0,076
	260,61

	ПГ 7
	з61
	16
	316,19
	0,15
	189034,19

	У 7
	У 46
	16
	154,64
	0,05
	19020,72

	У 45
	ПГ 3
	 
	22,02
	0,05
	2708,46

	У 46
	з90
	16
	1
	0,1
	552,48

	ВК № 27
	з73
	16
	1
	0,1
	552,48

	У 44
	У 43 
	16
	148,91
	0,1
	82269,80

	У 43 
	з88
	16
	1
	0,15
	597,85

	У 42
	з82
	16
	1
	0,05
	123,00

	У 42
	з81
	16
	1
	0,05
	123,00

	У 41
	У 40
	16
	145,14
	0,05
	17852,22

	У 40
	з86
	16
	1
	0,05
	123,00

	У 42
	з80
	16
	1
	0,05
	123,00

	ВК № 24
	з31
	16
	139,73
	0,05
	17186,79

	ВК № 27
	з72
	16
	1
	0,1
	552,48

	ВК № 18
	з53
	19
	1
	0,076
	260,61

	ВК № 22
	з60
	16
	1
	0,05
	123,00

	ВК № 14
	з47
	19
	1
	0,15
	597,85

	У 39
	У 38
	19
	168,01
	0,076
	43785,09

	У 38
	з43
	19
	485,44
	0,076
	126510,52

	ВК № 9
	з36
	16
	1
	0,05
	123,00

	ВК № 8
	з30
	16
	1
	0,1
	552,48

	ВК № 5
	з23
	16
	1
	0,15
	597,85

	ВК № 4
	з19
	16
	1
	0,1
	552,48

	У 33
	з9
	16
	1
	0,1
	552,48

	У 32
	з8
	16
	1
	0,1
	552,48

	У 32
	У 33
	16
	138,42
	0,05
	17025,66

	У 34 
	У 32
	16
	96,05
	0,1
	53065,70

	У 35
	з6
	16
	104,48
	0,1
	57723,11

	У 36 
	з4
	16
	131,49
	0,1
	72645,60

	У 29
	з2
	16,19
	1
	0,1
	552,48

	У 37
	з3
	16
	150,67
	0,05
	18532,41

	У 28
	У 29
	16
	144,04
	0,05
	17716,92

	У 30
	У 28
	16
	146,24
	0,1
	80794,68

	У 31
	У 65 
	16
	284,26
	0,15
	169944,84

	У 31
	У 34 
	16
	192,97
	0,05
	23735,31

	У 67 
	з95
	19
	1
	0,1
	552,48

	У 58
	з94
	19
	50,45
	0,1
	27872,62

	У 67 
	з92
	19
	1
	0,15
	597,85

	У 39
	У 66
	19
	258,93
	0,1
	143053,65

	У 66
	У 29
	19
	139,41
	0,1
	77021,24

	У 38
	з1
	19
	64,73
	0,075
	16869,29

	У 65 
	У 30
	16
	140,8
	0,1
	77789,18

	ВК № 7
	з5
	16
	108,32
	0,05
	13323,36

	ПГ 15
	У 49
	19
	116,78
	0,1
	64518,61

	У 57
	У 69 
	19
	117,27
	0,1
	64789,33

	У 62
	з112
	19
	112,83
	0,15
	67455,42

	У 62
	з113
	19
	1
	0,1
	552,48

	У 68
	ВК № 64
	19
	76,87
	0,1
	42469,14

	У 69 
	ПГ 15
	19
	205,45
	0,1
	113507,02

	У 68
	У 69 
	19
	58,74
	0,1
	32452,68

	У 63
	У 53
	19
	1
	0,1
	552,48

	У 64
	ВК № 62
	19
	1
	0,15
	597,85

	У 62
	з114
	19
	1
	0,1
	552,48

	У 64
	з141
	19
	1
	0,1
	552,48

	з1
	У 66
	19
	1
	0,075
	260,61

	з2
	ВК № 12
	16,19
	125,76
	0,15
	75185,62

	з3
	У 28
	16
	1
	0,1
	552,48

	з4
	У 30
	16
	1
	0,1
	552,48

	з5
	У 65 
	16
	1
	0,1
	552,48

	з6
	У 31
	16
	1
	0,1
	552,48

	з7
	У 34 
	16
	1
	0,15
	597,85

	з8
	з15
	16
	530,11
	0,1
	292875,17

	з9
	У 14
	16
	483,42
	0,1
	267079,88

	з10
	ВК № 37
	16
	191,06
	0,15
	114225,22

	з11
	У 14
	16
	50,92
	0,15
	30442,52

	з12
	ВК № 2
	16
	1
	0,15
	597,85

	з13
	з12
	16
	112,33
	0,15
	67156,49

	з14
	ВК № 3
	16
	1
	0,1
	552,48

	з15
	ВК № 3
	16
	1
	0,1
	552,48

	з16
	ВК № 3
	16
	1
	0,15
	597,85

	з17
	з16
	16
	120
	0,15
	71742,00

	з18
	ВК № 4
	16
	1
	0,1
	552,48

	з19
	з7
	16
	542,39
	0,15
	324267,86

	з20
	з21
	16
	120,87
	0,15
	72262,13

	з21
	ВК № 5
	16
	1
	0,15
	597,85

	з22
	ВК № 5
	16
	1
	0,1
	552,48

	з23
	У 35
	16
	447,32
	0,1
	247135,35

	з24
	з25
	16
	121,28
	0,15
	72507,25

	з25
	ВК № 6
	16
	1
	0,15
	597,85

	з26
	У 16
	16
	1
	0,05
	123,00

	з27
	ВК № 7
	16
	433,79
	0,05
	53356,17

	з28
	ВК № 6
	16
	1
	0,15
	597,85

	з29
	з28
	16
	113,92
	0,15
	68107,07

	з30
	У 36 
	16
	426,79
	0,1
	235792,94

	з31
	ВК № 8
	16
	1
	0,05
	123,00

	з32
	ВК № 8
	16
	1
	0,15
	597,85

	з33
	з32
	16
	120,4
	0,15
	71981,14

	з34
	ВК № 9
	16
	1
	0,05
	123,00

	з35
	ВК № 9
	16
	1
	0,15
	597,85

	з36
	У 37
	16
	405,66
	0,05
	49896,18

	з37
	з35
	19
	123,11
	0,15
	73601,31

	з38
	ВК № 10
	19
	57,18
	0,15
	34185,06

	з39
	ПГ 1
	19
	1
	0,15
	597,85

	з40
	ВК № 11
	19
	122,85
	0,05
	15110,55

	з41
	з39
	19
	120,99
	0,15
	72333,87

	з42
	ВК № 13
	19
	1
	0,076
	260,61

	з43
	ВК № 13
	19
	1
	0,075
	260,61

	з44
	ВК № 13
	19
	1
	0,15
	597,85

	з45
	з44
	19
	137,87
	0,15
	82425,58

	з46
	ВК № 14
	19
	1
	0,1
	552,48

	з47
	У 39
	19
	475,1
	0,1
	262483,25

	з48
	з100
	19
	606,29
	0,1
	334963,10

	з49
	ВК № 15
	19
	171,07
	0,05
	21041,61

	з50
	ВК № 16
	19
	1
	0,15
	597,85

	з51
	ВК № 18
	19
	1
	0,075
	260,61

	з52
	У 17
	19
	67,4
	0,15
	40295,09

	з53
	з42
	19
	329,67
	0,05
	40549,41

	з54
	ВК № 18
	19
	1
	0,15
	597,85

	з55
	з54
	19
	107,29
	0,15
	64143,33

	з56
	ВК № 10
	19
	273,28
	0,05
	33613,44

	з57
	ВК № 19
	19
	1
	0,15
	597,85

	з58
	ВК № 19
	19
	1
	0,15
	597,85

	з59
	з58
	19
	118,83
	0,15
	71042,52

	з60
	У 11
	16
	78,43
	0,05
	9646,89

	з61
	ВК № 22
	16
	1
	0,05
	123,00

	з62
	з63
	16
	115,78
	0,15
	69219,07

	з63
	ВК № 23
	16
	1
	0,15
	597,85

	з64
	ВК № 24
	16
	200,07
	0,05
	24608,61

	з65
	ВК № 23
	16
	1
	0,1
	552,48

	з66
	з67
	16
	126,4
	0,15
	75568,24

	з67
	з70
	16
	1
	0,15
	597,85

	з68
	з69
	16
	1
	0,05
	123,00

	з69
	ВК № 26
	16
	211,2
	0,05
	25977,60

	з70
	з71
	16
	120,42
	0,15
	71993,10

	з71
	ВК № 27
	16
	1
	0,15
	597,85

	з72
	з22
	16
	330,01
	0,05
	40591,23

	з73
	з89
	16
	411,33
	0,05
	50593,59

	з74
	з75
	16
	119,57
	0,15
	71484,92

	з75
	ВК № 28
	16
	1
	0,15
	597,85

	з76
	ВК № 29
	16
	54,1
	0,1
	29889,17

	з77
	з18
	16
	325,84
	0,05
	40078,32

	з78
	ВК № 35
	16
	106,29
	0,15
	63545,48

	з79
	У 42
	16
	1
	0,15
	597,85

	з80
	з14
	16
	330,32
	0,05
	40629,36

	з81
	з87
	16
	356,51
	0,05
	43850,73

	з82
	з83
	16
	116,14
	0,15
	69434,30

	з83
	ВК № 36
	16
	1
	0,15
	597,85

	з84
	ВК № 36
	16
	1
	0,05
	123,00

	з85
	ВК № 36
	16
	1
	0,05
	123,00

	з86
	з85
	16
	340,6
	0,05
	41893,80

	з87
	У 41
	16
	1
	0,1
	552,48

	з88
	ВК № 34
	16
	25,59
	0,15
	15298,98

	з89
	У 44
	16
	1
	0,1
	552,48

	з90
	У 45
	16
	136,19
	0,05
	16751,37

	з91
	ПГ 16
	19
	1
	0,05
	123,00

	з92
	ПГ 8
	19
	26,74
	0,05
	3289,02

	з93
	У 67 
	19
	1
	0,1
	552,48

	з94
	У 67 
	19
	1
	0,1
	552,48

	з95
	з97
	19
	125,39
	0,1
	69275,47

	з96
	з99
	19
	131,39
	0,1
	72590,35

	з97
	У 47
	19
	1
	0,1
	552,48

	з98
	з51
	19
	566,2
	0,05
	69642,60

	з99
	У 48
	19
	1
	0,1
	552,48

	з100
	У 48
	19
	1
	0,05
	123,00

	з101
	ВК № 89
	19
	169,86
	0,1
	93844,25

	з102
	ВК № 44
	19
	126,71
	0,15
	75753,57

	з103
	ВК № 50
	19
	1
	0,15
	597,85

	з104
	ПГ 11
	19
	1
	0,15
	597,85

	з105
	ВК № 45
	19
	522,22
	0,1
	288516,11

	з106
	ВК № 51
	19
	423,89
	0,1
	234190,75

	з107
	з103
	19
	256,12
	0,1
	141501,18

	з108
	ВК № 52
	19
	1
	0,1
	552,48

	з109
	ВК № 53
	19
	364,86
	0,1
	201577,85

	з110
	ВК № 55
	19
	190,72
	0,1
	105368,99

	з111
	ВК № 54
	19
	1
	0,1
	552,48

	з112
	ВК № 54
	19
	1
	0,15
	597,85

	з113
	У 68
	19
	317,32
	0,1
	175312,95

	з114
	з140
	19
	564,11
	0,1
	311659,49

	з115
	з117
	19
	113,22
	0,15
	67688,58

	з116
	ВК № 67
	19
	169,71
	0,1
	93761,38

	з117
	ВК № 65
	19
	1
	0,15
	597,85

	з118
	ВК № 66
	19
	204,97
	0,1
	113241,83

	з119
	з120
	19
	111,35
	0,15
	66570,60

	з120
	ВК № 75
	19
	1
	0,15
	597,85

	з121
	ВК № 75
	19
	1
	0,15
	597,85

	з122
	ВК № 76
	19
	97,6
	0,1
	53922,05

	з123
	з124
	19
	116,35
	0,15
	69559,85

	з124
	ВК № 79
	19
	1
	0,15
	597,85

	з125
	ВК № 80
	19
	1
	0,15
	597,85

	з126
	ВК № 83
	19
	161,45
	0,15
	96522,88

	з127
	ВК № 84
	19
	130
	0,15
	77720,50

	з128
	У 55
	19
	129,08
	0,1
	71314,12

	з129
	ВК № 46
	19
	1
	0,1
	552,48

	з130
	ПГ 12
	19
	1
	0,15
	597,85

	з131
	ПГ 12
	19
	1
	0,1
	552,48

	з132
	з165
	19
	575
	0,1
	317676,00

	з133
	У 9
	19
	53,04
	0,15
	31709,96

	з134
	ПГ 14
	19
	1
	0,15
	597,85

	з135
	з163
	19
	575,02
	0,1
	317687,05

	з136
	ПГ 14
	19
	1
	0,1
	552,48

	з137
	У 4
	19
	31,35
	0,15
	18742,60

	з138
	У 64
	19
	1
	0,15
	597,85

	з139
	з143
	19
	110,13
	0,15
	65841,22

	з140
	У 64
	19
	1
	0,1
	552,48

	з141
	з160
	19
	577,59
	0,1
	319106,92

	з142
	з144
	19
	110,09
	0,15
	65817,31

	з143
	ВК № 69
	19
	33,54
	0,15
	20051,89

	з144
	ВК № 72
	19
	1
	0,15
	597,85

	з145
	ВК № 72
	19
	1
	0,1
	552,48

	з146
	з148
	19
	37,53
	0,15
	22437,31

	з147
	ВК № 74
	19
	277,83
	0,15
	166100,67

	з148
	ВК № 73
	19
	1
	0,15
	597,85

	з149
	ВК № 73
	19
	1
	0,15
	597,85

	У 70
	з151
	19
	1
	0,1
	552,48

	з150
	У 70
	19
	1
	0,1
	552,48

	з151
	з149
	19
	621,95
	0,1
	343614,94

	з152
	з150
	19
	219,56
	0,1
	121302,51

	з153
	ВК № 71
	19
	502,76
	0,1
	277764,84

	з154
	У 51
	19
	1
	0,1
	552,48

	з155
	з154
	19
	126,47
	0,1
	69872,15

	з156
	У 61
	19
	408,89
	0,1
	225903,55

	з157
	У 52
	19
	1
	0,1
	552,48

	з158
	з157
	19
	129,31
	0,1
	71441,19

	з159
	У 56
	19
	408,43
	0,1
	225649,41

	з160
	У 63
	19
	1
	0,1
	552,48

	з161
	У 63
	19
	1
	0,1
	552,48

	з162
	з161
	19
	97,85
	0,1
	54060,17

	з163
	У 54
	19
	1
	0,1
	552,48

	з164
	У 54
	19
	1
	0,1
	552,48

	У 71
	з164
	19
	144,67
	0,1
	79927,28

	з165
	У 71
	19
	1
	0,1
	552,48

	Итого
	16586020,55


Приложение 8
Стоимость перепрокладки сети водоотведения

Пос. Кобралово

	Начальный узел
	Конечный узел
	Длина, м
	Высота канала, м
	Стоимость перепрокладки сети, руб.

	К 25
	К 12
	42,5
	0,15
	13940,00

	К 18
	К 19
	16
	0,15
	5248,00

	Кобраловская школа
	К 93
	10
	0,15
	3280,00

	К 93
	К 92
	31,5
	0,15
	10332,00

	К 92
	К 91
	39
	0,15
	12792,00

	К 91
	К 90
	15
	0,15
	4920,00

	ГБУЗ
	К 70
	15
	0,15
	4920,00

	К 89
	К 137
	42
	0,2
	23772,00

	К 88
	К 87
	15
	0,25
	13875,00

	К 87
	К 83
	9
	0,25
	8325,00

	К 83
	К 78
	38,5
	0,25
	35612,50

	К 78
	К 71
	36
	0,25
	33300,00

	К 71
	К 70
	27
	0,25
	24975,00

	К 70
	К 96
	11
	0,2
	6226,00

	К 96
	К 97
	26
	0,15
	8528,00

	К 97
	К 106
	50
	0,25
	46250,00

	К 103
	К 163
	30
	0,25
	27750,00

	Детский сад
	К 101
	5
	0,15
	1640,00

	К 102
	К 103
	33
	0,25
	30525,00

	К 101
	К 102
	14,5
	0,15
	4756,00

	Детский сад
	К 103
	5
	0,15
	1640,00

	Детский сад
	К 102
	5
	0,15
	1640,00

	К 106
	К 159
	124
	0,25
	114700,00

	К 51
	К 53
	94
	0,25
	86950,00

	К 49
	К 50
	15
	0,2
	8490,00

	К 53
	К 54
	45
	0,25
	41625,00

	К 55
	К 141
	124
	0,25
	114700,00

	К 7
	К 10а
	14,5
	0,15
	4756,00

	К 42
	 
	30
	0,15
	9840,00

	К 27
	К 26
	14
	0,15
	4592,00

	ул. Лесная д. 4 к. 1
	К 22
	11,62
	0,1
	2074,17

	К 24
	К 25
	45
	0,15
	14760,00

	К 54
	К 139
	26
	0,25
	24050,00

	Лесная 6
	К 54
	19,88
	0,15
	6520,64

	К 139
	К 55
	31,47
	0,25
	29109,75

	К 141
	К 153
	23,27
	0,15
	7632,56

	К 142
	К 141
	22,63
	0,15
	7422,64

	Администрация
	К 142
	13,84
	0,15
	4539,52

	Вокзальная
	К 159
	10,7
	0,15
	3509,60

	К 162
	К 101
	9,13
	0,25
	8445,25

	К 161
	К 160
	20,95
	0,25
	19378,75

	Вокзальная 4
	К 161
	11,16
	0,25
	10323,00

	магазин 
	К 160
	12,5
	0,15
	4100,00

	К 160
	К 162
	20,36
	0,15
	6678,08

	магазин
	К 97
	20,12
	0,25
	18611,00

	ул. Центр д. 3
	К 97
	6,47
	0,15
	2122,16

	ул. Центр д. 3
	К 96
	7,49
	0,15
	2456,72

	К 156
	К 70
	23,53
	0,25
	21765,25

	К 155
	К 156
	22,55
	0,25
	20858,75

	К 152
	К 155
	20,16
	0,15
	6612,48

	К 154
	К 152
	18,15
	0,15
	5953,20

	К 151
	К 152
	9,33
	0,15
	3060,24

	К 150
	К 154
	8,36
	0,15
	2742,08

	ул. Центр д. 4
	К 150
	10,02
	0,15
	3286,56

	ул. Центр д. 4
	К 151
	9,56
	0,15
	3135,68

	К 149
	К 155
	44,31
	0,25
	40986,75

	К 148
	К 149
	20,33
	0,25
	18805,25

	К 147
	К 148
	18,41
	0,15
	6038,48

	ул. Центр д. 2
	К 147
	8,89
	0,15
	2915,92

	ул. Центральная д. 2
	К 148
	9,48
	0,15
	3109,44

	К 146
	К 83
	13,07
	0,15
	4286,96

	К 145
	К 146
	5,25
	0,15
	1722,00

	К 143
	К 145
	8,98
	0,15
	2945,44

	ул. Центр д. 16
	К 144
	9,72
	0,1
	1735,02

	К 144
	К 143
	14,53
	0,15
	4765,84

	ул. Центр д. 16
	К 143
	9,09
	0,1
	1622,57

	К 138
	К 146
	9,18
	0,15
	3011,04

	ул. Центр д. 14
	К 140
	8,23
	0,15
	2699,44

	К 140
	К 138
	14,13
	0,15
	4634,64

	ул. Центральная д.14
	К 138
	9,92
	0,1
	1770,72

	К 137
	К 88
	17,99
	0,2
	10182,34

	К 134
	К 89
	14,89
	0,15
	4883,92

	К 136
	К 135
	13,1
	0,15
	4296,80

	К 135
	К 134
	11,68
	0,15
	3831,04

	ул. Центр д. 20
	К 134
	8,55
	0,15
	2804,40

	ул. Центр д. 20
	К 135
	8,03
	0,15
	2633,84

	ул. Центр д. 20
	К 136
	6,82
	0,15
	2236,96

	Кобраловская школа
	К 90
	28,98
	0,15
	9505,44

	К 133
	К 91
	20,43
	0,15
	6701,04

	Кобраловская школа
	К 133
	19,25
	0,15
	6314,00

	Кобраловская школа
	К 92
	17,33
	0,15
	5684,24

	К 19
	К 26
	10,53
	0,15
	3453,84

	ул. Лесная
	К 19
	11,9
	0,15
	3903,20

	К 10а
	К 8
	18,16
	0,15
	5956,48

	 
	К 10а
	12,07
	0,15
	3958,96

	К 39
	 
	34,16
	0,15
	11204,48

	 
	К 42
	27,73
	0,15
	9095,44

	 
	К 43
	30,69
	0,15
	10066,32

	К 26
	К 28
	14,68
	0,15
	4815,04

	ул. Лесная
	К 26
	7,96
	0,15
	2610,88

	ул. Центр д. 6
	К 154
	11,31
	0,15
	3709,68

	ул. Центр д. 6
	К 152
	12,58
	0,15
	4126,24

	К 163
	К 106
	25,15
	0,25
	23263,75

	К 155
	К 137
	9,86
	0,15
	3234,08

	К Ц20
	К 155
	8,18
	0,15
	2683,04

	К Ц20
	К Ц20
	12,03
	0,15
	3945,84

	К Ц20
	К Ц20
	10,93
	0,15
	3585,04

	ул. Центр д. 20
	К Ц20
	10,04
	0,15
	3293,12

	ул. Центр д. 20
	К Ц20
	10,18
	0,15
	3339,04

	К 155
	К Ц20
	10,5
	0,15
	3444,00

	Очистные
	Выпуск (Кобралово)
	3
	0,15
	984,00

	Итого
	1219843,58


Перспективные сети системы водоотведения пос. Кобралово (частный сектор)

	Начальный узел
	Конечный узел
	Длина, м
	Диаметр (кон), м
	Стоимость перепрокладки сети, руб.

	к
	к
	34,35
	0,15
	11266,8

	к
	к
	42,53
	0,15
	13949,84

	к
	к
	18,92
	0,15
	6205,76

	к
	к
	35,35
	0,15
	11594,8

	к
	к
	13,41
	0,15
	4398,48

	к
	к
	12,06
	0,15
	3955,68

	к
	к
	26,29
	0,15
	8623,12

	к
	к
	12,33
	0,15
	4044,24

	к
	к
	43,14
	0,15
	14149,92

	к
	к
	29,04
	0,15
	9525,12

	к
	к
	69,17
	0,15
	22687,76

	к
	к
	38,46
	0,15
	12614,88

	к
	к
	54,84
	0,15
	17987,52

	к
	к
	38,49
	0,15
	12624,72

	к
	к
	58,02
	0,15
	19030,56

	к
	к
	67,68
	0,15
	22199,04

	к
	к
	20,76
	0,15
	6809,28

	к
	к
	12,19
	0,15
	3998,32

	к
	к
	26,99
	0,15
	8852,72

	к
	к
	33,91
	0,15
	11122,48

	к
	к
	58,52
	0,15
	19194,56

	к
	к
	24,12
	0,15
	7911,36

	 
	к
	12,92
	0,15
	4237,76

	к
	 
	32,75
	0,15
	10742

	к
	к
	26,26
	0,15
	8613,28

	к
	к
	22,46
	0,15
	7366,88

	к
	к
	44,49
	0,15
	14592,72

	к
	к
	22,06
	0,15
	7235,68

	к
	к
	38,1
	0,15
	12496,8

	к
	к
	26,78
	0,15
	8783,84

	к
	к
	34,95
	0,15
	11463,6

	к
	к
	37,56
	0,15
	12319,68

	к
	к
	14,45
	0,15
	4739,6

	к
	к
	21,5
	0,15
	7052

	к
	к
	43,99
	0,15
	14428,72

	к
	к
	34,34
	0,15
	11263,52

	к
	к
	41,28
	0,15
	13539,84

	к
	к
	59,68
	0,15
	19575,04

	1
	к
	13,58
	0,15
	4454,24

	4
	к
	30,93
	0,15
	10145,04

	6
	к
	28,62
	0,15
	9387,36

	3
	к
	16,39
	0,15
	5375,92

	8
	к
	29,72
	0,15
	9748,16

	5
	к
	14,48
	0,15
	4749,44

	7
	к
	14,71
	0,15
	4824,88

	9
	к
	13,61
	0,15
	4464,08

	1в
	к
	19,23
	0,15
	6307,44

	1
	к
	26,96
	0,15
	8842,88

	2а
	к
	12,71
	0,15
	4168,88

	3
	к
	25,74
	0,15
	8442,72

	4
	к
	19
	0,15
	6232

	5
	к
	26,53
	0,15
	8701,84

	6
	к
	31,33
	0,15
	10276,24

	7
	к
	26,65
	0,15
	8741,2

	9
	к
	22,58
	0,15
	7406,24

	к
	к
	18,18
	0,15
	5963,04

	10
	к
	21,21
	0,15
	6956,88

	12
	к
	34,68
	0,15
	11375,04

	13
	к
	26,56
	0,15
	8711,68

	18
	к
	24,93
	0,15
	8177,04

	20
	к
	21,8
	0,15
	7150,4

	24а
	к
	65,34
	0,15
	21431,52

	26
	к
	60,52
	0,15
	19850,56

	28
	к
	18,69
	0,15
	6130,32

	30
	к
	20,96
	0,15
	6874,88

	17
	к
	15,66
	0,15
	5136,48

	18
	к
	26,31
	0,15
	8629,68

	16
	к
	22,39
	0,15
	7343,92

	14
	к
	25,24
	0,15
	8278,72

	11
	к
	17,86
	0,15
	5858,08

	12
	к
	32,15
	0,15
	10545,2

	9
	к
	17,99
	0,15
	5900,72

	к
	к
	29,56
	0,15
	9695,68

	7
	к
	21,19
	0,15
	6950,32

	к
	к
	16,74
	0,15
	5490,72

	5
	к
	16,97
	0,15
	5566,16

	6
	к
	24,53
	0,15
	8045,84

	3
	к
	24,23
	0,15
	7947,44

	4
	 
	44,01
	0,15
	14435,28

	1
	к
	22,46
	0,15
	7366,88

	24
	к
	22,58
	0,15
	7406,24

	Итгог
	770685,2


Пос. Семрино

	Начальный узел
	Конечный узел
	Длина, м
	Высота канала, м
	Стоимость перепрокладки сети, руб.

	К 19
	К 18
	5
	0,2
	2830,00

	К 22
	КНС
	78
	0,15
	25584,00

	К 17
	К 16
	45
	0,4
	74430,00

	К-10
	К-2
	41,93
	0,15
	13753,04

	К-9
	К-11
	18,62
	0,15
	6107,36

	1 Линия 11
	К 36
	13,39
	0,15
	4391,92

	К 36
	К-7
	32,35
	0,15
	10610,80

	1 Линия 12
	К-4
	13,73
	0,15
	4503,44

	К-5
	К-8
	25,75
	0,15
	8446,00

	1 Линия 10
	К-6
	14,77
	0,1
	2636,45

	К-6
	К 8
	74,75
	0,1
	13342,88

	К 23
	Выпуск-2 (Семрино)
	1
	0,25
	925,00

	Итого
	167560,89


	Начальный узел
	Конечный узел
	Длина, м
	Высота канала, м
	Стоимость перепрокладки сети, руб.

	К 64
	К 73
	11,65
	0,1
	2079,53

	ул. Хвойная д. 25
	К 73
	7,93
	0,1
	1415,51

	К 66
	К 65
	20,95
	0,1
	3739,58

	К 67
	К 66
	6,01
	0,1
	1072,79

	ул. Хвойная д. 23
	К 69
	5,11
	0,1
	912,14

	ул. Хвойная д. 23
	К 66
	4,79
	0,1
	855,02

	К 73
	К 79
	10,76
	0,1
	1920,66

	К 142
	К 127
	72,31
	0,1
	12907,34

	Столовая
	К 144
	11,66
	0,1
	2081,31

	К 127
	К 127
	6,26
	0,1
	1117,41

	К 128
	К 127
	12,68
	0,1
	2263,38

	Штаб
	К 128
	11,92
	0,1
	2127,72

	К 122
	К 124
	22,91
	0,1
	4089,44

	Клуб
	К 122
	7,58
	0,1
	1353,03

	К 124
	К 126
	21,09
	0,1
	3764,57

	К 121
	К 124
	31,4
	0,1
	5604,90

	Баня
	К 121
	19,86
	0,1
	3545,01

	К 126
	К 127
	26,17
	0,1
	4671,35

	К 125
	К 126
	33,66
	0,1
	6008,31

	контора
	К 125
	12,1
	0,1
	2159,85

	К 127
	К 131
	30,75
	0,1
	5488,88

	К 135
	К 134
	16,44
	0,1
	2934,54

	Казарма № 2
	К 135
	39,65
	0,1
	7077,53

	Пож. депо
	К 135
	11,42
	0,1
	2038,47

	К 134
	К 139
	15,14
	0,1
	2702,49

	К 139
	К 140
	11,74
	0,1
	2095,59

	К 133
	К 134
	14,41
	0,1
	2572,19

	К 131
	К 133
	9,03
	0,1
	1611,86

	ул. Хвойная д. 6
	К 133
	6,18
	0,1
	1103,13

	ул. Хвойная д. 6
	К 131
	5,86
	0,1
	1046,01

	ул. Хвойная д. 1
	К 139
	7,51
	0,1
	1340,54

	ул. Хвойная д. 1
	К 140
	7,47
	0,1
	1333,40

	К 140
	К 181
	7,87
	0,1
	1404,80

	К 182
	К 181
	48,83
	0,1
	8716,16

	Гараж
	К 182
	6,95
	0,1
	1240,58

	К 183
	К 181
	76,03
	0,1
	13571,36

	Гараж
	К 183
	10,96
	0,1
	1956,36

	К 181
	К 199
	55,01
	0,1
	9819,29

	Котельная № 39
	К 199
	87,25
	0,1
	15574,13

	К 199
	К 194
	117,27
	0,1
	20932,70

	К 195
	К 194
	19,49
	0,1
	3478,97

	р/узел
	К 195
	33,64
	0,1
	6004,74

	К 194
	 
	120,78
	0,1
	21559,23

	К 104
	К 195
	13,02
	0,1
	2324,07

	К 101
	К 104
	74,92
	0,1
	13373,22

	К 100
	К 101
	22,05
	0,1
	3935,93

	К 103
	К 100
	20,3
	0,1
	3623,55

	ул. Хвойная д. 29
	К 101
	22,48
	0,1
	4012,68

	ул. Хвойная д. 29
	К 100
	21,44
	0,1
	3827,04

	ул. Хвойная д. 29
	К 103
	23,49
	0,1
	4192,97

	К 190
	К 194
	15,27
	0,1
	2725,70

	Гараж
	К 190
	11,6
	0,1
	2070,60

	К 164
	К 190
	24,65
	0,1
	4400,03

	магазин
	К 164
	17,19
	0,1
	3068,42

	К 55
	К 164
	56,35
	0,1
	10058,48

	К 41
	К 55
	8,09
	0,1
	1444,07

	К 39
	К 40
	9,65
	0,1
	1722,53

	ул. Хвойная д. 4
	К 39
	8,74
	0,1
	1560,09

	К 40
	К 41
	24,54
	0,1
	4380,39

	К 42
	К 41
	9,48
	0,1
	1692,18

	ул. Хвойная д. 4
	К 42
	6,4
	0,1
	1142,40

	К 54
	К 55
	8,61
	0,1
	1536,89

	К 107
	К 110
	24,55
	0,1
	4382,18

	К 112
	К 54
	16,63
	0,1
	2968,46

	К 110
	К 112
	10,66
	0,1
	1902,81

	К 109
	К 110
	10,78
	0,1
	1924,23

	ул. Хвойная д. 3
	К 109
	7,29
	0,1
	1301,27

	К 108
	К 107
	8,11
	0,1
	1447,64

	ул. Хвойная д. 3
	К 108
	9,73
	0,1
	1736,81

	К 103
	К 110
	45,83
	0,1
	8180,66

	К 105
	К 103
	24,09
	0,1
	4300,07

	К 106
	К 105
	9,46
	0,1
	1688,61

	ул. Хвойная д. 2
	К 106
	7,35
	0,1
	1311,98

	К 104
	К 103
	9,3
	0,1
	1660,05

	ул. Хвойная д. 2
	К 104
	7,4
	0,1
	1320,90

	К 101
	К 103
	15,97
	0,1
	2850,65

	К 100
	К 99
	11,05
	0,1
	1972,43

	ул. Хвойная д. 7
	К 100
	5,2
	0,1
	928,20

	К 99
	К 101
	21,99
	0,1
	3925,22

	К 102
	К 101
	10
	0,1
	1785,00

	ул. Хвойная д. 7
	К 102
	5,75
	0,1
	1026,38

	К 53
	К 55
	41,74
	0,1
	7450,59

	К 57
	К 53
	41,73
	0,1
	7448,81

	К 37
	К 53
	8,82
	0,1
	1574,37

	К 35
	К 36
	12,33
	0,1
	2200,91

	ул. Хвойная д. 10
	К 35
	8,99
	0,1
	1604,72

	К 36
	К 37
	27,24
	0,1
	4862,34

	К 38
	К 37
	12,9
	0,1
	2302,65

	ул. Хвойная д. 10
	К 38
	7,86
	0,1
	1403,01

	К 54
	К 53
	5,81
	0,1
	1037,09

	К 98
	К 97
	7,06
	0,1
	1260,21

	К 97
	К 96
	10,81
	0,1
	1929,59

	К 95
	К 96
	5,91
	0,1
	1054,94

	К 96
	К 94
	23,34
	0,1
	4166,19

	К 94
	К 54
	12,31
	0,1
	2197,34

	К 93
	К 94
	5,74
	0,1
	1024,59

	ул. Хвойная д. 8
	К 54
	11,84
	0,1
	2113,44

	К 15
	К 40
	21,58
	0,1
	3852,03

	К 22
	К 15
	26,04
	0,1
	4648,14

	К 17
	К 22
	11,25
	0,1
	2008,13

	К 4
	К 5
	15,34
	0,1
	2738,19

	К 5
	К 8
	23,23
	0,1
	4146,56

	К 8
	К 9
	13,76
	0,1
	2456,16

	К 12
	К 13
	11,56
	0,1
	2063,46

	К 9
	К 12
	23,93
	0,1
	4271,51

	К 16
	К 17
	11,68
	0,1
	2084,88

	К 13
	К 16
	23,92
	0,1
	4269,72

	К 19
	К 22
	10,09
	0,1
	1801,07

	ул. Хвойная д. 21
	К 21
	9,82
	0,1
	1752,87

	К 21
	К 19
	12,48
	0,1
	2227,68

	ул. Хвойная д. 21
	К 19
	9,31
	0,1
	1661,84

	ул. Хвойная д. 20
	К 17
	8,07
	0,1
	1440,50

	ул. Хвойная д. 20
	К 16
	7,9
	0,1
	1410,15

	ул. Хвойная д. 19
	К 13
	9,28
	0,1
	1656,48

	ул. Хвойная д. 19
	К 12
	8,84
	0,1
	1577,94

	ул. Хвойная д. 18
	К 9
	8,69
	0,1
	1551,17

	ул. Хвойная д. 18
	К 8
	8,97
	0,1
	1601,15

	ул. Хвойная д. 17
	К 5
	8,06
	0,1
	1438,71

	ул. Хвойная д. 17
	К 4
	7,68
	0,1
	1370,88

	К 23
	К 22
	19,23
	0,1
	3432,56

	К 160
	К 23
	39,36
	0,1
	7025,76

	ул. Хвойная д. 28
	К 160
	9,47
	0,1
	1690,40

	К 161
	К 160
	16,5
	0,1
	2945,25

	ул. Хвойная д. 28
	К 162
	9,5
	0,1
	1695,75

	К 162
	К 161
	13,62
	0,1
	2431,17

	ул. Хвойная д. 28
	К 161
	9,51
	0,1
	1697,54

	К 50
	К 51
	37,86
	0,1
	6758,01

	К 87
	К 51
	9,09
	0,1
	1622,57

	К 33
	К 51
	18,68
	0,1
	3334,38

	К 31
	К 32
	12,64
	0,1
	2256,24

	ул. Хвойная д. 13
	К 31
	7,59
	0,1
	1354,82

	К 32
	К 33
	15,18
	0,1
	2709,63

	К 88
	К 87
	11,28
	0,1
	2013,48

	К 90
	К 88
	19,11
	0,1
	3411,14

	К 91
	К 90
	17,61
	0,1
	3143,39

	К 34
	К 33
	6,14
	0,1
	1095,99

	ул. Хвойная д. 12
	К 87
	10,85
	0,1
	1936,73

	ул. Хвойная д. 12
	К 88
	10,37
	0,1
	1851,05

	К 89
	К 90
	4,55
	0,1
	812,18

	К 92
	К 91
	5,04
	0,1
	899,64

	К 65
	К 50
	45,49
	0,1
	8119,97

	К 82
	К 50
	7,12
	0,1
	1270,92

	К 29
	К 50
	15,31
	0,1
	2732,84

	К 85
	К 84
	10,19
	0,1
	1818,92

	К 84
	К 81
	20,96
	0,1
	3741,36

	К 81
	К 82
	13,91
	0,1
	2482,94

	К 28
	К 29
	15,09
	0,1
	2693,57

	ул. Хвойная д. 14
	К 85
	9,03
	0,1
	1611,86

	ул. Хвойная д. 15
	К 84
	8,36
	0,1
	1492,26

	ул. Хвойная д. 15
	К 81
	7,31
	0,1
	1304,84

	ул. Хвойная д. 15
	К 82
	6,63
	0,1
	1183,46

	ул. Хвойная д. 16
	К 29
	7,34
	0,1
	1310,19

	ул. Хвойная д. 16
	К 28
	6,79
	0,1
	1212,02

	К 79
	К 122
	31,39
	0,1
	5603,12

	К 74
	К 79
	16,85
	0,1
	3007,73

	ул. Хвойная д. 26
	К 75
	10,61
	0,1
	1893,89

	К 75
	К 74
	20,54
	0,1
	3666,39

	ул. Хвойная д. 26
	К 74
	9,28
	0,1
	1656,48

	ул. Хвойная д. 22
	К 70
	7,93
	0,1
	1415,51

	К 68
	К 67
	6,29
	0,1
	1122,77

	К 69
	К 68
	6,69
	0,1
	1194,17

	ул. Хвойная д. 13
	К 34
	6,66
	0,1
	1188,81

	ул. Хвойная д. 11
	К 92
	5,51
	0,1
	983,54

	ул. Хвойная д. 11
	К 89
	5,31
	0,1
	947,84

	К 51
	К 57
	19,63
	0,1
	3503,96

	ул. Хвойная д. 9
	К 93
	6,37
	0,1
	1137,05

	ул. Хвойная д. 8
	К 95
	7,85
	0,1
	1401,23

	ул. Хвойная д. 8
	К 98
	7,53
	0,1
	1344,11

	К 111
	К 112
	9,01
	0,1
	1608,29

	ул. Хвойная д. 4
	К 111
	6,55
	0,1
	1169,18

	ул. Хвойная д. 4
	К 54
	8,2
	0,1
	1463,70

	К 129
	К 128
	31,43
	0,1
	5610,26

	Казарма № 1
	К 129
	10,92
	0,1
	1949,22

	К 143
	К 142
	14,87
	0,1
	2654,30

	К 144
	К 143
	30,6
	0,1
	5462,10

	К 63
	К 64
	10,57
	0,1
	1886,75

	К 62
	К 63
	20,18
	0,1
	3602,13

	К 61
	К 62
	16,28
	0,1
	2905,98

	К 60
	К 61
	14,71
	0,1
	2625,74

	К 59
	К 60
	18,42
	0,1
	3287,97

	К 59
	К 58
	59,69
	0,1
	10654,67

	К 2
	К 58
	29,63
	0,1
	5288,96

	К 1
	К 2
	21,55
	0,1
	3846,68

	ул. Хвойная д. 25
	К 62
	19,39
	0,1
	3461,12

	ул. Хвойная д. 22
	К 61
	20,26
	0,1
	3616,41

	ул. Хвойная д. 22
	К 60
	9,99
	0,1
	1783,22

	К 70
	К 59
	9,54
	0,1
	1702,89

	К 58
	К 65
	23
	0,1
	4105,50

	Детский сад
	К 2
	12,2
	0,1
	2177,70

	Детский сад
	К 1
	12,7
	0,1
	2266,95

	 
	Выпуск (Семрино)
	11,12
	0,1
	1984,92

	Итого
	602930,67


Характеристика напорного коллектора коллектора от КНС пос. Семрино ул. Хвойная до КОС пос. Семрино
	Длина, м
	Высота канала, м
	Стоимость перепрокладки сети, руб

	1793,0
	0,15
	588104,0

	1793,0
	0,15
	588104,0

	Итого
	1176208


Пос. Сусанино

	Начальный узел
	Конечный узел
	Длина, м
	Высота канала, м
	Стоимость перепрокладки сети, руб.

	К 10
	К 5
	39,21
	0,1
	6998,99

	К 11
	К 10
	13,85
	0,1
	2472,23

	К 17
	К 11
	13,85
	0,1
	2472,23

	К 18
	К 17
	12,97
	0,1
	2315,15

	К 19
	К 18
	17,59
	0,1
	3139,82

	К 20
	К 19
	15,86
	0,1
	2831,01

	К 21
	К 20
	16,15
	0,1
	2882,78

	Сусанинская школа
	К 21
	12,4
	0,1
	2213,40

	К 12
	К 11
	10,38
	0,1
	1852,83

	К 13
	К 12
	30,86
	0,1
	5508,51

	К 14
	К 13
	46,72
	0,1
	8339,52

	К 15
	К 14
	28,55
	0,1
	5096,18

	Сусанинская школа
	К 15
	34,03
	0,1
	6074,36

	К 6
	К 5
	33,76
	0,1
	6026,16

	К 7
	К 6
	12,98
	0,1
	2316,93

	Жилой дом
	К 7
	7,79
	0,1
	1390,52

	Жилой дом
	К 6
	9,23
	0,1
	1647,56

	К 5
	К 4
	32,34
	0,1
	5772,69

	К 4
	К 3
	23,65
	0,1
	4221,53

	К 3
	К 2
	21,34
	0,1
	3809,19

	К 2
	К 1
	23,36
	0,1
	4169,76

	К 1
	К0
	22,21
	0,1
	3964,49

	К 23
	К 22
	22,87
	0,1
	4082,30

	Администрация
	К 23
	8,62
	0,1
	1538,67

	К 24
	К0
	18,41
	0,1
	3286,19

	К 25
	К 24
	18,37
	0,1
	3279,05

	К 26
	К 25
	12
	0,1
	2142,00

	К 27
	К 26
	22,51
	0,1
	4018,04

	К 30
	К 29
	30
	0,1
	5355,00

	ДК 
	К 30
	12,77
	0,1
	2279,45

	К 28
	К 27
	24
	0,1
	4284,00

	К 29
	К 28
	62,61
	0,1
	11175,89

	КНС
	К 9
	1
	0,1
	178,50

	К 9
	К0
	1
	0,1
	178,50

	К 22
	К 9
	15,74
	0,1
	2809,59

	Итого
	130123,02


Перспективные сети системы водоотведения пос. Сусанино (частный сектор)

	Начальный узел
	Конечный узел
	Длина, м
	Диаметр (кон), м
	Стоимость перепрокладки сети, руб.

	11
	30
	39,68
	0,15
	13015,04

	13
	17
	50,93
	0,15
	16705,04

	15
	46
	27,86
	0,15
	9138,08

	17
	18
	31,12
	0,15
	10207,36

	18
	19
	19,32
	0,15
	6336,96

	19
	20
	23,61
	0,15
	7744,08

	20
	22
	21,99
	0,15
	7212,72

	21
	23
	15,02
	0,15
	4926,56

	22
	21
	32,73
	0,15
	10735,44

	23
	24
	31,46
	0,15
	10318,88

	24
	25
	17,9
	0,15
	5871,2

	25
	26
	27,9
	0,15
	9151,2

	26
	27
	16,1
	0,15
	5280,8

	27
	28
	26,29
	0,15
	8623,12

	28
	29
	51,5
	0,15
	16892

	29
	14
	30,08
	0,15
	9866,24

	30
	12
	75,13
	0,15
	24642,64

	31
	16
	152,4
	0,15
	49987,2

	32
	31
	25,75
	0,15
	8446

	33
	32
	23,07
	0,15
	7566,96

	34
	33
	12,88
	0,15
	4224,64

	35
	34
	47,75
	0,15
	15662

	36
	35
	31,11
	0,15
	10204,08

	37
	36
	36,49
	0,15
	11968,72

	38
	37
	25,75
	0,15
	8446

	39
	38
	11,8
	0,15
	3870,4

	40
	39
	24,69
	0,15
	8098,32

	41
	40
	20,38
	0,15
	6684,64

	42
	41
	12,35
	0,15
	4050,8

	43
	42
	22,53
	0,15
	7389,84

	44
	43
	46,14
	0,15
	15133,92

	45
	44
	22
	0,15
	7216

	46
	45
	44
	0,15
	14432

	47
	49
	17,41
	0,15
	5710,48

	49
	50
	30,83
	0,15
	10112,24

	50
	51
	20,85
	0,15
	6838,8

	51
	52
	23,58
	0,15
	7734,24

	52
	53
	68,91
	0,15
	22602,48

	53
	54
	13,6
	0,15
	4460,8

	54
	55
	19,95
	0,15
	6543,6

	55
	56
	17,23
	0,15
	5651,44

	56
	8
	17,56
	0,15
	5759,68

	57
	58
	25,39
	0,15
	8327,92

	58
	59
	18,14
	0,15
	5949,92

	59
	60
	41,71
	0,15
	13680,88

	60
	6
	14,58
	0,15
	4782,24

	61
	7
	10,75
	0,15
	3526

	62
	63
	39,88
	0,15
	13080,64

	63
	64
	37,17
	0,15
	12191,76

	64
	65
	33,57
	0,15
	11010,96

	65
	66
	19,04
	0,15
	6245,12

	66
	67
	14,5
	0,15
	4756

	67
	68
	15,41
	0,15
	5054,48

	68
	69
	22,15
	0,15
	7265,2

	69
	70
	28,63
	0,15
	9390,64

	70
	71
	17,22
	0,15
	5648,16

	71
	72
	31,74
	0,15
	10410,72

	72
	5
	12,09
	0,15
	3965,52

	73
	48
	31,72
	0,15
	10404,16

	81
	47
	32,68
	0,15
	10719,04

	74
	75
	139,5
	0,15
	45756

	75
	76
	46,72
	0,15
	15324,16

	76
	77
	28,51
	0,15
	9351,28

	77
	78
	157,7
	0,15
	51725,6

	78
	79
	137,57
	0,15
	45122,96

	79
	80
	28,59
	0,15
	9377,52

	80
	81
	43,09
	0,15
	14133,52

	84
	82
	101,76
	0,15
	33377,28

	85
	84
	32,19
	0,15
	10558,32

	86
	85
	38,64
	0,15
	12673,92

	87
	86
	13,41
	0,15
	4398,48

	88
	87
	39,17
	0,15
	12847,76

	89
	88
	25,22
	0,15
	8272,16

	90
	89
	17,71
	0,15
	5808,88

	92
	90
	18,78
	0,15
	6159,84

	93
	91
	13,41
	0,15
	4398,48

	91
	92
	20,39
	0,15
	6687,92

	94
	93
	12,34
	0,15
	4047,52

	95
	94
	20,93
	0,15
	6865,04

	96
	95
	23,6
	0,15
	7740,8

	97
	96
	48,34
	0,15
	15855,52

	98
	97
	14,65
	0,15
	4805,2

	99
	98
	21,63
	0,15
	7094,64

	100
	99
	23,02
	0,15
	7550,56

	101
	100
	13,96
	0,15
	4578,88

	102
	101
	21,63
	0,15
	7094,64

	103
	102
	49,83
	0,15
	16344,24

	104
	103
	34,68
	0,15
	11375,04

	105
	104
	13,63
	0,15
	4470,64

	106
	105
	35,51
	0,15
	11647,28

	107
	106
	28,9
	0,15
	9479,2

	108
	107
	33,43
	0,15
	10965,04

	109
	108
	22,3
	0,15
	7314,4

	110
	109
	29,32
	0,15
	9616,96

	111
	110
	39,63
	0,15
	12998,64

	112
	111
	74,33
	0,15
	24380,24

	113
	112
	25,18
	0,15
	8259,04

	114
	113
	24,36
	0,15
	7990,08

	83
	114
	50,65
	0,15
	16613,2

	131
	115
	22,27
	0,15
	7304,56

	221
	117
	21,52
	0,15
	7058,56

	222
	119
	22,14
	0,15
	7261,92

	121
	302
	14,98
	0,15
	4913,44

	123
	303
	26,28
	0,15
	8619,84

	125
	320
	109,45
	0,15
	35899,6

	127
	168
	71,58
	0,15
	23478,24

	128
	169
	129,92
	0,15
	42613,76

	130
	272
	43,08
	0,15
	14130,24

	132
	131
	21,07
	0,15
	6910,96

	133
	132
	16,95
	0,15
	5559,6

	134
	133
	44,58
	0,15
	14622,24

	135
	134
	39,24
	0,15
	12870,72

	136
	135
	47,48
	0,15
	15573,44

	137
	136
	47,09
	0,15
	15445,52

	138
	137
	44,62
	0,15
	14635,36

	139
	138
	21,46
	0,15
	7038,88

	140
	139
	66,08
	0,15
	21674,24

	141
	140
	65,67
	0,15
	21539,76

	142
	141
	113,6
	0,15
	37260,8

	143
	142
	32,61
	0,15
	10696,08

	144
	143
	23,56
	0,15
	7727,68

	145
	144
	12,78
	0,15
	4191,84

	146
	145
	49,99
	0,15
	16396,72

	147
	146
	22,3
	0,15
	7314,4

	148
	147
	10,32
	0,15
	3384,96

	149
	148
	17,34
	0,15
	5687,52

	150
	149
	19,42
	0,15
	6369,76

	151
	150
	38,8
	0,15
	12726,4

	152
	151
	10,76
	0,15
	3529,28

	153
	152
	14,86
	0,15
	4874,08

	154
	153
	61,55
	0,15
	20188,4

	155
	154
	25,19
	0,15
	8262,32

	156
	155
	36,76
	0,15
	12057,28

	116
	156
	20,53
	0,15
	6733,84

	157
	116
	20,78
	0,15
	6815,84

	158
	157
	25,61
	0,15
	8400,08

	159
	158
	24,36
	0,15
	7990,08

	160
	159
	15,28
	0,15
	5011,84

	161
	160
	23,54
	0,15
	7721,12

	162
	161
	27,67
	0,15
	9075,76

	163
	162
	21,89
	0,15
	7179,92

	164
	163
	13,22
	0,15
	4336,16

	165
	164
	32,63
	0,15
	10702,64

	166
	165
	24,37
	0,15
	7993,36

	167
	166
	132,99
	0,15
	43620,72

	168
	167
	63,6
	0,15
	20860,8

	169
	170
	28,09
	0,15
	9213,52

	170
	171
	15,28
	0,15
	5011,84

	171
	172
	36,75
	0,15
	12054

	172
	173
	35,94
	0,15
	11788,32

	173
	174
	18,58
	0,15
	6094,24

	174
	175
	42,12
	0,15
	13815,36

	175
	176
	17,76
	0,15
	5825,28

	176
	177
	29,32
	0,15
	9616,96

	177
	1
	25,61
	0,15
	8400,08

	1
	178
	37,58
	0,15
	12326,24

	178
	179
	41,71
	0,15
	13680,88

	179
	180
	14,87
	0,15
	4877,36

	180
	129
	15,95
	0,15
	5231,6

	118
	181
	25,86
	0,15
	8482,08

	181
	182
	18,57
	0,15
	6090,96

	182
	183
	11,55
	0,15
	3788,4

	183
	184
	25,2
	0,15
	8265,6

	184
	185
	17,34
	0,15
	5687,52

	185
	186
	13,65
	0,15
	4477,2

	186
	187
	42,92
	0,15
	14077,76

	187
	188
	23,96
	0,15
	7858,88

	188
	189
	12,8
	0,15
	4198,4

	189
	190
	14,88
	0,15
	4880,64

	190
	191
	21,47
	0,15
	7042,16

	191
	192
	28,5
	0,15
	9348

	192
	193
	22,29
	0,15
	7311,12

	193
	194
	17,76
	0,15
	5825,28

	194
	195
	18,19
	0,15
	5966,32

	195
	196
	33,01
	0,15
	10827,28

	196
	197
	40,9
	0,15
	13415,2

	197
	198
	21,89
	0,15
	7179,92

	198
	199
	68,15
	0,15
	22353,2

	199
	200
	34,67
	0,15
	11371,76

	200
	201
	13,64
	0,15
	4473,92

	201
	202
	8,25
	0,15
	2706

	202
	203
	19,41
	0,15
	6366,48

	203
	204
	16,11
	0,15
	5284,08

	204
	205
	9,92
	0,15
	3253,76

	205
	206
	33,87
	0,15
	11109,36

	206
	207
	32,2
	0,15
	10561,6

	207
	208
	11,97
	0,15
	3926,16

	208
	209
	9,91
	0,15
	3250,48

	209
	210
	12,39
	0,15
	4063,92

	210
	211
	9,9
	0,15
	3247,2

	211
	212
	18,2
	0,15
	5969,6

	212
	213
	25,18
	0,15
	8259,04

	213
	214
	39,63
	0,15
	12998,64

	214
	215
	18,17
	0,15
	5959,76

	215
	216
	19,83
	0,15
	6504,24

	216
	217
	19,41
	0,15
	6366,48

	217
	218
	11,16
	0,15
	3660,48

	218
	219
	40,48
	0,15
	13277,44

	219
	220
	8,67
	0,15
	2843,76

	220
	221
	24,78
	0,15
	8127,84

	223
	222
	19,01
	0,15
	6235,28

	224
	223
	35,09
	0,15
	11509,52

	225
	224
	13,22
	0,15
	4336,16

	226
	225
	30,14
	0,15
	9885,92

	227
	226
	9,5
	0,15
	3116

	228
	227
	43,38
	0,15
	14228,64

	229
	228
	35,08
	0,15
	11506,24

	230
	229
	24,37
	0,15
	7993,36

	231
	230
	36,77
	0,15
	12060,56

	232
	231
	18,59
	0,15
	6097,52

	233
	232
	19,41
	0,15
	6366,48

	234
	233
	32,22
	0,15
	10568,16

	235
	234
	52,44
	0,15
	17200,32

	236
	235
	18,59
	0,15
	6097,52

	237
	236
	13,62
	0,15
	4467,36

	238
	237
	19,01
	0,15
	6235,28

	239
	238
	23,95
	0,15
	7855,6

	240
	239
	11,15
	0,15
	3657,2

	241
	240
	9,91
	0,15
	3250,48

	242
	241
	14,86
	0,15
	4874,08

	243
	242
	19,42
	0,15
	6369,76

	244
	243
	28,08
	0,15
	9210,24

	245
	244
	26,03
	0,15
	8537,84

	246
	245
	22,3
	0,15
	7314,4

	247
	246
	13,63
	0,15
	4470,64

	248
	247
	12,8
	0,15
	4198,4

	249
	248
	30,14
	0,15
	9885,92

	250
	249
	13,64
	0,15
	4473,92

	251
	250
	34,68
	0,15
	11375,04

	252
	251
	36,76
	0,15
	12057,28

	253
	252
	33,88
	0,15
	11112,64

	254
	253
	13,21
	0,15
	4332,88

	255
	254
	20,24
	0,15
	6638,72

	256
	255
	27,25
	0,15
	8938

	257
	256
	30,98
	0,15
	10161,44

	258
	257
	20,24
	0,15
	6638,72

	120
	258
	31,01
	0,15
	10171,28

	259
	120
	22,27
	0,15
	7304,56

	260
	259
	13,21
	0,15
	4332,88

	261
	260
	23,13
	0,15
	7586,64

	262
	261
	30,98
	0,15
	10161,44

	263
	262
	39,24
	0,15
	12870,72

	264
	263
	38,83
	0,15
	12736,24

	265
	264
	24,77
	0,15
	8124,56

	266
	265
	14,03
	0,15
	4601,84

	267
	266
	23,55
	0,15
	7724,4

	268
	267
	22,7
	0,15
	7445,6

	269
	268
	46,26
	0,15
	15173,28

	270
	269
	34,68
	0,15
	11375,04

	271
	270
	15,3
	0,15
	5018,4

	272
	271
	80,11
	0,15
	26276,08

	273
	122
	17,43
	0,15
	5717,04

	274
	273
	12,89
	0,15
	4227,92

	275
	274
	29,52
	0,15
	9682,56

	276
	275
	23,08
	0,15
	7570,24

	277
	276
	19,34
	0,15
	6343,52

	278
	277
	20,4
	0,15
	6691,2

	279
	278
	45,64
	0,15
	14969,92

	280
	279
	22,56
	0,15
	7399,68

	281
	280
	22
	0,15
	7216

	282
	281
	33,29
	0,15
	10919,12

	283
	282
	53,7
	0,15
	17613,6

	284
	283
	46,18
	0,15
	15147,04

	285
	284
	22,55
	0,15
	7396,4

	286
	285
	19,33
	0,15
	6340,24

	287
	286
	13,96
	0,15
	4578,88

	288
	287
	12,35
	0,15
	4050,8

	289
	288
	34,36
	0,15
	11270,08

	290
	289
	18,25
	0,15
	5986

	291
	290
	17,18
	0,15
	5635,04

	292
	291
	89,67
	0,15
	29411,76

	293
	292
	42,95
	0,15
	14087,6

	294
	293
	25,78
	0,15
	8455,84

	295
	294
	17,19
	0,15
	5638,32

	296
	295
	23,08
	0,15
	7570,24

	297
	296
	15,02
	0,15
	4926,56

	298
	297
	40,81
	0,15
	13385,68

	300
	298
	86,98
	0,15
	28529,44

	301
	300
	15,58
	0,15
	5110,24

	302
	301
	20,94
	0,15
	6868,32

	303
	304
	36,49
	0,15
	11968,72

	304
	305
	118,14
	0,15
	38749,92

	305
	304
	54,24
	0,15
	17790,72

	304
	305
	97,2
	0,15
	31881,6

	305
	306
	21,27
	0,15
	6976,56

	306
	307
	22,18
	0,15
	7275,04

	307
	308
	18,86
	0,15
	6186,08

	308
	309
	26,3
	0,15
	8626,4

	309
	310
	47,79
	0,15
	15675,12

	310
	311
	18,25
	0,15
	5986

	311
	312
	38,11
	0,15
	12500,08

	312
	313
	45,11
	0,15
	14796,08

	313
	314
	99,32
	0,15
	32576,96

	314
	315
	37,58
	0,15
	12326,24

	315
	316
	86,98
	0,15
	28529,44

	316
	124
	55,46
	0,15
	18190,88

	1/112
	11
	21,35
	0,15
	7002,8

	1/110
	30
	17,9
	0,15
	5871,2

	1/98
	12
	13,85
	0,15
	4542,8

	2/96а
	29
	10,47
	0,15
	3434,16

	2/100
	28
	18,34
	0,15
	6015,52

	2/113
	27
	15,06
	0,15
	4939,68

	2/115
	26
	18,89
	0,15
	6195,92

	2/119
	25
	27,52
	0,15
	9026,56

	2/104
	25
	16,97
	0,15
	5566,16

	2/123
	24
	17,68
	0,15
	5799,04

	2/106а
	24
	32,51
	0,15
	10663,28

	2/108
	23
	23,9
	0,15
	7839,2

	2/125
	21
	27,27
	0,15
	8944,56

	2/108а
	21
	31,55
	0,15
	10348,4

	2/110
	22
	18,75
	0,15
	6150

	2/112
	20
	33,67
	0,15
	11043,76

	2/129
	20
	28,63
	0,15
	9390,64

	2/133
	19
	23,87
	0,15
	7829,36

	2/135
	18
	23,57
	0,15
	7730,96

	2
	17
	17,89
	0,15
	5867,92

	2/180
	13
	18,27
	0,15
	5992,56

	3/114
	31
	10,57
	0,15
	3466,96

	3/115а
	32
	20,09
	0,15
	6589,52

	3/117
	33
	21,84
	0,15
	7163,52

	3/116
	34
	16,53
	0,15
	5421,84

	3/118
	35
	13,05
	0,15
	4280,4

	3/123
	37
	26,04
	0,15
	8541,12

	3/120
	37
	15,27
	0,15
	5008,56

	3/120а
	38
	17,23
	0,15
	5651,44

	3/125
	39
	23,29
	0,15
	7639,12

	3/126
	41
	17,03
	0,15
	5585,84

	3/135
	42
	19,8
	0,15
	6494,4

	3/128а
	42
	32,07
	0,15
	10518,96

	3/137
	43
	19,87
	0,15
	6517,36

	3/132
	43
	25,16
	0,15
	8252,48

	3/136
	44
	13,03
	0,15
	4273,84

	4
	45
	16,79
	0,15
	5507,12

	3/142
	46
	14,06
	0,15
	4611,68

	3/144
	15
	16,71
	0,15
	5480,88

	4/114
	73
	12,7
	0,15
	4165,6

	4/107
	73
	21,06
	0,15
	6907,68

	5
	73
	53,21
	0,15
	17452,88

	4/109
	72
	34,44
	0,15
	11296,32

	4/118
	5
	13,94
	0,15
	4572,32

	4/122
	71
	18,41
	0,15
	6038,48

	4/113а
	70
	37,55
	0,15
	12316,4

	4/119
	69
	25,42
	0,15
	8337,76

	4/124а
	69
	27,03
	0,15
	8865,84

	4/121
	68
	22,35
	0,15
	7330,8

	4/128
	67
	15,55
	0,15
	5100,4

	4/123
	66
	25,7
	0,15
	8429,6

	4/127
	65
	54,74
	0,15
	17954,72

	4/130
	65
	25,73
	0,15
	8439,44

	4/138
	64
	25,38
	0,15
	8324,64

	4/146
	63
	15,6
	0,15
	5116,8

	4/141
	62
	14,87
	0,15
	4877,36

	4/148
	62
	26,88
	0,15
	8816,64

	4/150
	61
	22
	0,15
	7216

	4/147
	60
	19,29
	0,15
	6327,12

	6
	61
	15,2
	0,15
	4985,6

	4/145
	6
	52,81
	0,15
	17321,68

	7
	62
	20,23
	0,15
	6635,44

	4/143
	7
	24,5
	0,15
	8036

	4/149
	59
	20,06
	0,15
	6579,68

	4/156
	58
	23,65
	0,15
	7757,2

	4/156а
	57
	18,82
	0,15
	6172,96

	8
	57
	10,54
	0,15
	3457,12

	4/153
	8
	20,52
	0,15
	6730,56

	4/158
	56
	22,64
	0,15
	7425,92

	4/153а
	56
	37,52
	0,15
	12306,56

	4/157
	55
	17,48
	0,15
	5733,44

	4/160
	55
	18,24
	0,15
	5982,72

	4/162
	54
	22,27
	0,15
	7304,56

	4/159
	53
	32,12
	0,15
	10535,36

	4/164
	52
	17,55
	0,15
	5756,4

	4/167
	51
	16,78
	0,15
	5503,84

	4/166
	50
	19,59
	0,15
	6425,52

	4/170
	49
	18,88
	0,15
	6192,64

	4/172
	81
	16,37
	0,15
	5369,36

	4/174
	80
	18,23
	0,15
	5979,44

	4/178
	79
	28,07
	0,15
	9206,96

	4/190
	78
	18,65
	0,15
	6117,2

	4/202
	77
	15,65
	0,15
	5133,2

	4/206
	76
	23,89
	0,15
	7835,92

	4/216
	75
	33,76
	0,15
	11073,28

	4/128
	74
	14,97
	0,15
	4910,16

	9
	126
	71,51
	0,15
	23455,28

	10
	9
	34,29
	0,15
	11247,12

	326
	10
	28,09
	0,15
	9213,52

	325
	326
	32,22
	0,15
	10568,16

	324
	325
	40,9
	0,15
	13415,2

	323
	324
	33,06
	0,15
	10843,68

	321
	323
	48,74
	0,15
	15986,72

	320
	321
	128,75
	0,15
	42230

	319
	320
	34,4
	0,15
	11283,2

	5/183
	321
	13,04
	0,15
	4277,12

	5/177
	323
	17,82
	0,15
	5844,96

	5/175
	324
	14
	0,15
	4592

	5/173а
	325
	33,31
	0,15
	10925,68

	5/173
	326
	12,15
	0,15
	3985,2

	5/171
	10
	14,55
	0,15
	4772,4

	5/167
	9
	13,22
	0,15
	4336,16

	5/161
	83
	15,93
	0,15
	5225,04

	126
	83
	21
	0,15
	6888

	5/159
	114
	19,7
	0,15
	6461,6

	5/157а
	113
	38,17
	0,15
	12519,76

	5/157
	112
	15,72
	0,15
	5156,16

	5/151
	111
	16,56
	0,15
	5431,68

	5/147
	110
	15,91
	0,15
	5218,48

	5/145
	109
	11,62
	0,15
	3811,36

	5/141а
	108
	31,74
	0,15
	10410,72

	5/130а
	107
	32,49
	0,15
	10656,72

	5/126
	106
	33,06
	0,15
	10843,68

	5/137
	106
	14,45
	0,15
	4739,6

	5/122
	105
	37,8
	0,15
	12398,4

	5/127
	104
	15,41
	0,15
	5054,48

	5/120
	103
	55,85
	0,15
	18318,8

	5/123
	102
	22,36
	0,15
	7334,08

	5/118
	102
	38,36
	0,15
	12582,08

	5/119
	101
	12,33
	0,15
	4044,24

	5/116
	100
	52,61
	0,15
	17256,08

	5/110
	99
	19,29
	0,15
	6327,12

	5/115а
	98
	20,66
	0,15
	6776,48

	5/108
	97
	21,57
	0,15
	7074,96

	5/113
	96
	17,39
	0,15
	5703,92

	5/104
	96
	17,31
	0,15
	5677,68

	5/109а
	95
	19,11
	0,15
	6268,08

	5/102
	94
	19,78
	0,15
	6487,84

	5/101
	93
	19,55
	0,15
	6412,4

	5/98а
	93
	41,78
	0,15
	13703,84

	5/98
	91
	22,48
	0,15
	7373,44

	5/97
	91
	15,02
	0,15
	4926,56

	5/95
	92
	26,67
	0,15
	8747,76

	5/96
	90
	22,71
	0,15
	7448,88

	5/93а
	90
	17,97
	0,15
	5894,16

	5/92
	89
	16,77
	0,15
	5500,56

	5/90
	88
	22,64
	0,15
	7425,92

	5/88а
	87
	34,95
	0,15
	11463,6

	5/85а
	86
	22,5
	0,15
	7380

	5/84а
	86
	21,68
	0,15
	7111,04

	5/84
	85
	25,4
	0,15
	8331,2

	5/82
	84
	18,92
	0,15
	6205,76

	6/114
	131
	23,53
	0,15
	7717,84

	6/75
	132
	18,52
	0,15
	6074,56

	6/118
	133
	24,06
	0,15
	7891,68

	6/122
	134
	21,58
	0,15
	7078,24

	6/81
	134
	17,53
	0,15
	5749,84

	6/128
	135
	55,59
	0,15
	18233,52

	6/83
	135
	17,26
	0,15
	5661,28

	6/85а
	136
	19,77
	0,15
	6484,56

	6/87
	137
	18,5
	0,15
	6068

	6/91а
	138
	18,65
	0,15
	6117,2

	6/134
	139
	24,54
	0,15
	8049,12

	6/136
	140
	17,75
	0,15
	5822

	6/97
	140
	14,98
	0,15
	4913,44

	6/101
	141
	17,63
	0,15
	5782,64

	6/140
	142
	23,73
	0,15
	7783,44

	6/142
	143
	16,76
	0,15
	5497,28

	6/142а
	144
	18,73
	0,15
	6143,44

	6/115
	145
	32,19
	0,15
	10558,32

	6/146
	146
	23,83
	0,15
	7816,24

	6/148а
	147
	14,92
	0,15
	4893,76

	6/119
	148
	26,2
	0,15
	8593,6

	6/150
	149
	16,85
	0,15
	5526,8

	6/150а
	150
	18,32
	0,15
	6008,96

	6/123
	150
	24,18
	0,15
	7931,04

	6/125
	151
	18,42
	0,15
	6041,76

	6/154
	152
	17,75
	0,15
	5822

	6/127
	153
	19,48
	0,15
	6389,44

	6/156а
	153
	17,57
	0,15
	5762,96

	6/131
	154
	25,07
	0,15
	8222,96

	6/166
	155
	15,26
	0,15
	5005,28

	6/168
	156
	18,04
	0,15
	5917,12

	6/139
	157
	16,79
	0,15
	5507,12

	6/170
	158
	20,63
	0,15
	6766,64

	6/172
	159
	26,45
	0,15
	8675,6

	6/172а
	160
	40,36
	0,15
	13238,08

	6/141
	161
	20,2
	0,15
	6625,6

	6/176
	162
	16,46
	0,15
	5398,88

	6/178
	163
	16,26
	0,15
	5333,28

	6/143
	164
	16,66
	0,15
	5464,48

	6/145
	165
	16,86
	0,15
	5530,08

	6/182
	165
	20,38
	0,15
	6684,64

	6/149а
	166
	16,11
	0,15
	5284,08

	6/190
	167
	19,96
	0,15
	6546,88

	6/194
	168
	16,29
	0,15
	5343,12

	7/227а
	169
	29
	0,15
	9512

	7/216
	169
	22,17
	0,15
	7271,76

	7/214
	170
	7,73
	0,15
	2535,44

	7/223
	171
	20,32
	0,15
	6664,96

	7/210
	172
	18,91
	0,15
	6202,48

	7/208
	173
	31,45
	0,15
	10315,6

	7/206
	174
	17,37
	0,15
	5697,36

	7/215
	175
	18,42
	0,15
	6041,76

	7/198
	176
	23,76
	0,15
	7793,28

	7/196
	177
	20,79
	0,15
	6819,12

	7/209
	177
	19,92
	0,15
	6533,76

	7/205
	1
	21,62
	0,15
	7091,36

	7/203
	178
	12,91
	0,15
	4234,48

	7/199
	179
	23,58
	0,15
	7734,24

	7/190
	180
	18,62
	0,15
	6107,36

	129
	118
	16,29
	0,15
	5343,12

	7/195
	181
	22,04
	0,15
	7229,12

	7/188
	181
	16,1
	0,15
	5280,8

	7/193
	182
	31,61
	0,15
	10368,08

	318
	183
	13,05
	0,15
	4280,4

	7/191
	184
	31,06
	0,15
	10187,68

	7/176
	185
	14,96
	0,15
	4906,88

	7/189
	186
	28,06
	0,15
	9203,68

	7/172
	187
	22,8
	0,15
	7478,4

	7/179
	187
	21,37
	0,15
	7009,36

	7/175
	188
	50,57
	0,15
	16586,96

	7/170
	189
	21,13
	0,15
	6930,64

	7/173
	190
	18,7
	0,15
	6133,6

	7/171
	191
	47,93
	0,15
	15721,04

	7/169
	192
	27,16
	0,15
	8908,48

	7/164
	192
	14,17
	0,15
	4647,76

	7/165
	193
	26,52
	0,15
	8698,56

	7/162
	193
	22,43
	0,15
	7357,04

	7/163
	194
	24,67
	0,15
	8091,76

	7/160
	194
	34,13
	0,15
	11194,64

	7/158
	195
	15,33
	0,15
	5028,24

	7/157
	196
	20,39
	0,15
	6687,92

	7/152
	197
	15,82
	0,15
	5188,96

	7/155
	198
	27,39
	0,15
	8983,92

	7/150
	198
	32,36
	0,15
	10614,08

	7/140
	200
	36,78
	0,15
	12063,84

	7/149
	201
	23,41
	0,15
	7678,48

	7/138
	202
	27,24
	0,15
	8934,72

	7/136
	203
	44,06
	0,15
	14451,68

	7/145
	204
	20,22
	0,15
	6632,16

	7/134
	205
	16,48
	0,15
	5405,44

	7/143
	205
	45,49
	0,15
	14920,72

	7/141
	206
	45,6
	0,15
	14956,8

	7/130
	206
	15,74
	0,15
	5162,72

	7/126
	207
	13,69
	0,15
	4490,32

	7/137
	207
	33,03
	0,15
	10833,84

	7/135
	208
	15,37
	0,15
	5041,36

	7/124б
	209
	12,11
	0,15
	3972,08

	7/133
	210
	31,56
	0,15
	10351,68

	7/124а
	211
	17,54
	0,15
	5753,12

	7/131
	212
	21,59
	0,15
	7081,52

	7/124
	212
	17,82
	0,15
	5844,96

	7/129
	213
	29,16
	0,15
	9564,48

	7/125
	214
	41,89
	0,15
	13739,92

	7/123
	215
	24,13
	0,15
	7914,64

	7/121
	216
	22,88
	0,15
	7504,64

	7/122
	217
	23,51
	0,15
	7711,28

	7/119
	218
	26,22
	0,15
	8600,16

	7/109
	219
	23,05
	0,15
	7560,4

	7/120
	220
	14,27
	0,15
	4680,56

	7/107
	221
	26,67
	0,15
	8747,76

	7/118
	221
	13,69
	0,15
	4490,32

	8/98
	222
	10,11
	0,15
	3316,08

	8/103
	223
	22,82
	0,15
	7484,96

	8/104
	224
	14,06
	0,15
	4611,68

	8/105
	225
	23,21
	0,15
	7612,88

	8/107
	226
	14,65
	0,15
	4805,2

	8/108
	227
	19,25
	0,15
	6314

	8/110
	228
	13,78
	0,15
	4519,84

	8/109б
	229
	21,45
	0,15
	7035,6

	8/112
	229
	15,23
	0,15
	4995,44

	8/124
	231
	17,69
	0,15
	5802,32

	8/114
	230
	18,47
	0,15
	6058,16

	8/111
	232
	17,43
	0,15
	5717,04

	8/126
	233
	10,05
	0,15
	3296,4

	8/128
	234
	14,21
	0,15
	4660,88

	8/113а
	234
	22,14
	0,15
	7261,92

	8/113
	235
	30,45
	0,15
	9987,6

	8/130
	235
	16,01
	0,15
	5251,28

	8/132а
	236
	12,19
	0,15
	3998,32

	8/115
	237
	24,35
	0,15
	7986,8

	8/117
	238
	47,73
	0,15
	15655,44

	8/121
	239
	17,6
	0,15
	5772,8

	8/134
	240
	13,85
	0,15
	4542,8

	8/123
	241
	31,95
	0,15
	10479,6

	8/136
	242
	37,61
	0,15
	12336,08

	8/125
	243
	21,22
	0,15
	6960,16

	8/140б
	244
	17,68
	0,15
	5799,04

	8/129
	244
	20,7
	0,15
	6789,6

	8/131
	245
	20,41
	0,15
	6694,48

	8/133
	246
	25,96
	0,15
	8514,88

	8/148
	247
	42,15
	0,15
	13825,2

	8/137
	248
	34,48
	0,15
	11309,44

	8/139
	249
	43,99
	0,15
	14428,72

	8/152
	250
	15,48
	0,15
	5077,44

	8/154
	251
	14,15
	0,15
	4641,2

	8/156
	252
	29,46
	0,15
	9662,88

	8/160
	253
	15,22
	0,15
	4992,16

	8/151
	254
	25,89
	0,15
	8491,92

	8/162
	255
	21,65
	0,15
	7101,2

	8/164
	256
	15,09
	0,15
	4949,52

	8/166
	257
	15,5
	0,15
	5084

	8/157
	258
	19,3
	0,15
	6330,4

	8/159
	259
	36,29
	0,15
	11903,12

	8/174
	260
	18,23
	0,15
	5979,44

	8/176
	261
	17,97
	0,15
	5894,16

	8/178
	262
	20,18
	0,15
	6619,04

	8/163
	263
	17,44
	0,15
	5720,32

	8/165
	264
	19,13
	0,15
	6274,64

	8/184
	265
	15,89
	0,15
	5211,92

	8/167
	266
	16,7
	0,15
	5477,6

	8/169
	267
	20,14
	0,15
	6605,92

	8/171
	268
	23,56
	0,15
	7727,68

	8/175
	269
	18,65
	0,15
	6117,2

	8/177
	270
	37,79
	0,15
	12395,12

	8/202
	271
	11,63
	0,15
	3814,64

	8/181
	272
	19,09
	0,15
	6261,52

	8/185
	130
	21,29
	0,15
	6983,12

	9/172
	302
	19,33
	0,15
	6340,24

	9/170
	301
	9,46
	0,15
	3102,88

	9/175
	300
	21,31
	0,15
	6989,68

	9/173
	298
	25,76
	0,15
	8449,28

	9/168
	298
	11,48
	0,15
	3765,44

	9/171
	297
	19,72
	0,15
	6468,16

	9/164
	296
	11,4
	0,15
	3739,2

	9/163
	295
	20,08
	0,15
	6586,24

	9/162
	294
	19,32
	0,15
	6336,96

	9/155
	293
	24,75
	0,15
	8118

	9/160
	293
	19,45
	0,15
	6379,6

	9/151
	292
	20,57
	0,15
	6746,96

	9/146
	291
	21,83
	0,15
	7160,24

	9/141
	290
	29,43
	0,15
	9653,04

	9/139
	289
	29,89
	0,15
	9803,92

	9/137
	288
	25,57
	0,15
	8386,96

	9/138а
	287
	14,94
	0,15
	4900,32

	9/135
	286
	27,87
	0,15
	9141,36

	9/134
	285
	14,93
	0,15
	4897,04

	9/132
	284
	15,43
	0,15
	5061,04

	9/131
	283
	21,76
	0,15
	7137,28

	9/130
	283
	10,03
	0,15
	3289,84

	9/129
	282
	22,6
	0,15
	7412,8

	9/127
	281
	18,84
	0,15
	6179,52

	9/124
	281
	15,58
	0,15
	5110,24

	9/122
	280
	13,44
	0,15
	4408,32

	9/120
	279
	13,94
	0,15
	4572,32

	9/125
	279
	26,88
	0,15
	8816,64

	9/121
	278
	28,71
	0,15
	9416,88

	9/116
	278
	12,12
	0,15
	3975,36

	9/119
	277
	23,52
	0,15
	7714,56

	9/117
	276
	24,91
	0,15
	8170,48

	9/112
	276
	10,82
	0,15
	3548,96

	9/115
	275
	19,51
	0,15
	6399,28

	9/113
	274
	22,54
	0,15
	7393,12

	9/108
	273
	6,68
	0,15
	2191,04

	10/113
	316
	22,64
	0,15
	7425,92

	10/115
	315
	17,34
	0,15
	5687,52

	10/119
	314
	16,43
	0,15
	5389,04

	10/125а
	313
	23,41
	0,15
	7678,48

	10/129
	312
	19,29
	0,15
	6327,12

	10/137
	310
	17,65
	0,15
	5789,2

	10/135
	311
	18,72
	0,15
	6140,16

	10/141
	309
	16,38
	0,15
	5372,64

	10/145
	308
	16,84
	0,15
	5523,52

	10/147
	307
	15,76
	0,15
	5169,28

	10/149
	306
	20,11
	0,15
	6596,08

	10/151
	305
	20,47
	0,15
	6714,16

	10/159
	304
	29,84
	0,15
	9787,52

	10/161
	305
	22,18
	0,15
	7275,04

	10/169
	304
	25,09
	0,15
	8229,52

	10/171
	303
	24,85
	0,15
	8150,8

	3/121
	36
	20,47
	0,15
	6714,16

	3/133
	40
	35,79
	0,15
	11739,12

	7/153
	199
	26,98
	0,15
	8849,44

	7/144
	199
	19,76
	0,15
	6481,28

	12
	317
	38,83
	0,15
	12736,24

	317
	14
	144,59
	0,15
	47425,52

	14
	16
	146,87
	0,15
	48173,36

	16
	48
	144,48
	0,15
	47389,44

	48
	82
	145,65
	0,15
	47773,2

	82
	115
	154,26
	0,15
	50597,28

	115
	117
	140,8
	0,15
	46182,4

	117
	119
	148,48
	0,15
	48701,44

	119
	122
	154,58
	0,15
	50702,24

	122
	124
	138,03
	0,15
	45273,84

	124
	3
	17,26
	0,15
	5661,28

	558
	383
	29,67
	0,15
	9731,76

	539
	556
	18,26
	0,15
	5989,28

	540
	554
	20,46
	0,15
	6710,88

	608
	552
	8,46
	0,15
	2774,88

	617
	550
	33,56
	0,15
	11007,68

	447
	548
	20,35
	0,15
	6674,8

	443
	546
	13,75
	0,15
	4510

	349
	544
	31,15
	0,15
	10217,2

	324
	542
	156,01
	0,15
	51171,28

	ДК
	К 30
	12,77
	0,15
	4188,56

	К 30
	К 29
	30
	0,15
	9840

	К 29
	К 28
	62,61
	0,15
	20536,08

	К 28
	К 27
	24
	0,15
	7872

	К 27
	К 26
	22,51
	0,15
	7383,28

	К 26
	К 25
	12
	0,15
	3936

	К 25
	К 24
	18,37
	0,15
	6025,36

	К 24
	К0
	18,41
	0,15
	6038,48

	К 9
	К0
	1
	0,15
	328

	К 22
	К 9
	15,74
	0,15
	5162,72

	К 23
	К 22
	22,87
	0,15
	7501,36

	Администрация
	К 23
	8,62
	0,15
	2827,36

	К 1
	К0
	22,21
	0,15
	7284,88

	К 6
	К 5
	33,76
	0,15
	11073,28

	К 10
	К 5
	39,21
	0,15
	12860,88

	К 11
	К 10
	13,85
	0,15
	4542,8

	К 12
	К 11
	10,38
	0,15
	3404,64

	К 13
	К 12
	30,86
	0,15
	10122,08

	К 14
	К 13
	46,72
	0,15
	15324,16

	К 15
	К 14
	28,55
	0,15
	9364,4

	Сусанинская школа
	К 15
	34,03
	0,15
	11161,84

	К 17
	К 11
	13,85
	0,15
	4542,8

	Сусанинская школа
	К 21
	12,4
	0,15
	4067,2

	К 21
	К 20
	16,15
	0,15
	5297,2

	К 20
	К 19
	15,86
	0,15
	5202,08

	К 19
	К 18
	17,59
	0,15
	5769,52

	К 18
	К 17
	12,97
	0,15
	4254,16

	К 2
	К 1
	23,36
	0,15
	7662,08

	К 3
	К 2
	21,34
	0,15
	6999,52

	К 4
	К 3
	23,65
	0,15
	7757,2

	К 5
	К 4
	32,34
	0,15
	10607,52

	Жилой дом
	К 6
	9,23
	0,15
	3027,44

	К 7
	К 6
	12,98
	0,15
	4257,44

	Жилой дом
	К 7
	7,79
	0,15
	2555,12

	К0
	506
	1
	0,15
	328

	448
	К 5
	32,96
	0,15
	10810,88

	504
	557
	105,02
	0,15
	34446,56

	503
	504
	28,22
	0,15
	9256,16

	502
	503
	27,32
	0,15
	8960,96

	501
	502
	19,71
	0,15
	6464,88

	500
	501
	54,2
	0,15
	17777,6

	499
	500
	25,53
	0,15
	8373,84

	498
	499
	63,16
	0,15
	20716,48

	497
	498
	65,83
	0,15
	21592,24

	496
	497
	44,8
	0,15
	14694,4

	495
	496
	74,8
	0,15
	24534,4

	494
	495
	31,36
	0,15
	10286,08

	493
	494
	19,71
	0,15
	6464,88

	492
	491
	11,19
	0,15
	3670,32

	491
	493
	139,3
	0,15
	45690,4

	490
	492
	35,39
	0,15
	11607,92

	489
	490
	112,88
	0,15
	37024,64

	488
	489
	27,77
	0,15
	9108,56

	487
	488
	94,06
	0,15
	30851,68

	486
	487
	201,57
	0,15
	66114,96

	383
	486
	63,6
	0,15
	20860,8

	555
	485
	33,74
	0,15
	11066,72

	485
	507
	18,37
	0,15
	6025,36

	507
	508
	155,88
	0,15
	51128,64

	508
	509
	71,22
	0,15
	23360,16

	509
	510
	109,3
	0,15
	35850,4

	510
	511
	30,46
	0,15
	9990,88

	511
	512
	29,11
	0,15
	9548,08

	512
	513
	30,92
	0,15
	10141,76

	513
	514
	32,25
	0,15
	10578

	514
	515
	22,4
	0,15
	7347,2

	515
	516
	26,88
	0,15
	8816,64

	516
	517
	58,68
	0,15
	19247,04

	517
	518
	11,65
	0,15
	3821,2

	518
	519
	25,98
	0,15
	8521,44

	519
	520
	9,4
	0,15
	3083,2

	520
	521
	17,03
	0,15
	5585,84

	521
	522
	19,71
	0,15
	6464,88

	522
	523
	19,25
	0,15
	6314

	523
	524
	22,85
	0,15
	7494,8

	524
	525
	73,01
	0,15
	23947,28

	525
	526
	22,4
	0,15
	7347,2

	526
	527
	31,35
	0,15
	10282,8

	527
	528
	52,86
	0,15
	17338,08

	528
	529
	24,19
	0,15
	7934,32

	529
	530
	27,77
	0,15
	9108,56

	530
	531
	32,26
	0,15
	10581,28

	531
	532
	21,5
	0,15
	7052

	532
	533
	68,52
	0,15
	22474,56

	533
	534
	10,76
	0,15
	3529,28

	534
	535
	29,56
	0,15
	9695,68

	535
	536
	15,67
	0,15
	5139,76

	536
	537
	10,31
	0,15
	3381,68

	537
	538
	17,91
	0,15
	5874,48

	538
	539
	37,64
	0,15
	12345,92

	559
	540
	25,09
	0,15
	8229,52

	560
	559
	11,2
	0,15
	3673,6

	561
	560
	29,56
	0,15
	9695,68

	562
	561
	27,33
	0,15
	8964,24

	563
	562
	14,33
	0,15
	4700,24

	564
	563
	26,88
	0,15
	8816,64

	565
	564
	23,29
	0,15
	7639,12

	566
	565
	34,04
	0,15
	11165,12

	567
	566
	34,04
	0,15
	11165,12

	568
	567
	21,5
	0,15
	7052

	569
	568
	18,82
	0,15
	6172,96

	570
	569
	39,42
	0,15
	12929,76

	571
	570
	122,27
	0,15
	40104,56

	572
	571
	30,91
	0,15
	10138,48

	573
	572
	19,26
	0,15
	6317,28

	574
	573
	21,5
	0,15
	7052

	575
	574
	15,68
	0,15
	5143,04

	576
	575
	24,64
	0,15
	8081,92

	577
	576
	108,39
	0,15
	35551,92

	578
	577
	34,49
	0,15
	11312,72

	579
	578
	26,43
	0,15
	8669,04

	580
	579
	19,71
	0,15
	6464,88

	581
	580
	42,1
	0,15
	13808,8

	583
	581
	22,39
	0,15
	7343,92

	584
	582
	42,55
	0,15
	13956,4

	582
	583
	18,82
	0,15
	6172,96

	585
	584
	24,18
	0,15
	7931,04

	586
	585
	99
	0,15
	32472

	587
	586
	31,8
	0,15
	10430,4

	588
	587
	62,71
	0,15
	20568,88

	589
	588
	77,94
	0,15
	25564,32

	590
	589
	47,93
	0,15
	15721,04

	553
	590
	23,25
	0,15
	7626

	551
	591
	139,5
	0,15
	45756

	591
	592
	61,36
	0,15
	20126,08

	592
	593
	38,53
	0,15
	12637,84

	593
	594
	52,86
	0,15
	17338,08

	594
	595
	110,64
	0,15
	36289,92

	595
	596
	48,83
	0,15
	16016,24

	596
	597
	51,95
	0,15
	17039,6

	597
	598
	37,63
	0,15
	12342,64

	598
	599
	44,35
	0,15
	14546,8

	599
	600
	48,83
	0,15
	16016,24

	600
	601
	43
	0,15
	14104

	601
	602
	16,13
	0,15
	5290,64

	602
	603
	30,01
	0,15
	9843,28

	603
	604
	47,92
	0,15
	15717,76

	604
	605
	34,05
	0,15
	11168,4

	605
	606
	14,78
	0,15
	4847,84

	609
	607
	29,11
	0,15
	9548,08

	607
	608
	36,29
	0,15
	11903,12

	610
	609
	50,17
	0,15
	16455,76

	611
	610
	34,93
	0,15
	11457,04

	612
	611
	19,27
	0,15
	6320,56

	613
	612
	44,34
	0,15
	14543,52

	614
	613
	54,65
	0,15
	17925,2

	615
	614
	54,19
	0,15
	17774,32

	616
	615
	12,99
	0,15
	4260,72

	606
	616
	61,84
	0,15
	20283,52

	618
	617
	25,98
	0,15
	8521,44

	619
	618
	90,49
	0,15
	29680,72

	620
	619
	78,84
	0,15
	25859,52

	621
	620
	28,22
	0,15
	9256,16

	622
	621
	19,7
	0,15
	6461,6

	623
	622
	28,67
	0,15
	9403,76

	624
	623
	22,85
	0,15
	7494,8

	625
	624
	54,2
	0,15
	17777,6

	626
	625
	47,93
	0,15
	15721,04

	627
	626
	98,99
	0,15
	32468,72

	628
	627
	34,94
	0,15
	11460,32

	629
	628
	19,26
	0,15
	6317,28

	630
	629
	34,93
	0,15
	11457,04

	631
	630
	70,77
	0,15
	23212,56

	632
	631
	47,48
	0,15
	15573,44

	633
	632
	73,47
	0,15
	24098,16

	634
	633
	38,97
	0,15
	12782,16

	635
	634
	43,9
	0,15
	14399,2

	484
	635
	22,39
	0,15
	7343,92

	483
	484
	41,21
	0,15
	13516,88

	482
	483
	30,91
	0,15
	10138,48

	481
	482
	12,54
	0,15
	4113,12

	480
	481
	41,21
	0,15
	13516,88

	479
	480
	27,77
	0,15
	9108,56

	478
	479
	39,42
	0,15
	12929,76

	477
	478
	17,47
	0,15
	5730,16

	476
	477
	10,3
	0,15
	3378,4

	475
	476
	17,92
	0,15
	5877,76

	549
	475
	75,81
	0,15
	24865,68

	505
	474
	73,48
	0,15
	24101,44

	474
	473
	46,59
	0,15
	15281,52

	473
	472
	99,89
	0,15
	32763,92

	472
	471
	20,61
	0,15
	6760,08

	471
	470
	36,72
	0,15
	12044,16

	470
	469
	21,06
	0,15
	6907,68

	469
	468
	32,25
	0,15
	10578

	468
	466
	46,59
	0,15
	15281,52

	466
	467
	53,76
	0,15
	17633,28

	467
	465
	39,42
	0,15
	12929,76

	465
	464
	39,42
	0,15
	12929,76

	464
	463
	68,98
	0,15
	22625,44

	463
	462
	22,85
	0,15
	7494,8

	462
	461
	17,02
	0,15
	5582,56

	461
	460
	19,71
	0,15
	6464,88

	460
	459
	27,77
	0,15
	9108,56

	459
	458
	16,57
	0,15
	5434,96

	458
	382
	23,29
	0,15
	7639,12

	382
	457
	43,92
	0,15
	14405,76

	457
	456
	43,44
	0,15
	14248,32

	456
	455
	19,27
	0,15
	6320,56

	455
	454
	11,19
	0,15
	3670,32

	454
	453
	20,61
	0,15
	6760,08

	453
	452
	21,95
	0,15
	7199,6

	452
	451
	21,06
	0,15
	6907,68

	451
	450
	36,72
	0,15
	12044,16

	450
	449
	39,87
	0,15
	13077,36

	449
	448
	42,11
	0,15
	13812,08

	446
	447
	30,9
	0,15
	10135,2

	445
	446
	21,05
	0,15
	6904,4

	444
	445
	22,85
	0,15
	7494,8

	350
	444
	53,23
	0,15
	17459,44

	442
	443
	25,52
	0,15
	8370,56

	441
	442
	25,98
	0,15
	8521,44

	440
	441
	16,13
	0,15
	5290,64

	439
	440
	41,66
	0,15
	13664,48

	438
	439
	17,91
	0,15
	5874,48

	437
	438
	29,58
	0,15
	9702,24

	436
	437
	43
	0,15
	14104

	435
	436
	11,19
	0,15
	3670,32

	434
	435
	47,03
	0,15
	15425,84

	433
	434
	24,19
	0,15
	7934,32

	432
	433
	15,22
	0,15
	4992,16

	431
	432
	9,41
	0,15
	3086,48

	430
	431
	38,07
	0,15
	12486,96

	429
	430
	25,98
	0,15
	8521,44

	428
	429
	18,37
	0,15
	6025,36

	427
	428
	23,3
	0,15
	7642,4

	426
	427
	25,98
	0,15
	8521,44

	425
	426
	22,39
	0,15
	7343,92

	424
	425
	14,33
	0,15
	4700,24

	423
	424
	9,85
	0,15
	3230,8

	422
	423
	28,68
	0,15
	9407,04

	421
	422
	50,16
	0,15
	16452,48

	420
	421
	10,62
	0,15
	3483,36

	419
	420
	26,57
	0,15
	8714,96

	418
	419
	20,14
	0,15
	6605,92

	417
	418
	30,47
	0,15
	9994,16

	416
	417
	52,86
	0,15
	17338,08

	415
	416
	89,14
	0,15
	29237,92

	414
	415
	25,53
	0,15
	8373,84

	413
	414
	21,04
	0,15
	6901,12

	412
	413
	17,94
	0,15
	5884,32

	411
	412
	18,8
	0,15
	6166,4

	410
	411
	44,35
	0,15
	14546,8

	409
	410
	30,47
	0,15
	9994,16

	408
	409
	37,16
	0,15
	12188,48

	407
	408
	23,3
	0,15
	7642,4

	406
	407
	18,81
	0,15
	6169,68

	405
	406
	17,47
	0,15
	5730,16

	404
	405
	21,95
	0,15
	7199,6

	403
	404
	25,54
	0,15
	8377,12

	545
	403
	42,48
	0,15
	13933,44

	547
	402
	47,64
	0,15
	15625,92

	402
	401
	22,84
	0,15
	7491,52

	401
	400
	25,09
	0,15
	8229,52

	400
	399
	30,46
	0,15
	9990,88

	399
	398
	30,91
	0,15
	10138,48

	398
	397
	87,8
	0,15
	28798,4

	397
	396
	14,78
	0,15
	4847,84

	396
	395
	26,9
	0,15
	8823,2

	395
	394
	32,23
	0,15
	10571,44

	394
	393
	22,85
	0,15
	7494,8

	393
	392
	30,45
	0,15
	9987,6

	392
	391
	43,46
	0,15
	14254,88

	391
	390
	24,64
	0,15
	8081,92

	390
	389
	15,66
	0,15
	5136,48

	389
	388
	34,51
	0,15
	11319,28

	381
	387
	20,01
	0,15
	6563,28

	387
	386
	30,02
	0,15
	9846,56

	386
	385
	16,57
	0,15
	5434,96

	385
	384
	23,3
	0,15
	7642,4

	384
	375
	21,51
	0,15
	7055,28

	375
	376
	14,33
	0,15
	4700,24

	376
	377
	20,6
	0,15
	6756,8

	377
	378
	32,69
	0,15
	10722,32

	378
	379
	48,86
	0,15
	16026,08

	379
	380
	40,29
	0,15
	13215,12

	380
	361
	38,08
	0,15
	12490,24

	361
	360
	25,09
	0,15
	8229,52

	360
	359
	21,95
	0,15
	7199,6

	359
	358
	17,91
	0,15
	5874,48

	358
	357
	32,26
	0,15
	10581,28

	357
	356
	21,5
	0,15
	7052

	356
	355
	18,37
	0,15
	6025,36

	368
	354
	29,49
	0,15
	9672,72

	354
	353
	32,72
	0,15
	10732,16

	353
	352
	43,01
	0,15
	14107,28

	352
	351
	15,23
	0,15
	4995,44

	351
	350
	45,68
	0,15
	14983,04

	348
	349
	74,36
	0,15
	24390,08

	347
	348
	21,5
	0,15
	7052

	346
	347
	92,27
	0,15
	30264,56

	345
	346
	24,64
	0,15
	8081,92

	344
	345
	18,37
	0,15
	6025,36

	343
	344
	14,33
	0,15
	4700,24

	342
	343
	30,46
	0,15
	9990,88

	341
	342
	23,29
	0,15
	7639,12

	340
	341
	14,78
	0,15
	4847,84

	339
	340
	21,94
	0,15
	7196,32

	338
	339
	19,71
	0,15
	6464,88

	337
	338
	20,16
	0,15
	6612,48

	336
	337
	22,4
	0,15
	7347,2

	335
	336
	17,02
	0,15
	5582,56

	334
	335
	24,64
	0,15
	8081,92

	333
	334
	21,05
	0,15
	6904,4

	332
	333
	80,62
	0,15
	26443,36

	331
	332
	50,17
	0,15
	16455,76

	330
	331
	20,61
	0,15
	6760,08

	329
	330
	99,44
	0,15
	32616,32

	328
	329
	47,93
	0,15
	15721,04

	327
	328
	26,42
	0,15
	8665,76

	326
	327
	29,12
	0,15
	9551,36

	325
	326
	15,22
	0,15
	4992,16

	301
	325
	24,19
	0,15
	7934,32

	302
	301
	37,18
	0,15
	12195,04

	303
	302
	53,75
	0,15
	17630

	304
	303
	16,57
	0,15
	5434,96

	305
	304
	28,67
	0,15
	9403,76

	306
	305
	67,19
	0,15
	22038,32

	307
	306
	94,51
	0,15
	30999,28

	308
	307
	25,98
	0,15
	8521,44

	318
	308
	24,63
	0,15
	8078,64

	309
	318
	33,15
	0,15
	10873,2

	300
	309
	9,41
	0,15
	3086,48

	299
	300
	42,1
	0,15
	13808,8

	310
	299
	21,95
	0,15
	7199,6

	311
	310
	31,35
	0,15
	10282,8

	543
	311
	54,98
	0,15
	18033,44

	541
	312
	82,86
	0,15
	27178,08

	312
	313
	232,51
	0,15
	76263,28

	313
	314
	52,87
	0,15
	17341,36

	314
	315
	74,37
	0,15
	24393,36

	315
	316
	65,84
	0,15
	21595,52

	316
	317
	86,05
	0,15
	28224,4

	317
	319
	42,99
	0,15
	14100,72

	319
	320
	19,26
	0,15
	6317,28

	320
	321
	27,34
	0,15
	8967,52

	321
	322
	139,76
	0,15
	45841,28

	322
	323
	22,83
	0,15
	7488,24

	323
	324
	175,64
	0,15
	57609,92

	1/84
	504
	15,44
	0,15
	5064,32

	1/82а
	503
	15,22
	0,15
	4992,16

	1/82
	502
	26,39
	0,15
	8655,92

	1/78
	501
	9,72
	0,15
	3188,16

	1/76
	500
	11,69
	0,15
	3834,32

	1/72
	499
	20,99
	0,15
	6884,72

	1/68
	498
	11,3
	0,15
	3706,4

	1/64
	497
	16,72
	0,15
	5484,16

	1/60
	496
	16,27
	0,15
	5336,56

	1/58
	495
	11,63
	0,15
	3814,64

	1/56а
	494
	11,15
	0,15
	3657,2

	1/54
	493
	16,22
	0,15
	5320,16

	1/40а
	491
	28,66
	0,15
	9400,48

	1/40
	492
	12,25
	0,15
	4018

	1/38
	490
	21,59
	0,15
	7081,52

	1/32а
	489
	41,95
	0,15
	13759,6

	1/28
	488
	20,54
	0,15
	6737,12

	1/24
	487
	28,14
	0,15
	9229,92

	1/2б
	486
	31,45
	0,15
	10315,6

	1/2а
	383
	47,48
	0,15
	15573,44

	2/5
	555
	22,08
	0,15
	7242,24

	2/2
	485
	14,83
	0,15
	4864,24

	2/2б
	507
	15,28
	0,15
	5011,84

	2/23
	508
	28,12
	0,15
	9223,36

	2/29
	509
	21,21
	0,15
	6956,88

	2/24
	510
	15,97
	0,15
	5238,16

	2/26
	511
	16,11
	0,15
	5284,08

	2/28
	512
	31,62
	0,15
	10371,36

	2/30
	513
	15,05
	0,15
	4936,4

	2/32
	514
	24,46
	0,15
	8022,88

	2/41
	515
	19,12
	0,15
	6271,36

	2/38
	516
	17,08
	0,15
	5602,24

	2/40
	517
	18,95
	0,15
	6215,6

	2/49
	518
	14,76
	0,15
	4841,28

	2/51
	519
	17,79
	0,15
	5835,12

	2/44
	520
	40,49
	0,15
	13280,72

	2/57
	521
	18,96
	0,15
	6218,88

	2/46а
	521
	39,88
	0,15
	13080,64

	2/48
	522
	20,71
	0,15
	6792,88

	2/63
	523
	24,96
	0,15
	8186,88

	2/67
	524
	25,59
	0,15
	8393,52

	2/71
	525
	19,79
	0,15
	6491,12

	2/73
	526
	18,3
	0,15
	6002,4

	2/75
	527
	18,96
	0,15
	6218,88

	2/70
	528
	21,64
	0,15
	7097,92

	2/83
	529
	17,69
	0,15
	5802,32

	2/85
	530
	19,66
	0,15
	6448,48

	2/76
	530
	20,63
	0,15
	6766,64

	2/87
	531
	16,35
	0,15
	5362,8

	2/89
	532
	36,05
	0,15
	11824,4

	2/95
	533
	28,64
	0,15
	9393,92

	2/88
	534
	34,66
	0,15
	11368,48

	2/90
	535
	9,09
	0,15
	2981,52

	2/90а
	536
	29,18
	0,15
	9571,04

	2/101
	537
	15,66
	0,15
	5136,48

	2/105
	538
	23,95
	0,15
	7855,6

	2/105а
	539
	23,04
	0,15
	7557,12

	2/92
	539
	42,16
	0,15
	13828,48

	3/102а
	540
	23,19
	0,15
	7606,32

	3/101
	559
	17,31
	0,15
	5677,68

	3/98
	560
	17,7
	0,15
	5805,6

	3/96
	561
	21,73
	0,15
	7127,44

	3/99а
	561
	18,85
	0,15
	6182,8

	3/94
	562
	26,29
	0,15
	8623,12

	3/97
	562
	17,99
	0,15
	5900,72

	3/92
	563
	15,97
	0,15
	5238,16

	3/93
	564
	15,26
	0,15
	5005,28

	3/86
	564
	16,82
	0,15
	5516,96

	3/91
	565
	24,24
	0,15
	7950,72

	3/82
	565
	18,45
	0,15
	6051,6

	3/87
	566
	46,69
	0,15
	15314,32

	3/80
	566
	17,99
	0,15
	5900,72

	3/85
	567
	37,08
	0,15
	12162,24

	3/78
	567
	20,18
	0,15
	6619,04

	374
	568
	12,65
	0,15
	4149,2

	3/76
	568
	18,9
	0,15
	6199,2

	3/72
	569
	38,28
	0,15
	12555,84

	3/81
	570
	22,07
	0,15
	7238,96

	3/70
	570
	20,87
	0,15
	6845,36

	3/65
	571
	23,41
	0,15
	7678,48

	3/61
	572
	21,5
	0,15
	7052

	3/54
	573
	18,04
	0,15
	5917,12

	3/56
	574
	38,64
	0,15
	12673,92

	3/53
	575
	48,95
	0,15
	16055,6

	3/52
	575
	27,66
	0,15
	9072,48

	3/50
	576
	15,25
	0,15
	5002

	3/43
	577
	22,68
	0,15
	7439,04

	3/41
	578
	20,23
	0,15
	6635,44

	3/38
	578
	20,86
	0,15
	6842,08

	3/37
	579
	28,39
	0,15
	9311,92

	3/36
	580
	13,26
	0,15
	4349,28

	3/34
	581
	17,6
	0,15
	5772,8

	3/32
	583
	48,12
	0,15
	15783,36

	3/25
	582
	21,55
	0,15
	7068,4

	3/26
	584
	16,18
	0,15
	5307,04

	3/22
	585
	14,38
	0,15
	4716,64

	3/16
	586
	19,36
	0,15
	6350,08

	3/14
	587
	12,01
	0,15
	3939,28

	3/8
	588
	25,67
	0,15
	8419,76

	3/5
	589
	19,49
	0,15
	6392,72

	3/3
	590
	35,01
	0,15
	11483,28

	4/14
	591
	14,6
	0,15
	4788,8

	4/23
	592
	32,56
	0,15
	10679,68

	4/25
	593
	38,27
	0,15
	12552,56

	4/29
	594
	28,66
	0,15
	9400,48

	4/35
	595
	34,91
	0,15
	11450,48

	4/37
	596
	18,4
	0,15
	6035,2

	4/39
	597
	17,81
	0,15
	5841,68

	4/41
	598
	28,56
	0,15
	9367,68

	373
	599
	53,37
	0,15
	17505,36

	4/45а
	373
	21,34
	0,15
	6999,52

	362
	373
	41,08
	0,15
	13474,24

	4/43
	362
	20,14
	0,15
	6605,92

	4/44
	600
	22,52
	0,15
	7386,56

	4/46
	601
	13,08
	0,15
	4290,24

	4/63
	601
	59,36
	0,15
	19470,08

	4/48
	602
	30
	0,15
	9840

	4/50
	603
	11,32
	0,15
	3712,96

	4/67
	604
	18,55
	0,15
	6084,4

	4/73а
	605
	21,32
	0,15
	6992,96

	4/62
	606
	26,33
	0,15
	8636,24

	4/81а
	616
	9,96
	0,15
	3266,88

	4/70
	615
	15,97
	0,15
	5238,16

	4/85
	614
	20,02
	0,15
	6566,56

	4/72
	614
	20,01
	0,15
	6563,28

	4/80а
	613
	31,74
	0,15
	10410,72

	4/82
	612
	18,85
	0,15
	6182,8

	4/91
	612
	25,68
	0,15
	8423,04

	4/93
	611
	22,3
	0,15
	7314,4

	4/92
	611
	17,99
	0,15
	5900,72

	4/95а
	610
	19,77
	0,15
	6484,56

	4/98
	609
	37,84
	0,15
	12411,52

	4/103
	609
	19,16
	0,15
	6284,48

	4/105
	607
	15,27
	0,15
	5008,56

	4/106
	608
	46,36
	0,15
	15206,08

	5/83
	617
	19,13
	0,15
	6274,64

	5/72
	617
	21,24
	0,15
	6966,72

	5/66
	618
	29,21
	0,15
	9580,88

	5/81
	619
	26,9
	0,15
	8823,2

	5/77
	620
	24,7
	0,15
	8101,6

	363
	621
	46,62
	0,15
	15291,36

	364
	363
	19,09
	0,15
	6261,52

	5/62
	364
	11,94
	0,15
	3916,32

	5/58
	363
	18,63
	0,15
	6110,64

	5/56
	622
	23,84
	0,15
	7819,52

	5/52
	623
	18,56
	0,15
	6087,68

	5/73
	623
	26,26
	0,15
	8613,28

	5/52а
	624
	20,43
	0,15
	6701,04

	5/50
	625
	15,72
	0,15
	5156,16

	5/42
	626
	26,37
	0,15
	8649,36

	5/67
	626
	29,03
	0,15
	9521,84

	5/63
	627
	30
	0,15
	9840

	5/38
	628
	18,8
	0,15
	6166,4

	5/57
	629
	27,04
	0,15
	8869,12

	5/53
	630
	22,76
	0,15
	7465,28

	5/51
	631
	34,35
	0,15
	11266,8

	5/47
	632
	18,13
	0,15
	5946,64

	5/43
	633
	23,89
	0,15
	7835,92

	5/37
	634
	19,61
	0,15
	6432,08

	5/36
	634
	13,01
	0,15
	4267,28

	5/35
	635
	21,68
	0,15
	7111,04

	5/34
	635
	16,23
	0,15
	5323,44

	5/33
	484
	22,98
	0,15
	7537,44

	5/32
	484
	14,13
	0,15
	4634,64

	5/31
	483
	22,94
	0,15
	7524,32

	5/30а
	483
	11,53
	0,15
	3781,84

	5/25а
	482
	25,3
	0,15
	8298,4

	5/28
	481
	15
	0,15
	4920

	5/24
	480
	35,19
	0,15
	11542,32

	5/23
	479
	19,91
	0,15
	6530,48

	5/20
	478
	33,14
	0,15
	10869,92

	5/17а
	478
	54,33
	0,15
	17820,24

	5/17
	477
	27,28
	0,15
	8947,84

	5/18
	476
	39,27
	0,15
	12880,56

	5/11
	475
	20,88
	0,15
	6848,64

	6/11
	505
	39,95
	0,15
	13103,6

	6/17
	474
	14,76
	0,15
	4841,28

	6/21
	473
	17,81
	0,15
	5841,68

	6/25
	472
	12,79
	0,15
	4195,12

	6/30
	471
	19,49
	0,15
	6392,72

	6/31
	470
	18,53
	0,15
	6077,84

	6/33
	469
	33,17
	0,15
	10879,76

	6/35
	468
	22,15
	0,15
	7265,2

	6/36
	468
	29,55
	0,15
	9692,4

	6/38
	466
	29,11
	0,15
	9548,08

	6/37
	466
	20,17
	0,15
	6615,76

	6/40
	467
	30,85
	0,15
	10118,8

	6/40а
	465
	17,21
	0,15
	5644,88

	6/50
	464
	15,77
	0,15
	5172,56

	6/52
	463
	48,7
	0,15
	15973,6

	6/84
	462
	14,28
	0,15
	4683,84

	6/56
	461
	39,59
	0,15
	12985,52

	6/58
	460
	17,25
	0,15
	5658

	6/60
	459
	15,31
	0,15
	5021,68

	6/39
	458
	12,83
	0,15
	4208,24

	6/62
	458
	33,56
	0,15
	11007,68

	6/41
	382
	13,7
	0,15
	4493,6

	6/64
	382
	14,93
	0,15
	4897,04

	6/66
	457
	16,15
	0,15
	5297,2

	6/43
	457
	12,23
	0,15
	4011,44

	6/70
	456
	19,99
	0,15
	6556,72

	6/74
	455
	20,2
	0,15
	6625,6

	6/49
	454
	9,52
	0,15
	3122,56

	6/78
	453
	21,44
	0,15
	7032,32

	6/80
	452
	21,91
	0,15
	7186,48

	6/82
	451
	21,85
	0,15
	7166,8

	6/53а
	451
	36,2
	0,15
	11873,6

	6/86
	450
	20,95
	0,15
	6871,6

	6/53
	450
	17,48
	0,15
	5733,44

	6/90
	449
	21,65
	0,15
	7101,2

	6/59
	449
	8,04
	0,15
	2637,12

	6/92
	448
	18,89
	0,15
	6195,92

	365
	К 4
	28,71
	0,15
	9416,88

	366
	365
	11,4
	0,15
	3739,2

	6/102
	366
	6,89
	0,15
	2259,92

	367
	К 3
	27,18
	0,15
	8915,04

	6/104
	367
	9,29
	0,15
	3047,12

	6/106
	К 2
	43,41
	0,15
	14238,48

	6/110
	К 25
	16,57
	0,15
	5434,96

	7/116
	447
	29,88
	0,15
	9800,64

	7/114
	446
	20,83
	0,15
	6832,24

	7/112
	445
	22,32
	0,15
	7320,96

	7/110
	444
	22,58
	0,15
	7406,24

	7/106
	350
	21,28
	0,15
	6979,84

	7/105
	350
	22,46
	0,15
	7366,88

	7/104
	351
	20,02
	0,15
	6566,56

	7/103
	351
	20,54
	0,15
	6737,12

	7/102
	352
	43,73
	0,15
	14343,44

	7/101
	353
	17,19
	0,15
	5638,32

	7/90
	354
	19,91
	0,15
	6530,48

	7/99
	354
	21,7
	0,15
	7117,6

	355
	368
	15,73
	0,15
	5159,44

	7/88
	368
	25,7
	0,15
	8429,6

	7/95а
	368
	28,64
	0,15
	9393,92

	7/86
	355
	43,58
	0,15
	14294,24

	7/84
	356
	47,44
	0,15
	15560,32

	7/95
	357
	16,56
	0,15
	5431,68

	7/80
	357
	23,49
	0,15
	7704,72

	370
	358
	25,84
	0,15
	8475,52

	7/78
	370
	13,01
	0,15
	4267,28

	7/78б
	370
	18,18
	0,15
	5963,04

	7/93
	358
	32,76
	0,15
	10745,28

	7/91
	359
	16,17
	0,15
	5303,76

	7/89
	360
	17,85
	0,15
	5854,8

	371
	361
	15,87
	0,15
	5205,36

	7/72
	380
	17,68
	0,15
	5799,04

	7/79
	380
	51,29
	0,15
	16823,12

	7/70
	379
	23,5
	0,15
	7708

	7/68
	378
	26,26
	0,15
	8613,28

	7/75
	378
	36,69
	0,15
	12034,32

	7/71
	377
	13,25
	0,15
	4346

	7/62
	377
	15,38
	0,15
	5044,64

	7/60
	376
	23,49
	0,15
	7704,72

	7/61
	375
	28,62
	0,15
	9387,36

	7/56
	384
	24,3
	0,15
	7970,4

	7/57
	384
	27,38
	0,15
	8980,64

	372
	385
	29,01
	0,15
	9515,28

	7/54
	372
	15,81
	0,15
	5185,68

	7/52
	386
	23,82
	0,15
	7812,96

	7/53
	385
	27,47
	0,15
	9010,16

	7/51
	387
	45,65
	0,15
	14973,2

	7/48
	387
	17,96
	0,15
	5890,88

	7/49
	388
	14,39
	0,15
	4719,92

	388
	381
	13,13
	0,15
	4306,64

	7/46
	381
	37,46
	0,15
	12286,88

	7/42а
	389
	12,66
	0,15
	4152,48

	7/45
	389
	10,41
	0,15
	3414,48

	7/41
	390
	39,97
	0,15
	13110,16

	7/42
	391
	49,81
	0,15
	16337,68

	7/39
	391
	42,19
	0,15
	13838,32

	7/37
	392
	22,21
	0,15
	7284,88

	7/40
	392
	24,18
	0,15
	7931,04

	7/35
	393
	15,34
	0,15
	5031,52

	7/33
	394
	14,89
	0,15
	4883,92

	7/31
	395
	13,05
	0,15
	4280,4

	7/36
	396
	27,54
	0,15
	9033,12

	7/27
	396
	16,29
	0,15
	5343,12

	7/34
	397
	13,52
	0,15
	4434,56

	7/25
	398
	15,75
	0,15
	5166

	7/28
	399
	18,42
	0,15
	6041,76

	7/26
	400
	15,48
	0,15
	5077,44

	7/24
	401
	19,66
	0,15
	6448,48

	7/20
	402
	17,98
	0,15
	5897,44

	7/21
	547
	15,73
	0,15
	5159,44

	8/16
	545
	27,5
	0,15
	9020

	8/21
	403
	24,22
	0,15
	7944,16

	8/18
	403
	25,06
	0,15
	8219,68

	8/23
	404
	37,5
	0,15
	12300

	8/20
	404
	19,01
	0,15
	6235,28

	8/22
	405
	20,92
	0,15
	6861,76

	8/25
	405
	16,3
	0,15
	5346,4

	8/27
	406
	24,35
	0,15
	7986,8

	8/29
	407
	16
	0,15
	5248

	8/24
	407
	24,12
	0,15
	7911,36

	8/31а
	408
	16,03
	0,15
	5257,84

	8/32
	409
	19,55
	0,15
	6412,4

	8/32а
	410
	51,41
	0,15
	16862,48

	8/34а
	411
	37,28
	0,15
	12227,84

	8/41
	412
	12,52
	0,15
	4106,56

	8/36
	413
	46,33
	0,15
	15196,24

	8/38
	415
	34,63
	0,15
	11358,64

	8/47
	415
	14,65
	0,15
	4805,2

	8/45
	414
	36,53
	0,15
	11981,84

	8/53
	416
	11,83
	0,15
	3880,24

	8/57
	417
	19,1
	0,15
	6264,8

	8/50
	418
	34,46
	0,15
	11302,88

	8/52
	419
	17,08
	0,15
	5602,24

	8/54а
	420
	33,49
	0,15
	10984,72

	8/63
	420
	34,75
	0,15
	11398

	8/65
	422
	10,05
	0,15
	3296,4

	8/67
	423
	10,94
	0,15
	3588,32

	8/62
	424
	18,29
	0,15
	5999,12

	8/69
	425
	11,79
	0,15
	3867,12

	8/71
	426
	17,11
	0,15
	5612,08

	8/64
	427
	21,39
	0,15
	7015,92

	8/71а
	427
	21,76
	0,15
	7137,28

	8/68
	428
	39,43
	0,15
	12933,04

	8/73
	428
	37,07
	0,15
	12158,96

	8/75
	429
	10
	0,15
	3280

	8/77
	430
	16,01
	0,15
	5251,28

	8/72
	431
	23,02
	0,15
	7550,56

	8/81
	432
	27,35
	0,15
	8970,8

	8/74
	433
	22,17
	0,15
	7271,76

	8/83
	434
	14,18
	0,15
	4651,04

	8/82
	435
	26,18
	0,15
	8587,04

	8/91а
	436
	13,18
	0,15
	4323,04

	8/95
	437
	13,49
	0,15
	4424,72

	8/84
	437
	21,69
	0,15
	7114,32

	8/86
	438
	28,03
	0,15
	9193,84

	8/99
	439
	27,58
	0,15
	9046,24

	8/90
	440
	38,64
	0,15
	12673,92

	8/92а
	441
	18,89
	0,15
	6195,92

	8/101
	442
	8,86
	0,15
	2906,08

	8/96
	443
	23,03
	0,15
	7553,84

	9/103
	349
	12,83
	0,15
	4208,24

	9/94
	348
	20,45
	0,15
	6707,6

	9/92
	347
	21,55
	0,15
	7068,4

	9/91
	346
	15,25
	0,15
	5002

	9/86
	345
	29,98
	0,15
	9833,44

	9/87
	345
	28,35
	0,15
	9298,8

	9/85
	344
	29,44
	0,15
	9656,32

	9/84
	344
	15,17
	0,15
	4975,76

	9/83
	343
	30,41
	0,15
	9974,48

	9/82
	343
	15,75
	0,15
	5166

	9/81
	342
	16,57
	0,15
	5434,96

	9/78
	342
	37,51
	0,15
	12303,28

	9/76
	341
	15,02
	0,15
	4926,56

	9/79
	340
	23,4
	0,15
	7675,2

	9/77
	339
	33,7
	0,15
	11053,6

	9/74
	339
	12,96
	0,15
	4250,88

	9/75
	338
	10,61
	0,15
	3480,08

	9/73
	337
	17,2
	0,15
	5641,6

	9/72
	337
	17,78
	0,15
	5831,84

	9/71
	336
	19,55
	0,15
	6412,4

	9/70
	335
	13,88
	0,15
	4552,64

	9/69
	335
	18,47
	0,15
	6058,16

	9/68
	334
	27,45
	0,15
	9003,6

	9/66
	333
	41,27
	0,15
	13536,56

	9/59
	332
	21,94
	0,15
	7196,32

	9/62
	332
	19,69
	0,15
	6458,32

	9/60
	331
	31,71
	0,15
	10400,88

	9/57
	331
	40,93
	0,15
	13425,04

	9/58
	330
	25,66
	0,15
	8416,48

	9/45
	329
	22,15
	0,15
	7265,2

	9/41
	328
	12,75
	0,15
	4182

	9/42
	328
	15,92
	0,15
	5221,76

	9/40
	327
	13,28
	0,15
	4355,84

	9/39
	327
	38,42
	0,15
	12601,76

	9/37
	326
	26,71
	0,15
	8760,88

	9/38
	326
	13,33
	0,15
	4372,24

	9/36а
	325
	37,48
	0,15
	12293,44

	9/36
	301
	13,93
	0,15
	4569,04

	9/35
	301
	30,08
	0,15
	9866,24

	9/34
	302
	18,24
	0,15
	5982,72

	9/33
	302
	27,88
	0,15
	9144,64

	9/32
	303
	15,17
	0,15
	4975,76

	9/31
	304
	21,12
	0,15
	6927,36

	9/23
	305
	39,36
	0,15
	12910,08

	9/21
	306
	25,71
	0,15
	8432,88

	9/14
	307
	11,6
	0,15
	3804,8

	9/12
	308
	31,53
	0,15
	10341,84

	9/10
	318
	20,71
	0,15
	6792,88

	9/19
	309
	39,7
	0,15
	13021,6

	9/6
	300
	12,73
	0,15
	4175,44

	9/4а
	299
	13,03
	0,15
	4273,84

	9/4
	310
	16,33
	0,15
	5356,24

	9/2а
	311
	12,12
	0,15
	3975,36

	10/19
	312
	24,72
	0,15
	8108,16

	10/35
	313
	21,63
	0,15
	7094,64

	10/37
	314
	19,54
	0,15
	6409,12

	10/39
	315
	21,66
	0,15
	7104,48

	10/41а
	316
	14,08
	0,15
	4618,24

	10/43
	317
	16,01
	0,15
	5251,28

	10/47
	319
	14,59
	0,15
	4785,52

	10/49
	320
	14,58
	0,15
	4782,24

	10/51
	321
	30,1
	0,15
	9872,8

	10/61
	322
	29,39
	0,15
	9639,92

	10/63
	323
	14,48
	0,15
	4749,44

	10/79
	324
	18,02
	0,15
	5910,56

	КНС
	К 9
	1
	0,15
	328

	557
	556
	141,67
	0,15
	46467,76

	556
	554
	144,75
	0,15
	47478

	554
	552
	147,47
	0,15
	48370,16

	552
	550
	142,79
	0,15
	46835,12

	550
	506
	139,61
	0,15
	45792,08

	506
	548
	153,02
	0,15
	50190,56

	548
	546
	144,37
	0,15
	47353,36

	546
	544
	151,43
	0,15
	49669,04

	544
	542
	157,45
	0,15
	51643,6

	542
	369
	21,94
	0,15
	7196,32

	3
	369
	47,23
	0,15
	15491,44

	369
	 
	534,55
	0,15
	175332,4

	КНС
	Очистные сооружения
	2000
	0,15
	656000,0

	КНС
	Очистные сооружения
	2000
	0,15
	656000,0

	Итого
	15485739,36


Приложение 9

Протоколы лабораторных исследований питьевой воды и сточных вод
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Aapec: Jlenmnrparckas o6, Faruincxidt p-1, 1. Boficonins, Poctona 21, tea.: (81371)63-670

Tlporoxon naGoparopmiax HemkrTameil No 342 cxn.

or 3anpens 20131,

Hanvenopane npeanpuamins:; OAO «(Kowmymabie cieres Farnniexoro paonay.
IOpusuriecxiit anpec: Jlen. oGnacts, arummcxnit paiton, . Boflckommu, ya1. Poctona, 21
Hanvenoaie 0Gpasita, (poGi): BOAA MThenas

Bpews 1 zata o160pa: 03.04.2013 1.

Mecro or6opa: Cycariiio, cknakma No 33393

Jlonomirensite cnezens: O160p npod nponanezen 1o FOCT P 51593 - 2000
Cpexierna wanepenist: cnextpodoromep 119-5300B; neen naGoparopinie, JIB 120-A
wounenparonep KH-2M

Pesynprars nensrranmit:

B I T Pesymsrar Hepem) b

wn|  warpenverron HeeneoBaHK kgl

.| Bamax 0 e Goree 2 Gaon | TOCT 335174

2. [ Biye nnpumye 0 e Gonee 2 Gion | TOCT 335174

3. | semnoers 25 e Goee 20 rp. TOCT P 52769-2007

4. [ Mymocn, 16 e Gonee 1,5 wr/i TOCT 335174

5. [ Keeso obmee 078 e Gojiee 0,3 wr/t TFOCT 4011-72

6| pH 7.6 B upeseax 6-9 TH/® 14.1:2:3.4.121-97

7. | Keerroers obumax 49 neGonee 7,0K____| TOCT P 52407-2005

& ey 2,7 PJ152.24.403-2007

o i 22 PJL52.24.403-2007

l?. Cxolioomamoe Zz e Gonee 1000,0 Mr/n_| TOCT 18164-72

| Oxacasew. nepuanr. 2 e Gonee 5,0 wr/a TTHA® 14.1:2:4.154-99

12 Tcia <0,015 e Goiee 0,5 /s | TOCT P 51211-98

Hegrenponyirat <0,05 e 6osee 0,1 i/ TOCT P 517972001

B -
B0 HembiTyeMas mpoGa. hmcmnmu.uwm nO satmreHHMM

noKazaTensM.

5 Soperopmn /7 0.0, Kyxeenxo
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Ne Hanmenopanne Pesynprars
wn | wrpemers | wooreaosaiis e
L 0 e Gonee 2 Gawon | TOCT 335174
2 0 e Gonee 2 Ganon | TOCT 3351-74
3. 21 |ueGonee 20 1p. TOCT P 527692007
4. 13 e Gosee 1,5 mi/i FOCT 335174
58 e Gosee 0,3 TOCT 4011-72

6 7.6 B npesenax 6-9 TTH/I® 14.1:2:3.4.121-97
7. | Kectxocts obuian 56 e Gonee 7,0'K TOCT P 52407-2005
8. | Kamuit 24 s PJ152.24.403-2007
9. | Maruii a2 | PJ152.24.403-2007
10. | Cyxof ocratox 289 | ne Gosee 1000,0 wi/n_| TOCT 18164-72
11| Okucnsew. nepwanr. 032 e Gosee 5,0 i/ TH® 14.1:2:4.154-99
12 | CIIAB 0,015 e Gosee 0,5 i/ TOCT P 51211-98
13 | Awmonnii-ion 031 e Gonee 2.0 i/ TOCT 4192-82
14 | Hurpar-uon <05 e Gonee 45 mr/n TOCT 18826-73
15 | Hurrpur-non 0,0049 e Gosee 3,0 wr/n TOCT 4192-82
16| Xnopwast 114 e Gosee 350 mi/i TOCT 4245-72
17 | Cynara <20 e Gonee 500 i/ TOCT P 52964-2008
I)g }\h:l'apmﬂeu <0,05 e Gosee 0,1 i/t TOCT 4974-72
e <0,002 e Gosee 1,0mr/n TOCT 4388-72
20 | Hedrenponyxrs <0,05 e Gonee 0,1 wr/n TOCT P 51797-2001

Butsox: wcrmyemas mpoGa. e coomsercrmyer tpeGonauau Can TIuH 2.1.4.1074-01 nio sasmesse
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Havamunk saGopatopun 75 - 0.0. Kyxcenxo
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16 ¥esoni spamerie
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Hanniononne pempiamia: OAO (KoumysansHue CHCTeMs! TaTMMHEKOrO PasioRay.
|Opweer anpe: Jlow. ofacty, Narsnciai paion, . Bofiosonuat, y. POCEORS: 21
HanmenoBaise 06pasia., (nposii): BOAE NHTLEBA

Bpens  ata 0TG0pa: 25 HoaGps 2013 1.

Meero orGopa: 11. Kobpaioso, cksaxiia No 2742

Jonontureisie ceenenss: O160p 1poG nponaseser 10 TOCT P 51593 -2000
Chenorsa wsvicpens: cnexrpodorosierp T10-5300B; neck naGopatopisie, JIB 120-A
sonmenparosiep KH-2M

Pesyaptar uenanuii:

N |  Hamvenosanme Pesyiprathi Hapharkp
wn HHIPEAHEHTOB HCCIIeI0BANMS
1. | Banax 0 e Gosee 2 Gaiion
[2. | Bryc u npusxyc 0 e Goaee 2 6aiion
3. | Lpernocrs ) ne Gosee 20 1p.
4. | Mymocts 2.1 e Gonee 1.5 Mr/a
5. | Keneso obmee 16 e Goree 0.3 M/t
6. |pH 74 B npesenax 69
7. | HKeerkoetn obuas 74 e Gonee 7.0 I
8. | Kanouii 39
9. | Manuit 35
10. | Cyxoii ocratox 369
11. | Oxucisen. nepvanr. ) e Gosee 5.0 i/t
12. | CIIAB <0015 se Goziee 0.5 mr/a
13 | Avmoniii-Hon 0.61 e Goaee 2,0 Mr/i
14| Hurpar-on <05 e Gosee 45 Mr/at
15 | Hutpui-on <0.003 e Gonee.
16 | Xuopuant 72
17 | Cyneparst 85
18 | Mapraren 0,05
19 [ Mens <0.002
20 | Hegrenpoaykrst <0.05
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or 18 cenaGps 2013T.

| Hawserosas rpos (oGpara: BOIA. THTLEBAA
2.1potis (adpa) wanpaasons: OAQ «(KOMMYRRTBHBIE CHCTEMBL Tarausckoro pafionay; JlenuHrpackas o6,
Tormhovott patton, n BofickoBHIIS, y7.PoCToB8, 721 — 110 JOrOBOPY Ba TPOBEACHHE A2BOpaTOPEE
‘omsrrasit Mo 16/23-8 om 01.01.20102.

(senosae, dpee, nodpeesevie opsaoas arpaeCi o6
3 ama cpoun omapa ot (odpam 16 cenmabps 20132. 9 wac.00 .
Qs eess ocmassurpodu oGpae): 16 cenmapn 20132, 10 4ac.00 s
Slons omGopa: a  coomsemcmeue CanluH 2.1.4.1074-01 «lumsesas sona. Turmemmsecme
PEGORARHA % KSCCTEY BOSI HCHTPATMSOBAHRNX CHCTEM HMTScsoro Bofocsabwemms. Kommpows

KasecTsa)
& opaouemme 1, st e WAt RRNECRO Bl  OIOpEED OEAparcs oD (OGP
OAO «Kosynansisie cHctens: TaTamuckoro paliona; Jlemumrpanckas 061, Fasscr paios,
1. Botickosnuel, 1. Poctosa, 2.21
s eyt copa OHD  ape ocySapemec LT ERETOCTS k SpeC )
7 Othet, ¢ pousotuscs omop nped (dpama: TI0C.  K0OpaToso. ,crpmxtia Ne 2742
5 Koo npobis (otpawa): 9362-2/B — ITK(P)
9 Hzomosumen: OAO «KoMMyHaThHEIe CHCTeMBI [ aTSHHCKOTO pationay
Houseoane gasmnecnsaipes( e, pesion o)
10 ana ocomossras: 16.09.2013 2 11 Foepnapma 1206nem npma
13 Tapa,ynaxoara: CMIEPUTBHAR NOCYOA.
14 e emoousy omoope: TOCT P 534152009 «Boza. OT60p PO 1% MEKPOGHOAOTHIECKOTO SHATHS2)
15 Vesooun mpancrapmuposs: GEMOMPAHCROPI SAKASNUKG.
16 Vesoms spanerin
17 Tonomumesuse caedenus: npoGia omoGpaNa i OOCMagAENa 3QKA3VIKOM. ~ aKm omGopa om 16.09.2013 2.

Tuyo, omeememaennoe 3a ogpopxenue 0anH0Z0 npomMOKoAa Coapuosa AH.

/

/ Pyxosooumens (savecmumens) HiLl





[image: image70.jpg]enepamas cry#Ga 10 HAOPY b Cpepe ST TP HOTPCE)
o DY Ly prEH | STIENHOAOTI b JIHIHPUIEKOR
P pentrtonstmi yCTTaTe AN RAOPSTOPHI UEHTP

unecexo azpec: 188350 1 aruna Arrecrar axspeTAI
ity N TCoH, RULIOA 01211 o 31102011 £

- aamn e A
WHH 7811153258 KT 470502001 Ne POCC RU. 0001.511755 o7 31102011 1.

TIpoToKO: 1a00PATOPHBIX ncenenosanmit Ne 5320
or20 wons 2013 T.
1 Hawserosarue ot odpama): BORA. TIHTECBS
oo panns npacns OAQ (KoNMyHRISHBIE CHOTEM ! TATIMHCKOPO PalioRa; Jlenymrpazckas 061,
Ttvamioxit pafton, 1 BOMCKOBHIs, 7. POCTORS, 121 —TI0 A0FOBOPY Ha IPOBCACHHE 7aGopaTOpHEX
wensranmii e 16/23-8 om 01.01.20102.
(Moo, a0pec. nodpaOERR P, KITpamUE TP
3/ pasisomopa mpodfodpeea: 18 wioms 20132, 8uac.30sant

o sponcocmaueu ot (clp): 18 wionn 20132, 9/ wac.30 .
S.Ifens, ombopa: na coomeemcmoue CauTluH 2.14.1074-01 «llaTscsai Boma THrHCHASCCKHEE

ToGonaA  KaNGETRY POTS! NCHTPATHOBANX CHCTEM NTLCBORO BojocHaGeia. KORIPOT:

xauecTa)
Do S————
owntymammststc cierens TaTamRcKoro pafioa; Jlesurpackas oo, Iarsmici paiios.

n.Bofickomius, y1 Pocrosa, .21
et st pee. Y10 dpee 2o50apEAAEARG PEcicmPaIAL OCKTETuNOCTS i QS TN

Ot pmsotuscnomop pobes (obpane); 1. KOGpaToBo, cxpanctsia Ne 3126
8 Koonpot (opa): 5320-2/5 — TTK(P)
o tmomoemen: OAO «KoMMyRaTbHbIE CHOTeMH! TATUIHCKOrO paliora)
e, asmisecnss copec( enpas, pecion um)
10tana ocomouex 18, 06,2013 2. 11 Hovep napm: P —
13 T, rasoese: CINEPUIBHGS 1OCYOQ
14 Hivamematuny améape: TOCT P 53415-2009 «Boza. OT60p PO ;U1 MAKPOGHOTIOTHHCCKOTO SHATHSAN
15 Sesoms mpascrapmuposs: GGMOMPANCTIOPM 3aKAZUKA
16 Yesomunspnerin
1 Hommmensns ccdeis: npoGa OMOGPAIG U QOCMIGGAEN SGKATAUKON, M0 0206PY - Gkm 0miGopa om18.06.2015 2.

Jluyo, omeemcmeennoe 3a OhopMieHIE DAHKO20 NPOMOKORG. ‘Caupnosa AH.
. %’/ om0,

i AL





[image: image71.jpg]encparsuas cryaGa o Tamopy B Ghepe SaULITH T HOTPEGHTEAEA 1 aiGUOWE uenonera
e Lrp i 1 naewionoriut s Jerpazckofl oGracrit » CaTHcrolt patione
P KkpeaimovamutyemaTebii 13GOpaTOpHH LENTP

{Opwicckuh azpec: 188350 r Farunia ATrecrar axkpeANTaIIIN

Tramrpascof oGacr ya. K. Mapxcadd-a 7o 2-01:29, ‘CHH. RULOA.012.11 o1 31102011 1.
9-84-95 Jleferaimenen 20 31102016 7.

OKI10 23356662 OTPH 1057803924661 aperucrpiposan B EAHOM PEECTpE

JHH 7811153258 KIN 470502001 N POCC RU. 0001.511755 o7 31.102011 1.

TIpoToKoI JA00PATOPHBIX ncenenoanmit Ne 4584
or 23 mas 20l4r.
1 Howserosanse pod (oGpane); BOTA TIMTECBAX
e tpomt arposens: OAD (KCOMMYHATGHHE CHETENE [ETLHCKOTS pafiona; Jlennnrpazeas 06,
Taraumcxatit paftot, 1. Bofickopius, y1.PocTosa, 121 110 AOrOBOPY HA nipoBeeitiie N1ACOPATOPHEIX.
wenbrramtii A2 16/61 om 01.01.2014 .
rasenosanu, aope, nodporOeRuE P KRR PT)
R T T ) e CLCE (D
o i o e opses DL 2014 2 R O DR
S Tlems: omGopa: na  coomeememoue CanlluH 2.1.4.1074-01 «Iliticnak DO Turiereckue
TpcGopaiis K KauecTay BONb UCHTPUISOBAMNEIX. CHCTEM MNTLEBOFO ‘BonocuaGxem. KouTpors
KauecTsa)
6 1Opuduccroe malo, i OuEHOYaT TPEDTUNamE1® W BUNECKDS 0. ) ©amaposo oméupasice npod (odparw: OAO
Konnynanbiise onerens TaTSHMHCKOF0 palionay; JICHINIpICKa o6, Tarauckii paion,

nBofickopimsl, yi1.PocToBa, 121
O ey ope, 0710 adpee 0y pemac il RicTpal AT it P Fp i)

s apatusenantap npods(oGpamals 1. Cycaliio cxpaxcizia 2o 33393
$Koa ot o6pame: 4384 -2/~ IIK(P)
S comoauners, OAO (KONMMyHATBHELE CHCTeM! [ aTIIHHCKOTO PafioHa),
v, dmneerud copecmpane, psuon 0
10 fama evomoss: 21.05.2014 2 11 Howep nopmen: 120602 g
13T sossa: CMIEPUTBHGA 1OCYOA
e v TOCT P 53415-2009 «Bona. OT60p npoS /i MIIKpaGHOTOTIECKOFO AHATIEE

15 Vesosus mpcnopmuposeu: AGMOMPANCNIOPIN 3AKAZHUKA
16 Vesomu spanen

s, npofia QOGP 4 00CTIGSIeNa SGKEAKON, 10 002040pY = KT OMGapa Ok 21.05.2014

o, omaememsenioe 3a opoprene daiozo npomoKosa Conuprosa dH.
o

@O,

Pykosodunens (savecmument) HIILL
Macuuxosa JLH.
IO





[image: image72.jpg]eepanuian cyAGa 10 1ATI0pY B cihepe AUUITH IPaB NOTPEGHTEREH  GaronOmy MU Hesaneka 2
i Y3 LLeITp FHrvHeNS 1 SMENHOAOTHH b TeNFPAACKOF 06AICTH B T aTaMHEXOM pafione
AKKPETOBaIAI HETBTATEALA A3GOPATOPILI LEHTD

X,

[Opwaiseckift aapec: 188350 r Faruniia Artecrat axkpensTan y
Jlenmrpazckofi o6aacri ya. K. Mapkea 4d-a. e 2-01-29, e TCOH. RU.LOA012.11 0731102011 1.

9.84.95 Jlefcrawrenen 10 31102016 1. ;

OKI10 23356662 OTPH 1057803924661 Japernctpupoai » Exnos peecrpe &

WHH 7811153258 KT 470502001 X POCC RU. 0001.511755 01 31.102011 r. ¥

)

|2

TIpoTOKOI JTaGOPATOPHBIX ncenenopanmii Ne 4586 |

or 23 mas 20141 4
| o o ) BOTA HTHEBAA |
2 pat ttgamte) npossoms: OAO «KoMMyHQIBIBIE CHETeM! TaTamHCKOrO paiionay; JIeHUHpaicKas o6iL., 1
Farmexnii paiion, mBoficKopiitsi, 71 PoCTOBa, 7121 — 110 JOTOBOPY Ha MPOBEEHHE TAGOPATOPHE
wembrranuit N 16/61 om 01.01.2014 2. ‘

P ——— )
3 ama  spessomdopa oo oGpney: 21 wan 2014 2. 9 uac. 00 wun.
ana spesn ocrassu ot oopan): 21 an 2014 2. 10 uac. 00xun.
S.lfens omGopa: na  coomsememeue CanlluH 2.1.4.1074-01 llurnesas soxa. Furmemuseckie
TpeGoBaIIA K KavecTsy BOAbl UCHTPATHIOBAMHEIX CHCTEM NHTBEBOTO BOjocHaOHewmA. KOHTPOT®
KavtecTnay,
6 10puscere e, ndusu s eI s eERo o, komoposo omGupanic ot o) OAQ
«Kommynansisie cicrens TaricKoro paiiona; Jlemunrpazickas o6, Farmtexitii paion,
n.Bofickosits, y1.Pocroa, 121
(senoeame  opueeRu aOpe, GHO  dpec SocyMpEAEIO PG DeRmERAOEY Ut aOpe SRR
7001k 20 poscnosen omop mpads (ofpara). 1. CoMpiiHo. cxpavicaiia No 2430
Koo pods opan): 4586-2/5 — TTK(P)
9 tsomommens: OAO «KoMMyHabHsie CHOTeMb [aTUHHCKOTO pajiora)
Hausnosanse,dasmscru adpee{capane, peuon um)
10 tana wwomowensx: 21.05.2014 2. 1. Howep npma: 120602
13 Tup, yrasoess: CriepUALIGS OCYOA
14, Hlna wemodusy onop: TOCT P 53415-2009 «Boza. OT60p NPOG /Ui MHKPOGHOOTHHECKONO AHATH3A)
18 Yoo QOMOMPAINNOPI KGR
P—
17, Jonasamessuse cucdonss: npOGa OMOBPANG U OCMIABNENA IAKATAUKOM, 710 00Z060PY = axm omGopa om 21.05.2014
&
JTujo, omaememaentoe 3a odhopsrene dannozo npomoxora Caupnosa A H.
@HO.
Pyxosodumens (samecmumens) HIL
Mscnuxosa JLH.
QHO.
2





[image: image73.jpg]Orxpumoe aximHorepiioe 0mECTO (KOMNYHATSHb CHETE T aTIHEKOr0 paona
(OAO «KomsyHaBiThie CHCTeMbl TATIHCKOrO paiforiay)

JTaGOpATOPHA KOHTPOIIA KaHeCTRa BOH
Arrecrar axpe POCC RU. 0001.518022 . eicrn. 0 1.09.2015 1.
Aspee: Jlenmrpacran . Pocrona 21, ren: (B1371)63-670

EE

Iporoxon naGopatopusix semsmai Ne 473 k.

ot 21 mas 2014,

OAO (KommyHabisie cHeTeMt TaTamiCKoro paionay
et Parusickuit paiion, 1. Bofickosmist, yat. Pocrosa, 21

‘HasmenoBanie mpeanpus
IOpuueckiti apec: Jleit. o6
Hanneiopariie 00pasita, (ODKI): BOA MHTHEBAA

Bpeus u zara orbopa: 21.05.2014 1

Mecro ot6opa: Cenpitio, cKBaxitia No 2430

Jlonomiirexmsibie chezena: OtGop npod npousseset o FOCT P 51593 - 2000
Cpescrna mamepemus: crexrpodoroverp [19-5300B; neckt naGoparoprsie, JIB 120-A
onnerparomep KH-2M

Pesy b Tarst HenbTaImit:

Ne Hammerosarie. PesyaTarst R BIlna MEOaRE -
i HHIPeIHEHTOR HCCIAOBAHS b
1| Banax e Gonee 2 Gauion___| TOCT 335174
Bryc i npinkye e Gonee 2 Gaon___| TOCT 335174,
Tserocrs e Gosee 20 rp. TOCT P 52769-2007
Mymocrs e Gonee 1.5 M/t TOCT 335174
Kenezo obuiee e Gonee 0.3 wrlt TOCT 4011-72
pil B npezenax 6-9 TIHAD 14,123 412197 -
OKecrKocts, obuas e Goee 7,0 K TOCT P 52407-2005.
Kamsuii PJ152.24.403-2007
Marnnit PJ152.24.403-2007

Cyxoit ocTaroK

Oxitcasen, nepyanr.
CIIAB
Herenpoaykrat

e Goaee 1000.0 wr/a_| TOCT 18164-72

e Gonee 5,0 Mr/a THA® 14.1:2:4.154-99
e Gonee 0.5 ur/a TOCT P 5121198

e Gonee 0,1 mr/at TOCT P 51797-2001

BHIBO: HenbITyeNas NpoGa e coorneTcrayer TpeGosanmam Can Mtk 2.1.4.1074-01 no sassaenisiv

noKasaTenRM

Hasansmik naGoparopuin % = 0.0, Kykeenxo




[image: image74.jpg]Orxpiiroe axuoREpIOe OBmecTBo KOMMYHATHIIE CHOTEM TaTaimieroro paionay
(OAO «Kowwyiansiibie creTenst [araiexoro pafionas)

J1aGOPATOPHS KORTPON KaUeCTRa BOXS!
Arrecrar axspeauratnen Yo POCC RU. 0001.518022 . aefcrs. 20 1.09-201S T
Aspec: Menmpascras o6, Taraexo p-w. n. Boflconwua, Pocross 21, 7ex: (8137163670

Iporoxon AaGopaTopiix Henbrrasntit Ne 471 oxs.

ot 21 ma 2014 1.

Hamenosane npeanpiss: OAO «Kownyahisie creTens: laTmiickoro paona
IOpnatcexai axpec: Jlew. ofaacts, Farscxuli paiton. 1. Boicrosuus, ya. Pocrosa. 21
HamvenoBanye obpasia, (Npodkl): Boa MHTLEBAS

Bpexs 1 zata ordopa: 21.05.2014 1. |
Mecro or6opa: n. Cycammmno, csaxia No 33393 }
Jlonomumensisie cnexems: OT60p npoG mpowsseer no TOCT P 51593 - 2000 !
Cpesersa wnepenns: cnextpodotoverp T1-5300B; meck naGoparopusie, JIB 120-A ‘
wormertparonep KH-2M ‘

PesyTbTaTs HCNBITARHI: \
Hopvarin Tl wa werost
Ne Hamwenosanue
n/n | MHIPEHEHTOR ficrazai
1. | 3amax ne Gonee 2 Ganios TOCT 3351-74
BKyc 1 npHBKYC He Gonee 2 Ganios TOCT 3351-74
| seTHOCTH ne Gonee 20 rp. TOCT P 527692007 ™
MyTHocTh He Gonee 1.5 mMr/a TOCT 3351-74
5| Keneao odumiee. e Gonee 0.3 i/t TOCT 401172
6 |pH 5 npeacna 69 THA® 14.12:3.4.121-97
7. | Keerxocrs oomas | e Goaee 70K TOCT P 52407-2005
8. | Kaouwit PJ152.24.403-2007
9. | Marsnit PJ152.24.403-2007
10. | Cyxoit ocrarox e Gonee 10000ma_| TOCTISIGE2 o
11. | Oxucaen. nepwanr. e Gonee 5.0 Mr/a THI® 18.1:2:4158-99
12. | CIIAB. e Gonee 0.5 wr/a TOCT P 5121198
13 | Hedrenporyxrst e Goee 0.1 wr/a TOCT P 517972001

e

Busoa: enuTyemas npoGa e coorsercTayet TpeSoanna Can TIkH 2.1.4.1074-01 no sasacayM
nokaaTeay.

Havansiik 1aGoparopiic }:« 0.0, Kyxcenxo





[image: image75.jpg]Deepanbias cyAGa 1o HATIOpY B Chepe JAUNITH MPAB NOTpEGHTEACH 1 GAaronoRY A HeoBeka
Owntian OBY3 LEHTp HTHEHS H AMUACMHOTOrH B JeHHHTPAACKOft oGzacTH b FaTuinicKos paiore
“AXKpeaTOBAHNMI{ HETITATE b 1M AGGOPATOPHR LEHTP

IOpwieciit anpec: 188350 © Faruia ATTecraT axxpenTaILH
Jlenmnrpazcrof ooaacti yn. K. Mapkca 44-a. Ten. 2-01-29, YeFCIH. RU.LOA0I2.11 731102011 1.
9-84-95 JlecTaurencn 10 31102016 .

OKII0 23356662 OTPH 1057803924661 aperucTphpoan b EAHOM peccrpe

VHH 7811153258 KIIT 470502001 X POCC RU. 0001511755 01 31102011 1.

TIpoToKoJ TaGopaTopHbIX HecenoBanmii Ne 1661
or 19 despars  2014r.

L Hserosm rpo6 opie: BOLA THTHEBAR
2 pat () narpossens: OAO (KOMMYHATSHbIC CHCTeMb1 TATIHHCKOTO pafionay; JIERHHIPAtcKas o6,
Taranscxi paito, . Boficxoits, y. Poctosa, 221 ~ 110 J0T0BOpY Ha NPOBECHiie TGOPATOPHE
uensmai Ne 16/23-8 om 01.01.2010 2.

( nausenoceane, dpec, nodpaxdeseiie P, NanpSUEMES: NpOGL)
3 tama spenomtopa oot o). 17 cpespars. 20142 10 wac.00 aun
ama uspsnsocmasurpobis oGpame): 17 dheepars 20142 11 4ac.00 aun.
S5.Uexs omGopa: na  coomsememoue CanllH 2.1.4.1074-01 «[TuTeesas sosa. Purmesmseckue
TpeGOBaHIA K KauecTey BOMS HCHTPATHIOBAMHBIX CHCTEM MATHEBOTO BojocHaGAeHis. KOHTPOTD
KastecTpa),
6 Opueckoe i, uruesaso e S8 U, KOOPZo UpATACs ol (oG
AO «Konnynasisie crctems1 [ATIHHCKOTO paiiora; JIeHHHIPATCKas 001, Farsmscki paor,
1. Boficxosie, y1. Poctosa, 121
(muenosamie u pudusecnsi adpee, O/ dpee soydapemses e exmesocTs it e v
70vexm, oe rpcvosoduscn omtop npad (ofpama): 11, Cycaniho. cksauiia Ne 33393
8Koarpots (tpane. 1661 -2/5 —ITK(P)
9 teomomumens: OAO «KoMMyHaTsbIe CHCTeMs1 TaTSHACKOrO paiiora

Houuenosa, G aopec capa, psion s ma)

10iama csomossess: 17.02.2014 2. Jrr— 12060t e
13.Tape, yraossa: CMEPUALHAR NOCYOA
14, v semodury oméopa: TOCT P 53415-2009 «Bozta. OT60p Npos i MHKPOGHOTOTHYECKOO HATHI!

15 Yesoman mpancropmupossi: AGMOMPANCNOPM IAKAZYUKA
16 Yesoma spavern:

17 ameimesmse csderis: npoGa omoSipana u docmassena saxazuxox, - 3KT 0T60Pa OT 17.02.2014 T

Jluyo, omsemcmaennoe 3a ogpopsrenue 0anno20 npomoKgIa

= Cuupnosa AH.

/h«ouodumeno (savecmumens) HIILL




[image: image76.jpg]S——

etepunsian cyxGa 1o HATIOPY B Cdhepe JaIINTHA PN NOTpEGHTEEA 1 GraroOAy A HERHER
@ynwan ©BY3 Liewmp ririensi 1 MAeMHOTOTIH b JIeNHTAICKOR 0GARCTH b [aTHHHEKOM palione

ARKDETORAIIAR HEMTATEbH A ANGOPATOPHI iewTp |
KOpuiecxi anpec: 188350 1 L ATTECTAT aRkpODTAIN 2
Jlenirpanckofl o6nactit yn. K. Mapkea dd-a. e, 2-01-29, Ko TCOH. RULOAO12.11 0731102011 1. k
98495 Jeficrmitrenen 10 31.10.2016 1 t
OKI10 23356662 OTPH 1057803924661 FaperncTpuponan » Emnow peecrpe
MHH 7811153258 KIT1 470502001 Ne POCC RU, 0001511755 01 31102011 1. ’

IIpotokosn naGopatopubix uccieaonanmi Ne 1663
or 19 denpans  2014r.

oo rpos (opns) BOJD THTHEIH
210t ot s, OAO (Kommymabitsie cHerensi I arsiicxoro pafionay; Jlemmirpackas o6,
Tarunckii pation, . Bofckoniiss, yi. PocTona, 2121 ~ 110 J0F0BOPY Ha NpoBEeHHe AaGOpRTOpiLi
wenvrtanuii Nz 16/23-8 om 01.01.2010 2.

S — )
2 lama uspesn omGopa rpots (ofpam: 17 peopans 2014z 10 uac.00 aun,
amaru e oocmanurpoti (o, 17 dpeapars 2014z 11 wac.00 .
S.leny ombopa: na  coomsememoue CanlluH 2.1.4.1074-01 «llurnenan poma. Durnenivieckie
TPEGOBANIA K KaUCCTBY BOABI LEHTPATHIOBANNLIX CHCTEM NHTHEBOTO BOAOCHAGKeHIA. KonTpos
Kavecrs
6 1OpuOecroe i, vy RIS k6 s, KOO0 O o (o)
OAO cKommynabitie cietens Faruickoro paiiona; Jlensrpaickas o6, I armickili paiot,

1. Bofickonmitst, 1. Poctona, 1.21
(ncuenosanie et apec, DI a0pec ocydXmaenO ey DAoLk e )

7.0twexm, ede npowsoourcs omtop npotu (otpame): 1. Cemputo. cxpakiia No 2430
K0 ot (obpamer: 1663 -2/5 ~ ITK(P)

9 omommen: OAO «(Kommymaibitbie cucremst Larumickoro pafioray
Haienonane, axmsecss aopec cmpan, pecuon u m o)

102 worossoa: 17,02.2014 2. 11 Houep rmma: 120008 g
13 Tupa ynaxowa: CrepuTHGA nOCYOG
4. Hitwa oy ontga; TOCT P 53415-2009 «Bojta. O160p HPOG /15t MHKPOGHONOTHHECKOTO AT

15 Vesomun mpancropmuposcs: AGOMPANCAOPM JAKAIIUKA
16 Veonn spanenin

17 Konawmmernwe coedenun: npotia omoGpana u docmarena saxauxom - akT o16opa ot 17.02.2014 r.

o, omoemcmaenioe a ofbopwentie daniozo npomoxona Cuupnosa A H.

& oua
m% Macuuxosa JLH.

/I’yxaaadwmm (sasecmumen) WL

@O,





[image: image77.jpg]Orxpuoe axiHoNepHOE OBIIECTRO (KOMMYHATHHHIC CHETMH TATSHICKOTO paionay
(OAO «KowsyHabisie crerexb [aTIHHCKOTO paifora)

J1aGOPATOPHS KOHTPOIS KAUCCTBA BOTLI
Arecrat axspeiTa 6 POCC KU, 0001 515022 . acfcr. 20 1092015 1
Aspec: Tlewmirpazcras oG, Tarsmick p-w. n. Boficowu. Pocrosa 21, Ten.: (8137163670

Tporoxon raGoparoprix wemsramwii Ne 171 cxs.

ot 17 hespans 2014 T.

Hanverosanne npeanpusris: OAO «Kownynamsisie cueress [arsickoro pafioray
IOpnanseckuii axpec: Jlen. o0aacts, Carumnciii pajion, n. Bojickois, ya1. Pocrona, 21
Hanveopanie 00pasia, (MpoGk): BOAA MITLeBAR

Bpexs 1 zara orbopa: 17.022014 1.

Mecro oropa: Cycanmnio, exuazuna No 33393

Jlonomnrensisie caeaenns: Ooop npod npowssesten o FOCT P 51593 - 2000

Cpexersa maviepenns: cnexrpodotoverp I19-5300B; seck naGoparopusie, JIB 120-A
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Приложение 10
Пьезометрические графики сети системы водоснабжения и

продольные профили сети системы водоотведения
Пьезометрический график водопроводной сети системы водоснабжения пос. Кобралово
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Пьезометрический график водопроводной сети системы водоснабжения пос. Семрино
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Пьезометрический график водопроводной сети системы водоснабжения пос. Семрино (46 км)
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Пьезометрический график водопроводной сети системы водоснабжения пос. Сусанино
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Продольной профиль сети системы водоотведения пос. Кобралово
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Продольной профиль сети системы водоотведения пос. Семрино
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Продольной профиль сети системы водоотведения пос. Сусанино
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Приложение 11
Коммерческие предложения по сетям водоснабжения и водоотведения
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	Подольск, ул. Железнодорожная 20

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Тел/факс (495) 781-91-19
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	www.td-vessel.ru

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	e-mail:info@td-vessel.ru

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	цены указаны с НДС 18% 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Предусмотрена система скидок !!!
	
	

	ТРУБЫ И ФИТИНГИ "BOREX" ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА PPRC ТИП 3 

Труба PN 10 (холодная вода)

Код
Размер
Кол-во м. в упак.

* Цена в руб. / м. п.
D, мм
S, мм
2 110 011 102

20
1,9

100/4

19,37

2 110 011 104

25
2,3

80/4

26,16

2 110 011 106

32
2,9

40/4

39,75

2 110 011 108

40
3,7

32/4

66,6

2 110 011 110

50
4,6

20/4

123

2 110 011 112

63
5,8

16/4

176,69

2 110 011 114

75
6,8

12/4

260,61

2 110 011 116

90
8,2

8/4

424,38

2 110 011 118

110
10

4/4

552,48

2 110 011 120

200
12

4/4

645,84

2 110 011 122

300
14

4/4

798,23



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Стоимость ПЭ трубопроводов канализационной сети различных диаметров
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� http://www.ecos.ru/catalog/section40.php#tab-price


� http://www.stroits.spb.ru/price.html


� http://www.eng-mpl.ru/cena.htm


� http://vodomernye-uzly.vgs.ru/v-sbore/dvuhvetochnyi/


� http://www.stroits.spb.ru/price.html


� http://www.eng-mpl.ru/cena.htm


�� HYPERLINK "ftp://ftp.politerm.com.ru/zulu/ZuluHydro.pdf" �ftp://ftp.politerm.com.ru/zulu/ZuluHydro.pdf�


�� HYPERLINK "ftp://ftp.politerm.com.ru/zulu/ZuluHydro.pdf" �ftp://ftp.politerm.com.ru/zulu/ZuluHydro.pdf�





�Добавить потребителей (из канальи можно)
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